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●建築基準法 凡例　●：該当

項目 内容 今回計画 備考

大規模建築物の主要構造部等
４階以上、高さ１６ｍ超え、延べ面積3,000㎡超えのいずれかで耐火建築
物。もしくは壁等で3,000㎡以内に区画

非該当

大規模建築物（木造）
1,000㎡超える木造建築物等→外壁・軒裏で延焼のおそれのある部分を防
火構造、屋根を飛び火認定等

●

防火壁等
延べ面積1,000㎡を超える→防火壁・防火床で1,000㎡以内に区画
防火床の場合竪穴区画

非該当 準耐火以上の場合不要

準防火地域 2階1500㎡未満なら準耐火 ● 別棟みなしによる（告示227号）

２２条地域
屋根：不燃材料で造るか葺く
外壁：延焼の恐れのある部分防火構造等

●

児童福祉施設等に該当 ●

駐車場150㎡以上だと準耐火（イ-も可能） 非該当

耐火・準耐火
3階以上の場合：耐火
２階の場合：準耐火

●
今回は準耐火。準耐火の場合延焼部は防火
設備

面積区画

1500㎡区画：耐火建築物、準耐火建築物すべて
1000㎡区画：準耐火建築物（イ-1）、準耐火建築物（ロ-2）【主要構造部不
燃】
500㎡区画：準耐火建築物（イ-2）、準耐火建築物（ロ-1）【外壁耐火】

●
今回はイ-1想定のため、1000㎡区画
区画棟により区画された建物は室内面積
1000㎡以下のため、特に区画なし

竪穴区画 ２階なら不要 非該当

異種用途区画
・児童福祉施設→駐車場：（告示250号）により警報設備を設置し免除
・駐車場→児童福祉施設：150㎡以下として非該当

非該当

防火上主要な間仕切り壁
ケアルームー廊下間、厨房（火気使用室）部分。準耐火構造の壁で小屋
裏・天井裏に達せしめる

● 今回は1時間

小屋裏隔壁 桁行間隔12ｍ以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける ●

内装制限

・児童福祉施設：イ準耐-1であれば３階以上で該当となるため非該当
・規模（２階以上で述べ1000㎡以上）があるが、児童福祉施設で31ｍ以下
の部分を除くため、非該当
・厨房：火気使用室
・駐車場：内装制限対象となる

● ケアルーム内ミニキッチンはIHのため非該当

階段
階段幅・踊り場幅120、蹴上20、踏面25　踊り場４ｍごと
屋外階段幅90ｃｍ以上

●

直通階段に至る歩行距離 主要構造部準耐火構造５０ｍ、他30ｍ ●

２直階段 重複距離は上記の半分 ●

避難階段・特別避難階段 非該当

廊下 （有効）両側居室1.6ｍ、その他1.2ｍ ● ３室以下の専用のものを除く

屋外への出入口等
階段から出入り口までの距離（直通階段に同じ）：50m以下
避難階居室から出入口まで100ｍ以下、

●

敷地内通路
・避難階の出口から道路に通じる部分1.5ｍ以上
・建物外周に1.5ｍ以上

●

採光 訓練室（ケアルーム）1/7,談話室1/10 ● チェック図参照

換気 居室開口部1/20以上 ● チェック図参照

シックハウス 該当 ● チェック図参照

排煙(1/50無窓） ● チェック図参照

排煙設備 特建で500㎡以上で該当 ● チェック図参照

非常用照明 居室、居室から地上に通じる廊下 ●

避雷設備 高さ20ｍを超える場合必要 非該当

昇降機 ●

●消防法

項目 内容 今回計画 備考

防火対象物 6項ハ -

消防設置単位 建物全体（建築基準法　告示227号によらず） -

防火管理者の選任 収容人員30人以上で必要 ●

無窓階 なし 非該当

予防条例 特記なし ●

収容人員 算定 ● チェック図参照

消火器 設置 ● 歩行距離20ｍ以下。電気設備の箇所

カーテン等 防炎措置 ●

屋内消火栓設備 準耐火1400以上で設置 ●

スプリンクラー設備 6項ハなら不要（今回計画はハ） 非該当 ６項ロだと必要

自動火災報知設備 300㎡以上で設置 ●

避難器具 ２階50人以上で設置 ●

誘導灯 ●

誘導標識 ●

消防機関へ通報する火災報知設備 500㎡以上で設置 ●

非常警報設備 収容人員50人以上で設置 ●

以下非該当

漏電火災警報器 300㎡以上で設置（ラスモルタルのみ） 非該当

屋外消火栓設備
その他建築物3000㎡以上で設置
準耐火6000㎡以上で設置

非該当

動力消防ポンプ設備 非該当

水噴霧消火設備 非該当

泡消火設備 非該当

不活性ガス消火設備 非該当

ハロゲン化物消火設備 非該当

粉末消火設備 非該当

ガス漏れ火災警報設備 非該当

排煙設備 非該当

連結散水設備 非該当

連結送水管 非該当

非常コンセント設備 非該当

無線通信補助設備 非該当

消防用水
その他建築物5000㎡以上
準耐火建築物10000㎡以上で設置

非該当

特殊建築物

●敷地概要

項目 内容 ●建物概要

計画地（ 地番） 海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆 項目 内容

敷地面積 2196.93㎡ 建築面積 面積表参照

都市計画区域 都市計画区域 市街化区域 延床面積 面積表参照

用途地域 第一種住居地域 最高高さ 断面図等参照

防火地域 準防火地域 22条区域 階数 地上２ 階建て

地区計画 指定なし 構造 鉄筋コンクリート 造 一部木造

その他地域 指定なし

建蔽率 60% ●関係法令

容積率 200% 項目 内容

絶対高さ 制限 指定なし 建築基準法 別紙

外壁の後退距離 指定なし 県建築基準条例 特記なし

道路斜線 距離20ｍ 勾配1.25 消防法、 火災予防条例 別紙

隣地斜線 立上り20 ｍ 勾配1.25
障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律
特記なし

北側斜線 なし
神奈川県障害福祉サービス事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例

訓練・作業室、 相談室、 洗面所、 便所、 多目的室

その他運営上必要な設備を設けなければならない

建築物高さ10ｍ以上で適用(今回は10ｍ以下とし 非該当） 開発 開発許可対象

平均地盤面からの高さ４ ｍ 適用距離10ｍ以内5時間、10超え３ 時間 省エネ法 該当。 適合性判定。

接道 海老名市道50号線 幅員8.5ｍ バリアフリ ー法 該当

宅地造成・開発 地目の変更あり、 開発許可申請を行う 神奈川県みんなのバリアフリ ー街づくり 条例 該当

河川法 指定なし 海老名市住みよいまちづくり 条例 該当

砂防指定地 指定なし 景観条例
該当（ 新築500㎡以上）。 届出必要。

景観審議会での調査・審議対象外

急傾斜地崩壊危険区域 指定なし 土壌汚染対策法
非該当（ 土地の区画形質の変更3000㎡以下、

有害物質使用特定事業場には該当しない）

土砂災害警戒・特別警戒区域 指定なし 臨港地区 非該当

地すべり防止地域 指定なし 保健所 特記なし

上水 敷地西側に既存引き込みあり 駐車場法 非該当

下水 敷地西側・南側に既存引き込みあり

電気 引込

ガス 低圧・中圧・プロパン にて比較検討

TV アンテナ 設置

インタ ーネット NTT想定

電話 NTT想定

凍結深度 指定なし

垂直積雪量 30ｃｍ

風圧力 34m/s 地表面粗度区分（ Ⅲ）

日影規制
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※本図は2024年6月7日時点の測量図となります
※敷地内既存建物、樹木等は別途工事により解体されるため、本工事には解体工事は含みません

既存フェンス撤去
（L＝58.2ｍ、
本工事にて行う）
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

5 .1461325m2

29.136
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47
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8
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20
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17.859
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5.660
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4.0581.617

12.055
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19.994
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3.025
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20

3

(1
5.

24
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0.910

9.
16

8

9.
89

7

N

R5NT2

R6T6

R6T5

R6T4

R6T3

R6T2

R6T1 -63783.784 -41366.238
R6T2 -63787.986 -41347.758
R6T3 -63765.756 -41333.932
R6T4 -63752.801 -41354.022
R6T5 -63768.643 -41370.245
R6T6 -63749.671 -41393.766
WT25R-16 -63806.366 -41375.802
WT25R-17 -63773.785 -41406.096

木杭

民鋲

木杭
木杭
木杭
木杭

R5NT1 -63823.743 -41358.482
R5NT2 -63773.358 -41322.550

X Y 杭種別測　点

世界測地系2011

民鋲
民鋲

合成樹脂杭
民鋲

基準点座標リスト

R6T1 -63783.784 -41366.238
R6T2 -63787.986 -41347.758
R6T3 -63765.756 -41333.932
R6T4 -63752.801 -41354.022
R6T5 -63768.643 -41370.245
R6T6 -63749.671 -41393.766
WT25R-16 -63806.366 -41375.802
WT25R-17 -63773.785 -41406.096

木杭

民鋲

木杭
木杭
木杭
木杭

R5NT1 -63823.743 -41358.482
R5NT2 -63773.358 -41322.550

X Y 杭種別測　点

世界測地系2011

民鋲
民鋲

合成樹脂杭
民鋲

基準点座標リスト

R6T1

WT25R-17

WT25R-16

V50-12

R50-31

V50-1

V50-3

V50-4

V50-7

V50-9

V50-11

敷地
2196 .936085m2

座標面積計算書
地 　 　 番 敷  地

Ｘ Ｙ測 　 　 点 辺 　 　 長
V50-2 -63752.171 -41390.075 29.136

502 -63766.031 -41364.446 1.473

503 -63764.680 -41363.858 7.828

513 -63757.562 -41360.599 3.209

514 -63754.551 -41359.489 5.862

515 -63749.507 -41356.501 17.859

610 -63759.545 -41341.730 14.234

635 -63767.546 -41329.957 5.660

PR4011 -63770.714 -41325.266 4.456

TB4012 -63773.037 -41321.463 23.511

Z4107 -63791.636 -41335.846 7.177

Z4108 -63794.889 -41342.244 3.768

1035 -63793.277 -41345.650 3.504

3004 -63791.451 -41348.641 0.766

640 -63792.041 -41349.130 4.058

644 -63791.989 -41353.188 1.617

601 -63791.968 -41354.805 12.055

604 -63788.503 -41366.352 3.776

603 -63787.418 -41369.969 12.504

406A -63798.478 -41375.803 19.994

V50-10 -63784.429 -41390.030 12.825

V50-8 -63775.434 -41399.173 3.025

V50-6 -63772.454 -41399.696 7.203

V50-5 -63765.945 -41396.610 15.245

倍 　 面 　 積 -4393.872170

　 面 　 積 2196.936085

　 地 　 積 m 22196.93

拡幅

地 　 　 番 拡　幅

Ｘ Ｙ測 　 　 点 辺 　 　 長
KP1 -63761.113 -41394.317 0.910

KP2 -63760.726 -41393.493 9.168

KP3 -63752.408 -41389.636 0.498

V50-2 -63752.171 -41390.075 9.897

倍 　 面 　 積 10.292265

　 面 　 積 5.1461325

　 地 　 積 m25.14

座標面積計算書

0.4986.001
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

とし、施工範囲は建築工事標準詳細図による。

表し部

構造・規模：鉄筋コンクリート造　一部木造　地上２階建て

０１ 　特記仕様書１・
A1:－

A3:－

※ ｷｼﾚﾝ　　　（濃度指針値   870μg/m3 ・ 0.20ppm）

・

１．一般事項

１
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

工事の円滑な進捗をはかること。

指示に従うこと。
・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督職員に報告の上，

工事の施工中に事故が発生した場合は，直ちに監督職員に通報するととも
(1.3.10)

８　そ　の　他

９　特記仕様書の範囲

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様

２．特記仕様
１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。

「改修標準仕様書」及び「解体共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目章

・　解体工事特記仕様書　　・　電気設備工事特記仕様書　　・　機械設備工事特記仕様書
・　構造特記仕様書　　　　・　外構工事特記仕様書　　　　・　植栽工事特記仕様書

・

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「

１.仮囲い  ※　設ける

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
設
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

 　　・シートゲート（H=　　，W=　　）×　　　箇所

 ・　設けない

５.工事表示板

 ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）
　　　 備品（　　　　　　　　　　　　　　　　）

４.監督職員事務所 ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）

３.交通誘導員

２.危害防止  ※　シート張り　　・　金網養生

 ・　設置しない

10．足場等

９.工事用通路

８.工事用電力

７.工事用水  構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　　※　利用できない

 構内既存の施設　・　利用できる（※有償　・無償）　　※　利用できない

　　盛土の種別
１．埋戻し及び (3.2.3)(表3.2.1) 種別　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

２．建設発生土の
　　処理

 　　　　　Ｃ種の場合    建設発生土受入数量　　　　　　㎡
　　　　　　 　　　　　　発生場所

 ・　構外に搬出し適切に処理する。 (3.2.5)

４
　
　
　
地
　
　
　
業
　
　
　
工
　
　
　
事

(1.5.9)
の化学物質濃
度の測定

５．セメントの
種類

(6.3.2)

６
　
　
　
コ
　
ン
　
ク
　
リ
　
ー
　
ト
　
工
　
事

(2.2.4)

３）特記事項に記載の（　）、＜　＞及び［　］内の表示番号は、それぞれ「標準仕様書」、

２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適
用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。

状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督
・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の

職員に提出すること。
調査範囲　　※　図示

２．適用基準等

受注時、変更時及び完了時にあらかじめ監督職員の確認を受け、登録

(請負額が2,500万円未満の場合は、受注時のみ）
手続きを行い、工事カルテの受領書を、監督職員に提出すること。

・　適用しない

(1.1.4)

登録
(CORINS)の

処理等
発生材の処理
・引渡しを要するもの（
・特別管理産業廃棄物（

受入れ施設名・所在地(km)
・再生資源化を図るもの
種　　類

）
）

受 入 施 設 名 所　在　地　(Km) 備　　　考

(1.3.8)

・  建設汚泥
・　建設発生木材

・　アスファルト
コンクリート塊

・　セメント
コンクリート塊

・現場において再利用を図るもの（

受入れ施設名・所在地(km)
・その他の廃棄物（管理型)(
受入れ施設名・所在地(km)

）

上記の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定する
ものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。

・　請負業者は、監督職員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び

・　施工体系図を現場に掲示すること。

また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること

・　適用する ※　適用しない
技術者

(1.3.3)

 ※　指定しない　　・　指定する（図示）

11．その他の仮設  ・

※　普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること。

　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労

※　ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定

　測定対象物質 ※ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ（濃度指針値   100μg/m3 ・ 0.08ppm）
※ ｽﾁﾚﾝ　　　（濃度指針値   220μg/m3 ・ 0.05ppm）
※ ﾄﾙｴﾝ　　　（濃度指針値   260μg/m3 ・ 0.07ppm）
※ ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ （濃度指針値 3,800μg/m3 ・ 0.88ppm）

３
　
　
　
土
　
　
　
工
　
　
　
事

　　測試料採取及び測定は，厚生労働省の「室内空気中化学物質の採取方法
　と定方法」の新築住宅の例に準拠するほか，拡散方式ではサンプラー製造
　所の定める仕様により行う。

特記仕様書は、本特記仕様書のほか以下の○印のもので構成する。

７　別 途 工 事

公共建築工事標準仕様書(最新版）」（以下、「標準仕様書」という。）による。ただし，標準仕
様書に記載されていない事項は，「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）」（以下「改修標準
仕様書」という。）及び「建築物解体工事共通仕様書(最新版）」(以下「解体共 通仕様書」とい
う。）による。

なお、その他施工条件は、別途本工事内容説明事項書による。

・　
・　

・　工事写真の撮り方（国土交通省大臣官房営繕部監修　最新版）
・　建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房営繕部監修　最新版）

※　適用する（請負金額が 500万円以上の場合）

に，任意様式にもとづき「事故報告書」を指示する期日までに監督職員に提
出する。

(1.4.2)

(1.4.1)

　　本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの
とし，その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督職員
の承諾を受ける。

特定のものが特記された場合は，設計図書に規定するもの又は，これら
と同等のものとする。ただし，同等のものとする場合は，監督職員の承諾
を受ける。

環境への配慮

材料の品質等

ホルムアルデヒド仕様
使用する材料のホルムアルデヒド放散量は、次のとおりとする。
ホルムアルデヒド放散量　規制対象外　の場合の該当する建築材料

１）ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品
２）建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品
３）次の表示のあるＪＡＳ適合品

ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用
ｂ．接着剤等不使用

ｄ．ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用

ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させ
ない材料使用

ない塗料使用
ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させ

　　本工事に使用する材料の選定及び施工に当たっては，揮発性有機化合物

　
の放散による健康への影響に配慮する。

　■　記載及び指示なき事項は構造設計特記仕様書による
特 　 記 　 仕 　 様 　 書

Ⅰ　工  事  概  要

１　工事番号・名称
２　工　事　場　所
３　用途地域等

４　主　要　用　途
５　敷　地　面　積
６　工事の概要

・　海老名市公共工事共通事項書

 ・　

建具工事

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

塗装工事
内装工事

・表装（壁装作業）

・サッシ施工
・ガラス施工
・自動ドア施工
・カーテンウォール施工
・サッシ施工
・ガラス施工
・塗装（建築塗装作業）
・プラスチック系床仕上工事作業
・カーペット系床仕上作業
・ボード仕上工事作業

・畳工
植栽工事 ・造園（造園工事作業）

提出書類  ※　完成図面電子データ（JWW形式及びPDF形式）        　1式
 ※  見開きＡ３（製本Ａ４判）　竣工図、施工図　　　 　　部

 ※　本工事内容説明事項書に基づく市指定の工事書類　　  1式

 ※　その他監督職員が指示したもの　　　　　　　　　　　1式

 ※　作成する  ・　作成しない
　工事写真は、「海老名市公共工事デジタル写真管理要領」により撮影する。

　 保険の種類　　※　火災保険　　※　建設工事保険
 工事目的物及び工事材料等について，次により保険に付す。

 施工範囲　　各工事の区分表による。
 施 工 図    設備機器の位置，取り合い等が検討できる施工図を提出して
 　　　　　監督職員の承諾を受ける。

　　取合い

　 保険期間　　　※　工事着手から工事目的物引き渡し日まで

 ※　配置する　　　・　配置しない

 ・　構外指示の場所に搬出する。　

県からの建設発生土配分土量決定通知による（R6年3月頃指定予定）

３．工事実績情報

４．発生材の

５．電気保安

６．事故報告

７．建築材料等

８．室内の空気中

13．完成時

15．設備工事との

16．火災保険等

14．工事写真

海老名市公共工事共通事項書による
 ※　設置する

杭の施工法

先端部形状　・閉塞平坦型　・開放型

・　掘削打撃併用工法　　　プレボーリングの掘削深さ

・　セメントミルク工法 
オーガー径　　杭径－５０ｍｍ程度

・　特定埋込杭工法
（旧建築基準法第３８条の規定に基づき認定された工法）

杭打機の種類

騒音・振動の測定

杭先端予定レベルの上方　　　ｍのレベルまで

ハンマーの種別
パイルドライバー

※　油圧パイルハンマー
※  三点支持式クローラークレーン

・　行う ※　行わない 

(4.3.2)(4.4.2)(表4.4.2)(図4.4.1)

２．場所打ちコン
クリート杭
地業

(4.5.4)
(4.5.3)(表4.5.1)

掘削工法　　　　　　・　アースドリル工法　※　安定液使用
コンクリートの種別　・　Ａ種　　　　　　　・　Ｂ種

・　リバース工法
・　オールケーシング工法　

孔内の水張り　　　※　行う　　・　行わない

・　ドロップハンマー

(4.3.3)(4.4.3)

(4.3.4)(4.4.4)
(4.3.5)(4.4.5)

杭の種類

・Ａ種　　　　・Ｂ種　　　　・Ｃ種
・

(4.3.2)

試験杭
記号 杭径（mm） セット数 備　　考長さ(m)及び種別 設計支持力

本　杭

継　手

(4.3.2)(4.4.2)

※　アーク溶接継手又は建築基準法の
規定に基づき認定された無溶接継手

(4.3.6)(4.4.5)

・　プレストレストコンクリート杭（JIS表示承認製品）
１．既製コンク
　　リート杭・　
　　鋼杭事業

　

５．土間スラブ
（土間コン）
下断熱材

※　設ける

３.地盤改良 工　法（・　 ）

４.床下防湿層
※　設ける 地中梁がある場合は、250㎜のみ込みとする。
・　設けない

(4.6.5)

・　設けない

６．砂利地業 (4.6.2～3)

Ａ種ポリスチレンフォーム３種b　厚25mm＋砂30mm敷き込み

　■　記載及び指示なき事項は構造設計特記仕様書による
１．鉄筋の種別

鉄筋コンクリート用棒鋼
規　格　名　称 種　類　の　記　号

※　ＳＤ２９５Ａ
※　ＳＤ３４５

※　Ｄ１６以下
※　Ｄ１９以上

径　　(㎜)

５
　
　
　
鉄
　
　
　
筋
　
　
　
工
　
　
　
事

(5.2.1)(表5.2.1)

(5.2.2)２．溶接金網

４．耐久上不利な

かぶり厚さ

(5.3.5)施　工　箇　所　等 表5.3.5の値に加える寸法(㎜)

）

３．鉄筋の継手 (5.3.4)接　合　方　法
※　重ね継手
※　ガス圧接

Ｄ１６以下
Ｄ１９以上

径(㎜)

はり　柱の主筋

施　工　箇　所

使用箇所（
線径(㎜)　6.0　×　網目(㎜)　100

※　JIS G 3551のJIS表示認証製品

箇所の鉄筋の

１．設計基準強度
Ｆｃ　(Ｎ/mm２)
・　２４
※　２１
・　１８

適　　用　　箇　　所
(6.1.4)

２．レディーミク
・コンクリート用骨材の品質試験を実施する。(構造体コンクリートのみ）

(アルカリシリカ反応試験(化学法)、密度試験、吸水率試験）
・コンクリート単位水量測定を実施する。

種　別　　　※　Ⅰ類　　　　・　Ⅱ類 (6.1.5)(表6.1.1)

３．スランプ (6.2.3)(表6.2.1)

４．打放し仕上げ
の種類

・　Ａ　種
※  Ｂ　種
・　Ｃ　種

種　　　別 施　　工　　箇　　所
(6.2.5)(表6.2.3)

ト
スコンクリー

普通コンクリート（JIS A5308のJIS表示認証製品)

※　Ｈ形      ・　Ｗ－１形      ・ＳＰ形　　　　　

資料の｢各部配筋　参考図」による。
　各部の配筋は，図示による。図示がなければ，標準仕様書 末尾 (5.3.7)

(参考図 図2.2)

(5.4.9)試験方法　　※　超音波探傷試験　　　・　引張り試験

補強形式　　　※Ｈ３形以上　・Ｍ型　・ＭＨ型 (参考図 表7.1～7.3)

・　Ａ形      ※　Ｂ形 (参考図 表4.3～4.4)

５．各部配筋

６．柱の帯筋

補強

抜取試験

８．はり貫通孔の

９．圧接完了後の

壁の開口部補強

７．耐震壁を除く

　■　記載及び指示なき事項は構造設計特記仕様書による

 働省」によるものとし、設置については「手すり先行工法による足場の組立

ること。
 て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場に関する基準」によ

※ ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ（濃度指針値   240μg/m3 ・ 0.04ppm）

都市計画区域　　（・　内　・　外）　用途地域（　　　　　　　　　　　　）
防火地域等　　　（・　防火　　・　準防火　　・　指定なし　　・　２２条　）
その他の地域・地区（　　　　　　　　）

・その他の廃棄物（安定型)( ）

）

３

仕上げ下地

ピット内部、ハト小屋内部

建設発生土・がれき類

建設汚泥

第1種住居地域

社会福祉施設（障がい者デイサービス）

2196.93㎡

市街化区域

工事種別：新築工事

 ※　建築物等の維持・保全に関する資料 3部

※　再生クラッシャラン ・厚さ　図示による。

基礎，基礎梁，土間スラブ　　※　１５cm　　・　１８cm
柱，梁，スラブ，壁　　　　　※　１８cm

　測定結果等報告書の提出
　　次の事項を記載した報告書を２部提出する。
　　ａ測定結果
　　ｂ試料採取時の状況（気温・湿度（室外・室内），天候，風の状況，
　　　日射進入状況，測定年月日・時間，窓の開閉状況，機械換気量，工事
　　　完成時から測定日までの日数）
　　ｃ試料採取方法，測定方法，使用した測定機器

　測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合は，引渡は受けない。

　　　測定方法，測定物質及び測定か所等については，別図に定める総揮発
　　性有機化合物測定仕様書による。

 　施設管理者に依頼する。

 「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」に記載されていない特別な材料の工
 法は、当該製品の指定工法とする。    工法

よる風圧力等
の指定

・　ガラスブロック

・　金属板葺
・　粘土瓦葺

・　折板葺
・　アルミニウム笠木 地表面粗度区分　・Ⅱ　　・Ⅲ

多雪地域の指定　・有　　・無

・
建　築　基　準　法　の　指　定適　　用　　工　　事

(8.4.3)(8.5.3)(13.2.3)(13.3.3)(13.4.3)(14.7.3)(16.13.5)

・　ＡＬＣ外壁パネル
・　押出成形セメント板外壁パネル

・　現状平均地盤高

(1.5.2)

 ※　図　示

    置する。
 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能

　工　事　種　目
以下の該当工事

 技能検定職種（技能検定作業）
・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て

 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配

   士を配置する。
 ・　下表で技能士を適用しないとした職種でも、技能士の配置に努めること。

・　総揮発性有機化合物の測定

※　室内ＶＯＣ濃度の測定結果に関する書面の当該施設への掲示については，

鉄筋工事
コンクリート工事 ・型枠施工（型枠工事作業）

・鉄筋施工

鉄骨工事 ・とび

防水工事

コンクリートブロック・ALCパネル
ALCパネル・押出成形セメント板

・ブロック建築
・ＡＬＣパネル施工
・アスファルト防水工事作業
・塗膜防水工事作業
・シート防水工事作業
・シーリング防水工事作業

・
・

石工事
タイル工事

・石材施工（石張り作業）
・タイル張り

屋根及びとい工事
木工事

・建築板金（内外装板金作業）
・建築大工

金属工事 ・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）
左官工事 ・左官

風速(ＶO) 　　　※３４

９．特別な材料の

10．建築基準法に

11．設計G.L.

12．技　能　士

　採取方法：吸引方式又は拡散方式とし，拡散方式では８時間採取する。

　測定する室等：1階：事務室、厨房、大会議室

2階：第１ケアルーム、第２ケアルーム、第３ケアルーム

　　 仮囲い及びシートゲートの位置及び延長は図示による。

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

海老名市社家二丁目3449番地ほか3筆

郊外　搬出距離 19.5km程度

郊外　搬出距離 60km程度

３．山　留　め (3.3.1)(3.3.3) ・　　　 図示による。

・神奈川県土整備局の基準に準じ土砂を採取し検定試験を行うこと

監督員と協議し、簡易転圧又は飛散防止対策を行う

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（電気設備）
（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（機械設備）
（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（昇降機設備）

　　　リハビリテーションルーム、スヌーズレンルーム、

　　　事務室、スタッフルーム　計10室

20

机・椅子、PC、プリンタほか

仮設計画図による

建築面積：1245.35㎡

延床面積：1885.17㎡

セメント系固化材　表層改良

(検査後提出）

(検査後提出）

(検査後提出）

鋼管杭

図示

※試験杭は最初の一本目とし、位置は監督員と協議による

基礎駆体、地上駆体

・　15 捨てコン

・閉塞型

A-03-01
特記仕様書01

*



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

０１

・　Ａ－

６
　

　
　

コ
　

　
ン

　
　

ク
　

　
リ

　
　

ー
　

　
ト

　
　

工
　

　
事

１．鉄骨の
製作工場

・　Ｓ　　　・　Ｈ　　　・　Ｍ　　　・　Ｒ　　　・　Ｊ

する工場
・　本物件と同等規模構造の施工実績を有している工場で、監督職員の承諾

(7.1.4)

３．鋼材の種別

技術者
２．施工管理

・SS400　・SSC400　・STK400　・STKR400
・SN400B,C　・SN490B,C　・SM400　・SM490

材　　　　　質

４．高力ボルト (7.2.2)
※　トルシア形高力ボルト　　　セットの種類　※　２種(S10T)　　・　
・　ＪＩＳ形高力ボルト　　　　セットの種類　※　２種(F10T)　　・　
・　溶融亜鉛めっき高力ボルト　セットの種類　※１種(F8T相当)　 ・　

５．溶接部の試験 完全溶込溶接部の試験は超音波探傷試験とし、下表による。 (7.6.11)

工場溶接
溶接の区分

現場溶接
・2.5　　※4.0

AOQL(％)
※６　　・　

備　　　考検査水準

６．錆止め塗装

規　　　　　格
(7.2.1)(表7.2.1)

１．補強コンク
リート
ブロック造

２．コンクリート
ブロック帳壁
及び塀

ブロックの種類
※　空洞ブロック　１６　　・　　

ブロックの種類

３．ＡＬＣパネル

・外壁
パネル工法

パネル工法
・屋根及び床

パネル工法

パネル
種類

厚さ工　　法 幅

・Ｃ種

・Ｄ種　・Ｅ種

・Ａ種　・Ｂ種

施工箇所 耐火指定取付工法種別

セメント板
４．押出成形

・外壁
パネル工法

パネル工法

パネル
種類

厚さ工　　法 幅

・Ｂ種　・Ｃ種

・Ａ種　・Ｂ種

施工箇所 耐火指定取付工法種別

８
　

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ブ
ロ

ッ
ク

・
Ａ

Ｌ
Ｃ

パ
ネ

ル
押

出
成

型
セ

メ
ン

ト
板

工
事

１.アスファルト (9.2.2)(9.2.3)(9.3.2)(表9.2.3～8)(表9.3.1)
種　　　別

室内(便所・浴室)

防水・改質アス
ファルトシート
防水

９
　

　
　

防
　

　
　

　
水

　
　

　
　

工
　

　
　

　
事

・　溶接金網（規格　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　伸縮調整目地(※成形伸縮目地　　･　　　　　　　)

・　脱気装置(材質　・　　　　数量・　　　　　　)　

適用防水種別（・　　　　　）

押さえ金物　（※アルミ製Ｌ－30×15×2.0　　・　　　　　　　　　　　）
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木
　

　
　

　
工

　
　

　
　

事

７
　

　
　

　
鉄

　
　

 
　

骨
　

　
　

 
工

　
　

 
　

事

(8.3.2)(表8.3.1)

(8.4.2)(8.4.3～5)

とすることができる）
※　空洞ブロック　１６（ただし、設備配管用裏積等は空洞ブロック ０８

・Ｂ種　・Ｃ種

※Ｆ種

(7.1.3)

含水率 (12.2.1)(表12.2.1)

・　２等※　１等 ・　２等※　１等
そ　の　他等　　　級

単材の樹種
単材の厚さ(mm) １０～１５１０～１５

造作用集成材12.2.2.(2)による２．集成材

・　適用しない

７．耐火被覆

・耐火板張り
・耐火材吹付け
・ラス張モルタル

建築基準法に基づく指定
又は認定を受けたもの

※半乾式　　・湿式

種　　　別 材料及び工法製造所 備　　　考

８.アンカー
ボルトの保持
及び埋込み工法

・　Ｃ　　種
※　Ｂ　　種

種　　　別
・　Ａ　　種

適　用　箇　所
(7.2.4)(7.10.3) (表7.10.1)

・耐火材巻付け

(7.9.2)(7.9.4～7)

９．柱底均しモル
タル 種　　　別

※　Ａ　　種
・　Ｂ　　種

適　用　箇　所 柱底均しモルタル
(7.2.9)(7.10.3)(表7.10.2)

※無収縮モルタル

10．溶融亜鉛
めっき 適　用　箇　所

※　Ａ　　種
亜鉛めっき

(7.12.3)(14.2.3)

※　指定性能評価機関の性能評価を受けて、国土交通大臣の認定を受けた下
記のグレード以上の工場

※　適用する　　　・　適用しない

JIS表示認証製品

※　適用する(標準仕様書18章3節による） （7.8.3)(7.8.4)(表18.3.2)

標準仕様書15章2節による

(8.2.2)

・間仕切壁

・間仕切壁

(8.5.2～4)(表8.5.1)(表8.5.2)

・　断熱材　※　Ａ種押出法ポリスチレンフォーム３種ｂスキン層付き　

表面仕上げの程度

アスファルトの種類　JIS K2207のJIS表示認証製品　　　※　３種

６．型枠

※　合　　板
せき板の種類

・　断熱材兼用型枠

・　床型枠用鋼製
デッキプレート

板　　厚(mm)
※ １２　　・　

適　用　箇　所
(6.9.3)

ＭＣＲ工法用シート ※　適用しない ・　適用する

７．軽量コンク
リート 種　　別 所要気乾単位容積質量（ｔ／ｍ3）適　用　箇　所

(6.11.1)(表6.11.1)

８．寒中コンク
リート

９．無筋コンク
リート

・　ひび割れ誘発目地
目地寸法　　※　図示
位　置　　　※　図示

適　　　用　　　範　　　囲
(6.14.1)

リート
10．流動化コンク

種　　　別

普通コンクリート ・１０ ・１２ ・１５
のスランプ(cm)
ベースコンクリート 流動化コンクリート

のスランプ(cm)
・１８　・２１

使用箇所

適用期間　コンクリート圧縮強度が５Ｎ/mm２に達するまで行うこと。
(6.12.2～4)

適用箇所は(6.14.1)による他、下記による。

(6.16.1)(6.16.3)

　■　記載及び指示なき事項は構造設計特記仕様書による

１．木　材
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・　樋受石（材質・規格　　　　　　　　　　　）

５．ルーフドレン
※　縦型　　　・　横型
※　鋳鉄製

※　第一桝まで接続

鋼管製といの防露巻き工法

といの材質
防　　　　露材　　　　種

・配管用鋼管（ＳＧＰ）
・硬質塩化ビニル管（ＶＰ）

４．と　　い

・ 提出しない
・ 提出する

(13.4.2)
役物瓦の種類 耐凍害性資料産　地大きさ種　　　類

３．粘土瓦葺

・軒先面戸　（　　　　　　　　　　　　　　　）
・形　　式　（・　重ね形　　　・　はぜ締め形）

・

２．折板葺

AL55％

AL55％

備　考屋根葺形式

・

・

・

※監督員の承諾する業者とする。

・

１.金属板葺

屋
　

　
　

根
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

と
　

　
　

い
　

　
　

工
　

　
　

事

※瓦棒葺
（心木なし）

(13.2.2)(表13.2.1)

・

・
※0.4

・

・
※0.4

※0.4

厚さ(mm)

・ガルバリウム鋼板

・カラー亜鉛鉄板
(※片面塗装　　・両面塗装)

(※無塗装　　　　　　　　)

(※カラー　　　　　　　　)

・無

・有

・無
mm)

(　　　

耐火
性能

耐火)
(30分

・有

山高及び
ピッチの区分
・ 0920

・ 1730

・ 1525

・

厚さ

※0.8

規格

規格材　　　　種

材　　　　種

3312
JIS G

JIS G

・カラー亜鉛鉄板

3322
・カラーガルバリウム鋼板
　（屋根用規格品）

　（屋根用規格品）
JIS K
6744

・ポリ塩化ビニル被覆
（SGのA種規格品）

断熱材

金
　

　
　

　
属

　
　

　
　

工
　

　
　

　
事

１．あと施工
アンカー

引抜き耐力の確認試験 ・　行う ※　行わない (14.1.3)

２．ステンレス
表面処理

※　ＨＬ　　　・　NO.2B (14.2.1)

３．アルミニウム
及びアルミ
ニウム合金の
表面処理

・　　　－　　　種
・　　　－　　　種

種　　　　類
(14.2.2)(表14.2.1)

色　合施　　工　　箇　　所

４．鉄鋼の亜鉛
めっき 種　　　　類

・　　　　種
・　　　　種

溶融亜鉛めっきの付着量試験
電気亜鉛めっきの被膜厚さ及び塩水噴霧試験 ※　行わない

※　行わない ・　行う
・　行う

(14.2.3)(表14.2.2)

野縁などの種類５．軽量鉄骨
天井下地 屋内

屋外
※　１９型
・　１９型

・　２５型
※　２５型

施　　工　　箇　　所
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(14.4.2)(表14.4.1)

※　行わない

６．軽量鉄骨
壁下地

７．金属成形板
張り

種　別
表面処理
※　割付図を作成し監督職員の承諾を受ける。

・　設けない・　設ける伸縮調整継手

床版の断熱材打込部分は断熱用インサートを使用する。

※カラーガルバリウム鋼板

JIS G
3312

JIS G
3321

JIS G
3322

(13.5.2)(13.5.3)(表13.5.1)(表13.5.3)(表13.5.4)

※　（表13.5.4）により行う　　・　行わない

耐震性を考慮した補強
※　行わない ・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）

(14.4.3)(14.4.4)

耐風圧性を考慮した補強（ピロティ、屋外軒天井等）
・　行う（補強方法と補強箇所は図示による）

(14.5.3)(表14.5.1)
スタッド、ランナーなどの種類は、(表14.5.1)による。

(14.6.2)(14.6.3)

JIS A 6514のJIS表示認証製品

JIS A 5208の表示認証製品

３．床張り用合板 床下貼り用合板

９．手すり及び
タラップ

手すり

タラップ

・　ステンレスSUS304
・　鋼　製

ステンレスSUS304

材 料 の 種 別

外部HL仕上程度，内部No.2B仕上程度

HL仕上程度
亜鉛めっきの場合表14.2.2のＣ種

表 面 処 理 の 種 別
(14.8.2)(14.8.3)

鋼製床下地材
10．体育館の ※　JIS A 6519のJIS表示認証製品

８．アルミニウム
製笠木

表面処理 ※　Ｂ-1種 ・　Ｂ-2種 (14.7.2)(表14.7.1)
隅角部及び突当り部の役物の使用
※　使用する（笠木本体製作所の仕様による。）

※無収縮モルタル

・　Ｂ－
・　Ｄ－
・　Ｅ－
・　

種　　　別

・　

施　工　箇　所 施　工　箇　所
・　ＡI－
・　ＢI－
・　ＤI－
・　

(表9.2.1)

２.改質アスファ
ルトシート防水

・　断熱材　※　Ａ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板２種１号又は２号(透湿係数を
除く規格に適合するもの）　

種　　　別

・ ASI－T
・ ASI－J

・ AS－T
・ AS－J

(9.3.2)(9.3.3)(表9.3.1～3)
シートの厚さ施　工　箇　所

(表9.3.1～3)による

改質アスファルトシートの種類　JIS A6013のJIS表示認証製品

　・　押さえ金物　（材質及び形状：　　　　　　　　　　　）

・　脱気装置　（種類・数量：改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ製造所の指定とする）　

ルーフィング
シート防水 ・Ｓ－Ｆ１

・Ｓ－Ｍ１
・Ｓ－Ｍ２
・Ｓ－Ｍ３

種　　別
※1.2 ・

※1.5
※1.5
※1.2

※2.0 ・
・
・
・

※カラー　・シルバー
※カラー　・シルバー

※カラー　・シルバー

保護塗料（露出）厚さ　(㎜) 施　工　箇　所

・　その他の材料（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・　絶縁シート　（発泡ポリエチレンシート　　　　　　）

(9.5.3)(表9.5.1)(表9.5.2)

・ウレタン系

・ゴムアス
ファルト系

・Ｘ－１
・Ｘ－２
・Ｙ－１
・Ｙ－２

種　別
屋根、屋上、バルコニー

ひさし、立上り部

地下外壁

施　工　箇　所
※カラー　・シルバー
※カラー　・シルバー

保護塗料（露出）

・　脱気装置（材質：ステンレス製又はアルミ製　　　・　　　　　　　）
（設置数量：　　　　箇所）

(9.4.2)(9.4.3)(表9.4.1)

ルーフィングシートの種類　JIS A6008のJIS表示認証製品
・　脱気装置　　（材質：　　　　　　　　　　　　　　）

３．合成高分子系

４. 塗膜防水

５. ケイ酸質系
　　塗布防水

　※Ｃ－ＵＩ
　・Ｃ－ＵＰ

　種　　　別 施　工　箇　所
(表9.6.1)による

(9.6.2)(9.6.3)(表9.6.2)

アスファルト防水、改質アスファルトシート防水及び合成高分子系ルー
フィングシート防水の保証期間は、引渡し日より１０年間とし施工業者との
連名の上、保証書を提出する。
塗膜防水については，メーカー・防水業者が通常定めている期間とし，

作成し提出する。

※　被着体との組み合わせは（表9.6.1）による。 (9.6.2)６．シーリング

７．防水保証

１．石　　　材 (10.2.1)(表10.1.1)(表10.2.1)(表10.2.2)
仕上の種類産地・名称工法石材の種類 品　質 施工箇所

床のワックスかけ２．汚れ防止 ・　行う ・行わない (10.1.5)

無釉施釉

(11.2.1)

標準注文なしあり
役物 色うわ薬

陶器せっ器磁器
き　じ形状寸法

(mm)
施工箇所

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・

・

タイルの種類１．タイル

タイルの見本焼き ・　行う※　行わない

２．タイル下地
コンクリート

後張りタイル下地コンクリート素地面の処理
・　行う（下記のいずれかとする） ・　行わない

(11.3.3)

ＭＣＲ工法
ＭＣＲ工法

目荒し工法（高圧水洗）

ポリマーセメントモルタル

下地モルタル素地表面処理の工法 適　用　箇　所

目荒し工法（高圧水洗）

（15.2.5(C)）による

（15.2.5(C)）による
ポリマーセメントモルタル

目荒し工法の高圧水洗は（15.2.4(C)）による。
ポリマーセメントモルタルの調合は（15.2.3(b)）による。

ＭＣＲ工法はせき板面にＭＣＲ工法用シート張りとし（6.9.3(e)）による。

３．陶磁器質
タイル張り

内装タイルの工法

※　接着剤張り
）
）

※　改良積上げ張り 施工箇所（
施工箇所（

（11.3.3）(表11.3.2)

外装タイルの工法
※　密着張り ）

）
施工箇所（
施工箇所（・　改良圧着張り

（11.3.3）(表11.3.2)

ユニットタイルの後張り工法 （11.3.3）(表11.3.2)
※　マスク張り

石
　

工
　

事
タ

　
　

イ
　

　
ル

　
　

工
　

　
事
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内装タイルの工法
）施工箇所（

４．接着剤による
陶磁器質
タイル張り

（11.3.7）(表11.3.2)

接着剤はJIS A 5548のJIS表示認証製品　　　　 　　　　　　　　　(11.3.3)
・　接着剤張り

５．伸縮調整目地
及びひび割れ
誘発目地

　※　(表11.1.1)による　　　・図示 (11.1.3)

６．接着力試験 　※　(表11.1.2)による (11.1.5)

・　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(12.3.1)薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理４．防腐・防蟻
　適用部位（　　　　　　）　保存処理性能区分　・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４・防虫処理

薬剤の加圧注入処理を行ったのち、現場における加工、切断、孔あけ等を
を行った箇所は、現場にて薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理を行う。

(12.3.2)防虫処理
　ラワン材　保存処理性能区分　※Ｋ１

(12.1.4)(表12.1.1)・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

下地材
造作材

※　Ａ種　　・　Ｂ種
※　Ａ種　　・　Ｂ種

※　Ａ種　　・　Ｂ種造作材の材面の品質 (12.2.1)(表12.2.2)

(12.2.1)(表12.2.3)
）※　なし ・　あり（

代用樹種を使用しない箇所

JASによる集成材

※　JASの構造用合板　特類　２等以上　C－D

(12.2.1)

(12.2.1)

※　(表13.5.5)による

（13.5.2）

(13.3.2)

左
　

　
　

　
官

　
　

　
　

工
　

　
　

　
事
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１．一般事項 防火戸の指定
・　適用する（適用範囲は図示及び建具表による）

※　建築基準法第２条第九号の二ロの規定に定められたもの
※　認定を受けたもの(監督員の承認を受ける。)

防火戸との連動
・　適用する(適用箇所は建具表及び図示による)

・　自動閉鎖機構 ・　ヒューズ装置 ・　煙感知器・　熱感知器

断熱ドアセット，断熱サッシ

適用する場合の遮音性の等級 ・　Ｔ－３・　Ｔ－１

製　作
仮　組

製建具 種　　　別
・　Ａ　種

耐風圧性
Ｓ－４

気密性
Ａ－３

水密性
Ｗ－４ ７０（引違い，片引き，上げ下げ窓

性能が確保できない場合は、
１００）

・　Ｃ　種 Ｓ－６ Ａ－４ Ｗ－５

Ｓ－５・　Ｂ　種

(16.2.2)(16.2.4)(表16.2.1)(表14.2.1)
枠の見込み寸法(mm)

１００

見本の作成等

防犯建物部品 ※　使用しない ・　使用する（建具表による）

※　行わない
※　行わない

・　行う（建具表による）
・　行う（建具表による）

(16.1.6)

・　Ｃ－２種
・　Ｂ－２種※　Ｂ－１種

※　Ｃ－１種内 部 建 具
外部に面する建具表面処理 

Ｂ－２種，Ｃ－２種の場合 ・ブロンズカラー（※標準色　　・濃色)
・ステンカラー

※　適用箇所は図示による

防音ドアセット，防音サッシ

・　Ｈ－２

耐震ドアセット，耐震サッシ

適用する場合の断熱性の等級

※　適用しない

※　適用しない

※　適用しない
適用する場合の面内変形
追随性の等級

・　Ｄ－１ ・　Ｄ－２

・　Ｔ－２

・　Ｈ－３

・　適用する（適用範囲は図示による）

・　適用する（適用範囲は図示による）

・　適用する（適用範囲は図示による）

使用方法による区分 ※外面納まりの可動式

・ガラス繊維入り合成樹脂

・内部納まりの開き式
(16.2.3)

※ステンレス（SUS304）線径1.5mm　ピッチ15mm

２．アルミニウム

(16.1.3)

(16.1.3)

※　適用しない

※　適用しない

外部に面する建具性能等級等

・防虫網（線径0.25mm　網目16-18メッシュ）

・防鳥網

(16.1.4)

３．網戸

・ｽﾃﾝﾚｽ(SUS 316) ※合成樹脂

で複層ガラスを使用する時で
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建
　

　
　

　
　

具
　

　
　

　
　

工
　

　
　

　
　

事

レベリング材

仕上げ
・薄付け
仕上げ塗材

規格名称
・外装薄塗材　Ｅ
・内装薄塗材　Ｅ

種類(呼び名)
(15.5.2)(表15.5.1～2)

・砂壁状
仕上の形状

※吹付け
工　　法

・ローラー

上塗り材

・厚付け
仕上げ塗材

※複層仕上
塗材

・外装厚塗材　Ｃ
・内装厚塗材　Ｃ
・外装厚塗材　Ｅ
・
・複層塗材　ＣＥ

・複層塗材　ＲＳ

・複層塗材　Ｓｉ

・凸部処理
・凸凹模様

※吹付け
・こて

※吹付け
・ローラー

溶剤

外観

・溶剤系※水系
・弱溶剤系

※つやあり
・メタリック

樹脂
※アクリル系
・シリカ系
・ポリウレタン系
・アクリル
シリコン系

・フッ素系

※複層塗材　Ｅ

・複層塗材　ＲＥ

・軽量骨材
仕上塗材

・防水形

・防水形

・

複層塗材　Ｅ

複層塗材　ＲＳ

・吹付用軽量塗材
・こて塗用

軽量塗材

・吹付け
・こて塗り

複装仕上塗材の耐候性　　　・　１種　　・　２種　　※　３種

吹付け
（耐火被覆は，

７章による）

じゅらく・
・ゆず肌
・

・砂壁状

・ゆず肌

・　石こう系 ・　セメント系
・

種別
塗厚 ※　10mm

(15.4.2)(表15.4.1)

・砂壁状
・平たん状

床目地　　　・ 設ける（押し目地工法） ・設けない　　　　　　　(15.2.5)

１．モルタル塗り 既製目地材　・ 設ける（施工箇所：　　　　形状：図示による） 　(15.2.2)
・ 設けない

２．セルフ

３．仕上げ塗材

４．ロックウール (15.8.3)吹付け厚さ（mm）　　　※　図示による　　　・　

(木目)

屋外階段、目隠しパネル支柱、屋外手摺、設備架台

図示 シルバ－BB　　2

Ａ

１階　玄関 床ほか 300ｘ300

・ＳＩ-Ｆ２

　特記仕様書２・
A3:－

A1:－

タモ集成材

１階スラブ下

２階　浴室 300ｘ300

浴室以外の部分

渡り廊下

渡り廊下

・　Ｂ　　種 屋外に露出する部分（渡り廊下）

A-03-02
特記仕様書02

*



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

０１
A3:－

A1:－
　特記仕様書３・
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・　Ａ　種

外部に面する建具性能等級等４．樹脂製建具 (16.3.2)(表16.3.1)
枠の見込み寸法(mm)種　　　別 耐風圧性

Ｓ－４
気密性 水密性

Ｗ－４
・　Ｂ　種 Ｓ－５ Ａ－４ ※建具表による
・　Ｃ　種 Ｓ－６
※　適用箇所は図示による

・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない

防音ドアセット，防音サッシ　　　　　　　　　　　         　(表16.3.2)

適用する場合の遮音性の等級 ・　Ｔ－Ａ種　　・　Ｔ－Ｂ種

・　適用する（適用範囲は図示による）　　※　適用しない
断熱ドアセット，断熱サッシ　　　　　　　　　　　　　　　 　(表16.3.3)

適用する場合の断熱性の等級　・　Ｈ－Ａ種　　・　Ｈ－Ｂ種

・標準色（白）　　・特注色（・黒　・ブラウン　・シルバー）

表面色　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 (16.3.4)

Ｗ－５

５．鋼製建具 簡易気密型ドアセット

水密性
※　Ａ－３
※　Ｗ－１

・
・

・　使用しない

外部に面する建具の耐風圧性

気密性
※　使用する（適用箇所は図示とする）

(16.4.2)(16.4.4)(表16.4.1)(表16.4.2)

※　Ｓ－４   ・　Ｓ－５　 ・　Ｓ－６

※　使用する標準型鋼製建具 ・　使用しない

使用箇所

中骨
一般部分
枠，方立，無目

上記以外
戸
枠類
枠類窓

出入口

区　　分
の厚さ

2.3
2.3

厚さ　(mm)
(表16.4.2)に同じ

建具寸法が(16.4.4(a))を超える又は図示された建具に使用する鋼板類

(表16.4.2)に同じ

(16.4.6)

簡易気密型ドアセット

戸の鋼板 ※　表面処理亜鉛めっき鋼板
・　ビニル被覆鋼板
・　カラー鋼板

標準型鋼製軽量建具 ※　使用する ・　使用しない

標準型鋼製軽量建具の小窓枠，がらり ※　鋼製 ・　アルミ製

※　使用する(適用箇所は図示による)
気密性 ※　Ａ－３ ・

・　使用しない

６．鋼製軽量建具 (16.5.2～4)(表16.5.1)

(16.5.6)

表面処理
鋼板の曲げ加工 ※　普通曲げ ・　かど出し曲げ

・

建具
※　Ａ－３ ・

水密性 ※　Ｗ－１ ・
・　使用しない

外部に面する建具の耐風圧性

簡易気密型ドアセット

気密性
※　使用する（適用箇所は図示とする）

７．ステンレス製

※　Ｓ－４   ・　Ｓ－５　 ・　Ｓ－６

※　ＨＬ

(16.6.2～5)

　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)
・溶融亜鉛－５％アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317)

鋼　　板 (16.4.3～4)

ふすまの上張り
ふすまの種類

かまちは杉上小節程度　桟，鏡板は杉無節程度
※　新鳥の子程度又はビニル紙程度

かまち戸の樹種
建具材の加工、組立時の含水率　　・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

８. 木製建具 (16.7.2～4)

※　戸ぶすま　工法（・　在来型　・　チップ型）

本締り付きモノロック

シリンダー本締り錠

金　物　の　種　類 型　　　式 製　造　所
(16.8.2)(表16.8.1)９．建具用金物

シリンダー箱錠

モノロック

ドアクローザー
フロアヒンジ
ヒンジクローザー
ピボットヒンジ
レバーハンドル 錠前類と同一製造所

JIS表示認証製品
ピボット形

レバー長さ　L=130程度

グレモン錠

シリンダー箱錠は公共工事標準型とする。

戸あたり あおり止め付き

・　不要(既存マスターキーで施解錠可能とする。）
・　不要・　要マスターキーの作成 (16.8.4)

標準型鋼製建具及び標準型軽量鋼製建具(準標準型共)のドアクローザー、

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント取付位置は、建具表による。

開閉装置
性能 ・　スライディングドア

・　マットスイッチ式
センサーの種類

・　スイングドア

・　タッチスイッチ

10．自動ドア (16.9.2)(表16.9.1～2)

(16.9.3)(表16.9.3)・　光線（反射）スイッチ

◇センサーの種類によらず補助センサ－併用とする

※　不要・　要
※　設ける（半開幅＝　　　　　　　　　）
・　設けない

凍結防止装置
全半開装置

シャッター

・　一般シャッター ※　上部電動式
・　設けない
※　設ける

(手動併用)
・　上部手動式

(手動併用)
※　上部電動式※　設ける

・
・　防火シャッター

・　防煙シャッター

障害物感知装置

※　設ける
・　設けない
障害物感知装置

(自動閉鎖型)

(自動閉鎖型)を
設ける。

種　　類
シャッター
ケース

耐風圧
開閉方式 保護装置

11．重量 (16.11.2)(表16.11.1)

・　外壁用
・　屋内用

強度

建具表
及び

による
図示

建
　

　
　

　
　

具
　

　
　

　
　

工
　

　
　

　
　

事

16

シャッター

※　手動式

・　上部電動式
(手動併用)

耐風圧

※　設ける

シャッター
ケース

・　設けない

※　インター
ロッキング型

※　オーバー
ラッピング型

障害物感知装置

※　設ける
・　設けない

(自動閉鎖型)

保護装置
形状
スラットの

開閉形式

12．軽量

強度

(16.12.2～4)(表16.12.1)

建具表
及び

による

図示

スラット及びシャッターケース用鋼板
　※溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)
・塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)

(16.11.3)

保護装置

収納形式開閉方式

鋼板
・　ステンレス

メッキ鋼板

耐風圧性能
※　溶融亜鉛

・１２５
・１００
・　７５
・　５０

カル形
・　バーチ

リフト形
・　ハイ

ヘッド形
・　ロー

ダード形
※　スタン

・　電動式
・　チェーン式
※　バランス式

材　　　質

グラスタイプ

タイプ

タイプ

・ファイバー

・アルミニウム

※スチール
ヘッドドア

障害物感知装置 ※　設ける ・　設けない

(JIS A4715
による強さ
の区分)

ガイドレール
(16.13.2)(16.13.3)

※　外部の建具に使用するガラスは、建築基準法に基づく耐風圧性能を
有すること。

※　ガラスの材料、厚さ、それぞれの種類等は建具表及び図示による。

合わせガラスの特性
・　Ⅰ類 ・　Ⅱ－１類

強化ガラスの特性
・　Ⅰ類 ・　Ⅲ類

熱線吸収板ガラス
性能 ・　１類
色調

・　Ⅱ－２類 ・　Ⅲ類

・　２類
・　ブルー ・　グレー

複層ガラス
性能 ・　１種 ・　２種

封止の加速耐久性による区分

(16.14.2)(16.14.3)(表16.14.1)

・　ブロンズ

・　ブロンズ

※　Ⅲ類

熱線反射ガラス
日射遮へい性
耐久性
色調

反射皮膜
映像調整

・　１種
・　Ａ類
・　ブルー
・　シルバー
・　内側
・　行う

・　２種
・　Ｂ類
・　グレー

・　外側
・　行わない

・　３種

ガラスの留め材
※　シーリング ・　ガスケット（可動アルミ製建具に限る）

合わせガラス及び倍強度ガラスの溝幅は図示による。
ガラスの溝幅については、(表16.14.1)による。ただし強化ガラス、

複層ガラスの保証期間は引き渡し日から１０年間とし、メーカー保証書
を提出する。

長方形

正方形

表面形状 モジュール呼び寸法
による区分（長さ×高さ）

・　　８０
・　　９５
・　１２５・　２５０×１２５ ・　３２０×１６０

品質等
ガラスの種別

・　一般ガラス
・　乳白カラス
・　カラーガラス
・　熱線反射ガラス

・　無
・　有

柄
・　白
・　グレー

・　アルミニウム製
（表面処理　　　）

・　ステンレス製
（表面仕上　　　）

金　属　枠

（　　　分間）
・　有
・　規定しない

耐火性能目地色

・　３２０×３２０・　２００×２００
・　１６０×１６０

厚さによる区分

・　１２５×１２５
(JIS A5212)

(16.14.5)

・　３種　（・　Ｕ３－１　　・Ｕ３－２）
・　４種　　　　　・　５種

スラットの材質
　※塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312)
・塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322)

(16.12.3)

13．オーバー

14．ガラス

15．ガラス
ブロック
（中空）

防火戸のガラスの留め材は建築基準法の認定を受けたシーリング材とする。
カ
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ウォールの
性能 材　　種

耐風圧性
耐 震 性
水 密 性

耐 火 性
気 密 性

耐温度差性
遮 音 性
断 熱 性
材質等性能の確認方法
シーリング材
構造ガスケット
ガ ラ ス
断熱材料
枠見込み
表面仕上げ

ＰＣカーテンウォールカーテンウォール種別
(17.1.3)(17.2.2)(17.3.2)

メタルカーテンウォール
１．カーテン

屋内の壁及び天井の塗装の仕上げは、建築基準法に基づく
基材同等の認定のあるものとする。

各部の素地ごしらえ
木　部

ボード面
コンクリート・ALC面
モルタル・プラスター面

鉄鋼面 ・Ａ種　　・Ｂ種　　※Ｃ種
・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種
・Ａ種　　※Ｂ種
※Ａ種　　・Ｂ種

(18.2.2～7)

塗料塗り 鉄鋼面

(18.1.3)

(18.3.2)

※Ａ種（不透明塗料塗）※Ｂ種（透明塗料塗）

塗料の種別

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面 ※Ａ種（見え掛り）　※Ｂ種（見え隠れ）

(18.3.3)

(18.4.3～5)ペイント塗り
（ＳＯＰ）

塗料の種別

鉄鋼面

※１種　　・２種

・Ａ種　　　　　　　※Ｂ種

(18.4.2)

※Ａ種（継目処理工法）※Ｂ種（その他）

錆止め塗料塗り

合成樹脂調合ペイント塗り

亜鉛めっき鋼面

亜鉛めっき鋼面

木部

※Ａ種　※Ｂ種（標準仕様書8節の場合）
※Ａ種　・Ｂ種　※Ｃ種(標準仕様書8節の場合)

※Ａ種（鋼製建具等）・Ｂ種　　※Ｃ種(その他)

※Ａ種（屋外）　　　※Ｂ種（屋内）

１．一般事項

２．素地ごしらえ

３．錆止め

４．合成調合樹脂

(18.5.2)５．クリアラッカ
ー塗り（ＣＬ）

アクリル樹脂非分散系塗料塗り
コンクリート・モルタル面非分散系塗料

（ＮＡＤ）
塗り(屋内)

・Ａ種　　※Ｂ種

樹脂エマル
ション
ペイント塗り
（ＥＰ－Ｇ）

つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り
コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他のボード面

・Ａ種　　※Ｂ種

エマルション
ペイント塗り
（ＥＰ）

合成樹脂エマルションペイント塗り

・Ａ種　　※Ｂ種
コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他のボード面

（ＥＰ－Ｔ）

合成樹脂エマルション模様塗料塗り
コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他のボード面

・Ａ種　　※Ｂ種塗料塗り(屋内)
ルション模様

ワニス塗り
（ＵＣ）

・Ａ種　　※Ｂ種

※熱溶接
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１．ビニル床
シート

(19.2.2)(19.2.3)
記号

・突付け・帯動荷重
※　2.0
・　2.5

厚さ(mm)
※無地
・マーブル
・

２．化粧ビニル
床シート

※熱溶接
・突付け

特殊機能
※　2.0
・　2.5

厚さ(mm)

工法

種類の記号
※　木目調
・　石目調

色 　柄

上記以外はすべてビニル床シートに同じ

３．ビニル床
タイル

・帯電防止
・帯動荷重

※　コンポジション
ビニル床タイル

・　ホモジニアス
ビニル床タイル

※300×300

・300×300
・450×450

※　2.0

・　2.0

記号 寸法

・帯電防止

・帯電防止

・帯電防止
・帯動荷重

特殊機能

特殊機能

・　発泡層の
あるもの

ないもの
※　発泡層の

(19.2.2)(19.2.3)

木部のウレタン樹脂ワニス塗り

工　　法

色　柄

木部のクリアラッカー塗り ・Ａ種　　※Ｂ種

・

・

６．アクリル樹脂 (18.6.2)

(18.7.2～3)(表18.7.1～2)７．耐候性塗料
塗り(屋外)
（ＤＰ）

上塗りの等級
鉄鋼面
亜鉛めっき鋼面

・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種

※１級　　・２級　　・３級
※１級　　・２級　　・３級

コンクリート面及び押出成形セメント板面の種別 (18.7.4)(表18.7.3)

８．つや有り合成 (18.8.2～4)

木部（屋内）（多孔質広葉樹を除く）
鉄鋼面（屋内） ・Ａ種　　※Ｂ種

９．合成樹脂 (18.9.2)

10．合成樹脂エマ (18.10.2)

11．ウレタン樹脂 (18.11.2)

種　　　類

種　　類
JIS A5705のJIS表示認証製品

目又は石目調のもの
JIS Ａ5705のJIS表示認証製品で，表面は印刷シートに透明表層を有した木

JIS A5705のJIS表示認証製品

※ＦＳ
・ＴＳ
・ＨＳ
・ＫＳ

ＦＳ

・ＫＴ

・ＦＴ

木材保護塗料塗り ・Ａ種　　※Ｂ種 (18.13.2)
　　塗り（ＷＰ）
13．木材保護塗料

・Ａ種　　※Ｂ種12．ラッカー
　　エナメル塗り

（ＬＥ）

木部 (18.12.2)

１．カーテン
ウォールの
種別

カーテンウォール種別
・　メタルカーテンウォール
・　ＰＣカーテンウォール

17
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塗装

敷き
７．カーペット ・　タフテッドカーペット (19.3.3)(19.3.4)(表19.3.2)

品質は参考商品名である

施工箇所 パイル
形状

パイル
長さ(mm)

工　　法

※　全面接着工法
・　グリッパー工法

帯電性

による

品　質

・　タイルカーペット (19.3.3)(19.3.4)(表19.3.2)

仕様による
製造所の
帯電性パイル形状施工箇所 種　類

※第１種
・第２種 ・カットパイル

※ループパイル
総厚さ

※　6.5
・・

※500×500
寸　法

(19.3.3)

強度試験(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の

特殊機能

帯電防止

JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離

４．ビニル床
シート･ビニル
床タイルの

床タイル 材　　　　　　　　　質
・　塩化ビニル系 ・　せっ器質タイル系 ３００×３００

寸　法（mm）
(19.2.2)

材　種
高　さ（mm）
厚　さ（mm）

※　軟質
・　６０
・　１．５

(19.2.2)

５．視覚障害者用

６．ビニル幅木 ・　硬質
※　７５
※　２.０

・　溶接
・　１００

試験後異常がないこと。

耐動荷重

・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度
又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下

・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度
又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満

又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満
・　帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上

(19.6.2)(表19.6.1)

フローリング
・　大型積層

種類又は記号

※　複合１種
フローリング

・　複合２種
フローリング

・　複合３種
フローリング

・釘止め工法
ワニス塗り

・オイルステン
塗りの上
ワックス

・生地のまま
ワックス

・既塗装品
・特殊張り

工法
(体育館床)

種　別 樹種 工法種別 防湿処理

・

・サクラ
※ナラ

・ヒノキ

・行う
※行わ

ない

・Ａ種
・Ｂ種
※Ｃ種

・接着工法
※ウレタン樹脂

・ナラ ・行う
・サクラ
・

・
・行わ

ない

けい酸カルシウム板
(繊維強化セメント板)
0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ

壁
種別など 厚　　さ（mm） 規格番号

JIS A 5430
(タイプ2)

その他ボード
及び合板張り

畳の種別 ・　Ａ種 ・　Ｂ種
※　Ｃ種

(19.7.2～3)(表19.7.1)(表19.7.5)

・　Ｄ種（　　　　　　　）

８．合成樹脂塗床
　・　厚膜型塗床材
　　　・　弾性ウレタン樹脂系塗床材
　　　・　エポキシ樹脂系塗床材
　・　薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）

・　フローリング
ボード

・　フローリング
ブロック

ワニス塗り
・オイルステン
塗りの上
ワックス

・生地のまま
ワックス

・既塗装品

・単層フローリング
種　別 樹種 厚さ(mm) 工法 塗装

※ナラ

※ナラ
・

※ウレタン樹脂

※１５
・

・

・

(19.5.2～3)(19.5.5～7)(表19.5.3～4)
張り

パーケット
・　モザイク

・
※ナラ ・６ ・９

・モルタル

・接着工法
埋込み工法

・接着工法

※１５
・

幅　７５
長さ500以上
303×303

・８

・接着工法
・釘止め工法

・

材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(19.4.2)

　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ
仕上の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(19.4.3)

９．フローリング

・複合フローリング

10．畳　敷　き

11．石こうボード

・帯動荷重
・　置き敷き

ビニル床タイル
・ＦＯＡ ・500×500 ・　5.0 ・帯電防止

・　2.0 ・特殊防滑 ※熱溶接

　　　・　硬質ウレタン樹脂系塗床材

(吸音材料) ＧＷ－Ｂ

グラスウール
吸音ボード

ガラスクロス

せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｒ

(吸音材料) ＤＲ

ロックウール
化粧吸音板

※ 内部用
・ 軒天用

(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｓ

化粧せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－ＮＣ

シージング
せっこうボード

額縁張り品

(JIS A 3414 
EP18程度)

化粧せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｄ

木目模様

特殊模様

木目模様
（裏桟付き）

・黄
色　　※白

トラバー
チン模様

天井

普通

壁

天井

壁
天井

壁

天井

立体
模様

・　 6(不燃）
・　12(不燃)

・　12(不燃)
・　12(不燃)
・　15(不燃）
・　19(不燃）
・ 9.5(準不燃）

※　 9(不燃）

※12.5(不燃）
・　15(不燃）
・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）
　12.5(準不燃）

　　25(不燃）

・ 9.5(準不燃）
※12.5(準不燃）

　 9.5(不燃）

・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）
・ 9.5(準不燃）
※12.5(不燃）

JIS A 6301
(32K)

JIS A 6301

JIS A 6901

JIS A 6901

JIS A 6901

JIS A 6901

せっこうボードの目地処理
・　突き付け工法　　・　目透し工法
※　継目処理工法　　・　突き付けＶ目地工法

・　10(不燃)
・　12(不燃)

・　 8(不燃）
・　 6(不燃）

・　図示

厚さ(mm)

A-03-03
特記仕様書03

*



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

０１
A1:－

A3:－
　特記仕様書４・

※　鋼製 ・　ステンレス製 (21.2.2)・　アクリル系シーリング材 (19.7.2)19 21(20.2.10)※　ジョイントコンパウンド 20

排
水
工
事

ユ
　
ニ
　
ッ
　
ト
　
及
　
び
　
そ
　
の
　
他
　
の
　
工
　
事

内
　
　
　
　
　
装
　
　
　
　
　
工
　
　
　
　
　
事

衝突防止表示 ステンレス製　ＨＬ仕上げ　Φ３０程度　市販品
簡易密閉式とし，表面には用途別の標準文字付きとする。 (21.2.2)

(19.8.2) 誘導標識 市販品
施　工　箇　所 品　　　質 防　火　種　別

・不燃 ・準不燃 ・その他
(20.2.11)

・不燃 ・準不燃 ・その他 地業の材料　　　・再生クラッシャラン　 ・ (21.4.2)
煙突用成形ライニング材 安全使用温度　４００℃

・不燃 ・準不燃 ・その他
・不燃 ・準不燃 ・その他 (20.2.12)

※　使用する ・　使用しない　　　　　　　 　　　　　　　　(22.1.3)品質は参考商品名である。 形　　　　　式 ※　横型ブラインド ・　縦型ブラインド 22
スラット ※　アルミニウム合金 ※　クロススラット

路床の盛土材料 ・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種 (22.2.3)舗
　
　
　
　
装
　
　
　
　
工
　
　
　
　
事

断熱材の打込み及び現場発泡工法 (19.9.2)(19.9.3) 開閉方式 ※　ギヤ式 ・コード式 ※　２本操作コード方式
種　　　類 箇　所 厚さ(mm) 備　　考 遮　断　層 ※　川砂・海砂又は良質な山砂 (22.2.2)(22.2.3)スラットの成形（mm）※　２５ ・ ・　８０ ・　１００

・Ａ種ビーズ法 ・　25 JIS A 9511の・　ビーズ法ポリ 凍上抑制層 ※　再生クラッシャラン ・　切込砂利又は切込砕石
(20.2.13)※Ａ種押出法 ・ JIS表示認証製品スチレンフォ

操作方式 ・　スプリング式 ※　チェーン式 ・電動式ーム保温材 ２種ｂ
路床安定処理添加材料 (22.2.2)(22.2.3)(表22.2.2)スクリーンの生地 無地で製造所仕様の標準タイプ※　押出法ポリス ・２種ｂ 下記以外 ※　25

※　普通ポルトランドセメント ・　高炉セメントＢ種　　チレンフォー ・３種ｂ 接地部分及び ・ (20.2.14)(表20.2.1)
・　フライアッシュセメントＢ種　　ム保温材 (スキン層 屋根防水部分 名称・品質など ひ　だ　の　種　類 形　　式 引分け装置
・　生石灰（・特号　・１号） ・　消石灰(・特号　・１号)（Ａ種） 　　 あり) ピット内部 ・片引き ※手引　・ひも引　

※Ａ種 ・・　硬質ウレタン ※　行わない ・　行う (22.2.3)・ ・引分け ・電動
・フォーム保温材 ※箱ひだ、つまひだ ・片引き ※手引　・ひも引　

※　行わない ・　行う（※　乱した土　　・　乱さない土） (22.2.5)※Ａ種 ・ ・ JIS A 9511の・　フェノール ・ ・引分け ・電動
・ JIS表示認証製品フォーム保温材

(20.2.14)※Ａ種１ ・ ※　20 JIS A 9526・　吹付け硬質
材　質 ※　ステンレス製 ・　アルミニウム製・ ・ による難燃性ウレタン ・　行わない ※　行う（箇所:埋戻し及び盛土部） (22.2.5)
形　状 ※　Ｄ型又は角型 ・　Ｃ型・２級　※３級フォーム保温材

・ ・ ・・
※　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ (22.3.3)(表22.3.2)

表面処理 ※　Ｃ－１種　　・　Ｃ－２種　　　　　　　　　　　(表14.2.1)
（透水性舗装の場合を除く）※　施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。

・　クラッシャラン　Ｃ－４０
上記以外に用いる断熱材

・　クラッシャランスラグ　ＣＳ－４０
種　　　類 箇　所 厚さ(mm) 備　　考 施工箇所 材　　　　種 寸　　　　法 形　　式

※　行う (22.3.5)・　ＪＩＳＡ発泡 ・Ａ種ビーズ法 ※　25 JIS表示認証製品 天　井 ※　アルミニウム製 ※　４５０×４５０ ※　目地タイプ
プラスチック ※Ａ種押出法 下記以外 ・ ・　６００×６００ ・　額縁タイプ
保温材 ２種ｂ 加熱アスファルト混合物の種類 (22.4.2)(22.4.4)(表22.4.5)床 ※　アルミニウム製 ・　４５０×４５０ ※　一般形貼物用

※Ａ種押出法 接地部分及び 表　層 ※　再生密粒度アスファルト混合物（１３）・ ※　６００×６００ ・　一般形充填用
３種ｂ 屋根防水部分 ・　密粒度アスファルト混合物（１３）
(スキン層 ピット内部 ・　細粒度アスファルト混合物（１３）

材　　　　　　種 受　　　わ　　　く 舗装の厚さは　　 あり) ・
図示による※　塩化ビニール製又は塩化ゴム製 ※　ステンレス製（SUS 304）・　グラスウール ※24Ｋ品 ※　100 JIS表示認証製品 基　層 ※　再生粗粒度アスファルト混合物（２０）

・　硬質アルミニウム合金製 ・　硬質アルミニウム合金製保温材 ・ ・　粗粒度アスファルト混合物（２０）
・　ステンレス製（SUS 304）

・※　グラスウール使用部分の室内側防湿シート
舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする※　ＢＬ認定商品（システム　　※　Ｉ型 ）トラップ付※　被覆品　　・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)

・
アスファルト混合物等の抽出試験　　※行わない　　・行う (22.4.6)

※　ＢＬ認定商品（システム　　※　Ｉ型 ）バックガード（※有　・無）(20.2.2)20 早強セメント ・　使用する ※　使用しない (22.5.3)
・施工場所 工法 仕上り高 適用地震時 耐荷重性能 表面仕上げ 溶接金網 ※　あり ・　なしユ
　

　
ニ

　
　

ッ
　

　
ト

　
　

及
　

　
び

　
　

そ
　

　
の

　
　

他
　
　

の
　
　
工

　
　
事

・
(mm) 水平力(Ks) （N) コンクリート版の厚さの試験 ・　行う ※　行わない (22.5.6)※　ＢＬ認定商品（システム　　※　Ｉ型 ）

・　1.0G ・　3,000 ・帯電防止 ・・ (22.6.2)
（置敷工法） ※　0.6G ・　5,000 床タイル

種　　　類 部　　　位 厚　さ(mm)※　１段　　　・　２段・ ・タイル ・ ※　アスファルト混合物 ・　車道部　・　歩道部
・支柱一体型 カーペット 加熱系 図示による※　ステンレス製（SUS 304）既製品　彫り込みタイプ既製品 ・　石油樹脂系混合物 ・　車道部　・　歩道部
パネル工法

・　樹脂系混合物 ・　車道部　・　歩道部 ５～１０形　式 ※　テーパー式 ・　同一断面式　　Ｈ＝（置敷工法）
常温系 ・　ニート工法 ・　車道部　・　歩道部 ３～５材　種 ※  アルミニウム合金 ・ ｍ・支柱分離型

・　塗布工法 ・　車道部　・　歩道部 １程度以下操作方式 ※　ハンドル式 ・　ロープ式パネル工法
（独立支柱工法） 着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） (22.6.3)※　既製品 アルミニウム製枠 表面発泡シート張り

・　コンクリート平板舗装 ※　砂目地 (22.9.2)(表22.9.1)屋　外 ※　コンクリート製 ・　磁器質タイル
・　モルタル目地（※　１００角　・　１５０角）

・　インターロッキングブロック舗装
ボーダー部 ※　一般部分の仕様に準ずる ・　図示による

材　種 ※　アルミニウム合金製 ・ ・　舗石舗装　　基　層 ※　コンクリート舗装 ・　アスファルト舗装
床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。

高　さ ※　天井まで ・　１.８ｍ程度
・　Ａ種 ※　Ｂ種 ・ (22.10.2)配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。

市販品　　フック数（本） ・　３０ ・　４０空調用吹き出し(吸い込み）パネル ※　なし
※　ＪＩＳＫ５６６５　３種１号・　６０ ・　１００ ・・　有り（※固定式　　・可変式）
・

施工箇所は図示
鋼製　　既製品

(20.2.3)
構造形式による種類 スタッド式（内蔵） 透水性及び土壌硬度の確認 ※　行う ・　行わない (23.1.3)23アルミ製　　既製品：ﾜｲﾔｰ，ﾌｯｸ等の吊り金物(4ｾｯﾄ／ｍ）共
構成材の種類 アルミニウム合金系又はスチール系 塩分量及び土壌の酸度の試験 ・　行う ※　行わない植

　
　
栽
　

　
工
　
　

事

パネル表面材 焼付塗装鋼板（標準色）ｔ＝０.５以上
・　適用する ※　適用しない (23.2.2)(表23.2.2)図示遮音性 ３６dB/500Hz以上

種　別 樹　　　種　　　等 植栽基盤の適用防火性能 不燃
・　Ａ種 樹木 ・　適用する ※　適用しない

(20.2.4) ・　Ｂ種 芝，地被類木 ※　適用する ・　適用しない
パネルの操作方法による種類 規定しない ・　Ｃ種
パネル表面材の材質及び仕上げ 製造所仕様の化粧鋼板（標準色） ・　Ｄ種

ｔ＝０.５以上
※　現場発生の良質土 ・　客土 (23.2.3)パネル圧接装置の操作方法 ハンドル回転式又はワンタッチ上下式

遮音性 ３６dB/500Hz以上 ※　適用する ・　適用しない (23.2.3)
防火性能 不燃 土壌改良材は，植栽を行う植込等の面積１㎡当たり，バーク堆肥の場合は
取り付け用あと施工アンカー 材質，寸法等は図示又は製造所の ５０リットル，発酵下水汚泥コンポストの場合は１０リットルとする。

仕様による
種　別 ※　こうらい芝の類 ・　野芝の類 (23.4.2)

(20.2.5)
(23.5.2)(23.5.3)表面材

工　　法 土壌層厚さ 保水・排水層幅　木 ステンレス製 H＝６０
・　屋上緑化システム ・　　６ｃｍ ・　適用するフレーム アルミ製

・　１２ｃｍ 材質（・　軽量骨材扉 厚４０中心吊りアール形アルミ製エッジ，
・　３０ｃｍ ・　板状成形品）帽子掛け戸当たり付き

・　適用しない
(20.2.6) ・　屋上緑化軽量システム ※　システム製作所の仕様による

（ノンスリップ）材　種 ステンレス（SUS304）
ビニールタイヤ入り（幅約35mm)

取り付け方法 ※　接着工法 ・　埋込み工法

(20.2.7)
ステンレスＦＢ（SUS304）　t５～６×Ｈ１２
（床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。）

(20.2.8)
形式 ・　平面 ・　曲面

(20.2.9)
耐湿鏡　ｔ＝５　　　ステンレスフレーム付き

図示 消臭

図示

50

50

40

高圧メラミン化粧板（標準色）

室名札 アクリル板、カッティングシ－ト

１．グレーチング

２．鋳鉄製
マンホール
ふた

３．縁石及び側溝

１．再　生　材

２．盛土材料

３．遮断層及び
凍上抑制層
用材料

４．路床安定処理

５．砂の粒度試験

６．路床土の
支持力比
(ＣＢＲ)試験

７．路床の締固め
度の試験

８．路盤材料

９．路盤の締固め
度の試験

10．アスファルト
舗装

11．コンクリート
舗装

12．カラー舗装

13．ブロック系
舗装

14．砂利敷き

15．区　画　線

１．植栽地の
確認等

２．植栽基盤

３．植込み用土

４．土壌改良材

５．芝

６．屋上緑化

９．表　示

10．煙突
ライニング材

11．ブラインド

12．ロール
スクリーン

13．カーテン

14．カーテン
レール

15．アルミニウム
製カーテン
ボックス

16．点　検　口

17．くつふき
マット

18．ステンレス
流し台

19．コンロ台

20．つり戸棚

21．水切棚

22．旗竿受金物

23．旗　竿

24．屋内掲示板

25．視覚障害者用
誘導ブロック

26．出隅面取材

27．かぎ箱

28．消火器
ボックス

29．ピクチャー
レール

30．郵便受

12．遮音シール材

13．壁紙張り

14．断　熱　材

１．フリー
アクセス
フロア

２．可動間仕切
（パーテー
ション）

３．移動間仕切
（スライディン
グドア）

４．トイレブース

５．階段滑り止め

６．床目地棒

７．黒板及び
ホワイトボード

８．鏡

ポリエステル100%
※箱ひだ・つまひだドレープカーテン

サンゲツ「シンプルオーダー」同等品以上

・高性能16k

図示31．カーテン
　　ボックス

A-03-04
特記仕様書04

*



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

A-03-05
工事区分表

*

内　　　容項　目

１．共通事項

　１）仮囲 い・ 共通足場・桟橋等 の 架払い

　２）仮囲 い・ 共通足場・桟橋等 の 維持・補修

　３）監督員事務所、委託工事監理事務所 の 架払い・ 備品

　４）請負者事務所、下小屋、材料置場等

　７）材料場外処分

　８）総合図作成

　９）竣工図作成

　10）工事上 の 各種申請届出諸費用

　５）工事用上水・下水・電力・ ガス 等の 基本料 の 支払い

　６）工事用上水・下水・電力・ ガス 等の 使用料 の 支払い

備　考

　１）ルーフドレイン， 中継ドレイン，フロアドレイン

１０．雨水排水

　２）屋外竪 どい

内　　　容項　目

　４）現場打 ち Ｕ型側溝，蓋，及 び 側溝付 き 集水桝，蓋

　３）土中埋設配管、浸透 トレンチ 及び トレンチ 管

　５）独立型雨水集水桝、浸透桝，及 び 蓋

衛
生

設
備

工
事

電
気

設
備

工
事

昇
降

機
設

備
工

事 備　考 内　　　容項　目

衛
生

設
備

工
事

電
気

設
備

工
事

昇
降

機
設

備
工

事

　１）厨房機器・開口部 ステンレス 三方枠・四方枠取付

　３）厨房機器 の 搬入・据付･組 み立て

　２）厨房機器設置後 の 開口部塞 ぎ 工事

１８．厨房設備関係

　　　・残菜処理システムのピット内スラリー配管及び接続工事

　５）各厨房機器 の 一次側・二次側給排水設備工事

　４）厨房機器固定 アンカー 工事（耐震措置 を 含む）

　１）緊急遮断弁操作盤 までの１ 次側電源工事

　２）ガス 漏れ 警報表示盤 までの１ 次側電源工事

　３）ガス 漏れ 警報器 までの１ 次側電源工事

　４）ガス 漏れ 警報器 より 表示盤 までの 配管配線

　５）緊急遮断弁 より 操作盤 への 配管配線

　６）ガス 漏れ 警報器、表示盤本体

　７）緊急遮断弁、操作盤本体

１７．ガス 安全設備

備　考

衛
生

設
備

工
事

電
気

設
備

工
事

昇
降

機
設

備
工

事

空
調

設
備

工
事

空
調

設
備

工
事

空
調

設
備

工
事

機械設備工事機械設備工事機械設備工事

申請手数料含 む

工　　事　　区　　分　　表

　12）ガス 給湯器ﾘﾓｺﾝ 配線・配管・ ｽｲｯﾁ

　２）内壁取付 ガラリ（ ＦＤ付の 場合も 含む）

１１．ガラリ，フード

　３）ドアガラリ

　１）外壁取付 ガラリ（ ＦＤ付の 場合も 含む）

　４）ミニキッチン 天井扇用開口

１２．動力・制御

　１）動力制御盤 までの 一次側電源工事
　２）ビル 用マルチ エアコン、パッケージエアコン

　　　　本体

　　　　一次側電源送 り

　　　　室外機 アース 配線

　　　　室内機一次側電源送 り

　　　　室外機～室内機～室内機連絡配線

　　　　室内機～ リモコン 連絡配線

　　　　室内機～ リモコン 配管

　　　　リモコン 取り 付け（ スイッチ）

　３）動力制御盤 および 二次側配管配線

　４）空調換気扇 と スイッチ の 連絡配管配線

　５）上記４） とその スイッチ

　６）各種水槽 の 液面制御， ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ および 配管配線

　７）水中 ポンプ の ジョイントボックス までの ケーブル

　８）上記７） の 配管通線結線

　９）上記７） の ボックス より 制御盤 への 配管配線

　10）熱源機器制御盤 と 二次側配管配線

　11）上記10） の 電源供給

１３．防災関係

ダクト 接続用 は 接続用 アングル 共

ダクト 接続用 は 接続用 アングル 共

24時間換気及びコントロールスイッチに関する
機器及び配管配線は機械設備工事

　５）各 ピット の 水槽内部人通孔，通気口，通水口

　６）エレベーターシャフト 用ピット， 仕上げ

２．各水槽， ピット および 連通管 その 他

　１）建築一体型 コンクリート 造の 各種水槽及 び 釜場

　２）建築一体型 コンクリート 水槽用鋳鉄製蓋及 び 化粧蓋

　３）湧水 ピット 及び 蓋，化粧蓋

　４）最下階床下配管 ピット 及び 防臭蓋，化粧蓋

　１）屋内各種排水溝及 び 蓋

　２）排水溝内 の 排水目皿及 び 配管

３．各種排水溝及 び 配管トレンチ

　３）排水溝端部集水桝及 び バスケット 及び 蓋

４．各種基礎

　　　及 び 基礎仕上 げ

　１）屋外各種機器，水槽類 の 据付用 コンクリート 基礎

　２）屋内各種機器，水槽類 の 据付用 コンクリート 基礎

　　　及 び 基礎仕上 げ 及び Ｈ鋼架台

　５）各機器 の アンカーボルト の 取り 付け

　３）天井裏鋼製 すのこ 及び 架台

　１）ＲＣ 各種配管 スリーブ および 空隙充填

　３）ダクト，ガラリ 等（機械設備工事） の 開口箱入 れ

　２）ガラリ 等（建築工事） の 開口箱入 れ

　４）コンクリート 壁埋込盤類 の 開口箱入 れ

　６）躯体貫通部分 の 防水処理

５．スリーブ 箱入れおよびその 開口補強

　５）上記１）～４） の 開口部補強

　７）Ｓ 造・ ＳＲＣ 造の 貫通鋼管 スリーブ 及び 補強

　８）押出成形セメント板の設備ダクト・配管用パネル穴明加工

　９）各種穴あけ補修後の仕上

　２）吹出口，吸込口等天井，壁 の 切込および 補強

　３）開口部位置 および 開口寸法 の 墨出し

　４）スイッチ，コンセント 等小開口 の 切込

　６）フリーアクセスフロアー 等の 切込および 補強

　５）パーテーション 等の 切込および 下地補強

　１）埋込照明, ｽﾋﾟｰｶｰ 等の 天井･壁 の 切込および 補強

６．内装材切込 みおよびその 下地補強

　７）壁付換気扇穴明 け

　８）押出成形 セメント 板の 開口補強

　９）押出成形 セメント 板に 取付ける 設備機器 の 下地補強金物

７．点検口及 び 点検扉

　３）床下点検口

　４）屋外 マンホール，ハンドホール 蓋

　１）天井点検口

　２）ＥＰＳ,ＰＳ, エレベーター 等各シャフト の 点検扉

８．穴 あけ 補修

　２）躯体貫通部 の 穴あけ 補修

　３）ダクト 等の 貫通部空隙穴埋 め

　４）盤類取付部 の 空隙穴埋 め

　５）各種穴 あけ 補修後 の 仕上げ

　１）各種埋込器具 の 穴あけ 補修 〔６．１） を 除く〕

　１）各種床排水金物

　４）グレーチング 類

９．各種排水金物， トラップ 類

　２）厨房以外 の 造付流 しの 排水金物（ ステンレス）

　３）厨房以外 の 既製流 し 台類の 排水金物

各機器 の 工事区分 による

各機器 の 工事区分 による

各ｽﾘｰﾌﾞ の 工事区分 による

各盤類 の 工事区分 による

各貫通 の 工事区分 による

各機器 の 工事区分 による

各機器 の 工事区分 による

各機器 の 工事区分 による

各機器 の 工事区分 による

各盤類 の 工事区分 による

排水トラップ 共

　４）上記以外 の 鋼製基礎及 び 架台、防振架台

建
築

工
事

厨
房

機
器

設
備

工
事

建
築

工
事

厨
房

機
器

設
備

工
事

建
築

工
事

厨
房

機
器

設
備

工
事

移動型 ＢＯＸ も 建築工事　１）消火器 ＢＯＸ（ 埋込型既製品）

　２）消火器

　　　・フライヤー本体と新油廃油タンクのピット内配管及び接続工事

　６）排気 フード 取付工事及 び ダクト 配管及 び 接続工事

　７）プレハブ 冷蔵庫・冷凍庫 の 冷媒配管工事

 　　・各機器、板金類( シンク・ 作業台) の 配管及び 接続工事

　８）各厨房機器 の 一次・二次側電気工事
 　　・プレハブ 冷蔵庫・冷凍庫 の 冷媒配管経路 の 確保

　９）厨房機器付属 の 電源コンセントプラグ

　　　グレーチング 取付工事

　10）プレハブ 冷蔵庫・冷凍庫 の パネル 建方工事

　12）排水桝・側溝の残菜ステンレス篭取付工事及びステンレス

　13）排水桝・側溝 の 防臭トラップ 取付工事

　14）プレハブ冷蔵庫・冷凍庫の室外機の基礎工事

　１）機械室 基礎,躯体,仕上

　２）処理施設 基礎,躯体,内部仕上,上面仕上(外構舗装 ﾚﾍﾞﾙ)

　３）動力制御盤及 び 電灯分電盤 への 電源供給

　４）２次側電気配管配線

　５）警報設備

　６）給水配管,原水流入配管

　７）処理水放流配管

１９．排水処理設備槽関係

ＲＣ製ボックス は 衛生工事

ライニング は 建築工事

２０．外構工事関連

　11）プレハブ冷蔵庫・冷凍庫の床コンクリート打設及び仕上げ工事

　15）コンテナ 洗浄機据付後 の 縞鋼板取付工事

　16）シンク 類の 給水給湯 カラン 取り 付け 工事

　17）給水・給湯・ ガス 配管の 元バルブ 取付接続工事

　19）厨房内 の 手洗い シンク

　１）外構　雨水排水設備工事

　２）外構　電気設備，外灯設備工事

　３）外構　給水汚水排水設備工事

　４）外構　舗装，囲障工事

　５）外構　植栽工事

２１．その 他

　１）試運転等 のための 水道， ガス， 電気の 基本料金 の 支払い

　２）試運転等 のための 水道， ガス， 電気の 基本料金 の 支払い

引渡しまでの 料金共（高圧受変電設備含 む）

引渡しまでの 料金共（高圧受変電設備含 む）

　12）洗濯機 パン

　２）上記１） の 電源供給

　１）自動 ドア とその 電源の 二次側配管配線,操作盤,押釦

１４．自動扉関係

　１）エレベーター 本体

１５．エレベーター

　６）エレベーターインターホン、防犯カメラ

　７）上記６） の 配線配管

　３）エレベーターピット 内防水

　４）制御盤 への 電源供給

　５）エレベーター 用制御盤及 び２ 次側配管配線

　８）昇降路内 の 工事用足場工事

　２）上記１）搬入据付後 の 配管接続

　４）ミニキッチン

　５）洗面 カウンター

　６）多目的便所、便所 の 各種手摺

　３）搬入用 フック

　９）造作家具

１６．機器，器具

　１）厨房以外 の 既製流 し 台，コンロ 台，吊戸棚，水切棚

　10）エアーシャワー

　11）エアーカーテン

床埋込開口 は 建築工事

　２）三方枠,押釦, インジケーター 部分の 穴あけ, 仕上 三方枠,押釦, インジケーター は 昇降機設備工事

　13）紙巻器

　７）厨房内手洗 い 鏡

　８）上記７）以外 の 鏡

　３）移動式粉末消火設備

　４）誘導灯

　５）火災報知設備

　６）ガス 漏れ 警報器

　18）前室手洗 いの シンク（オ－トサニテ－ション）

オ－トサニテ－ション を 除く

　　　電気配線及び接続工事（信号線接続を含む）

　　　（フライヤー本体、新油廃油タンク、残菜システム）

１次

２次

建築はRCまで

２２．追記事項

　１）介護リフト

　２）機械浴槽

電源電気

　7）屋内消火栓設備

　３）洗濯機、乾燥機 別途備品

　14）支持用下地・補強

電源電気

　20）厨房フード内照明 電源供給は電気工事
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計画建物
設計GL=16.4
FL=16.75

現場事務所等

安全鋼板H=２ｍ

●特記事項
・本図は参考図であり、各基準・規則にのっとり仮設計画を⾒込み、⾏うこと
・近隣への騒⾳、粉塵対策を⼗分に⾏うこと

●凡例
・⾜場：⼿すり先⾏専⽤⾜場 W900
・キャスターゲート：L=6ｍ、H=2ｍ
・安全鋼板H＝3ｍ：安全鋼板H=2ｍ＋防塵ネットH＝1ｍ：⻑さ49.5ｍ
・安全鋼板H=2ｍ：⻑さ165.5ｍ
・敷鉄板：252㎡（5ｘ10板56枚）
・⼭留め：親杭横⽮板⼯法 ⾼さ2ｍ＋埋設部1ｍ L=177ｍ
・擁壁施⼯⽤⽔⽌板：親杭横⽮板⼯法 ⾼さ0.5ｍ（埋設部0.4ｍ含む） L=89.5ｍ
・⽔替え：窯場（1x1x1m）およびポンプを5個所⾒込む。道路側溝へ放流
・杭打設時表層改良：固化材添加量100kg/m3、範囲⾯積1200㎡、改良厚0.7ｍ
・杭打設時ほか敷鉄板：1200㎡ｘ3ヶ⽉
・地⾜場1248㎡を⾒込む

安全鋼板H=3ｍキャスターゲート

安全鋼板H=２ｍ

安全鋼板H=3ｍ

安全鋼板H=２ｍ

安全鋼板H=２ｍ

⾜場

駐⾞場・資材置場

⼭留め

窯場・ポンプ

窯場・ポンプ

窯場・ポンプ
窯場・ポンプ

⼯
事
⽤
⾞
両
（
⼀
⽅
通
⾏
）

⼯事⽤⾞両（⼀⽅通⾏）

敷鉄板

⼯事看板

交通誘導員

窯場・ポンプ
(敷地外からの⾬⽔処理⽤）

擁壁施⼯⽤
⽌⽔板

安全鋼板

●凡例

キャスターゲート

⼭留

⾜場

敷鉄板

擁壁施⼯⽤⽌⽔板

釜場・ポンプ/配管



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

特記事項（特記なき限り下記とする）

凡　例

長尺塩ビシート 東リ：フロアリューム　ソイルド

コンクリート保護塗装 ABC商会：セラミキュア

アルミ巾木 創建：60096　焼付塗装

木毛セメント板 竹村工業：木毛セメント板ｔ15　吹付塗装品

ﾍｱﾗｲﾝ
ｽﾃﾝﾚｽ

HL
SUS

CB ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(下地)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り

GW

UC

EP-Gに読み替える
合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り

ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散型塗料
艶有り合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

ｵｲﾙｽﾃｲﾝ塗り
ｸﾘｱﾗｯｶｰ塗り

軽量鉄骨(下地)

NAD
OS
CL

SOP

EP-G
EP LGS

木材保護塗装 日本エンバイロケミカルズ：キシラデコール
●共通

●内部

WC用長尺塩ビシート 東リ：消臭NSトワレ（防滑仕様とする）

天井-木毛 木毛セメント板ｔ15　塗装品　専用ビス留め（同色塗装）　LGS下地

「同等」「同等品」は「同等品以上」と読み替える。 
床高はFL＝±０を基準とする。 
外壁の防湿気密シートは JIS A 6930 同等とする。 
基礎ﾊﾟｯｷﾝは、気密ﾀｲﾌﾟとする。 
内部の木柱・梁表し部はWP塗りとする。 
特記無きかぎり、コンクリート打放しはA種とする。壁仕上下地部分はB種、ピット内部はＣ種とする。 
特記無きかぎり、ステンレスはSUS304HLとする。 

●シックハウス対策 
対策１：内装仕上等：内装仕上、接着剤、下地、固定家具、すべてF☆☆☆☆以上 
対策２：換気設備：機械設備図参照 
対策３：天井裏など：建材F☆☆☆以上 
※クロルピリホスの制限：クロルピリホスの添加、又は添加した建築材料の使用はありません。 
※石綿等の制限：石綿、吹付石綿、吹付ﾛｯｸｳｰﾙ(含有率0.1%超え)の使用はありません。 
※化学物質の濃度測定は特記仕様書によるものとする。

●外部

※すべて同等品以上可とし、材料を指定するものではなく、材料選定の参考にするために記載しています。

人工木ウッドデッキ エア・ウォーターエコロッカ：DK-2020

ウレタン塗膜防水 一般部：X-1工法　標準色　ピット等室内：X-2工法　標準色

止水材 クニミネ工業株式会社：クニシール

仕上凡例

●火気使用室 

外床-塗膜 ウレタン塗膜防水　歩行用　コンクリートスラブ

タイルカーペット 東リ：GA-100

天井-岩綿 岩綿吸音板ｔ12フィニッシュ留め、GB-R12.5、LGS下地

床-TC/OA タイルカーペットt6、OAフロア
床-TC/鋼製床 タイルカーペットt6、OAフロアｔ50　下地合板ｔ12、鋼製床（大引、根太、鋼製束）

床-長尺/ユニット 長尺塩ビシートｔ2、下地合板ｔ12+12、パーティクルボードｔ20、2重床ユニットフロア

木材保護塗装WP

石膏ボードGB-R

撥水材 大日本技研：ランデックスコート

基礎側面、土中防水：Y-1工法　標準色

吹付断熱材 建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1　ｔ50

屋根-ガルバ カラーGL鋼板ｔ0.4　立ハゼ葺き　アスファルトルーフィング、硬質木片セメント板ｔ18、構造用合板ｔ12　垂木（高性能GW16k t100)、母屋（高性能GW16ｋ　ｔ100）
屋根-RC 置式タイルｔ17、ウレタン塗膜防水、コンクリートスラブ

軒天-RC 撥水剤（半透明指定色）　コンクリートスラブ（設計ふかし20mm）
軒天-木毛 木毛セメント板ｔ15　塗装品　専用ビス留め（同色塗装）　LGS下地
軒天-木表し 木部表し　木材保護塗装

外壁-RC 撥水剤（半透明指定色）　化粧型枠コンクリート打放しA種　設計ふかし20mm

外床-デッキ 人工木ウッドデッキｗ145ｔ30　鋼製下地、ウレタン塗膜防水（歩行用）コンクリートスラブ

天井-木吸音 ラワン有孔ボードｔ5.5　木材保護塗装　LGS下地

床-長尺/鋼製床 長尺塩ビシートt2、下地合板t12+12,鋼製床（大引、根太、鋼製束）

耐水石膏ボードGB-S

特記無きかぎり、鉄部は溶融亜鉛めっきとする。
木質系壁仕上げの出隅部分については糸面取りとする
内部塗装系壁仕上の出隅部分については塩ビコーナー材下地を設ける

壁-ボード/断熱 寒冷紗パテしごきの上ビニルクロス　GB-R12.5　GL工法　断熱材吹付

壁-RC 撥水剤（半透明指定色）化粧型枠打放しA種　設計ふかし10mm

下地を両面共に、GB-R12.5+12.5とする。

壁内にグラスウール16ｋ　ｔ50　壁-○○/◯◯/防音

●防火上主要な間仕切壁 

厨房

１階：厨房に設ける
２階：ケアルームと廊下間に設ける

軽量鉄骨天井下地仕様
・公共建築工事標準仕様書（最新版）の仕様以上とする
・野縁等は屋内19形、屋外25形とする
・野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm以下とし、周辺部は端から150mm以内とする

・野縁の間隔は303mm以下とする
・開口等のため野縁又は野縁受が切断された場合は、同材にて補強を行う。
　吊りボルトの間隔が900mmを超える場合は水平補強及び斜材補強を行う
・耐震性を考慮した補強：斜め補強を設ける（相対する斜め材を１組とし、縦横方向に間隔が3.6ｍ程度に配置する）
・屋外の軒天井における耐風圧性を考慮した補強：
　風圧力1500N/㎡（正圧・負圧とも）として、補強を行う

特記なき木下地は杉材とする

　斜め補強を設ける（相対する斜め材を１組とし、縦横方向に間隔が3.6ｍ程度に配置する）
　天井懐が550mmを超える場合は吊りボルトを角パイプ19×19×1.2にて補強する

●認定番号（想定） 
木毛セメント板：準不燃材料QM-9020
GB-R9.5　せっこうボード9.5mm：準不燃材料QM-9828
GB-R12.5 せっこうボード12.5mm：不燃材料NM-8619

●断熱

（１階床、壁、軒天）
木造部断熱材 高性能GW16k t100
（2階壁、屋根）

浴室クッションフロア 東リ　バスナアルティ
タイル 名古屋モザイク工業＿モンティニャック（細目地3mm)

特殊防滑シート（厨房床） ABC商会：アストロセーフティフロアVM-20

外壁-木
外壁-ガルバ カラーGL鋼板スパンドレルｔ14ｗ120目地なし、木横胴縁15ｘ45＠303、透湿防水シート、硬質木片セメント板ｔ18、構造用合板ｔ12、高性能GW16k t100

杉羽目板12ｘ120　実付　木材保護塗装、木横胴縁15ｘ45＠303、透湿防水シート、硬質木片セメント板ｔ18、構造用合板ｔ12、高性能GW16k t100

外壁-ガルバ/耐火

●外部仕上

●内部仕上

天井-浴室 バスパネルｔ9　GB-Sｔ12.5　防湿防水シート　LGS下地

床-タイル/ユニット 磁器質タイルｔ10　下地合板ｔ12+12　パーティクルボードｔ20　２重床ユニットフロア

床-WC/ユニット WC用長尺塩ビシートｔ2、下地合板ｔ12+12、パーティクルボードｔ20、２重床ユニットフロア

床-WC/鋼製床 WC用長尺塩ビシートｔ2、下地合板ｔ12+12、鋼製床（大引、根太、ベース）
床-長尺/浴室 浴室用塩ビシートｔ3　水勾配1/100　防水モルタルｔ22　シンダーコンクリートｔ100～ワイヤーメッシュΦ6@100　スタイロ嵩上げ　FRP防水
床-タイル/浴室 磁器質タイルｔ10　300角　水勾配1/100　防水モルタルｔ20　シンダーコンクリートｔ100～ワイヤーメッシュΦ6@100　スタイロ嵩上げ　FRP防水
床-厨房 特殊防滑シート床材ｔ2　水勾配1/100以上　シンダーコンクリートｔ100～ワイヤーメッシュΦ6@100　スタイロ嵩上げ

壁-ボード/RC 寒冷紗パテしごきの上ビニルクロス　GB-R12.5　GL工法
壁-木/断熱 杉羽目板12ｘ120　実付　木材保護塗装　木横胴縁50ｘ50＠303　吹付断熱材ｔ50
壁-木/RC 杉羽目板12ｘ120　実付　木材保護塗装　木横胴縁15ｘ45＠303

壁-厨房/断熱 化粧ケイカル板ｔ6（不燃）、GB-S12.5　GL工法　吹付断熱材ｔ50
壁-厨房/RC 化粧ケイカル板ｔ6（不燃）、GB-S12.5　GL工法
壁-厨房/LGS 化粧ケイカル板ｔ6（不燃）、GB-S12.5　LGS下地
壁-ボード/LGS 寒冷紗パテしごきの上ビニルクロス　GB-R12.5ｘ2枚バリ　LGS下地
壁-耐水/LGS 寒冷紗パテしごきの上ビニルクロス　GB-S12.5+GB-R12.5　LGS下地
壁-OSB/LGS OSBｔ7　サンダーがけ品　フィニッシュ留め　GB-R12.5x2枚ばり　LGS下地
壁-木/LGS 杉羽目板12ｘ120　実付　木材保護塗装　GB-R12.5ｘ2枚バリ　LGS下地

壁-ボード 寒冷紗パテしごきの上ビニルクロス　GB-R12.5ｘ2枚バリ　木下地
壁-耐水 寒冷紗パテしごきの上ビニルクロス　GB-S12.5+GB-R12.5　木下地
壁-OSB OSBｔ7　サンダーがけ品　フィニッシュ留め　GB-R12.5x2枚ばり　木下地
壁-木 杉羽目板12ｘ120　実付　木材保護塗装　GB-R12.5ｘ2枚バリ　木下地
壁-浴室下 磁器質タイルｔ10　300角　防水モルタルｔ20　FRP防水　（ライニング部：シンダーコンクリートｔ120ワイヤーメッシュΦ6@100）　吹付断熱材ｔ50　コンクリート
壁-浴室上 ヒノキ縦羽目板ｔ15木材保護塗装　GB-Sｔ12.5＋GB-Rt12.5　防湿防水シート

杉羽目板12ｘ120実付　木材保護塗装　１F:FL+1200、２F：FL+1100まで壁-○○/◯◯/腰壁

外壁-ガルバ/告示

天井-準不燃

ビニルクロス サンゲツ：TH32502　消臭機能付き
OSB 株式会社エスウッド：ひのきストランドボードｔ6.3　不燃タイプ

長尺塩ビシート（防滑） サンゲツ：ニューセーフティ

長尺塩ビシート（ｸｯｼｮﾝ性） 東リ：CFシート-SD　CF8510

材料特記事項

外壁-RC杉型枠 撥水剤（半透明指定色）　杉型枠（縦張り）コンクリート打放しA種　設計ふかし20mm
外壁-RC普通型枠 撥水剤（半透明指定色）　普通型枠打放しコンクリート　設計ふかし20mm ※剥離剤塗布、補修

SK化研セラミクリートSiカラークリア

人工木ウッドデッキ エア・ウォーターエコロッカ：エアルーバー
置式タイル 置式タイル：セキスイ：リエナプラス同等品

　※スロープ床に適用

　※第2ケアルーム、クールダウン室に適用

外壁-木毛 木毛セメント板ｔ15　塗装品　専用ビス留め（同色塗装）　木胴縁50x50@303　吹付け断熱材ｔ50

（内部側：GB-R12.5ｘ2枚）
カラーGL鋼板スパンドレルｔ14ｗ120目地なし、木横胴縁15ｘ45＠303、透湿防水シート、強化石膏ボードｔ21ｘ2枚張り　構造用合板ｔ12　高性能GW16ｋ　ｔ100

カラーGL鋼板スパンドレルｔ14ｗ120目地なし、木横胴縁15ｘ45＠303、透湿防水シート、強化石膏ボードｔ21ｘ3枚張り　構造用合板ｔ12　高性能GW16ｋ　ｔ100
（内部側：強化石膏ボードｔ21ｘ2枚）

（内部側：強化石膏ボードｔ21ｘ3枚）

床-タイル/鋼製床 磁器質タイルｔ10　下地合板ｔ12+12、鋼製床（大引、根太、鋼製束）

床-タイル/◯◯/告示 告示228号の対応として、以下を追加する　GB-Rt12.5ｘ3枚バリ(総厚30以上）

床-畳/ユニット 琉球畳　ｔ30、下地合板ｔ12、パーティクルボードｔ20、２重床ユニットフロア

木仕上げ 杉材は姉妹都市である山形県白鷹町産を用いることが望ましい

杉羽目板12ｘ120実付（準不燃木材）　木材保護塗装　１F:FL+1200、２F：FL+1100まで壁-○○/◯◯/腰壁準不燃

壁-木毛/LGS 木毛セメント板ｔ15　塗装品　専用ビス留め（同色塗装）GB-R12.5ｘ2枚バリ　LGS下地

●ほか

床-長尺/スロープ 長尺塩ビシート（防滑）ｔ2、下地合板ｔ12、木下地30ｘ30＠303　断熱吹付ｔ30

OSBｔ7　サンダーがけ品　LGS下地

建具DP塗装 大日本塗料：Vフロン＃100Hスマイル上塗シルバー
建具水性メタリック塗装 エスケー化研：水性ファインメタリック

インターナショナルペイント：水性メタルコート

耐候性塗料塗DP

A-05-01
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

風除室 床-タイル/ユニット なし 壁-RC杉型枠

棟 室名 天井高 
（ｍ)

面積 
（㎡）

気積 
（m3） 床 巾木 壁 廻縁 天井 備考平均天井 

高（ｍ)

内部仕上表

階

1
床-長尺/ユニット なし

廊下（西側） なし 目透かし 天井-木毛

スロープ
目透かし 天井-木毛自販機コーナー
目透かし

相談室1 目透かし 天井-木毛

厨房 床-厨房 巻き上げ 壁-厨房/GL

床-TC/OA 壁-ボード/断熱 目透かし 天井-木毛

食品庫

配膳車 塩ビ 天井-岩綿
厨房トイレ 塩ビ 天井-岩綿
厨房事務室 塩ビ 天井-岩綿

設備スペース 床-RC アルミ巾木 壁-ボード/断熱

相談室2 天井-木毛

ELVホール

検収室

西２ 廊下（西側）

廊下（東側） 天井-木毛

天井-木毛2.6
玄関ホール 2.6

2.6

目透かし
目透かし

天井-木毛

2.5
2.6

床-長尺/スロープ
なし
なし

事務室1（福祉法人・基幹相談センター） 2.6
2.6

西

2.4 天井-岩綿

2.4
2.4
2.4
2.4
2.6

壁-ボード/腰壁

壁-RC
壁-RC

壁-ボード/RC

床-長尺/ユニット
床-長尺/ユニット

床-WC長尺/ユニット
床-長尺/ユニット

巻き上げ
巻き上げ
巻き上げ
巻き上げ
巻き上げ

なし
なし

天井-岩綿
天井-岩綿塩ビ

塩ビ
塩ビ

床-厨房
床-長尺/ユニット
床-厨房

壁-厨房/GL

壁-厨房/GL
壁-ボード/断熱

壁-耐水/LGS
壁-ボード/断熱

中 天井-木毛目透かし床-タイル/ユニット なし 壁-ボード/断熱/腰壁
塩ビ 天井-岩綿

2.6
2.4

東 なし2.6 壁-木/断熱 壁-ボード/断熱/腰壁床-長尺/ユニット 目透かし
目透かしなし2.6 床-長尺/鋼製床

相談室3 なし2.6 床-長尺/鋼製床 天井-木毛目透かし
大会議室 なし2.6 壁-ボード/断熱/腰壁床-TC/ユニット 天井-木毛目透かし
中会議室 なし2.6 壁-ボード/断熱/腰壁床-TC/ユニット 天井-木毛目透かし
小会議室 なし2.6 壁-ボード/断熱/腰壁床-TC/ユニット 天井-木毛目透かし

床-TC/鋼製床

みんなのWC-1 巻き上げ 壁-ボード/断熱床-WC長尺/鋼製床 壁-ボード/LGS 塩ビ 天井-岩綿
WC 巻き上げ 壁-ボード/断熱床-WC長尺/鋼製床 壁-ボード/LGS 塩ビ 天井-岩綿
倉庫1 アルミ巾木2.4 壁-ボード/断熱床-長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿

2.4
2.4 LGS壁内　防音

LGS壁内　防音

LGS壁内　防音
LGS壁内　防音

床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱 天井-木吸音3.85 目透かし壁-ボード/腰壁
食堂兼休憩所 床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱3.74 目透かし壁-ボード/腰壁 天井-木吸音

床-TC/OA 目透かし事務室2 壁-ボードなし4.10 天井-木吸音
目透かしリハビリルーム 3.83 天井-木吸音床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱 壁-ボード/腰壁

みんなのWC-2 巻き上げ 壁-耐水床-WC長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿2.4 壁内　防音
倉庫２ アルミ巾木 壁-ボード 塩ビ 天井-岩綿2.6 壁内　防音床-長尺/ユニット
更衣室 アルミ巾木 壁-ボード 塩ビ 天井-岩綿2.4 壁内　防音床-長尺/ユニット 床-畳/ユニット
清掃スタッフルーム アルミ巾木 壁-ボード 塩ビ 天井-岩綿2.4 床-長尺/ユニット

ELVホール中 天井-木毛目透かしなし2.6 壁-ボード/腰壁
WC 巻き上げ 壁-耐水/LGS床-WC長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿2.4 壁内　防音

東 廊下（東側） 床-長尺/ユニット なし 天井-木吸音4.00 目透かし壁-ボード/腰壁
第１ケアルーム 床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱 天井-木吸音3.87 目透かし壁-ボード/腰壁
　　WC 2.40 巻き上げ 壁-耐水床-WC長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿 壁内　防音
　　WC 2.40 巻き上げ床-WC長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿 壁内　防音
第３ケアルーム 床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱 天井-木吸音3.69 目透かし壁-ボード/腰壁
　　WC 2.40 巻き上げ床-WC長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿 壁内　防音
第２ケアルーム 床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱2.6 目透かし壁-ボード/腰壁 天井-木毛
　　クールダウン室 塩ビ 天井-岩綿 壁内　防音
　　WC 巻き上げ床-WC長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿 壁内　防音
　　WC 巻き上げ床-WC長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿 壁内　防音
　　更衣室 巻き上げ床-WC長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿 壁内　防音

床-長尺/ユニット なし 壁-ボード/腰壁

壁-耐水

壁-耐水

壁-耐水
壁-耐水
壁-耐水

玄関 床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱 天井-木吸音3.42 目透かし壁-ボード/腰壁
ホール 床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱 天井-木吸音3.64 目透かし壁-ボード/腰壁
スヌーズレンルーム 床-長尺/ユニット なし 壁-木/断熱2.6 目透かし壁-ボード/腰壁 天井-木毛
一般脱衣室 巻き上げ床-長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿壁-耐水/腰壁
特浴脱衣室1 巻き上げ床-長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿壁-耐水/腰壁
特浴脱衣室2 巻き上げ床-長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿壁-耐水/腰壁
洗濯室 巻き上げ床-長尺/ユニット 塩ビ 天井-岩綿壁-耐水/腰壁
WC 巻き上げ 塩ビ 天井-岩綿壁-耐水床-WC長尺/ユニット
一般浴室 床-長尺/浴室 塩ビ 天井-浴室壁-浴室下 壁-浴室上
特浴１ 床-タイル/浴室 塩ビ 天井-浴室壁-浴室下 壁-浴室上
特浴2 床-タイル/浴室 塩ビ 天井-浴室壁-浴室下 壁-浴室上

なし
なし
なし

壁-RC杉型枠
壁-RC壁-木/断熱

壁-RC

床-TC/鋼製床
壁-木/断熱 天井-木吸音

床-長尺/ユニット 壁-ボード/断熱

床-長尺/鋼製床
壁-ボード/断熱/腰壁
壁-ボード/断熱/腰壁

階段下倉庫 なし床-長尺/鋼製床 壁-RC 目透かし 天井-木毛

階段下倉庫 なし床-長尺/鋼製床 壁-RC 目透かし 天井-木毛

床-タイル/ユニット

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

2.6
2.4
2.4
2.6

1階ゴミ置き場 外床-塗膜 目透かし 軒天-木毛外壁-RCなし2.7

廊下（中） 2.4

アルミ巾木 壁-ボード/断熱床-長尺/ユニット

A-05-02
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

パラペット天端：塗膜防水　水勾配1/50以上

設備基礎

天端：塗膜防水　水勾配1/100以上

20

50
15

*
12

18

1512
1313

*

*
12

18

1514
1313

*

*
12

21
21

15
14

21
21

*

15
*

12
21

21
21

14
21

21

*
21

15

5 15

40
0

20

60
0

40
0

20 20

100 100
20

20

15

20

外壁-RC
撥水剤（半透明指定色）
化粧型枠コンクリート打放しA種
設計ふかし20mm

屋根-ガルバ

外床-塗膜

ウレタン塗膜防水（歩行用）
水勾配1/100以上

外床-デッキ
人工木ウッドデッキw145 ｔ30
鋼製ハット型根太50ｘ50
鋼製束金物
ウレタン塗膜防水（歩行用）
水勾配1/100以上

撥水材（半透明指定色） 
コンクリート 
　（設計ふかし20mm）

水切目地 
15ｘ15

軒天-RC

幕板
（デッキ同材）

軒天-木毛

目透かし5mm 
下地黒テープ張り

木毛セメント板ｔ15塗装品　専用ビス
留め（同色塗装品）
LGS天井下地
RC面　吹付断熱材ｔ50

出隅面取り10mm
ＦＬ+2100まで
 

軒天-木表し

ビスピッチは@150以下とする

ベントナイト系 

地下外壁防水材

室内側 

屋外側 
（土中）

土中からの水の侵入を防ぐため、ＲＣ基礎外面が土に面す
る部分に適用する

土中防水

外壁-木
杉羽目板12x120　実付　木材保護塗装（WP)
木横胴縁15x45 ＠303
透湿防水シート
硬質木片セメント板ｔ18
構造用合板ｔ12
高性能GW16k t100

（GR-R12.5ｘ2）

外壁-ガルバ 準耐火（イ-1）外壁準耐火（イ-1）外壁
カラーGL鋼板スパンドレルｔ14ｗ120目地なし
木横胴縁15x45 ＠303
透湿防水シート
硬質木片セメント板ｔ18
構造用合板ｔ12　高性能GW16k t100

（GR-R12.5ｘ2）

GL鋼板ｔ0.4　立ハゼ葺き
アスファルトルーフィング
硬質木片セメント板ｔ18
構造用合板ｔ12
垂木/高性能GW16kｔ100
母屋/高性能GW16kｔ100

準耐火（イ-1）屋根
、屋根仕上げ不燃材 屋根-RC 屋根仕上げ不燃材

外壁-ガルバ/耐火 耐火構造/屋外側不燃仕上げ

カラーGL鋼板スパンドレルｔ14ｗ120目地なし　
木横胴縁15x45 ＠303,透湿防水シート
強化石膏ボードｔ21ｘ2枚張り
構造用合板ｔ12　高性能GW16k t100

（強化石膏ボードｔ21ｘ2枚張り）

木部すべて：木材保護塗装

※丸柱はボイド管型枠
とする

外壁-ガルバ/告示 告示227第6/屋外側不燃仕上げ

カラーGL鋼板スパンドレルｔ14ｗ120目地なし
木横胴縁15x45 ＠303,透湿防水シート
強化石膏ボードｔ21ｘ3枚張り
構造用合板ｔ12　高性能GW16k t100

（強化石膏ボードｔ21ｘ3枚張り）

外壁取り合い

外壁-木

出隅 外壁-木

入隅

外壁-木

外壁-木

出隅

外壁-ガルバ

外壁-ガルバ

外壁曲げ加工

入隅

外壁取り合い

外壁-木

出隅 外壁-ガルバ

入隅

外壁-木
ステ板金：カラー
GL鋼板ｔ0.4

外壁-ガルバ

見切：カラーGL鋼板ｔ0.4 見切：カラーGL鋼板ｔ0.4

外壁-木

外壁-ガルバ
面

外壁

水切：カ
ラーGL鋼
板ｔ0.4

置式タイルｔ17
ウレタン塗膜防水水勾配1/100以上
コンクリートスラブ

※SUS製脱気装置（壁面設置）＠50㎡以下に１箇所とする

置式タイル：セキスイ：リエナプラス同等品
端部カバー材など標準金物一式

外壁-RC杉型枠
撥水剤（半透明指定色）
杉型枠（縦張り）コンクリート打放し
設計ふかし20mm

出隅面取り10mm
ＦＬ+2100まで
 

外壁-木毛

木毛セメント板ｔ15塗装品　専用ビス留め（同色
塗装品）
木横胴縁50x50 ＠303/吹付断熱材ｔ50
コンクリート

※杉型枠はW120程度とする

外壁-RC普通型枠
撥水剤（半透明指定色）
普通型枠コンクリート打放し
設計ふかし20mm

出隅面取り10mm
ＦＬ+2100まで
 

※型枠は事前に剥離剤塗布
とし、補修を見込む

ステ板金：カラー
GL鋼板ｔ0.4

ステ板金：カラー
GL鋼板ｔ0.4

ステ板金：カラー
GL鋼板ｔ0.4

RC目地
RC表しとなる箇所の目地は以下とする
・水平打継・誘発目地はねむり目地を基本とする
・垂直誘発目地は開口部両端上下、立面入隅、柱際に設置を基本と
し、ピッチ４ｍを超えないよう設置する
・構造的に必要な箇所は構造仕様に準ずる

ねむり目地

RC壁共通事項

外部内部

断面図

シーリング

平面図

水切・シール

A-06-01
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

軒といドレン

丸たて継手

丸たてとい１１４φ

丸エルボ１０５°

東側1400
西側1200

10

45

61 109 80 東側1150
西側950

11
0

75120

30 203 30

▽軒高

屋根-ガルバ

軒天-木

ケラバ：カラー
GL鋼板ｔ0.4

屋根-ガルバ

軒天-木

唐草：カラーGL鋼板ｔ0.4

鼻隠し30x150　木材保護塗装

樋：タニタハウジングウェア＿HAKO　
GH12号同等品
縦樋：同上ガルバ丸縦樋Φ114

外壁-木

外壁は屋根まで達すること
通気孔SUSΦ30＠1820
防虫網

棟包み端部：手前のハゼ部分まで

通気

面戸

面戸

通気孔SUSΦ30＠1820
防虫網通気

鼻隠し30x180
　木材保護塗装

ブラケット
St-FB-幅45t4.5 SOP
@455

軒先ケラバ

軒先

180

棟包：カラーGL鋼板ｔ0.4
木桟18ｘ75
ケミカル面戸

棟

50
15

20
0

14
0

60

22
0

10
0

10
0

50
80

30
40

1,200

22
0

▽2FL

▽2SL

外壁-木

気密パッキン

水切：カラーGL鋼板ｔ0.4

排水溝内
1/1000勾配以上

2階床断熱：
吹付断熱材
ｔ50（立上り、外周
から600mmの範囲）
ｔ20（床下空調の範
囲）

外壁-木毛軒天-RC

手すり
（雑詳細図参照）

外床-デッキ
通気
防虫網

バルコニー

15

軒天-木毛

水切：カ
ラーGL鋼

板ｔ0.4

15
0

20
0

35
0

20
50

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

外壁

基礎側面塗膜防
水（全周）

止水板

1階床断熱(立上り含む）：
吹付断熱材ｔ50

眠り目地

基礎共通
捨てコンｔ60
防湿ポリエチレンフィルムｔ0.15
砕石転圧（RC-40）ｔ60

目地

1階足元

A-06-02
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1,200
80 120 1,000

22
23

屋根-ガルバ

軒天-木

水返し：カラーGL鋼板ｔ0.4

スロープ屋根水返し部おさまり

屋根段差

唐草：カラーGL鋼板ｔ0.4

10
0

120
笠木：カラーGL鋼板ｔ0.4
木桟18ｘ75
ケミカル面戸

ガルバ笠木

35
0

3,
90

0
3,

21
0

1,
90

0
10

0
9,

46
0

3,
70

0
20

0

2,
70

0
80

0
20

0 20
0

3,
10

0

1,400
1,

10
0

1,
80

0
20

0

10
1

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽2FL

▽2SL

▽軒高

▽最高高さ

▽平均地盤面（仮）(16.30)

外壁-木

気密パッキン

水切：カラーGL鋼板ｔ0.4

止水板

排水溝内
1/1000勾配以上

外壁-木毛
軒天-RC

外床-デッキ

屋根-ガルバ

軒天-木

唐草：カラーGL
鋼板ｔ0.4

外壁-木

外壁は屋根まで達すること
通気孔SUSΦ30＠1820
防虫網

軒天-木毛水切：カラーGL
鋼板ｔ0.4

通気
防虫網

通気

面戸

Y3

Y3

かなばかり図
S=1/50 15

12
30 50 100

▽2FL

▽2SL

▽2FL

▽2SL

外壁-木
60ふかし
（木胴縁60ｘ60＠303）

軒天-木毛
第2ケア北側

外壁-木同仕上げ
胴縁15ｘ45
胴縁15ｘ45
断熱吹付けｔ50
（木下地50ｘ50＠303）

水切：カラーGL鋼
板ｔ0.4

15

12
10

50

▽2FL

▽2SL

▽2FL

▽2SL

▽2FL

▽2SL

外壁-木
60ふかし
（木胴縁60ｘ60＠303）

止水板

第2ケア西側

外壁-木同仕上げ
胴縁10ｘ45
断熱吹付けｔ50
（木下地50ｘ50＠303）

水切：カラーGL鋼
板ｔ0.4



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

20
0

50
6

80
0

20
12 12

2 6
20

0 12

25

13 10 3

20
0

20
1212 2

20
12

30

40
0

120 10 10

20
0

20
1212 10

80
0

12122

80
0

12122

30
0

3

30 20
10

2

30
0

25

13 10 3

11
0

20
0

121210

131313 10

22

30
12

3

45

11
0

20
0

20
12

6

長尺塩ビシートｔ2
下地合板ｔ12+12
パーティクルボードｔ20
２重床ユニットフロア

床-長尺/ユニット
タイルカーペットｔ6
OAフロアt50
下地合板ｔ12
鋼製床（大引＋根太＋鋼製束）

床-TC/鋼製床
タイルカーペットｔ6
OAフロア

床-TC/OA

目透かし巾木
壁：木質系仕上げの場合

目透かし５mm

床仕上

壁
仕

上

アルミ巾木
壁：ボード系仕上げの場合

アルミ巾木
ｔ1.5ｈ60
焼付塗装

床仕上

壁
仕

上

天井-木毛

目透かし5mm 
下地黒テープ張り

木毛セメント板ｔ15塗装品　専用ビス留め
（同色塗装品）LGS天井下地

岩綿吸音板t12 　フィニッシュ留め
GB-R12.5下地
LGS下地

廻縁： 
塩ビ製廻り縁

記号天井-岩綿

床見切
異なる床仕上部に設置

床仕上 床仕上

SUS-FB-3ｘ15
下地：SUS-L-10ｘ10

ビスピッチは@150以下とする

壁-木毛

小口EP-G

目透かし3mm 
下地黒テープ張り

WC用長尺塩ビシートｔ2
下地合板ｔ12+12
パーティクルボードｔ20
２重床ユニットフロア

床-WC/ユニット

床-畳/ユニット
琉球畳　ｔ30
下地合板ｔ12
パーティクルボードｔ20
２重床ユニットフロア

上がり框：米栂　建具下枠兼用

側面板：米栂集成材t15　
木下地45ｘ45＠303

畳寄せ10ｘ30

OAフロア：ナカ工業IBフロア3000N仕様　同等品

縁甲板スギｔ15
下地合板ｔ15
下地合板ｔ12
パーティクルボードｔ20
２重床ユニットフロア

畳寄せ10ｘ30

畳

ラワン有孔ボードｔ5.5　木材保護塗装
LGS下地

天井-木吸音

磁器質タイル　300角　ｔ10
下地合板ｔ12+12
パーティクルボードｔ20
２重床ユニットフロア

床-タイル/ユニット

長尺塩ビシートｔ2
下地合板ｔ12+12
鋼製床（大引＋根太＋鋼製束）

床-長尺/鋼製床

WC用長尺塩ビシートｔ2
下地合板ｔ12+12
鋼製床（大引＋根太＋鋼製束）

床-WC/鋼製床

床仕上げ

床仕上げ巻き上げ
既成押さえ金物

巻き上げ
壁仕上

浴室用塩ビシートｔ3　水勾配1/100
防水モルタルｔ22
シンダーコンクリートｔ100～ワイヤーメッシュ
Φ6@100
スタイロ嵩上げ
FRP防水

床-長尺/浴室
磁器質タイルｔ10　300角
　水勾配1/100
防水モルタルｔ20
シンダーコンクリートｔ100～ワイヤーメッシュ
Φ6@100
スタイロ嵩上げ
FRP防水

床-タイル/浴室

特殊防滑シート床材ｔ2　水勾配1/100以上
シンダーコンクリートｔ100～ワイヤーメッシュ
Φ6@100　
スタイロ嵩上げ

床-厨房

床仕上げ巻き上げｈ300
既成押さえ金物

壁仕上

巻き上げ用　面木

バスパネルｔ9四周廻り縁
GB-Sｔ12.5
防湿防水シート
LGS下地廻縁： 

塩ビ製廻り縁

記号天井-浴室

母屋

天井-準不燃

磁器質タイル　300角　ｔ10
下地合板ｔ12+12
鋼製床（大引＋根太＋鋼製束）

床-タイル/鋼製床

告示228号の対応として、以下を追加する
GB-Rt12.5ｘ3枚バリ(総厚30以上）

床-タイル/◯◯/告示

床-RC

コンクリートスラブ金ゴテ押さえ
RC保護塗装

※消火ポンプ室

長尺塩ビシート（防滑）ｔ2
下地合板ｔ12
木下地30ｘ30＠303　断熱材吹付けｔ30

床-長尺/スロープ

OSBt7サンダーがけ品　木材保護塗装
LGS下地

母屋

タイルカーペットｔ6
下地合板ｔ12
パーティクルボードｔ20
２重床ユニットフロア

床-TC/ユニット

A-06-03
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

65
13

6
10

13 50
27

1512

12

65
13

13
65

13

13

9

65

13

13

12

65
13

13

30
11136

50
11

13 6
80

12

*
13
13

*
13
13

*
13
13

*
13
13

7 12

12

13
15

*
13 15

20

10

25
50

12
1375

65
13
13

15

12

90
90

90
90

壁-RC

化粧型枠コンクリート打放しA種
設計ふかし10mm

出隅面取り10mm
ＦＬ+2100まで
 

壁-ボード/RC

寒冷紗パテしごきの上 ビニルクロス
GB-R12.5
GL工法

壁-○○/◯◯/防音

グラスウール16ｋ　ｔ50

壁-厨房/LGS

化粧ケイカル板ｔ6　（不燃）
GB-S12.5
LGS下地

壁取り合い

木質系仕上

出隅

入隅

目透3mm
目地底黒
テープ張り

目透3mm
目地底黒
テープ張り

寒冷紗パテ
シゴキの上塗
装

塩ビコーナー
材、寒冷紗パ
テシゴキの上
塗装

目透3mm
目地底黒
テープ張り

木質系仕上

木
質

系
仕

上
木

質
系

仕
上

木
質

系
仕

上

RC

木質系仕上

目透3mm
目地底黒
テープ張り

塩ビ目地材
５mm、寒冷
紗パテシゴキ
の上塗装

塗装系仕上

塗
装

系
仕

上
木

質
系

仕
上

RC

塗
装

系
仕

上

塗装系仕上

塗装系仕上

塗
装

系
仕

上

塗
装

系
仕

上塩ビ目地材
５mm、寒冷
紗パテシゴキ
の上塗装

出隅 出隅

入隅 入隅 入隅 入隅

壁-木/断熱

杉羽目板12x120　実付
　木材保護塗装（WP)
木横胴縁15x45 ＠303
コンクリート

壁-木/RC

杉羽目板12x120　実付
　木材保護塗装（WP)
木横胴縁50x50 ＠303/吹付断熱材ｔ50
コンクリート

壁-ボード/LGS

寒冷紗パテしごきの上　ビニルクロス
GB-R12.5+12.5
LGS下地

壁-OSB/LGS

OSBt7 サンダーがけ品
　フィニッシュ留め
GB-R12.5+12.5
LGS下地

壁-木/LGS

杉羽目板12x120　実付
　木材保護塗装（WP)
GB-R12.5+12.5
LGS下地

壁-耐水/LGS

寒冷紗パテしごきの上　ビニルクロス
GB-S12.5+GB-R12.5
LGS下地

壁-厨房/RC

化粧ケイカル板ｔ6　（不燃）
GB-S12.5
GL工法

化粧ケイカル板ｔ6　（不燃）
GB-S12.5
GL工法
吹付断熱材ｔ50

壁-厨房/断熱

壁-ボード/断熱

壁-ボード

寒冷紗パテしごきの上　ビニルクロス
GB-R12.5+12.5
木下地

壁-耐水

寒冷紗パテしごきの上　ビニルクロス
GB-S12.5+GB-R12.5
木下地

壁-OSB

OSBt7　サンダーがけ品
　フィニッシュ留め
GB-R12.5+12.5
木下地

壁-木

杉羽目板12x120　実付
　木材保護塗装（WP)
GB-R12.5+12.5
木下地

壁-◯◯/◯◯/腰壁

杉羽目板12x120　実付
　木材保護塗装（WP)
各壁仕上げに準ずる

壁-浴室下

壁：磁器質タイルｔ10　300角
防水モルタルｔ20
FRP防水
コンクリート

壁-浴室上

ヒノキ縦羽目板ｔ15木材保護塗装
横胴縁15x45@303
防湿防水シート
GB-Sｔ12.5+GB-R12.5
※浴室壁（下）部取り合いはシーリング

寒冷紗パテしごきの上 ビニルクロス
GB-R12.5
GL工法
吹付断熱材ｔ50

壁-木毛/LGS

木毛セメント板ｔ15塗装品　専用ビス留め（同
色塗装品）
GB-R12.5+12.5
LGS下地

壁-◯◯/◯◯/腰壁準不燃

FL+1100まで
杉羽目板12x120　実付
　木材保護塗装（WP)
各壁仕上げに準ずる

準不燃木材を利用する

１階：1FL+1200まで
２階：２FL+1100まで

ライニング部：シンダーコンクリートｔ
120ワイヤーメッシュΦ6@100）
外壁部：断熱材ｔ50

１階：1FL+1200まで
２階：２FL+1100まで

※OSB:エスウッド：ヒノキストランドボード
不燃タイプ
※ジョイント部目スカシ3mm 目地底テープ貼

※OSB:エスウッド：ヒノキストランドボード
不燃タイプ
※ジョイント部目スカシ3mm 目地底テープ貼

杉羽目板　実部分は表面目地なしとする

杉羽目板　実部分は表面目地なしとする

杉羽目板　実部分は表面目地なしとする

木造部壁共通事項

間柱：45ｘ120

間柱：45x60

屋外

屋内

屋外に面する壁

間柱：45ｘ90
屋内

室内壁　180

屋内

柱120角

木下地30x120

間柱：45ｘ90

屋内

壁　150

屋外または屋内

柱150角 柱120角

壁　120

間柱：45ｘ60 間柱：45ｘ120
屋内

屋外または屋内

A-06-04
標準詳細図４

1/10（A3)



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）Ebina City
海老名市

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称 建築面積

A-07-11/150 (A1), 1/300 (A3)
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R 4,750
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L 8,732

R 1,585
L 2,841

R 5,383
L 7,329

21,785

R 4,885
L 6,053

1,
54

7

54
60

400

1,
82

0

12
,2

30

5,383

西-1 西-2 西-3

西-4

西-5

西-06

西-7
西-8

西-9

西-11

西-10

東-1

東-9

東-10

東-11

東-4

東-5

東-6

東-8

東-7

西-14

西-15

西-13

西-16

東-2

西-12

中-1

東-3

X1 X4 X6

Y6

Y3

AY1
BY1

BY7

AX5

CY1

建築面積

W又はL(mm) H又はR(mm)

西-1 4,750 7,462 17.72 1/2×L×R

西-2 7,736 4,750 36.75 W×H

西-3 9,553 5,370 51.30 W×H

西-4 21,785 11,830 257.72 W×H

西-5 6,053 4,885 14.78 1/2×L×R

西-6 1,590 4,618 3.67 1/2×W×H

西-7 10,816 4,618 49.95 W×H

西-8 6,085 4,550 27.69 W×H

西-9 12,406 4,272 26.50 1/2×L×R

西-10 1,494 4,340 3.24 1/2×W×H

西-11 8,732 4,590 20.04 1/2×L×R

西-12 255 7,680 1.96 W×H

西-13 400 1,820 0.36 1/2×W×H

西-14 400 1,820 0.36 1/2×W×H

西-15 400 1,820 0.36 1/2×W×H

西-16 400 1,820 0.36 1/2×W×H

512.77

中-1 3,790 12,230 46.35 W×H

46.35

東1 2,841 1,585 2.25 1/2×L×R

東2 347 1,547 0.27 1/2×W×H

東3 1,931 3,480 6.72 W×H

東4 23,681 5,028 59.53 1/2×W×H

東5 21,372 13,098 279.93 W×H

東6 4,240 19,944 42.28 1/2×W×H

東7 510 5,640 2.88 W×H

東8 18,960 12,230 231.88 W×H

東9 5,503 6,847 37.68 W×H

東10 5,383 1,144 3.08 1/2×W×H

東11 7,329 5,383 19.73 1/2×L×R

686.23

棟ごとの建築面積

512.77 ㎡

46.35 ㎡

686.23 ㎡

建築面積合計

1,245.35 ㎡

西棟・・・A

中棟・・・B

東棟・・・C

建築面積合計 （A+B+C）

記号
寸法

面積（㎡） 計算式

小計(西棟)・・・C

小計(西棟)・・・A

小計(西棟)・・・B

建築面積表

建築面積求積図



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）Ebina City
海老名市

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称 延床面積表

A-07-21/150 (A1), 1/300 (A3)

W又はL(mm) H又はR(mm)
風除 風1-1 4,095 2,730 11.18 W×H
玄関ホール 玄1-1 3,775 4,550 17.18 W×H

廊1-西1 10,465 2,275 23.81 W×H
廊1-西2 2,275 4,550 10.35 W×H
小計 34.16

給湯 給-1 1,620 1,310 2.12 W×H
ELV ELV-1 2,730 3,640 9.94 W×H
自販機コーナー 自1-1 2,730 2,730 7.45 W×H

ス1-1 15,015 1,820 27.33 W×H
ス1-2 4,549 7,147 10.40 1/2×L×R-「相1-1」
ス1-3 1,820 11,830 21.53 W×H
ス1-4 600 2,730 0.82 1/2×W×H
ス1-5 600 2,730 0.82 1/2×W×H
ス1-6 600 2,730 0.82 1/2×W×H
ス1-7 600 2,730 0.82 1/2×W×H
小計 62.54
福1-1 1,820 910 1.66 W×H
福1-2 3,185 1,820 5.80 W×H
福1-3 2,730 3,640 9.94 W×H
福1-4 2,730 7,280 19.87 W×H
福1-5 4,095 4,550 18.63 W×H
福1-6 7,147 4,550 16.26 1/2×L×R
小計 72.16
相1-1 4,288 2,730 5.85 1/2×L×R
相1-2 1,820 2,730 4.97 W×H
小計 10.82
収1-1 1,565 1,310 2.05 W×H
収1-2 3,185 3,240 10.32 W×H
小計 12.37

厨房 厨1-1 5,460 7,280 39.75 W×H
食品庫 食品1-1 1,820 4,095 7.45 W×H
検収室 検1-1 1,820 3,185 5.80 W×H
厨房通路 通1-1 4,550 1,365 6.21 W×H
厨房トイレ 厨WC-1 2,730 1,365 3.73 W×H

事1-1 2,730 2,560 6.99 W×H
事1-2 1,705 1,990 3.39 W×H
小計 10.38

ゴミ置き場 ゴ1-1 2,730 1,820 4.97 W×H
P1-西1 1,025 1,990 2.04 W×H
P1-西2 1,365 910 1.24 W×H
小計 3.28

エキスパンション※ エ1-1 320 4,550 1.46 W×H
322.93

ELVホール ホ1-1 4,095 4,550 18.63 W×H
ELV ELV-2 3,790 3,640 13.80 W×H
設備スペース 設1-1 3,790 3,640 13.80 W×H

46.22
廊1-東1 1,820 3,640 6.62 W×H
廊1-東2 1,805 3,640 6.57 W×H
廊1-東3 欠番
廊1-東4 1,365 2,730 3.73 W×H
廊1-東5 1,365 3,640 4.97 W×H
廊1-東6 2,220 7,280 16.16 W×H
廊1-東7 4,550 5,460 24.84 W×H
廊1-東8 6,825 4,550 31.05 W×H
廊1-東9 2,113 2,730 5.77 W×H
小計 99.72

相談-2 相2-1 2,730 3,640 9.94 W×H
相談-3 相3-1 3,930 3,640 14.31 W×H

大1-1 7,280 9,710 70.69 W×H
大1-2 6,638 1,600 10.62 W×H
小計 81.31

中会議室 中1-1 7,280 3,250 23.66 W×H
小会議室 小1-1 7,280 2,730 19.87 W×H
みんなのWC-1 み1-1 3,857 2,730 10.53 W×H

WC1-1 5,970 3,790 22.63 W×H
WC1-2 2,113 760 1.61 W×H
小計 24.23
倉1-1 8,190 1,820 14.91 W×H
倉1-2 5,915 1,820 10.77 W×H
小計 25.67

階段下倉庫 収2-2 3,640 5,460 19.87 W×H
P1-東1 3,185 910 2.90 W×H
P1-東2 2,730 910 2.48 W×H
P1-東3 605 3,640 2.20 W×H
P1-東4 3,857 760 2.93 W×H
P1-東5 642 1,600 1.03 W×H
小計 11.54

エキスパンション※ エ1-2 320 7,280 2.33 W×H
342.98

計算式

1 西

廊下(西側)

スロープ

福祉法人・基幹相談コーナー

相談室-1

階段室倉庫

厨房事務室

PS/DS

階 棟 部屋名 記号 寸法 面積

（㎡）

小計(1階 東 屋内)・・・③

小計(1階 西 屋内)・・・①
中

小計(1階 中 屋内)・・・②
東

廊下(東側)

大会議室

WC

倉庫1

PS/DS
322.93 ㎡
46.22 ㎡
342.98 ㎡
349.92 ㎡
44.84 ㎡
620.82 ㎡
1,727.72 ㎡
9.40 ㎡
138.34 ㎡
9.72 ㎡
157.45 ㎡

棟ごとの面積
屋内 1階+2階(①+④ ) 672.86 ㎡
屋外 （⑦） 9.40 ㎡
西棟合計 682.25 ㎡
屋内 1階+2階(②+⑤ ) 91.06 ㎡
中棟合計 91.06 ㎡
屋内 1階+2階(③+⑥) 963.80 ㎡
屋外 （⑧+⑨） 148.06 ㎡
東棟合計 1,111.86 ㎡

延床面積総合計

1,885.17 ㎡

屋内・屋外面積
小計(1階 西 屋内)・・・①
小計(1階 中 屋内)・・・②
小計(1階 東 屋内)・・・③

小計(2階 東 屋外)・・・⑨
屋外面積合計・・B

西

中

東

延床面積総合計（A+B）

小計(2階 西 屋内)・・・④
小計(2階 中 屋内)・・・⑤
小計(2階 東 屋内)・・・⑥
屋内面積合計・・A
小計(1階 西 屋外)・・・⑦
小計(1階 東 屋外)・・・⑧

W又はL(mm) H又はR(mm)
廊2-西1 12,740 2,730 34.78 W×H
廊2-西2 7,185 910 6.54 W×H
廊2-西3 2,730 5,460 14.91 W×H
廊2-西4 3,185 1,820 5.80 W×H

1,502
844
844

2,040
廊2-西7 359 2,040 0.73 W×H

3,410
359

小計 62.02
階段 階1-1 3,185 4,550 14.49 W×H
ELV ELV-1 2,730 3,640 9.94 W×H

ス2-4(1) 5,805 4,685 8.51 1/2×L×R-「ス2-4(2)」
ス2-4(2) 3,550 2,865 5.09 1/2×L×R 小計に含まない
ス2-5 13,115 1,820 23.87 W×H
ス2-6 8,350 4,390 12.04 1/2×L×R-「食1-5」
ス2-7 1,820 9,100 16.56 W×H
小計 60.99
食1-1 4,550 2,730 12.42 W×H
食1-2 4,550 6,370 28.98 W×H

2,037
2,432

食1-4 837 2,432 1.02 W×H×1/2
食1-5 4,890 2,570 6.28 1/2×L×R
食1-6 1,365 4,550 6.21 W×H
小計 57.47
事2-1 3,640 2,725 9.92 W×H
事2-2 2,833 915 2.59 W×H
事2-3 2,960 3,640 10.77 W×H
事2-4 75 3,410 0.26 W×H
事2-5 1,567 3,410 2.67 1/2×L×R
事2-6 1,337 667 0.45 1/2×W×H
事2-7 2,743 1,337 3.67 W×H
事2-8 1,135 568 0.64 W×H
事2-9 1,135 1,502 1.70 W×H
事2-10 1,564 1,502 1.17 1/2×L×R
小計 33.85
リ1-1 4,288 2,730 5.85 1/2×L×R
リ1-2 4,550 2,730 12.42 W×H
リ1-3 7,280 3,640 26.50 W×H
小計 44.77
み2-1 2,730 2,730 7.45 W×H
み2-2 1,820 910 1.66 W×H
小計 9.11

倉庫2 倉2-1 3,185 5,460 17.39 W×H
更1-1 4,550 2,275 10.35 W×H
更1-2 4,550 2,275 10.35 W×H
小計 20.70

910
2,948

P2-西1 910 910 0.83 W×H
P2-西2 3,185 910 2.90 W×H
P2-西3 910 910 0.83 W×H
P2-西4 806 915 0.74 W×H
小計 5.29

エキスパンション※ エ2-1 455 5,460 2.48 W×H
349.92

廊下（東側） 廊2-中1 3,790 1,820 6.90 W×H
ELVホール ホ2-1 3,790 4,550 17.24 W×H
ELV ELV-2 3,790 3,640 13.80 W×H
WC WC2-1 3,790 1,820 6.90 W×H

44.84
廊2-東1 3,490 2,730 9.53 W×H
廊2-東2 5,005 3,640 18.22 W×H
廊2-東3 3,831 814 1.56 1/2×W×H

3,831
2,859

廊2-東5 2,730 2,730 2.18 W×H-「ス-4」
6,044
5,077

廊2-東7 1,820 1,820 0.71 W×H-「第1-2」
廊2-東8 10,010 2,730 27.33 W×H
小計 100.13

階段 階段2-2 3,640 5,460 19.87 W×H
1,892

538
第1-2 2,859 1,820 2.60 1/2×L×R
第1-3 3,640 1,820 6.62 W×H
第1-4 5,460 6,797 37.11 W×H
第1-5 5,460 5,887 32.14 W×H

4,397
3,163

第1-7 935 4,397 2.06 1/2×W×H
第1-8 3,640 1,820 6.62 W×H
第1-9 6,783 4,983 16.90 1/2×L×R
小計 133.75
第1WC-1 2,322 658 1.53 W×H
第1WC-2 2,730 2,072 5.66 W×H
小計 7.18
第1WC-3 2,730 2,730 7.45 W×H
小計 7.45

階 棟 部屋名 記号 寸法 面積

（㎡）
計算式

2 西

廊下(西側)
廊2-西5 1,317 0.37 W×(H1+H2)/2-「事2-10」

廊2-西6

スロープ

食堂兼休憩所
食1-3 1,143 2.55 W×（H1+H2）×1/2

598 0.86 W×（H1+H2）×1/2

廊2-西8 1,525 0.20 (W1+W2)×H)/2-「事2-5」

PS/DS

事務室

リハビリルーム

みんなのWC-2

更衣室

清掃スタッフルーム 清1-1 5,915 11.41 W×（H1+H2）×1/2

W×（H1+H2）×1/2

  WC-1

  WC-2

（W1+W2）×H×1/2

廊2-東6 4,550 25.30 （W1+W2）×H×1/2

第1ケアルーム

第1-1 6,370 7.74 （W1+W2）×H×1/2

第1-6 5,807 21.95

小計(2階 西 屋内)・・・④
中

小計(2階 中 屋内)・・・⑤
東

廊下（東側）

廊2-東4 4,576 15.31

W又はL(mm) H又はR(mm)
第3-1 925 1,820 1.68 W×H
第3-2 2,565 3,700 9.49 W×H
第3-3 2,505 850 2.13 W×H
第3-4 8,190 7,340 60.11 W×H
第3-5 6,220 850 5.29 W×H
小計 78.70

  WC 第3WC-1 3,035 2,730 8.29 W×H
第2-1 2,136 1,200 1.28 1/2×L×R
第2-2 6,892 1,200 4.14 1/2×W×H
第2-3 1,200 7,469 8.96 W×H

7,469
7,210

小計 65.68
ク-1 1,365 2,730 3.73 W×H
ク-2 1,365 1,365 1.86 W×H
小計 5.59

  WC-1 第2WC-1 1,820 2,730 4.97 W×H
  WC-2 第2WC-2 1,820 2,730 4.97 W×H
  更衣室 更2-1 1,820 2,730 4.97 W×H

2,844
2,339

玄2-2 2,288 482 0.55 1/2×W×H
小計 6.72

2,288
1,705
5,528
6,343

ホ3-3 1,348 6,343 4.28 1/2×W×H
小計 32.49
ル-1 3,185 2,730 8.70 W×H
ル-2 1,365 4,095 5.59 W×H
ル-3 1,820 2,730 4.97 W×H
ル-4 3,862 2,730 5.27 1/2×L×R
小計 24.52

一般脱衣室 一脱-1 2,730 4,550 12.42 W×H
特浴脱衣室-1 特脱-1 2,730 4,550 12.42 W×H

特脱-2-1 2,730 3,877 10.58 W×H
特脱-2-2 1,857 673 1.25 W×H
小計 11.83
洗-1 1,820 1,870 3.40 W×H
洗-2 1,260 860 1.08 W×H
小計 4.49
浴WC-1 1,078 260 0.28 W×H
浴WC-2 1,820 1,560 2.84 W×H
小計 3.12
一浴-1 3,058 3,640 11.13 W×H
一浴-2 2,402 3,280 7.88 W×H
小計 19.01

特浴1 特浴1-1 2,730 5,250 14.33 W×H
特浴2-1 3,640 4,895 17.82 W×H
特浴2-2 2,135 345 0.74 W×H
小計 18.55 W×H
P2-東1 3,035 910 2.76 W×H
P2-東2 3,035 910 2.76 W×H
P2-東3 470 2,730 1.28 W×H
P2-東4 1,365 910 1.24 W×H
P2-東5 3,640 910 3.31 W×H
P2-東6 742 260 0.19 W×H
P2-東7 1,505 345 0.52 W×H
P2-東8 560 860 0.48 W×H
P2-東9 408 658 0.27 W×H
P2-東10 2,402 360 0.86 W×H
P2-東11 873 673 0.59 W×H
P2-東12 2,030 850 1.73 W×H
小計 16.00
エ2-2 455 910 0.41 W×H
エ2-3 455 6,370 2.90 W×H
小計 3.31

620.79
※「エキスパンション」の面積は、通り抜けできる通路等他用途となる箇所は除く

W又はL(mm) H又はR(mm)
搬入口 搬1-1 1,820 3,185 5.80 W×H

ベ-1 1,800 1,000 1.80 W×H
ベ-2 1,800 1,000 1.80 W×H
小計 3.60

9.40
ベ-3 1,800 1,000 1.80 W×H
ベ-4 1,800 1,000 1.80 W×H
ベ-5 1,800 1,000 1.80 W×H
小計 5.40

PS/DS P1-外 910 2,270 2.07 W×H
駐-1 10,800 5,965 64.42 W×H
駐-2 4,430 5,000 22.15 W×H
駐-3 4,430 5,000 22.15 W×H
駐-4 4,430 5,000 22.15 W×H
小計 130.87

138.34
バ-1 3,640 1,220 4.44 W×H

3,126
2,914

バ-3 310 7,280 2.26 W×H
小計 9.72

9.72

計算式

第3ケアルーム

第2ケアルーム
第2-4 6,990 51.30 W×（H1+H2）×1/2

階 棟 部屋名 記号 寸法 面積

（㎡）

5.48 W×（H1+H2）×1/2

ホ3-2 3,831 22.74 W×（H1+H2）×1/2

玄2-1 2,379 6.17 W×（H1+H2）×1/2

エキスパンション※

小計(2階 東 屋内)・・・⑥

階 棟 部屋名 記号 寸法

スヌーズレンルーム

特浴脱衣室-2

洗濯室

浴室WC

特浴2

PS/DS

2 東

ホール

一般浴室

ホ3-1 2,744

  クールダウン室

前室(玄関)

面積

（㎡）
計算式

1 西

ベンチ

小計(1階 西 屋外)・・・⑦
東

ベンチ

駐車場

小計(1階 東 屋外)・・・⑧

（W1+W2）×H×1/2

小計(2階 東 屋外)・・・⑨

2 東

バルコニー
バ-2

1,000 3.02

延床面積表

※棟・屋内外ごとの延床面積：求積図に記載



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）Ebina City
海老名市

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称 延床面積求積図
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棟ごとの面積
屋内 1階+2階(①+④ ) 672.86 ㎡
屋外 （⑦） 9.40 ㎡
西棟合計 682.25 ㎡
屋内 1階+2階(②+⑤ ) 91.06 ㎡
中棟合計 91.06 ㎡
屋内 1階+2階(③+⑥) 963.80 ㎡
屋外 （⑧+⑨） 148.06 ㎡
東棟合計 1,111.86 ㎡

延床面積総合計

1,885.17 ㎡

屋内・屋外面積
小計(1階 西 屋内)・・・①
小計(1階 中 屋内)・・・②
小計(1階 東 屋内)・・・③

小計(2階 東 屋外)・・・⑨
屋外面積合計・・B

西

中

東

延床面積総合計（A+B）

小計(2階 西 屋内)・・・④
小計(2階 中 屋内)・・・⑤
小計(2階 東 屋内)・・・⑥
屋内面積合計・・A
小計(1階 西 屋外)・・・⑦
小計(1階 東 屋外)・・・⑧

2F　事務・廊下拡大図
1/50(A1),1/100(A3)

延床面積求積図

1階

屋上

2階

事2-4～
廊2-西5～
下記詳細



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1階平面図

1/100,200（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

2階平面図

1/100,200（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

屋根伏図

1/100,200（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-09-01
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

立面図1

1/100,200（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-10-01

X9

AX1

X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

90
26

0
3,

90
0

3,
21

0
1,

90
0

9,
27

0

7,280 4,550 3,640 3,640 3,640 6,825 5,915 7,280

42,770

外壁-木

外壁-RC

外壁-RC

外壁-ガルバ

外壁-木

外壁-RC普通型枠

外壁-木

外壁-ガルバ/耐火 外壁-木

外壁-木

外壁-RC

手摺り

手摺り

外壁-ガルバ/耐火

屋根-ガルバ
屋根-ガルバ

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

最高高さ=GL+9360

1FL=GL+350
平均地盤面=GL+90

GL

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9

90
26

0
3,

90
0

3,
21

0
1,

90
0

9,
27

0

5,460 4,550 7,280 2,730 1,820 6,370 6,370 3,640
38,220

外壁-ガルバ

外壁-RC普通型枠

外壁-木

外壁-RC杉型枠

外壁-RC

外壁-木

外壁-木

外壁-木

外壁-木毛 外壁-木毛

外壁-木

天井-木毛

FIXFIXFIXFIXFIXFIXFIX

FIX

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90
GL

最高高さ=GL+9360

1FL=GL+350

北側立面図

東側立面図

機械置場内側目地位置は外側と同様

　外壁-木

　外壁-ガルバ

　外壁-ガルバ/耐火

　外壁-ガルバ/告示

　外壁-RC

　外壁-RC普通型枠

　外壁-RC杉型枠

　外壁-木毛



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

立面図2
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面図
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

平面詳細図1

1/50,100（A3)
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

平面詳細図2

1/50,100（A3)
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

平面詳細図3

1/50,100（A3)
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

平面詳細図4

1/50,100（A3)
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

平面詳細図05

1/50,100（A3)

図面番号
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工

事
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ラ
イ
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ン
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グ
レ
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チ
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グ

グ
レ
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チ

ン
グ

排
水

目
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Φ
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排
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皿

Φ
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SU
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す
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浴
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備
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ラ
イ

ニ
ン
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グ
レ
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グ

グ
レ

ー
チ

ン
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排
水

目
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Φ
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排
水

目
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Φ
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す
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天
井
面
介
護
リ
フ
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天
井
面
介
護
リ
フ
ト
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3
-
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上
部

A
W

3
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上
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竪
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ド
レ
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竪
樋
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レ
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ド
レ
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手
摺

手
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天
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用
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A
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上
部
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消
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消
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7
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部
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設
備

ス
ペ
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ス
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ー
塗

膜
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給
湯
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4
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2
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6
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3
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0
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

平面詳細図07

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-12-07

補
給

水
槽

ハ
ト小

屋

設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

キ
ュー

ビク
ル

設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

H
鋼

H
鋼

設
備

基
礎

設
備

基
礎

メン
テ

歩
廊 設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

設
備

基
礎

3
-
3

A
W

上
部

3
-
3

A
W

上
部

3
-
3

A
W

上
部

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

UP

6,
82

5
3,

64
0

3,
64

0

6,370

16,380

2,
43

0
1,

22
0

60
0

98
5

60
0

60
0

1,
01

0
3,

51
3

屋
上

機
械

置
場

外
壁

-ガ
ル

バ

外壁-ガルバ

壁-ボード

ド
レ

ン

EX
P.

J

A
W 3-
1

5/
10

0

1/
10

0

X4
X5

Y7
壁

-耐
水

壁
-ボ
ード

EX
P.

J



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図1

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-01

90
26

0
3,

90
0

3,
21

0
1,

90
0

19
110 101

34

1,820 2,730 2,730

1,
20

0
1,

40
0

2,
10

0
30

0

4,5513,185 2,730 1,832

2,
40

0

2,
60

0

20
0

20
0

63
6

51
0

2,
29

0
1,

09
1

90
0

20
0

20
0

100 100 100 100

9,
27

0

1,200

5,9157,280 6,825

20,020

3,
70

0
20

0

2,
40

0

壁-ボード/RC
壁-ボード/RC

外壁-ガルバ設備置場

事務室１

倉庫２ みんなのWC

壁-ボード

壁-ボード

壁-ボード

壁-ボード/断熱

外壁-RC

外壁-木

床-TC/ユニット

壁-RC

床-長尺/ユニット

天井-岩綿

壁-RC

床-長尺/ユニット床-長尺/ユニット

壁-ボード/断熱

壁-ボード

床-WC/ユニット 床-長尺/ユニット

壁-木

壁-ボード/断熱/腰壁

外壁-RC

目隠しルーバー
壁-ボード

天井-木毛

軒天-木毛

外壁-木

天井-木吸音

天井-木吸音

壁-ボード/LGS

天井-木毛

軒天-木毛

捨てコンt60
防湿ポリエチレンフィルム t0.15
砕石転圧(RC-40) t60

天井-木毛 天井-岩綿

天井-木毛

X3 X4X1 X2

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

10
1

平均地盤面=GL+90
GL

最高高さ=GL+9360



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図2

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-02

42,770

5,9157,280 6,825 3,640 3,640 3,640

2,
29

0
65

0
65

0
20

0
2,

40
0

1,
10

0
20

0
20

0
51

0
53

0
82

8

35
0

3,
90

0
3,

21
0

1,
90

0

9,
36

0

1,820 2,730 2,770 4,055 3,7905,460 3,185 4,855

7,280 3,185 3,715 2,655 2,730 455 3,790 3,490

2,
40

0

2,
40

0

2,
60

0

2,
60

0

2,
60

0

2,
29

0
51

0
85

2

51
0

82
8

1,
10

0
1,

53
0

2,249

1,200

984

3,
34

0

3,
70

0
20

0

20
0

1,
30

0
3,

90
0

3,
21

0

70
0

リハビリテーションルーム

厨房

階段

ELV

階段下倉庫
事務室１

事務室２ 廊下

玄関

ELV

第３-WC(男・女)

共用廊下

壁-ボード
壁-木

壁-厨房/RC

壁-RC
壁-RC

外壁-木

壁-ボード/断熱 外壁-RC杉型枠床-厨房

床-TC/OA

床-TC/ユニット

床-長尺/ユニット 床-長尺/ユニット床-長尺/ユニット

床-WC/ユニット 

壁-OSB

壁-ボード/腰壁

床-長尺/ユニット

壁-ボード壁-ボード

天井-岩綿

天井-木毛

壁-ボード

壁-木

軒天-木毛

天井-木吸音 天井-木吸音

外壁-RC

外壁-RC

外壁-RC

外壁-RC

床-長尺/ユニット

壁-RC

捨てコンt60
防湿ポリエチレンフィルム t0.15
砕石転圧(RC-40) t60

床-長尺/ユニット

外壁-木

床-長尺/ユニット

壁-木/LGS

壁-ボード/LGS

壁-RC

壁-耐水

壁-ボード/RC壁-RC

壁-RC

壁-RC

X6X5X4X2X1 X3

2SL=GL+4050

10
1

屋上機械置場

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90

最高高さ=GL+9360

GL



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図3

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-03

7,2803,640 3,640 4,550

3,
70

0
20

0

9,
27

0

4,855

3,490 8,190 12,407

2,
60

0

2,
29

0
51

0
85

2

80
0

20
0

20
0

2,
70

0
51

0
44

3
53

9

1,543

1,
10

0
1,

70
0

23
0

18
0

90
26

0
3,

90
0

3,
21

0
1,

90
0

12,094

5,582 2,791 1,861 1,861

第３-WC(男・女)

共用廊下

第３ケアルーム 第１ケアルーム

外壁-木

床-長尺/ユニット床-長尺/ユニット

床-WC/ユニット 

壁-木

床-長尺/ユニット

外壁-木毛

手摺り
壁-耐水

壁-ボード/RC

X9X8X7X6

AX1 AX2 AX4AX3 AX5

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90

最高高さ=GL+9360

GL



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図4

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-04

90
26

0
3,

90
0

3,
21

0
1,

90
0

9,
27

0

3,134 9552,019 2,338 7,390

8,384 4,778 2,727 1,821 2,726 2,737

2,
60

0

2,
60

0

2,
60

0

2,
60

0

2,
80

0

1,
20

0
1,

40
0

2,
60

0

2,
60

0

2,
10

0
50

0

910 1,400

3,726 4,658 7,452

15,836

3,
70

0
20

0

24,992

3,726 4,658 4,778 5,460 2,730 1,820 1,820

3,
78

6

2,
58

0第２ケアルーム

共用廊下 中会議室

廊下

小会議室

一般脱衣室 WC(浴室) 特浴脱衣室１ 特浴脱衣室２
設備スペース

外壁-木

外壁-RC普通型枠

外壁-木

外壁-RC

壁-ボード

壁-耐水 壁-耐水壁-耐水 壁-耐水

壁-ボード/LGS

壁-ボード/断熱壁-耐水/LGS

WC

床-長尺/ユニット床-長尺/ユニット

床-TC/ユニット床-長尺/ユニット床-WC/鋼製床床-WC/鋼製床

壁-耐水/LGS

床-長尺/ユニット 床-長尺/ユニット 床-長尺/ユニット

壁-耐水壁-耐水壁-耐水壁-耐水壁-ボード/腰壁壁-木/断熱

天井-木毛 天井-岩綿 天井-岩綿 天井-岩綿 天井-岩綿

WC

天井-木吸音

外壁-木毛

軒天-RC

目隠しルーバー

捨てコンt60
防湿ポリエチレンフィルム t0.15
砕石転圧(RC-40) t60

壁-耐水/LGS壁-耐水/LGS 壁-木/LGS

軒天-木毛

X6 X7 X8 X9

AX1 AX2 AX3 AX4 AX5

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90

最高高さ=GL+9360

GL



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図5

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-05

21,840

3,
70

0
20

0

9,
27

0

1,820 2,730 7,280 2,730 1,820

6,370 11,225 1,925

2,
40

03,
50

0
20

0
20

0
1,

10
0

1,
50

0
30

0

2,
39

0
51

0
77

6

110 189

140 110

120 185

132 112

1,
28

5
21

5

1,820 2,730 7,280 4,550 5,460

26
0

3,
90

0
90

3,
21

0
1,

90
0

1,200

1,820

1,925 500

厨房

設備置場

壁-木

外壁-木
壁-木

外壁-ガルバ

壁-厨房/RC
壁-厨房/RC

外壁-RC
外壁-木

外壁-木

検収室

ゴミ置場

天井-岩綿

床-長尺/ユニット 床-厨房 床-長尺/ユニット

屋根-ガルバ

床-長尺/ユニット

壁-ボード/断熱/腰壁

壁-ボード/RC/腰壁

相談室１

リハビリテーションルーム

WC

壁-耐水/RC
壁-RC

壁-木

壁-ボード/断熱/腰壁

軒天-木毛

天井-木吸音

天井-木吸音

天井-木吸音

軒天-木毛

外壁-木毛

外壁-RC

捨てコンt60
防湿ポリエチレンフィルム t0.15

砕石転圧(RC-40) t60

天井-木毛
天井-木毛 軒天-木毛

目隠しルーバー

壁-木

Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1

CY1CY2

10
1

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90

最高高さ=GL+9360

GL

外床-塗膜



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図6

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-06

26
0

3,
90

0
1,

90
0

90
3,

21
0

9,
27

0

1,820 2,730 9,417

7,280 11,6503,650 1,742

1,
20

0
1,

40
0

2,
39

0
51

0
59

8

1,
34

0

1,
10

0
1,

50
0

90
0

20
0

20
0

51
0

2,
70

0
92

8

2,
60

0

1,820 2,730 7,280 4,550 5,460

25,610

3,
70

0
20

0

1,925

事務室１

廊下 事務室２バルコニー 食堂兼休憩所

外壁-木
外壁-ガルバ/耐火 壁-OSB

外壁-RC杉型枠

壁-ボード

壁-木/断熱 壁-ボード/RC 壁-ボード/断熱
外壁-RC

床-TC/OA

床-TC/ユニット床-長尺/ユニット

壁-木

共用廊下

壁-RC壁-RC

壁-ボード/RC

天井-木毛
天井-木毛

床-長尺/ユニット 外壁-木

天井-木吸音 天井-木吸音

天井-木毛 天井-木毛
軒天-木毛

捨てコンt60
防湿ポリエチレンフィルム t0.15
砕石転圧(RC-40) t60

Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1

CY1CY2

10
1

2SL=2SL=

2SL=2SL=

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90

最高高さ=GL+9360

GL

壁-ボード/腰壁



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図7

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-07

11,830

1,820 2,730 7,280

3,6384,550 3,642

3,6404,550 3,640

2,
60

0

2,
42

0

40
0

2,
60

0
90

0
20

0
20

0
2,

60
0

84
5

21
5

11,830

9,
27

0

90
26

0
3,

90
0

3,
21

0
1,

90
0

3,
70

0
20

0

2,
10

0

ELV共用廊下

廊下
ELV WC 廊下

壁-ボード/断熱

外壁-RC

壁-ボード/断熱
外壁-RC

壁-ボード/断熱

壁-RC

壁-耐水/RC

天井-岩綿

壁-ボード/RC

消火ポンプ室

床-タイル/ユニット/告示

床-タイル/ユニット/告示

外壁-RC

外壁-RC

外壁-RC

外壁-RC

外床-塗膜

天井-岩綿

天井-木毛

天井-木毛

床-WC/ユニット

捨てコンt60
防湿ポリエチレンフィルム t0.15

砕石転圧(RC-40) t60

天井-木毛

Y3Y4Y5Y6

屋上機械置場

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90

最高高さ=GL+9360

GL



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図8

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-08

28,210

3,
70

0
20

0

90
26

0
3,

90
0

3,
21

0
1,

90
0

3,640 6,370 6,370 1,820 2,730 7,280

10,584 5,487 12,713

4,5513,640 12,739

2,
40

0

2,
60

0

1,
10

0
1,

50
0

2,
40

0

2,
40

0

4,
02

1

2,
39

0
51

0

2,
60

0

4,
40

0

1,
10

0
1,

70
0

76
5

2,
60

0

574

9,
27

0

1,241

3,
90

0
37

0

4,
28

5

4,
00

7

第２ケアルーム スヌーズレンルーム 廊下 第３ケアルーム

外壁-木
外壁-木

壁-ボード

壁-ボード
外壁-木

壁-ボード 壁-ボード
床-長尺/ユニット 床-長尺/ユニット

床-長尺/ユニット

壁-木

天井-木毛
天井-木毛

天井-木毛

床-長尺/ユニット

倉庫1 共用廊下

壁-ボード/RC
壁-ボード/RC

WC

壁-ボード/断熱

第２-更衣室
天井-岩綿

壁-木/LGS

屋根-ガルバ軒天表し

外壁-RC

バルコニー

手摺り

床-長尺/ユニット

外壁-木毛

軒天-RC

床-長尺/ユニット

捨てコンt60
防湿ポリエチレンフィルム t0.15
砕石転圧(RC-40) t60

壁-ボード/腰壁

壁-ボード/LGS壁-耐水/LGS

壁-耐水/LGS

Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3

BY7

10
1

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90

最高高さ=GL+9360

GL



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

断面詳細図9

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-13-09

25,151

6,521 6,521 1,863 2,795 7,452

90
26

0
3,

90
0

3,
21

0
1,

90
0

1,600 3,640 4,550 2,730 12,912

2,
77

0

2,
17

0
60

0

3,6401,600 3,640 4,550 2,730 2,730 8,397

27,287

3,
70

0
20

0

1,400

32
0

20
0

2,
60

0
90

0
20

0
20

0
4,

45
8

1,400

2,
39

0
51

0

1,
20

0
1,

40
0

2,
70

0

1,
20

0
1,

40
0

2,790 3,517 11,392

9,
27

0

第１ケアルーム
バルコニー

壁-浴室上壁-浴室上

壁-ボード/腰壁

壁-木

外壁-木

一般脱衣室一般浴室

小会議室 中会議室 大会議室

廊下

壁-ボード/腰壁

床-長尺/ユニット床-長尺/ユニット床-長尺/ユニット床-長尺/浴室

天井-浴室 天井-岩綿

外壁-木毛

手摺り

床-TC/ユニット 床-TC/ユニット 床-TC/ユニット

軒天-RC

捨てコンt60
防湿ポリエチレンフィルム t0.15
砕石転圧(RC-40) t60

天井-木吸音
天井-木吸音

外壁-木

Y8 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3

BY7 BY6 BY5 BY4 BY3 BY2 BY1

10
1

2SL=GL+4050

1FL=GL+350

2FL=GL+4250

軒高=GL+7460

平均地盤面=GL+90

最高高さ=GL+9360

GL



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

天井伏図(1階)

1/100,200（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-14-01

6,
37

0
3,

64
0

5,
46

0
4,

55
0

7,
28

0
2,

73
0

1,
82

0
6,

37
0

38
,2

20

4,5507,280 5,915 6,825 3,640 3,640 3,640 7,280

42,770

2,730 1,820

5,460

1,820

11,830

4,
45

1

6,
23

1

6,
23

1
16

,9
12

3,
64

0
2,

73
0

2,
73

0
4,

55
0

3,
64

0
1,6

00

18
,8

90

1,8
20

EXP.J

スクリーン

カ

カ
カ

カ

カ

カ
カ

カ

カ
カ

カ

カ

カ

カカカ

カ

24

24

24

24

ロ

ロ

24

24

29

24

24

防

防

防

垂れ壁FL+2100

天井RC打放し

天井RC打放し

カ

カ (※カーテンレール不要)

カ

階段下倉庫厨房

ELV

事務室１

玄関 ELV

消火ポンプ室

相談室２

相談室３

大会議室

中会議室

小会議室

階段下倉庫

みんなのWC

共用廊下

相談室１

WC

倉庫1

ゴミ置場

検収室

食品庫

厨房事務室

WC

搬入口

共用廊下

風除室

X1 X2 X4 X5 X6

Y6

Y2

Y1

Y7

Y8

Y9

AX2

AY1

AY2

AY3

AY4

CY2

X7 X8 X9

Y4

X3

BY2

BY1

BY3

BY4

BY5

BY7

Y5

AX3 AX4 AX5

AX1

BY6

CY1

Y3

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J EXP.J

EXP.J

EXP.J
EXP.J

EXP.J

EXP.J

防

凡例

天井-木毛又は軒天-木毛

軒天-RC

天井-木吸音又は軒天-木表し

天井-浴室

天井-岩綿

カ

カ医

スクリーン

カーテンボックス、カーテンレール、カーテン

カーテンレール、カーテン(医務)

スクリーンボックス

ロ
ロールスクリーン

凡例 凡例

天井点検口

24 CH＝2400

29 CH＝2900

防
防炎垂れ壁

〇特記なき天井高さは外部2700、内部2600とする



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

天井伏図(2階)

1/100,200（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-14-02

4,5507,280 5,915 6,825 3,640 7,280 7,280

42,770

5,
46

0
4,

55
0

7,
28

0
2,

73
0

1,
82

0
6,

37
0

6,
37

0
3,
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38
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20
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64

0
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64

0
2,
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0
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0
4,
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00
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,8
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4,
45

1

6,
23

1

6,
23

1
16

,9
12

5,460
2,730

3,640

11,830

1,8
20

階段 ELV

階段

ELV

リハビリテーションルーム

第２ケアルーム

スヌーズレンルーム

第２-WC

(共用)

WC

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(女)

第１-WC(男)

倉庫２
みんなのWC

事務室２

更衣室

清掃スタッフルーム

食堂兼休憩所

一般脱衣

特浴脱衣２

特浴脱衣１

WC

洗濯室

一般脱衣
特浴1

特浴2

廊下

設備置場

設備スペース

第２-更衣室 クールダウン室

玄関

ホール

カ

24
24

24
24

カ

カ

カ カ カ

カ

カ

カ医

カ
医

カ医

カ

カ

カ

カ

カ ロ

24

24

24

24

24

24 24

24

防

防

カ
医

垂れ壁FL
+2100

24 24

X1 X2 X4 X5 X6

Y6

Y2

Y1

Y7

Y8

Y9

AX2

AY1

AY2

AY3

AY4

CY2

X7 X8 X9

Y4

X3

BY2

BY1

BY3

BY4

BY5

BY7

Y5

AX3 AX4 AX5

AX1

BY6

CY1

Y3

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

EXP.J

防

凡例

天井-木毛又は軒天-木毛

軒天-RC

天井-木吸音又は軒天-木表し

天井-浴室

天井-岩綿

カ

カ医

スクリーン

カーテンボックス、カーテンレール、カーテン

カーテンレール、カーテン(医務)

スクリーンボックス

ロ
ロールスクリーン

凡例 凡例

天井点検口

24 CH＝2400

29 CH＝2900

防
防炎垂れ壁

〇特記なき天井高さは外部2700、内部2600とする



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1

φ12

φ4

φ22

φ6

14
φ

22
5

8
3

3
11

11

16
3

17
7

300
270

80
0

100

30

60
0

50
15

22
0

10
0

10
0

22
0

20
0

11
00

3530
65

70

30
60

60
60

60
30

30
0

30 60 60 60 60 30
300

70

30
70

90
0

10
0

11
00

2730

115 2515 100

詳細図　S=1/10

段鼻：AFOLA-Prebio R311同等品

長尺塩ビシートt2

モルタル補修の上
RC撥水剤

手すり笠木：タモΦ32
　木材保護塗装
St-FB-t6通し
縦桟：St-●-13Φ＠110

支柱：St-FB-6ｘ45＠880

ベース：St-FB-9ｘ100

※鉄部すべて溶融亜鉛めっき

アンカーM12＠440

手すり詳細図　S=1/10

手すり笠木：タモΦ32
　木材保護塗装
St-FB-t6通し

手すり端部：下折曲げｈ100

人工木手すり

軒天-RC

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12　アンカー2-M12 ＠910

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6　2-M12　
@910

人工木ルーバー30ｘ60

人工木ルーバー：エア・ウォーター・エコロッカ：エアルーバー同等品
鉄部すべて溶融亜鉛めっきとする

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6　2-M12

人工木ルーバー30ｘ60

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

▽2FL

▽2SL

平面図

断面図

内部手すり

内部階段詳細　手すり詳細

断面図

支柱：St-●-９Φ @445
BPL：St-PL-90ｘ90ｘ3　４点ビス止め

手すり笠木：タモΦ32
　木材保護塗装
St-FB-t6通し

▽FL+800

誘導鋲

点字鋲：UNION：
UY500-33-166同等品

支柱：St-●-９Φ @445
BPL：St-PL-60Φｔ3　４点ビス止め

手すり共通事項
・端部に点字シール表示を見込む(全40箇所）

手すり端部折曲げ平面図

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12　アンカー2-M12 ＠910

見切：St-FB-15ｘ3

内部　手すり（２階ホール） 平面位置は次ページ　階段詳細図　屋外北東側に記載

床仕上

木製ルーバー（杉）30ｘ60＠110　WP

支柱：St-FB-6ｘ50　＠910

※鉄部すべて溶融亜鉛めっき

※鉄部すべて溶融亜鉛めっき

横つなぎ下地：St-L-50ｘ50ｘ4

BPL:St-FB-6ｘ50　2-M12

木製ルーバー（杉）30ｘ60＠110　WP

支柱：St-FB-6ｘ50　＠910

横つなぎ下地：St-L-50ｘ50ｘ4

BPL:St-FB-6ｘ50　ビス留め BPL:St-FB-6ｘ50　ビス留め

A-15-01
階段詳細図1

1/10（A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
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3003,266
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0
3,

09
512

0
1,
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0
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0
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1,
10

0

3,
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6
17

4

17
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4
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8

17
4

300

80

1,
10

0

111

1,
10

0

80
0

1,500

300

50
0

10
0

12
313

0
20

22
0

220

22
0

1,
10

0

60
0

階段詳細図　屋外北東側

X8 AX1 AX2

BY7

BY6
AY4

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽2FL
▽2SL

X9

Y8

X4

▽2FL
▽2SL

▽RFL
▽RSL

▽2FL
▽2SL

廊下

▽軒高

階段詳細図　屋外北西側

St手すり

3 4 5 6 7 8 9 10 1121 12 13 14 15 16 17

St手すり

St手すり

34567891011

2 1

121314151617181920212223
手すり

手すり

外壁-RC

手すり

手すり

18 19

特記なき鉄部は溶融亜鉛めっきとする特記なき鉄部は溶融亜鉛めっきとする

St手すり(階段部片側のみ）

縦樋 横引（天井内）

誘
導

鋲

24

外床-デッキ

外床-デッキ

A-15-02
階段詳細図2

1/100（A3)

ササラ桁PL-6x200
SS400

段板CPL-4.5
SS400

BPL-9

ササラ桁PL-6x200
SS400

段板CPL-4.5
SS400

テフロン板t=6

PL-12　SS400

50
15

20
0

バ
ル

コ
ニ

ー
ｈ

11
00

階
段

ｈ
11

00

60
0

110

70

22
0

220

22
0

11
00

100 51

10
0

22
9

20
0

200

60
0

軒天-RC

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6@880

▽2SL

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12　アンカー2-M12 ＠910

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12　アンカー2-M12 ＠880

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6　2-M12　
@880

手すり詳細　S=1/10

縦桟：St-●-13Φ＠110

▽2FL

▽2SL

手すり笠木：St-○-27.2ｘ2.3

横桟：St-●-13Φ通し

手すり詳細　S=1/10

階段詳細　S=1/10

手すり共通事項
・端部に点字シール表示を見込む

手すり端部折曲げ平面図

手すり笠木：タモΦ32
　木材保護塗装
St-FB-t6通し

支柱：St-●-９Φ @445
BPL：St-PL-60Φｔ3　４点ビス止め

手すり詳細図　S=1/10

塗膜防水

階段詳細　S=1/10

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　
L=150　2-M12

縦桟：St-●-13Φ＠110

手すり笠木：St-○-27.2ｘ2.3

横桟：St-●-13Φ通し

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6@880

手すり詳細　S=1/10

階段詳細　S=1/10

塗膜防水

階段取り付け部詳細は構造図参照

階段詳細図

モルタル補修の上撥水剤

すべり止めシートW25モルタル補修の
上RC保護塗装

軒天：RCの
上撥水剤



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
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階段詳細図　屋内西側 階段詳細図　屋内東側

1階平面図

▽1FL(16.75)

▽2FL
▽2SL

▽GL(16.40)

2階平面図
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壁-ボード/RC

壁-木/LGS 壁-木/LGS

壁-木/LGS

壁-木毛/LGS

壁-木/LGS

壁-木毛/LGS

壁-木毛/LGS

天井-木毛/LGS

防煙垂壁防煙垂壁

天井-木毛/LGS

天井-木毛/LGS 天井-木毛/LGS

防煙垂壁

壁-木

ベンチ：天板タモ集成ｔ30

手すり

手すり

手すり

手すり

手すり

手すり

手すり

手すり

階段下倉庫

面台：スプルースｔ25

▽1FL(16.75)

▽2FL
▽2SL

▽GL(16.40)

天井-木毛/LGS 天井-木毛/LGS

天井-木毛/LGS

防煙垂壁

壁-木

手すり

階段下倉庫

ミ
ニ

キ
ッ

チ
ン

階段下倉庫

ロールスクリーン

壁-木/LGS

壁-ボード

壁-木壁-木毛/LGS

腰壁ｈ1100
壁-木/LGS

手すり

引戸

引戸

壁-木毛/LGS

壁-木/LGS

壁-ボード

手すり

手すり

壁-木毛/LGS

防煙垂壁

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
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14

15

16
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20
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2

1
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6

7

8

9

10
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2

1

13

14

15

12

誘導鋲

誘導鋲

壁-木/LGS

階段下倉庫

屋内消火栓

防煙垂壁天井-木毛/LGS

手すり防煙垂壁

天井-木毛/LGS
手すり

ベンチ：天板タモ集成ｔ30

屋内消火栓

階段下倉庫

特記なき鉄部は溶融亜鉛めっきとする 特記なき鉄部は溶融亜鉛めっきとする

誘導鋲

A-15-03
階段詳細図3

1/100（A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
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ベ
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A-15-04
階段詳細図4

1/100（A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

曲面展開5,7184,5505,9156,825 曲面展開6,621
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0
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70

0
20

0
3,

90
0

4,550 2,730 4,550 曲面展開4,677 5,970 7,151 4,550 4,550
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0
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0
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9
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3
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屋根水上

スロープ床面

外部RC腰壁（FL+1200）▽1FL
▽設計GL

▽2FL
△2SL

スロープ展開断面図　S=1/100

RC立上り２FL+600

▽軒高

X2X3X4

Y2Y3Y4 Y2 Y3

Y1

X2

バルコニー

防煙垂壁

防煙垂壁
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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5
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5
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5

1,
40

0

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

玄関ホール

▽2FL
▽2SL

スロープ

A断面図

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽2FL
▽2SL

スロープ

廊下

B断面図

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽2FL
▽2SL

スロープ

C断面図

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽2FL
▽2SL

スロープ

D断面図

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽2FL
▽2SL

スロープ

E断面図

▽軒高 ▽軒高 ▽軒高 ▽軒高 ▽軒高

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽2FL
▽2SL

スロープ

F断面図

▽軒高

手すり ベンチ：天板タモ集成ｔ30

FL+1400までの範囲
壁-木/断熱 手すり

床-長尺/スロープ

外壁-木毛 外壁-木毛

外壁-木毛

壁-木
壁-ボード

壁-ボード

壁-木/断熱

壁-木/断熱

壁-ボー
ド/断熱

壁-ボー
ド/断熱

壁-木/断熱

壁-木/断熱

壁-木

軒天-木毛

軒天-木毛

壁-木

軒天-木毛

壁-木

軒天-木毛

壁-木

軒天-木毛

壁-木

手すり

手すり

手すり

手すり

天端︓ス
プルース
ｔ15WP

スロープ

壁-木/断熱
手すり

屋
内
消
火
栓

壁-木/LGS

A-15-05
階段詳細図5

1/100,200（A3)

100

ベンチ：天板タモ集成ｔ30

ベース：St-FB-9ｘ100

アンカーM12＠440

手すり詳細図　S=1/10

80
0

支柱：St-FB-6ｘ45＠880

手すり笠木：タモΦ32
　木材保護塗装
St-FB-t6通し



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）Ebina City
海老名市

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称 水廻り機器リスト

A-16-011/10 (A1), 1/20 (A3)

13

▽FL

汚垂石：
陶磁器タイル製汚垂石(抗菌使用)
端部ペーパー使用
W800×D600

80
0～

14
00

展
開

図
参

照

ライニング天板
メラミンポストフォームＷ150　t19
ステ合板

床WC用長尺シートの場合は
H300までシート立ち上げ

▽FL

ライニング幕板
表面：メラミン化粧板t3.0
下地：ケイカルｔ8
　　　ステ合板t12
　　　ＬＧＳ下地
目地：透かし3mm(裏テープ張り)

床置大便器・

フラッシュタンク式
ウォシュレットPS2An

 ※擬音装置付

貯湯式・エコリモコン

パブリックコンパクト便

器・フラッシュタンク式

掃除口付仕様

ウォシュレットアプリコッ

トPAP2AK

 ※温風乾燥付

※金属製ベースプレート専

用便座

瞬間式・エコリモコン

棚付二連紙巻器
腰掛便器用

手すりL型

小便器

自己発電・

防水タイプ

小便器用

手すり

背もたれハードタ

イプ

フレーム塗装仕上

げ

掛ハイバック洗面

器・自動水栓(電気温

水器付)･水石けん供

給栓セット

※Pトラップ

CFS498B TCF5524AU CFS498BYLC TCF5841AUP YH702 T112CL10 UFS900WR T112CU22 EWC283CR  LSG125AAR

厨房WC 1 1 1 1
みんなのWC-1 1 1 1 1 1 1 1 1
WC（女） 3 3 3 3
WC（男） 1 1 1 1 2 1
みんなのWC-2 1 1 1 1 1 1 1 1
WC 2 2 2 2
第1WC 2 2 2 2 2
第2WC 1 1 1 1 1
第3WC 1 1 1 1 1
脱衣WC 1 1 1 1 1
食堂兼休憩所

第1ケアルーム

第3ケアルーム

特別脱衣-1

特別脱衣-2

洗濯室

マーブライトカウンター

スタンダード

ボウル一体タイプ

電気温水器

(おまかせ節電付)･

自動水栓･膨張水処理ユ

ニットセット(適温出湯・

3Lタイプ)

マーブライトカウンター

自立歩行者向け洗面

化粧鏡

(480×16×

1100)

化粧鏡

(600×900)

掃除口付フチな

しトルネード

汚物流し

MK50 REAH03B1RS26SK MVSB075 YMK52K  YM6090A  SKL330HNFP

厨房WC 1 1
みんなのWC-1 1
WC（女） 1 1 2
WC（男） 1 1 1 1
みんなのWC-2 1
WC 2 2 2
第1WC 2 2
第2WC 1
第3WC 1
脱衣WC 1 1 1
食堂兼休憩所 1 1
第1ケアルーム 1 2
第3ケアルーム 1 2
特別脱衣-1 1 1
特別脱衣-2 1 1
洗濯室 1 2

洗濯機パン

740サイズ･横引き

トラップ

：PWSP74F2W

洗濯機用横水栓

(緊急止水)

TW11R

1階

2階

手洗い

1階

2階

鏡 SK、汚物流し、洗濯機パン
マーブライトカウンター

車いす対応洗面(共用向け)ボ

ウル一体タイプ

：MLHC

台付自動水栓

(単水栓･AC100V)

： TLE26SS1A

壁掛洗面器

：L210C

台付自動水栓

(単水栓･AC100V)

：TLE26SS1A

掃除用流し

：SK22A

送り座付き横水

栓

：T23AE20C

ブース 小便器 みんなのトイレ(のみ)

はね上げ手すり

：EWC730

多用途用手すり

I型(L=600)前出

寸法90

：T112C6

腰掛便器用手すり(可動式)

はね上げタイプ(ロック付)

 (L=700)

：T112HK7R

腰掛便器用手すりL型

： T112CL11

コンパクトオストメイトパック

+側板

：UAS81RSB2NW+UTR141

掛手洗器セット一式

(手洗器・立水栓セット)

：LSH90AAP

多目的シート

：EWC520ARS

ベビーシート

：YKA25S

ベビーチェア

：YKA15S

浴室シャワー

壁付サーモスタット混合水栓

シャワーハンガー

（角度調節式）

耐食鏡

(350×600)

洗い場用手すり

I型(L=600)
TBV03410J1 THYC51R YM3560F T112CD6

一般浴室 3 3 3 6
特別浴室-1 1 1 1 2
特別浴室-2 1 1 1 2

2階

●トイレ機器リスト　※別途機械設備工事（メーカーを指定するものではなく、選考の参考とするために記載している)

記号　汚垂石

記号　ライニング S：1/10(A1)

S：1/10(A1)

●トイレ詳細図

●浴室機器リスト　※別途機械設備工事（メーカーを指定するものではなく、選考の参考とするために記載している)



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）Ebina City
海老名市

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称 水回り詳細図1階

A-16-021/50 (A1), 1/100 (A3)
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0
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Y8

100 600 195

100 600 195

1,
93

0
15

0
50

0
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10
0

895

2,
10

0
20

0
2,

40
0

1,
20

0
90

0

750

X7

Y7

Y8

2,
40

0

▽1FL

△1CH

SK

840 50
0

2,
08

0

厨房トイレ

厨房トイレ N E S W みんなのＷＣ-1 N E S W

ＷＣ-(女) N E S W

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水/LGS

塩ビ
岩綿

N E S W

●トイレブース建具表　※建築工事（アイカ-ピュアコアブース同等品）
記号 形式

建具
材料 仕上

枠

金物

ガラス
防火設備

備考

見込 見付
材料 仕上
見込 見付
丁番/錠前
開閉方法

その他

ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ 高圧メラミン樹脂化粧板

40 ＊

中心吊ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ/表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

スライド錠
戸当金物、SUS巾木、付属金物

＊

＊＊

＊

＊

＊

ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ製/扉：帽子掛け戸当たり付

ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ 高圧メラミン樹脂化粧板

40 ＊

中心吊ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ/表示付ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ

スライド錠
戸当金物、SUS巾木、付属金物

＊

＊＊

＊

＊

＊

ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ 高圧メラミン樹脂化粧板

40 ＊

中心吊ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ/SK鍵

引手
戸当金物、SUS巾木、付属金物

＊

＊＊

＊

＊

＊

姿図

数量 場所
TB-01 1階WC

1 WC（女）

みんなのWC-1
WC（女）
WC（男）

TB-04 1階WC
1 WC（男）

WC隔壁

TB-03 1階WC
1 SK

ＷＣ-(男)

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
ボード/断熱
ボード/LGS
塩ビ
岩綿
LGS壁内　防音

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ
ＷＣ長尺/鋼製床
巻き上げ
ボード/断熱
ボード/LGS
塩ビ
岩綿
LGS壁内　防音

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ
ＷＣ長尺/鋼製床
巻き上げ
ボード/断熱
ボード/LGS
塩ビ
岩綿
LGS壁内　防音

WC隔壁

N´ E´ S´

E´

TB-05 1階WC
1 WC（男）

TB-02 1階WC
1 WC（女）

ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ 高圧メラミン樹脂化粧板

40 ＊

＊

＊＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ 高圧メラミン樹脂化粧板

40 ＊

＊

＊＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ製/扉：帽子掛け戸当たり付ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ製 ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ製ﾌﾚｰﾑ：ｱﾙﾐ製



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）Ebina City
海老名市

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称 水回り詳細図2階-1

A-16-031/50 (A1), 1/100 (A3)

1500φ

みんなの
WC-2

DS

ベビー
シート

ユニバ
ーサル
シート

ベビー
チェア

食堂兼
休憩所

LL

ｵｽﾄﾒｲﾄ

WC-1 WC-2

L L

1500φ

別途
介助用
ベット

第1WC-1 第1WC-2

第1ケアルーム

PS

L

L

別途
介助用
ベットL

2,
40

0

▽1FL

△1CH

2,
40

0

▽1FL

△1CH

2,
40

0

▽1FL

△1CH

X3

1,450 900

X3

X4

80
0

2,
40

0

▽1FL

△1CH

X4 X5

80
0

X5

AY2
BY2BY3

2,730

AX3AX2

2,730

BY2
AY2

BY3

2,730

1,
45

0

80
0

AX3 AX2

2,730

AX3 AX4

1,820

BY2
AY2

BY3

2,730

AY2
BY2BY3

2,730

AX4 AX3

1,820

2,
40

0

▽1FL

△1CH

X3 AX3 AX4

Y5

Y6

AY2

BY2

BY3

1503,640

X4 X5
WCみんなのWC-2 第1-WC

第1ケアルーム

N E S W

WC-1 N E S W

第1WC-1 N E S W

みんなのWC-2

WC-2 N E S W

第1ｹｱﾙｰﾑ

N E S W第1WC-2

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水

塩ビ
岩綿
壁内　防音

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水/RC

塩ビ
岩綿
壁内　防音

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水

塩ビ
岩綿
壁内　防音

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水

塩ビ
岩綿
壁内　防音

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水

塩ビ
岩綿
壁内　防音



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）Ebina City
海老名市

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称 水回り詳細図2階-2

A-16-041/50 (A1), 1/100 (A3)

455 別途
介助用ベット

EPS

第3WC 第3ケアルーム

L

L

第2WC-1 第2WC-2

L L

X6

1,
40

0

Y7 X6 Y7 Y7X7X7

1,
40

0

Y7

X6

1,
40

0

Y4 X6 Y4

X6
Y7

Y4

2,
40

0

▽2FL

△2CH

2,
40

0

▽2FL

△2CH

2,
40

0

▽2FL

△2CH

150

X5 X6X7
第2WC 第3WC

第３ケアルーム

第2WC-1 N E S W

第3WC N E S W

第2WC-1 N E S W

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水

塩ビ
岩綿
壁内　防音

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水

塩ビ
岩綿
壁内　防音

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水

塩ビ
岩綿
壁内　防音



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）Ebina City
海老名市

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称 水回り詳細図2階-3

A-16-051/50 (A1), 1/100 (A3)

640
410

500

天井面介護リフト 天井面介護リフト

ベンチ

パウダー
コーナー

棚

PS

洗濯機2台
上部：
乾燥機2台

特浴用制御盤(洗濯室側から？)
W1000*D350*H1200

棚

パウダー
コーナー

棚

棚

棚

棚

パウダー
コーナー

一般脱衣室 特別脱衣室-1 特別脱衣室-2

脱衣WC

PS

汚物流し

洗濯室

L

L L
L

L

L

DS

1,
50

0

BY4

1,
40

0

BY4

BY4

80
0

2,
40

0

▽2FL

△2CH

2,
40

0

▽2FL

△2CH

2,
40

0

▽2FL

△2CH

80
0

BY4

2,
40

0

▽2FL

△2CH

2,
40

0

▽2FL

△2CH

BY4BY4
AX2

80
0

AX2

AX3 AX4

1,820

80
0

AX4 AX3

1,820

BY4
4,550

BY4
4,550

X9

BY5

BY4

Y7

脱衣WC
洗濯室
一般脱衣室
特別脱衣室1,2

洗濯室 N E S W

脱衣WC N E S W一般脱衣 N E S W

特別脱衣-1 N E S W

N E S W特別脱衣-2

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水

塩ビ
岩綿

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

ＷＣ長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水/腰壁

塩ビ
岩綿

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水/腰壁

塩ビ
岩綿

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水/腰壁

塩ビ
岩綿

仕
上

床(F)

巾木（ＦＷ）
壁（Ｗ）

廻縁（ＣＷ）
天井（Ｃ）
備考

長尺/ﾕﾆｯﾄ

巻き上げ
耐水/腰壁

塩ビ
岩綿



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

353527.8
SUS1.5tHL

173 52 75

15
0

160

270

浴
室

外
15

0
浴

室
側

18
0

樹脂グレーチング：ナカ工業バスプラス同等

ライニング詳細図　S=1/5

防湿防水シート

壁-浴室下

FRP防水
立上げh100

壁-浴室上

浴室床

塗膜防水

樹脂グレーチング

グレーチング詳細図　S=1/5

床-タイル浴室

階段詳細図　S=1/5

2,
60

0

2,
60

0

173
52
75

300

1,
20

0
1,

40
0

2,
60

0

17
35275

25
0

40
0

25
0

5,460 2,730 3,640

15
015

0 15
0

45
0

18
018

0 18
0

54
0

20
011

0

270

12
8

71
2

1,
00

0
1,

00
0

67
3

12
7

128
242 320

14
510

5

95
0

270 270 1,270 250
150

80
0

800

709 270 270 941
100

122
128

3,640

5,460

2,730 3,640

1,820 1,820

3,
26

2
37

8
1,

60
0

3,
64

0

90
0

20
0

20
0

2,400

1,
60

0
12

0

120

12
812

2

2,
96

4
99

52
20

075

一般浴室一般脱衣室

10
1

一般浴室

X9

Y8

特浴1 特浴2
ライニング

排水溝

PS

機械浴槽
（機械設備
工事）

機械浴槽
（機械設備工事）

PS

一般浴室
特浴1 特浴2

浴室詳細図

床-長尺/浴室 床-タイル/浴室 床-タイル/浴室

床-タイル/浴室

▽2FL
▽2SL

天井-浴室 天井-浴室 天井-浴室

壁-浴室下

壁-浴室上

壁-浴室下

壁-浴室上

ライニング
壁-浴室下

壁-浴室上

壁-浴室下

壁-浴室上

面台：タイル

スリーブ可
能高さ

ライニング

ラ
イ

ニ
ン

グ

ラ
イ

ニ
ン

グ

ライニング

ラ
イ

ニ
ン

グ

グレーチング

グレーチン
グ

グレーチング

グレーチング

グレーチング

ラ
イ

ニ
ン

グ

ライニング

●特記事項
・面台仕上げは浴室壁（下）に準ずる。上裏はシンダーコン
の上撥水剤（クリア）とする。
・樹脂グレーチング部は下に排水溝ｈ150を設ける。溝部仕上
げは床仕上げシートによる。水勾配を設ける。受け金物等を
見込むこと。
・排水溝部はｈ50程度とし、溝部仕上げは床仕上げシートに
よる。水勾配を設ける。
・SUS手すりはステンレスヘアライン仕上げΦ34とする。支
柱ピッチは@900前後とする
・浴室シーリングは防カビとする
・排水共栓︓Φ100　ミヤコ株式会社M248WS同等品

排水目皿
Φ100

排水目皿
Φ100

排水目皿Φ100

排水目皿
Φ100

排水目皿Φ100
排水共栓

手すり

天井面介護リフト

吐水口200ｘ200ｘ
200
御影石JB仕上

オーバーフロー
排水口

湯面ｈ500

SUS手すり

床-長尺/浴室

天井-浴室

ライニング

手すり

手すり

壁-浴室下

壁-浴室上

ライニング

設備スペース
(外床ー塗膜）

給湯器

St手すり（FL+1100）

SD2-2

ドレン

PS

A-16-06
浴室詳細図

1/60（A3)



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具キープラン1

1/100,200（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-17-01

UP

UP

1-1
SS 特防

1-2
AW

1-3
AW

1-3
AW

1-2
AW

1-2
iSD 特防

1-2
SD 特防

1-7
LSD

1-1
SW 特防

1-5
LSD

1-3
SW 特防

1-6
AW

1-5
AW

1-1
SD

1-2
iSW+WD

1-1
iSW+WD

1-7
iSW+WD

1-8
LSD

1-6
LSD

1-5
WD

1-1
iSD

1-6
iSW+WD

1-5
iSW+WD

1-4
iSW+WD

1-1
SD

1-3
LSD

1-4
LSD

1-12
AW 防

1-2
LSD

1-1
LSD

1-4
iSD 特防

1-3
iSD 特防

1-3
SD

1-4
SD 特防

1-2
AW

1-2
SW 特防

1-6
WD

1-7
WD

1-1
AW

1-8
iSW+WD

1-2
WD

1-9
iSW+WD

1-2
AW

1-2
AW

1-2
AW

1-2
AW

1-3
iSW+WD

1-13
AW 防

1-14
AW 防

1-13
AW 防

1-2
SS 特防

1-2
SS 特防

1-2
SS 特防

1-2
SS 特防

1-2
SS 特防

7,280 6,825 3,640 3,6405,915 3,640 4,550

5,
46

0
4,

55
0

6,
37

0
6,

37
0

7,
28

0
2,

73
0

1,
82

0
3,

64
0

38
,2

20

91
0

1,820

1,820

2,730

5,460 11,830

6,
23

1

4,
45

1

3,
64

0

2,
73

0

1,6
00

4,
55

0

2,
73

0

3,
64

0

18
,8

90

1,8
20

5,000 5,000

6,500

5,0005,000

6,701

2,919 2,919

2,021

2,275 4,550 7,280

35,490

10
,6

81

▽延焼ライン（3m)

▽
区

画
ラ

イ
ン

▽
区

画
ラ

イ
ン

▽
区

画
ラ

イ
ン

▽
区

画
ラ

イ
ン

+3900

+1359

iSW

1-1

▽延焼ライン（3m)

AW
1-11

防

X1

X1

X2

X2

X4

X4

X5

X5

X6

X6

Y6 Y6

Y2 Y2

Y1 Y1

Y7 Y7

Y8 Y8

Y9 Y9

AX2

AX2

AY1

AY2

AY3

AY4

CY2

CY2

X7

X7

X8

X8

X9

X9

Y4 Y4

X3

X3

BY2

BY1

BY3

BY4

BY5

BY7

Y5 Y5

AX3

AX3

AX4

AX4

AX5

AX5

AX1

AX1

BY6

CY1

CY1

Y3 Y3

階段下倉庫厨房

ELV

事務室１

玄関

ELV

消火ポンプ室

PS

相談室２

相談室３

大会議室

中会議室

小会議室

階段下倉庫

みんなのWC

共用廊下相談室１

WC

倉庫1

PS

PS

EPS

EPS PS

PS

PS

PS

ゴミ置場

検収室

食品庫

厨房事務室

WC

搬入口

風除室



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具キープラン2

1/100,200（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-17-02

2-31

AW 防

2-2

iSW+WD

2-3

iSW+WD

DN

DN

2-19

AW 防

2-20

AW 防

2-20

AW 防

2-2

AW

2-4b

AW

2-4c

AW

2-6

AW

2-5

AW

2-33

AW

2-11

AW

2-9

AW

2-10

AW

2-9

AW

2-11

WD

2-8

AW

2-15

AW

2-17

AW

2-30

AW 防

2-29

AW 防

2-2

SD 防

2-28

AW 防

2-1

SD 防

2-27

AW 防

2-27

AW 防

2-23

AW 防

2-23

AW 防

2-23

AW 防

2-5

iSD 特防

2-6

iSD 特防

2-2

LSD

2-2

LSD

2-3

LSD

2-4

LSD

2-8

WD

3-6

iSW 上部

2-9

WD

2-10

WD

2-13

WD

2-12

WD

3-11

iSW 上部

2-14

WD

2-1

LSD

2-1

iSW

2-1

iSW+WD

2-2

WD

2-3

WD

3-5

iSW 上部

2-7

WD

2-2

iSW
3-2

iSW 上部

2-4

WD

2-16

WD

2-18

WD

2-15

WD

2-15

WD

2-25

AW 防

2-5

LSD

2-5

LSD

2-20

WD

2-20

WD

2-21

WD

2-21

WD

2-1

AD

2-2

AD

2-19

WD

2-5

iSW+WD

2-4

iSW+WD

2-1

LSD

2-1

LSD

2-7

AW

2-7

AW

2-7

AW

2-7

AW

2-2

WD

2-26

AW 防

3-10

iSW 上部

2-17

WD

2-18
AW 防

2-1

AW

2-1

AW

2-32

AW

2-32

AW

2-32

AW

2-32

AW

2-13

AW

2-14

AW

2-16

AW

2-29

AW 防

2-23b

WD

2-6

WD

2-3

iSW

2-1

AW

2-23a

WD

2-5

WD

3-3

iSW 上部
2-1

LSD

2-7

iSD
特防

2-7

iSD
特防

2-8

iSD 特防

2-22

AW 防

2-21

AW 防

2-3

AD

UP

2,849 2,849

1,560 1,560

1,8
20

階段 ELV

階段

PS

PS/DS

ELV

リハビリテーションルーム

第２ケアルーム

スヌーズレンルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(女)

第１-WC(男)

倉庫２

みんなのWC

事務室２

更衣室

清掃スタッフルーム

食堂兼休憩所

一般脱衣室

特浴脱衣室２

特浴脱衣室１

WC(浴室)

洗濯室

一般浴室

特浴1

特浴2

EPS

EPS(高圧)

廊下

PS

設備置場

バルコニー

バルコニー

設備スペース

第２-更衣室

クールダウン室

玄関

ホール

PS

PS

PS

iSW
3-1

上部

iSW
3-8

上部

AW

3-2

上部

▽延焼ライン（5m)

AW
2-4a

上部
AW
2-4a

上部

AW
3-1

上部

iSW
3-4

上部

AW
3-4

上部

AW
3-3

上部AW
3-3

上部
AW
3-3

上部

iSW

3-7

上部

▽
区

画
ラ

イ
ン

▽
区

画
ラ

イ
ン

▽
区

画
ラ

イ
ン

▽
区

画
ラ

イ
ン

▽延焼ライン（5m)

X1

X1

X2

X2

X4

X4

X5

X5

X6

X6

Y6 Y6

Y2 Y2

Y1 Y1

Y7 Y7

Y8 Y8

Y9 Y9

AX2

AX2

AY1

AY2

AY3

AY4

CY2

CY2

X7

X7

X8

X8

X9

X9

Y4 Y4

X3

X3

BY2

BY1

BY3

BY4

BY5

BY7

Y5 Y5

AX3

AX3

AX4

AX4

AX5

AX5

AX1

AX1

BY6

CY1

CY1

Y3 Y3

2-1

WD

2-1

WD

1,820

1,820

2,730

5,460 11,8303,6407,280 5,915 6,825 3,640 3,640 7,2804,550

4,
55

0
5,

46
0

7,
28

0
2,

73
0

6,
37

0
6,

37
0

3,
64

0
1,

82
0

38
,2

20

42,770

4,
45

1

6,
23

1

6,
23

1

1,6
00

3,
64

0

3,
64

0

2,
73

0

4,
55

0

2,
73

0

16
,9

125,0005,000

6,500

10,000

6,500

18
,8

90



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具表1

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-17-03

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

AW1-10 AW1-11 AW1-12 AW1-13 AW1-14 AW2-1 AW2-2 AW2-4 AW2-5

引違い⼾+4枚引違い⼾ 縦すべり出し窓+FIX窓 4枚引違い⼾ 突き出し窓 突き出し窓 縦すべり出し窓+FIX窓 引違い⼾ 突き出し窓 引違い⼾＋上部突き出し窓

大会議室 共用廊下 共用廊下 みんなのWC、倉庫 WC 共用廊下 リハビリテーションルーム リハビリテーションルーム、その他 事務室２

1 1 1 2 1 3 1 4 1

3,460 70 1,800

1,
20

0
1,

50
0

5,330

1FL

350
1,

20
0

1,
40

0

1FL

4,535

1,
20

0
1,

70
0

1FL

2,000

1,
90

0
50

0

1FL

800

1,
90

0
50

0

1FL

10
0

1,
32

5
80

0

2FLF 

2,400

1,
10

0
1,

50
0

2FL

2,000

H
50

0

965
70

965

2FL

1,550

10
0

2,
00

0
50

0

2FL

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */* */* */* */*

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */* */* */* */*

⼾車/形材引手 標準品 ⼾車/形材引手 標準品 標準品 標準品 ⼾車/形材引手 標準品 ⼾車/形材引手

クレセント・サブロック ハンドル クレセント・サブロック オペレーター隠蔽タイプ オペレーター隠蔽タイプ ハンドル クレセント・サブロック オペレーター隠蔽タイプ クレセント・サブロック・オペレーター
水切 水切 水切 水切 水切 水切 水切 水切 水切

A C C C C A A A A

* 防火設備 防火設備 防火設備 防火設備 * * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白)

AW2-6 AW2-7 AW2-8 AW2-9 AW2-10 AW2-11

突き出し窓 FIX窓 FIX窓+上部突き出し窓 引違い⼾＋上部突き出し窓 4枚違い⼾＋上部突き出し窓 引違い⼾
清掃スタッフルーム 食堂兼休憩室 第３ケアルーム 第１ケアルーム、第３ケアルーム 第１ケアルーム 第１ケアルーム

1 4 1 2 1 1

640

1,
90

0
50

0

2FL

1,473

80
0

1,
80

0

2FL

F

3,350

1,
10

0
1,

70
0

70
1,640 1,640

2FL

F

1,500

2,
80

0

2FL

70
1,645 1,615

3,
25

0
80

0
2,

00
0

45
0

3,330

2FL

外壁

1,250

1,
10

0
1,

70
0

2FL

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */*

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */*

標準品 * ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手

オペレーター隠蔽タイプ * クレセント・サブロック クレセント・サブロック・オペレーター クレセント・サブロック・オペレーター クレセント・サブロック

水切 * 水切 水切 水切 水切

A 強化ガラスt5 F F F F

* * * * * *

飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

記号 AW1-1 AW1-2

形式 引違い⼾ 引違い⼾
場所 厨房事務室 事務室１、相談室２、相談室３

数量 1 4

姿図

1,360

1,
20

0
1,

50
0

1FL

2,400

1,
20

0
1,

50
0

1FL

建具
材料/仕上げ アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
見込/見付 */* */*

枠
材料/仕上げ アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
見込/見付 */* */*

金物
丁番/錠前 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手

開閉方式 クレセント・サブロック クレセント・サブロック

その他 水切 水切

ガラスの種類 A A

防火設備 * *

備考 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

AW2-13 AW2-14 AW2-15

引違い⼾ 引違い⼾ 突き出し窓

第１ケアルーム 第１ケアルーム WC

1 1 1

1,800

1,
10

0
1,

70
0

2FL

2,100

2,
00

0
10

0
70

0
2,

80
0

2FL

2,000

1,
90

0
50

0

965 70 965

2FL

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */*

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */*

⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 標準品

クレセント・サブロック クレセント・サブロック・オペレーター オペレーター隠蔽タイプ

水切 水切 水切

F F F

* * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白)

AW1-3 AW1-4 AW1-5 AW1-6 AW1-7 AW1-8 AW1-9

引違い⼾ 縦すべり出し窓 引違い⼾＋上部突き出し窓 引違い⼾+4枚引違い⼾ 4枚引違い⼾ 4枚引違い⼾ 4枚引違い⼾
事務室１ 共用廊下 共用廊下 小会議室 中会議室 大会議室 大会議室

2 1 1 1 1 1 1

1,800

1,
20

0
1,

50
0

1FL

1,200

1,
20

0
1,

50
0

1FL

1,820

2,
00

0
10

0
60

0
2,

70
0

1FL

6,670

1,
20

0
1,

50
0

70
1,800 4,800

1FL

3,200

1,
20

0
1,

50
0

1FL

2,940

1,
20

0
1,

50
0

1FL

3,550

1,
20

0
1,

50
0

1FL

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */* */*

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */* */*

⼾車/形材引手 標準金物一式/クレセント ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手

クレセント・サブロック ハンドル クレセント・サブロック・オペレーター クレセント・サブロック クレセント・サブロック クレセント・サブロック クレセント・サブロック

水切 水切 水切 水切 水切 水切 水切

A A A A A A A

* * * * * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

A FL5+A12+FL5

B FL6+A12+FL6

C PW6.8+A12+FL6 

D PW6.8+A12+FL8 

E 強化4+A12+強化4

F FL6+A12+FL5

G PW+6.8+A12+Low-e6

T-2T-2T-2T-2 T-2

以下欠番とする。

AW2-3

AW2-12

T-2 T-2

 2-4a H=3,290
 2-4b H=2,100
 2-4c H=1,900

防

防

防

防

7

事務室１、相談室2、相談室3、中会議室、大会議室

10
0

1,
32

5
80

0 2FLF 



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具表2

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-17-04

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

AW2-27 AW2-28 AW2-29 AW2-30 AW2-31 AW2-32 AW2-33 AW3-1 AW3-2

引違い⼾ FIX窓+引違い窓 突き出し窓 突き出し窓 引違い⼾ FIX窓+上部突き出し窓 引違い⼾ 突き出し窓 FIX窓

第２ケアルーム ホール 一般浴室、特浴２ 特浴１ 第１ケアルーム 食堂兼休憩室 事務室２ 共用廊下 共用廊下

2 1 2 1 1 4 1 1 1

1,600

1,
10

0
1,

50
0

2FL

2,400

2,
60

0
10

0
1,

00
0

1,
50

0

2FLF

2,000

2,
10

0
50

0

958
85

958

2FL

2,460

2,
10

0
50

0

1,188
85

1,188

2FL

1,800

1,
10

0
1,

70
0

2FL

1,580

1,
20

0

10
0

50
0

80
0

1,
80

0

2FL

F

2,000

40
0

2,
00

0

2FL

1,
11

9

2,435

87
2

3FL

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */* */* */* */*

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */* */* */* */*

⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 標準品 標準品 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 標準品 */*

クレセント・サブロック クレセント・サブロック オペレーター隠蔽タイプ オペレーター隠蔽タイプ クレセント・サブロック クレセント・サブロック クレセント・サブロック オペレーター隠蔽タイプ *

水切 水切 水切 水切 水切 水切 水切 水切

G C C C G A A A 強化ガラスt5

防火設備 防火設備 防火設備 防火設備 防火設備 * * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

AW2-16 AW2-17 AW2-18 AW2-19 AW2-20 AW2-21 AW2-22 AW2-23

引違い⼾＋上部突き出し窓 突き出し窓 縦すべり出し窓+FIX窓 引違い⼾ 引違い⼾ 引違い⼾＋上部突き出し窓 引違い⼾ 突き出し窓

共用廊下 特浴２ 共用廊下 リハビリテーションルーム リハビリテーションルーム、その他 共用廊下 共用廊下 第2ケアルーム、WC

1 1 1 1 2 1 1 3

2,400

2,
00

0
10

0
50

0

1,150 70 1,180

2FL

2,000

2,
10

0
50

0

965 70 965

2FL

350

1,
20

0
10

0
90

0
2,

20
0

2FLF 

1,550

1,
10

0
1,

50
0

2FL

2,005

1,
10

0
1,

50
0

2FL

85740 725

1,
90

0
10

0
60

0

1,550

2FL

1,635 85 1,650

1,
10

0
1,

50
0

3,370

2FL

1,590

2,
10

0
50

0

753 85 753

2FL

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */* */* */*

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */* */* */* */* */* */* */*

⼾車/形材引手 標準品 標準品 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 ⼾車/形材引手 標準品

クレセント・サブロック・オペレーター オペレーター隠蔽タイプ ハンドル クレセント・サブロック クレセント・サブロック クレセント・サブロック・オペレーター クレセント・サブロック オペレーター隠蔽タイプ

水切 水切 水切 水切 水切 水切 水切 水切

A A C C C C C G

* * 防火設備 防火設備 防火設備 防火設備 防火設備 防火設備

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白)

SD1-1 SD1-2 SD1-3

親子開⼾ 自動ドア 親子開⼾
倉庫,搬入口 風除室 外部PS

2 1 1

1,425

2,
10

0

575 850

1FL

1,600800 800

2,
70

0

3,200

1FLFF

1,700

2,
70

0

1FL

St-t1.6/DP塗装 St-t1.6/DP塗装 杉羽目板12x120/木材保護塗装（WP)

*/* */* */*

St-t1.6/DP塗装 St-t1.6/DP塗装 杉羽目板12x120/木材保護塗装（WP)

*/* */* */*

シリンダー錠・サムターン シリンダー錠・サムターン シリンダー錠・サムターン

丁番・レバーハンドル ハンドル・ストッパー・オペレーター 丁番・レバーハンドル

開⼾金物一式 引⼾金物一式; 自閉上吊り 開⼾金物一式

A C B

* 特定防火設備 *

飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム; 防護柵 飛散防止フィルム

SS1-1

シャッター
ゴミ置場

1

2,310

2,
10

0

1FL

詳細図参照

*/*

詳細図参照

*/*

詳細図参照

*

*

特定防火設備

4,
00

0
50

0

1,286
240 70

1,216
240

1,294
240

724
240

630 1,343 1,041
70

1,041 1,041
10,716

2FL

350

1,
20

0
10

0
90

0
2,

20
0

2FLF 

AW3-3 AW3-4

突き出し窓 FIX窓

クールダウン室、WC、更衣室 スロープ

3 1

600

69
0

30
0

3FL

1,
76

4

1,685

1,
45

0
1,

55
8

2FL

F

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */*

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */*

標準品 */*

オペレーター隠蔽タイプ *

水切

F 強化ガラスt5

* *

飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白)

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

AW2-25 AW2-26

突き出し窓 FIX窓+上部突き出し窓

第2ケアルーム、WC 階段

1 1

2,000

1,
90

0
50

0

85
958 958

2FL

3,370

1,
90

0
10

0
60

0

789
85

769 789
8585
769

2FLFFFF

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */*

アルミ/アルマイトシルバー アルミ/アルマイトシルバー
*/* */*

標準品 標準品

オペレーター隠蔽タイプ オペレーター隠蔽タイプ

水切 水切

G C

防火設備 防火設備

飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白)

eWD1-1

両引⼾
廊下

1

2,590

2,
70

0

1FL

ヒバ/WP

*/*

*/*

*/*

標準金物一式/クレセント

引手

引⼾金物一式

B

*

飛散防止フィルム

SD2-1 SD2-2

両開⼾+上部突き出し窓 片開⼾
玄関 特浴1

1 1

1,500

10
0

2,
00

0
50

0
2,

60
0

2FL

850

2,
10

0

2FL

St-t1.6/DP塗装 St-t1.6/DP塗装

*/* */*

St-t1.6/DP塗装 St-t1.6/DP塗装

*/* */*

シリンダー錠・サムターン シリンダー錠・サムターン

丁番・レバーハンドル 丁番・レバーハンドル

開⼾金物一式 開⼾金物一式

C C

防火設備 防火設備

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白)

A FL5+A12+FL5

B FL6+A12+FL6

C PW6.8+A12+FL6 

D PW6.8+A12+FL8 

E 強化4+A12+強化4

F FL6+A12+FL5

G PW+6.8+A12+Low-e6

防

防

防

防

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

以下欠番とする。

AW2-24

共用廊下



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具表3

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-17-05

iSD1-1 iSD1-2 iSD1-3 iSD1-4 iSD2-5 iSD2-6

自動ドア 片開⼾ 片開⼾ 親子開⼾ 片開⼾ 片開⼾
玄関 共用廊下 共用廊下 設備スペース 共用廊下 共用廊下

1 1 1 1 1 1

3,200

2,
60

0

800 1,600 800

1FLFF

2,300

2,
10

0

1FL

2,300

2,
10

0

1FL

1,150

2,
10

0

1FL

2,300

2,
00

0

2FL

2,300

2,
10

0

2FL

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */* */*

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */* */*

シリンダー錠・サムターン 丁番/シリンダー錠・サムターン

ハンドル・ストッパー・オペレーター ケースハンドル・煙感連動 ケースハンドル・煙感連動 レバーハンドル ケースハンドル・煙感連動 ケースハンドル・煙感連動

引⼾金物一式; 自閉上吊り 金物一式 金物一式 開⼾金物一式 金物一式 開⼾金物一式

強化ガラスt5

* 特定防火設備 特定防火設備 特定防火設備 特定防火設備 特定防火設備

飛散防止フィルム; 防護柵

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

iSD2-7

片開⼾
第３ケアルーム

2

720

2,
00

0

2FL

St-t1.6/水性メタリック塗装

*/*

St-t1.6/水性メタリック塗装

*/*

ケースハンドル・煙感連動

金物一式

特定防火設備

LSD1-1 LSD1-2 LSD1-3 LSD1-4 LSD1-5 LSD1-6 LSD1-7 LSD1-8

片開⼾ 親子開⼾ 片開⼾ 片開⼾ 引込⼾ 両開⼾ 両開⼾ 引込⼾
食品庫 厨房 検収室 検収室 厨房 共用廊下 共用廊下 みんなのWC

1 1 1 1 1 1 1 1

850
2,

10
0

1FL

1,400

2,
10

0

850 550

1FL

900

2,
10

0

1FL

900

2,
10

0

1FL

1,100

2,
10

0

1FL

3,110

2,
60

0

1FL

2,615

2,
60

0

1FL

1,100

2,
10

0

1FL

St-t0.6/水性メタリック塗装 St-t0.6/水性メタリック塗装 St-t0.6/水性メタリック塗装 St-t0.6/水性メタリック塗装 St-t0.6/水性メタリック塗装 */* */* St-t0.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */* */* */* */*

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 */* */* St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */* */* */* */*

シリンダー錠・サムターン シリンダー錠・サムターン */WC錠 シリンダー錠・サムターン シリンダー錠・サムターン */* */* WC錠

レバーハンドル レバーハンドル レバーハンドル レバーハンドル 握り棒 * * 握り棒

開⼾金物一式 開⼾金物一式 開⼾金物一式 開⼾金物一式 引⼾金物一式 金物一式 金物一式 引⼾金物一式; 自閉上吊り

FL3 FL3 FL3 FL3 FL3 FL3

* * * * * * * *

アンダーカット; 飛散防止フィルム(乳白) アンダーカット; 飛散防止フィルム(乳白) ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白) アンダーカット; 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白) 建具詳細図参照 建具詳細図参照 ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白)

LSD2-1 LSD2-2 LSD2-3 LSD2-4 LSD2-5

引込⼾ 引込⼾ 両開⼾ 両開⼾ 引込⼾
みんなのWC、第３、第１ケアルーム 第２WC 共用廊下 共用廊下 第２WC

4 2 1 1 2

1,100

2,
10

0

2FL

800

2,
10

0

2FL

2,805

2,
60

0

2FL

2,800

2,
60

0

2FL

750

2,
10

0

2FL

St-t0.6/水性メタリック塗装 St-t0.6/水性メタリック塗装 */* */* St-t0.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */*

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 */* */* St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */*

WC錠 WC錠 */* */* WC錠

握り棒 握り棒 * * 握り棒

引⼾金物一式; 自閉上吊り 引⼾金物一式; 自閉上吊り 金物一式 金物一式 引⼾金物一式; 自閉上吊り

FL3 FL3

* * * * *

ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白) ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白) 建具詳細図参照 建具詳細図参照 ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白)

記号 AD2-1 AD2-2 AD2-3

形式 折⼾ 折⼾ 折⼾
場所 一般浴室 特浴１ 特浴２

数量 1 1 1

姿図
2,

05
0

1,825

2FL

1,865

2,
05

0

2FL

1,825

2,
05

0

2FL

建具
材料/仕上げ 詳細図参照 詳細図参照 詳細図参照

見込/見付 */* */* */*

枠
材料/仕上げ 詳細図参照 詳細図参照 詳細図参照

見込/見付 */* */* */*

金物
丁番/錠前 詳細図参照 詳細図参照 詳細図参照

開閉方式 * * *

その他 * * *

ガラスの種類 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5

防火設備 * * *

備考 ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白) ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白) ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白)

iSW1-1 iSW2-1 iSW2-2 iSW2-3
FIX窓 FIX窓 FIX窓 FIX窓

相談室１ リハビリテーションルーム 事務室２ 事務室2
1 1 1 1

600

1,
10

0
1,

50
0

2FL

F

850

70
0

1,
50

0

2FL

F

650

1,
10

0
1,

15
0

2FL

F

*/* */* */* */*
*/* */* */* */*

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック St-t1.6/水性メタリック
*/* */* */* */*

* * * *
* *

強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5
* * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

659 1,065 1,065 1,065 88 8 8 1,560
5,446

68
5

2,
38

5
21

5
2,

60
0

1FL

A FL5+A12+FL5

B FL6+A12+FL6

C PW6.8+A12+FL6 

D PW6.8+A12+FL8 

E 強化4+A12+強化4

F FL6+A12+FL5

G PW+6.8+A12+Low-e6

防

防

防

防

600

1,
10

0
1,

50
0

2FL

F

850

70
0

1,
50

0

2FL

F

650

1,
10

0
1,

15
0

2FL

F



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具表4

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-17-06

iSW3-10 iSW3-11

FIX窓 FIX窓

ホール

1 1

2FL

FFFF

3,690

2,
83

0
1,

24
7

900 900
30

900
30 30

900

71
2

1,100

2,
80

0
1,

52
0

2FL

F

*/* */*

*/* */*

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */*

* *

* *

強化ガラスt5 強化ガラスt5

* *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

iSW3-1 iSW3-2 iSW3-3 iSW3-4 iSW3-5 iSW3-6 iSW3-7 iSW3-8

FIX窓 FIX窓 FIX窓 FIX窓 FIX窓 FIX窓 FIX窓 FIX窓

リハビリテーションルーム 事務室２ 事務室２ 事務室２ 食堂兼休憩室 第３ケアルーム 第３ケアルーム 第１ケアルーム

1 1 1 1 1 1 1 1

3,
00

0
10

2

35
3

2,516

2FL

F

2,545

2,
83

0
54

5

1,155 240 1,150

2FL

F F

2,
83

0
80

0

2FL

FFF

2,575
30 30805 880 830

54
5

2,
83

0
1,

25
1

1,580 240 1,003 30 1,002

2FL

F FF

240
1,651 670

240
1,230

30
1,230

240
670

240
1,230

30
1,230

2,
83

0
1,

09
1

8,931

2FL

FF F F F FF

1,625 30 1,710 210 1,250 30 1,230

3,
21

0
68

5

75

2FL

F F F F

3,435

82
7

3,
21

0
1,

02
6

2FL

F

*/* */* */* */* */* */* */* */*

*/* */* */* */* */* */* */* */*

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */* */* */* */*

* * * * * * * *

* * * * * * * *

強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5

* * * * * * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

iSW+WD1-1 iSW+WD1-2 iSW+WD1-3 iSW+WD1-4 iSW+WD1-5 iSW+WD1-6 iSW+WD1-7

引違い⼾+上部FIX窓 引込⼾+FIX窓 引込⼾+FIX窓 引込⼾+FIX窓 3枚引違い⼾+上部FIX窓 3枚引違い⼾+上部FIX窓 4枚違い引⼾+上部FIX窓

相談室1 相談室2 相談室3 小会議室 中会議室 大会議室 大会議室

1 1 1 1 1 1 1

給気開口φ30

2,060

2,
07

0
30

50
0 30

1,015 1,015

1FL

FF

3,430

2,
07

0
30

50
0 30

1,135
30

1,100 1,135

1FLF F

F FF

1,060

2,
60

0

1FL

F

900

2,
07

0
30

50
0

1FL

F

2,700

2,
07

0
30

50
0 30

880 880
30

880

1FL

FFF

3,090

2,
07

0
30

50
0

1,010
30

1,010
30

1,010

1FL

F F F

3,770

30
2,

07
0

50
0 30

920 920
30 30

920 920

1FL

F F F F

スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS

*/* */* */* */* */* */* */*

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */* */* */*

標準金物一式 標準金物一式 標準金物一式 標準金物一式 標準金物一式 標準金物一式 標準金物一式

引手 引手 引手 引手 引手 引手 引手

引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式

強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5

防火設備 * * * * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

iSW+WD1-8 iSW+WD1-9 iSW+WD2-1 iSW+WD2-2 iSW+WD2-3 iSW+WD2-4 iSW+WD2-5

引込⼾+上部FIX窓 4枚引込⼾+FIX窓 3枚引込⼾+FIX窓 3枚引込⼾+FIX窓 2枚引込⼾+FIX窓 引違い⼾+上部FIX窓 引違い⼾+上部FIX窓

事務室１ 事務室１ リハビリテーションルーム 第２ケアルーム ホール ホール 玄関
1 1 1 1 1 1 1

460

70
0

1,
90

0

1FL

F

786
816

30
786

30
786

70
0

1,
90

0

3,235

1FL

FFFF

2,460

2,
07

0
30

50
0 30

800800
30
800

2FL

F F F

30
820 820

30
820

2,
07

0
30

50
0

2,520

2FL

FFF

780
30

780

2,
07

0
30

50
0

2FL

FF

2,190

2,
07

0
30

1,
39

0

1,080
30

1,080

2FL

F

1,900

2,
07

0
30

1,
35

0

1,
16

1

935
30

935

2FL

FF

スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS

*/* */* */* */* */* */* */*

*/* */* St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */* */* */* */* */*

標準金物一式/形材引手 標準金物一式/形材引手 標準金物一式 標準金物一式 標準金物一式 標準金物一式/クレセント 標準金物一式/クレセント

引手 引手 引手 引手 引手 引手 引手

引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式

強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5; 引⼾アクリル 強化ガラスt5; 引⼾アクリル 強化ガラスt5; 引⼾アクリル 強化ガラスt5; 引⼾アクリル

* * * * * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

2,
83

0
1,

00
9

1,230 30 816 375 1,097
30

172 936 59 1,191
5,936

67
6

79
1

88
8

98
7

1,
00

6

1,
00

4

2FL

FFFFF

A FL5+A12+FL5

B FL6+A12+FL6

C PW6.8+A12+FL6 

D PW6.8+A12+FL8 

E 強化4+A12+強化4

F FL6+A12+FL5

G PW+6.8+A12+Low-e6

以下欠番とする。

iSW3-9

防

防

防

防

3,
00

0
10

2

35
3

2,516

2FL

F

2,545

2,
83

0
54

5

1,155 240 1,150

2FL

F F



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具表5

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-17-07

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

WD2-5 WD2-6 WD2-7 WD2-8 WD2-9 WD2-10 WD2-11 WD2-12 WD2-13

3枚引⼾ 親子開⼾ 4枚引込⼾ 引違い⼾ 3枚引込⼾ 4枚引込⼾ 引⼾ 3枚引込⼾ 上げ下げ窓+FIX窓

事務室２ 事務室２ 食堂兼休憩室 第３ケアルーム 第３ケアルーム 第３ケアルーム 第３ケアルーム 第１ケアルーム 第１ケアルーム

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,550

70
0

1,
50

0

2FL

1,097

2,
10

0

2FL

4,540

2,
25

0

2FL

1,570

2,
00

0

2FL

2,460

2,
25

0

2FL

2,460

2,
25

0

2FL

6,150

2,
25

0

2FL

2,400

2,
25

0

2FL

605

1,
10

0
1,

15
0

2FL

F

スプルース/OS シナ合板フラッシュ/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS スプルース/OS シナ合板フラッシュ/OS スプルース/OS スプルース/OS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

*/* */* */* */* */* */* */* */* */*

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン

引手 レバーハンドル 引手 引手 引手 引手 * 引手 引手

引⼾金物一式 開⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 * 引⼾金物一式 引⼾金物一式

強化ガラスt5 A A 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5

* * * * * * * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム; アンダーカット 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 建具詳細図参照 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

WD1-2 WD1-5 WD1-6 WD1-7 WD2-1 WD2-2 WD2-3 WD2-4

親子開⼾ 片開⼾ 可動間仕切り 可動間仕切り 引違い⼾ 引込⼾ 引込⼾ 引込⼾
事務室 階段下倉庫 大会議室 大会議室 更衣室 更衣室 清掃スタッフルーム 事務室２

1 1 1 1 2 2 1 1

1,100

2,
10

0
1FL

1,100

2,
10

0

1FL

6,966

2,
60

0

1FL

6,461

2,
60

0

1FL

1,600

40
0

2,
00

0

2FL

1,050

2,
10

0

2FL

1,100

2,
10

0

2FL

1,100

2,
10

0

2FL

スプルース/OS シナ合板フラッシュ/OS シナ合板フラッシュ/OS シナ合板フラッシュ/OS スプルース/OS シナ合板フラッシュ/OS シナ合板フラッシュ/OS スプルース/OS

--- --- --- --- --- --- --- ---

*/* */* */* */* */* */* */* */*

--- --- --- --- --- --- --- ---

シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン

レバーハンドル レバーハンドル * * 引手 引手 引手 引手

開⼾金物一式 開⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式

強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 A A 強化ガラスt5

* * * * * * * *

飛散防止フィルム; アンダーカット 飛散防止フィルム; アンダーカット 建具詳細図参照 飛散防止フィルム(乳白) ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

WD2-14 WD2-15 WD2-16 WD2-17 WD2-18 WD2-19 WD2-20 WD2-21 WD2-23

2枚引込⼾ 引込⼾ 引込⼾ 4枚引込⼾ 引込⼾ 引込⼾ 引込⼾ 2枚引込⼾ 引込⼾
第１ケアルーム 第２ケアルーム ホール ホール スヌーズレンルーム 一般脱衣 一般脱衣、洗濯室 特浴脱衣1、特浴脱衣２ 階段

1 2 1 1 1 1 2 2 2

1,100

2,
25

0

2FL

750

2,
10

0

2FL

1,100

2,
10

0

2FL

3,640

2,
25

0

2FL

1,100

2,
10

0

2FL

800

2,
10

0

2FL

1,100

2,
10

0

2FL

1,550

2,
10

0

2FL 2FL

スプルース/OS スプルース/OS シナ合板フラッシュ/OS スプルース/OS シナ合板フラッシュ/OS シナ合板フラッシュ/OS シナ合板フラッシュ/OS シナ合板フラッシュ/OS スプルース/OS

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

*/* */* */* */* */* */* */* */* */*

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン シリンダー錠; サムターン

引手 引手 引手 引手 引手 引手 引手 引手 引手

引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式 引⼾金物一式

強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5 強化ガラスt5

* * * * * * * * *

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム(乳白) ガラリ; 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白) 飛散防止フィルム(乳白)

A FL5+A12+FL5

B FL6+A12+FL6

C PW6.8+A12+FL6 

D PW6.8+A12+FL8 

E 強化4+A12+強化4

F FL6+A12+FL5

G PW+6.8+A12+Low-e6

23a =1,358×1,070
23b =1,540×1,370

以下欠番とする。

WD1-1

WD1-3

WD1-4

防

防

防

防

中会議室



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具表6

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-17-08

SD1-4

両引⼾+FIX窓

廊下

1

600 2,000

10
0

50
0

2,
10

0

2,600

1FL

F

F

St-t1.6/DP塗装

*/*

St-t1.6/DP塗装

*/*

シリンダー錠・サムターン

丁番・レバーハンドル

開⼾金物一式

特定防火設備

飛散防止フィルム

記号
形式
場所
数量

姿図

建具
材料/仕上げ
見込/見付

枠
材料/仕上げ
見込/見付

金物
丁番/錠前
開閉方式
その他

ガラスの種類
防火設備

備考

SS1-2

シャッター
相談室２、相談室３、その他

5

2,400

1,
10

0
1,

60
0

1FL

SUS t1.6

*/*

SUS t1.6

*/*

＊

*

*

特定防火設備

SW1-1 SW1-2 SW1-3

FIX窓 FIX窓 FIX窓

共用廊下 大会議室 大会議室

1 1 1

1,200

1,
20

0
1,

50
0

F

1FL

2,000

1,
20

0
1,

50
0

1FL

F

1,765 70 1,765

1,
20

0
1,

50
0

3,600

F

1FL

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */*

St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装 St-t1.6/水性メタリック塗装

*/* */* */*

標準金物一式 標準金物一式 標準金物一式

* * *

水切 水切 水切

A A A

特定防火設備 特定防火設備 特定防火設備

飛散防止フィルム 飛散防止フィルム 飛散防止フィルム

iSD2-8

片開⼾
階段

1

2,
60

0

1,420

2FL

St-t1.6/水性メタリック塗装

*/*

St-t1.6/水性メタリック塗装

*/*

ケースハンドル・煙感連動

開⼾金物一式

特定防火設備

耐熱強化ガラスt8

⼿動式

A FL5+A12+FL5

B FL6+A12+FL6

C PW6.8+A12+FL6 

D PW6.8+A12+FL8 

E 強化4+A12+強化4

F FL6+A12+FL5

G PW+6.8+A12+Low-e6

防

防

防

防

耐熱強化ガラスt8 耐熱強化ガラスt8 耐熱強化ガラスt8

中会議室、大会議室

F



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

15
10

15

55

165

5

20

10
0165

180
15

40
15

70

15
55

15
85

15
103

25
45

70
30

14
5

15
50

25
50

10
0

10
0

20

180

15
50

10
0

20

150 30

50100

5
25

16
5

70

15

90
12

18
15

13
13

13

90
15

520

55

157

5

15

15
15

55

12

55

135 W 135

15
15

19
37

12
7

30
70

30

180
40

30

55

15

15

30

5

15

30

5

3

15

75
2015

15

15

15
520

55

157

5

15

30

180

40

下枠バリアフリー一般

木枠：WP塗装

H

アルミ水切

カーテンボックス
木製EP-G塗装

無目
H

床仕上グレーチング

H

外部 内部

建具特記事項
・防火設備認定等の仕様により、メーカーによる製作可否がある場合は、製作前に監督員と仕様変更の協議を行うことができる
・外部アルミ製建具（AD以外）はB種（耐風圧性S-5、気密性A-3、水密性W-4）以上とする
・外部アルミ建具は上記性能値を標準とし、一部性能値を満たさない部分がある場合は監督員と協議の上製作する
・建具はすべて現場実測及び施工図作成の上、監督員の指示承諾を得た後に製作を行うこと
・鋼板は特記無き限り溶融亜鉛めっき鋼板とする
・通常必要と思われる材、金物、塗装、仕上、下地等は見込むこと
・標準金物一式（排煙窓）：丁番、すべりだしアーム、網戸、隠蔽式オペレーター
・標準金物一式（アルミ折れ戸）：グレモンハンドル、水切り、アルミ下枠（水抜き孔）ほか、詳細図による
・標準金物一式（内部開戸）：戸当、ドアクローザー、＞両開または親子扉の場合：調整器、フランス落し
・標準金物一式（内部引戸）：戸当、Vレール、フラッター戸車、上部レール
・鋼製建具仕上DP塗装及び水性メタリック塗装はシルバー色とする
・ドアクローザ（DC)はストップ付きとし、スタンダード型、パラレル型を製作図にて監督員に承諾を受けること
・オペレーターは特記無き限り隠蔽タイプとし、設置高さはFL+1300を標準とする
・シリンダー錠はピッキング対策品とし、ディンプルキーとする
・電気錠は隠蔽タイプとする
・ガラス留めシーリングはシリコーン系２成分系を標準とする
・防火設備については対応する防火戸用シーリングとする
・丁番はすべてステンレスHL仕上げとする
・ホルムアルデヒド発散建築材料に関して、すべてF☆☆☆☆以上とする

・サッシまわりは四周シーリングとし、シール幅は基本的に15mmとする
・四周躯体とサッシの間はモルタル充填とする
・アルミサッシの防音性能はT-1を基本とし、第１ケアルーム、第２ケアルーム、第３ケアルームのサッシはT-2とする
・木造部サッシまわりは四周防水テープ張りとする
・室内側木枠、カーテンボックス類は特記なき場合はスプルース材を基本とし、コストメリットがある場合は米栂、桧に置き換えても可とする。木材保護塗装仕上げとする

AW　RC部　共通事項
方立

W

方立(防火設備）

W
コーナー方立

W
外部

内部

外部

天井仕上

一般

木枠：WP塗装
アルミ水切

一般

H

アルミ水切

外部

AW　木造部　共通事項

H

水切
カラーGL鋼板ｔ
0.4

水切
カラーGL鋼板ｔ0.4

木枠：WP塗装

下枠バリアフリー

無目
H

床仕上グレーチング

建具　共通事項
内部クロス仕上げの場合 内部木質系仕上げの場合

一般 腰壁ある場合

腰壁

クロス貼り伸ばし

腰壁

底目地3mm 腰壁までの木
枠形状

壁が連続する場合 一般

底目地
木枠：木材保護塗装

壁が連続する場合

底目地

木枠：WP塗装

方立は角度がある
場合は対応する方
立とする

杉化粧方立て部分

木枠：WP塗装
アルミLアングル
60ｘ15ｘ1.5

H

水切
カラーGL鋼板ｔ
0.4

杉化粧方立60ｘ25　
木材保護塗装

杉化粧方立は２階木造部　腰窓引き違い窓の召し合わせ部に適用する

杉化粧方立60ｘ25　
木材保護塗装

アルミ水切

A-18-01
建具詳細図１

1/10（A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

10

3

15
15

120
15

65
55

15
50

12
0

120

40

15

13
55

1515

115 W
350

135
600

室内

外部

下端シーリング

3.
2

26
15

.8

565

17

1728

4

47 11
34

12

45

錠前芯

フランス落シ

セミエアタイト

90

25

11

120

663 3

SUS304 2.0t HL

45

室内外部

▽ FL

モルタル充填

3

SD　開戸　（iSDも同様）

W

H

フラッシュ部断熱材充填

屋外木製建具（引き分け）

２階スロープ部　AW スロープ部　AWスリット窓

2階上部ハイサイド窓

X7から
700

防水板（可動）

防水板レールｈ1200

支柱：St-□-90ｘ
45ｘ3.2　H1200
BPL250角、CON
スラブｔ200

200

82

30
0

防水板
（可動）

防水板レールｈ1200

RC腰壁ｈFL+1200

  

W
3,150

5,951

グレーチング

X8から
700

1,661

引き残し
150

58
28

80
30

12
0 125 86

防水板（可動）

防水板レールｈ1200

支柱：St-□-90ｘ
45ｘ3.2　H1200
BPL250角、CON
スラブｔ200 防水板（可動）

防水板
（可動）

防水板レールｈ1200

RC腰壁ｈFL+1200

モルタル詰

RCアゴ

20

75
20

15

H
27

00

床仕上
グレーチング

カーテンボックス
木製EP-G塗装

外部 内部

天井仕上

下地：St-L-50ｘ
100＠455

屋外用戸車
甲丸レール

120

85

120 W

70
15

97
79

15

サッシ間の壁外壁-ガルバ

H
２

FL
+

4,
00

0

天井仕上

水切
カラーGL鋼板ｔ

0.4

アルミ水切

防水巻き上げ

140 140W
1,140

140

A-18-02
建具詳細図２
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

50
30

0
21

00

H
24

00

60
0

W2130 300
2730

10
0

13
5

60

110 W
3200

315
3625 50

15
55

21
0

110 W3200 315
3625

50
50

10
0

25
40

29
15

20

30
24

60
22

0
20

H
24

90

27
00

H
 2

60
0

10
0

27
00

60 3300 265

1600

3625

鋼製シャッター（ゴミ置場）

▽1FL

外壁-RC

軒天-木毛

外床-塗膜

自動ドア

屋外

風除室

室内

屋外

風除室 室内

屋外側特定防火設備

モルタル打ち放し補修

壁-RC

軒天-木毛 天井-木毛 天井-木毛

天井-木毛

モルタル打ち放し補修

グレーチング

防水板（可動）

防水板レールｈ1200

防水板（可動）防水板（可動）

防水板レールｈ1200

支柱：St-□-90ｘ45ｘ3.2　H1200
BPL250角、CONスラブｔ200

X4から470

X4から470

モルタル打ち放し補修

A-18-03
建具詳細図３
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

防火戸（特定防火設備）/EPS扉・パネル

W
:2

,3
00 10565

15
30

Y6
か

ら
1,

15
0

11
2

12
65

X4

ドアレリーズ

電気工事

3,640

682,347 1,200

GB-R12.5
LGS下地

GB-R12.5
LGS下地

下地：St-C-50ｘ
100ｘ1.6

10
パネル割W

総W

55
15

4040

特壁面レール︔亜鉛めっき鋼板1.6t

特ポール︔冷間圧延鋼板1.2ｔ

6

26

St扉
[内壁コーナー] S15-ACWC 標準

210 135 116260 W

80 100
15

65

150

X5

木下地

小
扉

W
:

90
0

1
5

65
15

30 105

Y4
か

ら
1,

10
0

[内壁コーナー] S15-ACWC 標準

Y4
か

ら
1,

10
0

40 40 100
15

65 210 135 116

木下地

W
2,

30
0

15

60

40 23

電磁ﾚﾘｰｽﾞ N-64D

55 40 55 2239

100

33553 80

6512.5

240 15

H
:

1F
:2

10
0

2F
:2

00
0

小
扉

H
18

00

H
:

1F
:2

10
0

2F
:2

00
0

Y3
か

ら
60

0
W 72

0

80
15

135 767
25

15
105

X4

GB-R12.5
LGS下地

下地：St-C-50ｘ
100ｘ1.6

目隠しパネル
St-ｔ1.6

電磁ﾚﾘｰｽﾞ N-64D

H
:2

00
0

A-18-04
建具詳細図４

1/10（A3)

10
53 70

戸当り（北商 GA-68）　
　　上下　２ヶ所

13
.445

10

4 6

12
.4

41

W
W1

召し合わせ︔
亜鉛めっき鋼板 1.6t 20 22

VTC-54B
SKBスリットキー

14
.5

54
.5

21
.9

25

35
.3

203220
72

10
パネル割W

総W

55
15

40

40

特壁面レール︔亜鉛めっき鋼板1.6t

特ポール︔冷間圧延鋼板1.2ｔ

6

26

116

1
5

DH
︓2

51
5

40
55

45
45

ＦＬ

巾木カバー︔
冷間圧延鋼板 0.8ｔ

台座レール兼巾木補強︔
亜鉛めっき鋼板　1.2t通し物

55
80

0.8

60

巾木レール

補強︔
亜鉛めっき鋼板　1.2ｔ

ポール

点検扉表面材︔
亜鉛めっき鋼板 1.6t

11.5 3.5

ＣＬ

天井レール

25

天井(建築工事)
Ｍバー(建築工事)

H︓
26

00

ポ－ル下部振れ止め︔
亜鉛めっき鋼板 2.3ｔ

天井レ－ル補強︔
冷間圧延鋼板 1.2ｔ

St扉︓オープンシャットウォール（小松ウォール）同等品



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

45
70

400

36

135

3535

50
25

7045

100

27.8

メンテナンススペース
50mm以上確保願います

ガイドプレート
樹脂製:黒

SUS1.5tHL

100 119 75

15
0

H
20

50
50

90
25

45
45

90

120 W 180

* 引き残し
100西側1358

東側1540

80 30
110

かかりしろ
100

5
40

*
30

西
側

11
00

東
側

14
00

浴室折戸 樹脂グレーチング︓ナカ工業バスプラス同等TOKO︓らくなーざ同等

浴室床

浴室床

樹脂グレーチング

モルタル
充填

平面

断面

階段部引戸

スプルース集成材ｔ30 WP

壁-木/LGS

▽２FL

床仕上
Vﾚｰﾙ
戸車

振止︓アルミFB
(枠側、通し、固定）

木格子建具
スプルース　WP

引戸鎌錠

平面図

断面図

A-18-05
建具詳細図５
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

建具W

有効W
（W-100）

引き残し
100

40

40
5

40

40

15

5

15

5

5

5

W W
5

5

5

15

5

15

5

40

W
5

5

10
5

5
11

0

22
0

45
3

40
2 1

55
90

20

30

40

30

内部建具　共通事項

ＷＤ-引戸

戸当り（床付）
壁仕上

木枠 
寒冷紗パテしごきの上 
ＥＰ-G

共通事項/ボード系仕上げの場合

木枠 

壁仕上（ボード）

木枠なし 

戸当り（ﾅﾐﾀﾞ）

目透かし
3mm

木質系仕上げの場合

木下地45x120

床仕上

H

H

Vﾚｰﾙ
戸車

天井納まり

天井仕上

アウトセット（木質系）アウトセット（ボード）

H

WD　開戸

木枠 
ＥＰ-G

共通事項/ボード系仕上げの場合RC仕上げの場合

木枠なし 

木質系仕上げの場合 RC仕上げの場合

ポリ合板仕上

木枠 
WP

シナ合板仕上

目透かし3mm

床仕上

H

振止︓アルミFB
(建具側、通し、固定）

上レール
AL-FB-3ｘ45

木枠 
ＥＰ-G

H

溝︓AL-15ｘ15ｘ1.5
　　　２個使い

●特記事項
・複数枚引き戸には連動金物を設置する

木枠 
WP

シナ合板仕上

床仕上が異なる
場合、床見切

iSW/WD　FIX+引戸　相談室3の例

木枠 

H

振止︓アルミFB
(建具側、通し、固定）

木枠 

iSW/WD　上部らんま＋引戸　大会議室の例

40

40
5

90

20

87
1

59

St-L-20x20x1.5

引
残

10
0

40

40
5

901,
28

5
1,

10
0

W
3,

25
7

5

H
26

00

H
26

00

20
60

40
50

0

40
5

90

20
20

115 20
115

5

下地

床仕上
Vﾚｰﾙ
戸車

天井仕上 天井仕上

床仕上

下地

木化粧材

St-コ-30ｘ30ｘ1.6 St-コ-30ｘ30ｘ1.6

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

5

H
26

00

20
60

40
50

0

20
20

40
5

40
5

40
5

40

20
160

床仕上
Vﾚｰﾙ
戸車

木化粧材

天井仕上

下地St-コ-30ｘ30ｘ1.6

W
3,

81
5

40

75

A-18-06
建具詳細図６
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

iSW/WD　FIX+引戸　相談室1iSW/WD　FIX+引戸　１階事務

WD　可動間仕切り壁

W 65
9

W
1,

06
5

シーリング

W
1,065

W
1,065

1,560 260

H

下地

天井仕上

St-コ-20x20x1.6

St-コ-20x20x1.6

260
10 5

W
1,100

630

58
58

40
0

2,730

45
3

40
2 1

55
90

20

W
460

265

15
5

W
3,

23
5

40
5

40
5

40
5

40
5 25

125

W
460

600 125 110 300

5

H
19

00

13
60

40
50

0

20
20

40
5

40
5

40
5

40

20
160

カウンター
家具図参照

▽FL+700

Vﾚｰﾙ
戸車

木化粧材

天井仕上

下地 St-コ-30ｘ30ｘ1.6

通芯まで175W6,920

Y8
か

ら
2,

60
0

20
2040

可動間仕切建具
建具W863ｘ8枚
端部一枚開き戸仕様

レール
を示す

185

レール
を示す

W6,395 通芯から700

24
0

可動間仕切建具
建具W910ｘ7枚
端部一枚開き戸仕様

レール
を示す

185

レール
を示す

73
11

7

木下地45x120

床仕上

天井仕上
上レール

可動間仕切

H
26

00

可動間仕切金物一式
アトムリビンテック︓SW-900同等品

振れ止め、フランス落とし

A-18-07
建具詳細図７
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

W
1,100

100 12
8

5
40

125

11
6

24
4

X3から910

30 110

11
6

17
3

28
9

1,365

10
5

455

St-コ-30ｘ30ｘ1.6
40

25

W
2,

56
4

10
5

910

Y4

40
5
20

20
5

40

90 W
1,155

X3から910

120 120

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

柱四周︓
天然木練付不燃化粧板ｔ6

W
1,155

60 30

W
2,

57
5

30
60

80
5

Y4

83
0

30

St-ｔ1.6

65

1,
19

1
95

59

30
1,

10
8

St
-ｔ

1.
6

H
2,

10
0

30

振止︓アルミFB
(建具側、通し、固定）

受け金物

壁-ボード 壁-ボード

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

▽２FL+2830
壁-ボード

H

下地

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

30
St-ｔ1.6

120 1,230

iSW/WD　FIX+引戸　2階事務 天然木練付不燃化粧板ｔ6:恩加島木材工業株式会社︓パネッセ同等品

5

下地

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

▽２FL+2830
壁-ボード

H
1,

40
0

30

172

振止︓アルミFB
(建具側、通し、固定）

受け金物
壁-ボード

FL
か

ら
70

0

5

H
2,

25
0

30

6
90 233

323 振止︓アルミFB
(建具側、通し、固定）

受け金物

St-L-45ｘ90＠455

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

▽２FL+2830

天然木練付不燃化粧板ｔ6

壁-ボード

下地

A-18-08
建具詳細図８
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88
0

30

St-ｔ1.6

816

120 1,002

1,
09

7

96
90

28
28

38 90 90
15

6
30

60
90

6
23

3

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

柱四周︓
天然木練付不燃化粧板ｔ6

30

St-ｔ1.6

30
60

6
18

0

1,003 120 120 1,580

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

柱四周︓
天然木練付不燃化粧板ｔ6

120

平面図
上部平面図

A断面 B断面
C断面

A

B

B

A

C



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

125

12
8

12
8

5
40

5
40

5
40

W
6,

11
4

12
8

14
0

220

12
8

1,230 120 120 670

90
60 St-コ-30ｘ30ｘ1.6

柱四周︓
天然木練付不燃化粧板ｔ6

240

90
60

1,230

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

柱四周︓
天然木練付不燃化粧板ｔ6

30

St-ｔ1.6

6
30

60

670 120

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

柱四周︓
天然木練付不燃化粧板ｔ6

端部シーリング

30

5
H

2,
25

0
30

263 96

359

振止︓アルミFB
(建具側、通し、固定）

受け金物

St-L-45ｘ90＠455

55
0

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

天然木練付不燃化粧板ｔ6

壁-ボード

H

下地

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

5 5

H
2,

25
0

30
10

壁-木

木下地

振止︓アルミFB
(建具側、通し、固定）

受け金物

30

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

H
6

下地

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

WD　引戸、上部iSW　FIX　（ケア１，３） 天然木練付不燃化粧板ｔ6:恩加島木材工業株式会社︓パネッセ同等品

A-18-09
建具詳細図９
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23
3

15
8

W
2,480

125
2,730

ケア３

廊下

木下地

6
30

60

1,230 240

St-コ-30ｘ30ｘ1.6

柱四周︓
天然木練付不燃化粧板ｔ6

平面図

A断面

A
B

B断面

上部平面図



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図1

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-01

UP

+3900

+1359

階段下倉庫厨房

ELV

事務室１

玄関
ELV

設備スペース
PS

相談室２

相談室３

階段下倉庫

共用廊下相談室１

PS

PS

EPS

EPS PS

PSゴミ置場

検収室

食品庫

厨房事務室WC

搬入口

UP

+3900

+1359

階段下倉庫厨房

ELV

事務室１

玄関
ELV

設備スペース
PS

相談室２

相談室３

階段下倉庫

共用廊下相談室１

PS

PS

EPS

EPS PS

PSゴミ置場

検収室

食品庫

厨房事務室WC

搬入口

2,
60

0

1,668

2,
05

0
55

0

壁-ボード/RC/腰壁

FIX

iSW1-1

▽1FL

▽CL

2,
60

0

110 340 2,030 116

2,
07

0
30

50
0

iSW+WD1-1

RC

壁-ボード/RC/腰壁

FIXFIX

▽1FL

▽CL

2,
60

0

265253 3,810 155

RCRC

壁-ボード/RC/腰壁

▽1FL

▽CL

2,
60

0

298 2,113

2,
38

5
21

5 RC

iSW1-1

壁-ボード/断熱/腰壁

FIX
FIX

FIX

▽1FL

▽CL

2,
40

0

1,577

壁-ボード

▽1FL

▽CL

2,
40

0

3,893

壁-ボード/LGS

▽1FL

▽CL

2,
40

0

850 728

2,
10

0
30

0
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図2

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図3

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図4

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図5

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図6

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図7

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-07

DN

UP

階段 ELV

階段

PS

PS/DS

ELV

リハビリテーションルーム

第２ケアルーム

第２-WC(共用)
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第３-WC(男・女)

第３ケアルーム
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図8

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-08

DN
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階段 ELV

階段

PS

PS/DS

ELV

リハビリテーションルーム

第２ケアルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム

倉庫２

みんなのWC

事務室２

更衣室

清掃スタッフルーム

食堂兼休憩所
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図9

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-09
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第３-WC(男・女)
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第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム

倉庫２

みんなのWC

事務室２

更衣室

清掃スタッフルーム

食堂兼休憩所

EPS
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図10

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-10

DN

UP

階段 ELV

階段

PS

PS/DS

ELV

リハビリテーションルーム

第２ケアルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム

倉庫２

みんなのWC

事務室２

更衣室

清掃スタッフルーム
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図11

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-11

DN

UP

階段 ELV

階段

PS

PS/DS

ELV

リハビリテーションルーム

第２ケアルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム

倉庫２

みんなのWC

事務室２

更衣室

清掃スタッフルーム

食堂兼休憩所
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図12

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-12
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図13

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-13
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（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図14

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-14
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特浴脱衣室２

特浴脱衣室１

WC(浴室)

洗濯室

一般浴室 特浴1
特浴2

EPS

EPS(高圧)

廊下

PS

バルコニー

設備スペース

第２-更衣室

クールダウン室

玄関

ホール

PS

PS
PS

DN

階段

PS

ELV

第２ケアルーム

スヌーズレンルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(女)

第１-WC(男)

食堂兼休憩所

一般脱衣室

特浴脱衣室２

特浴脱衣室１

WC(浴室)

洗濯室

一般浴室 特浴1
特浴2

EPS

EPS(高圧)

廊下

PS

バルコニー

設備スペース

第２-更衣室

クールダウン室

玄関

ホール

PS

PS
PS

2,
60

0

592

壁-ボード/LGS

▽2FL

▽CL

2,
60

0

1,
95

0
50

60
0

25 1,602 25

WD2-8

壁-ボード/LGS

▽2FL

▽CL

2,
60

0

579

壁-ボード/断熱

▽2FL

▽CL

2,
60

0
309 1,343

2,
00

0
60

0 壁-RCRC

iSD2-7

▽2FL

▽CL

01 02 03 04

05 06

01 02 03 04

スヌーズレンルーム

廊下

▽1

▽3

▽
4

▽5

▽
2

▽
6

▽1



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図15

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-15

DN

階段

PS

ELV

第２ケアルーム

スヌーズレンルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(女)

第１-WC(男)

食堂兼休憩所

一般脱衣室

特浴脱衣室２

特浴脱衣室１

WC(浴室)

洗濯室

一般浴室 特浴1
特浴2

EPS

EPS(高圧)

廊下

PS

バルコニー

設備スペース

第２-更衣室

クールダウン室

玄関

ホール

PS

PS
PS

DN

階段

PS

ELV

第２ケアルーム

スヌーズレンルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(女)

第１-WC(男)

食堂兼休憩所

一般脱衣室

特浴脱衣室２

特浴脱衣室１

WC(浴室)

洗濯室

一般浴室 特浴1
特浴2

EPS

EPS(高圧)

廊下

PS

バルコニー

設備スペース

第２-更衣室

クールダウン室

玄関

ホール

PS

PS
PS

2,
60

0
2,

00
0

10
0

50
0

262 1,500 909

壁-木

SD2-1

▽2FL

▽CL

2,
60

0
2,

07
0

30
85

5
50

0

1,900 271

iSW+WD2-5

FIXFIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0
2,

07
0

30
50

0
89

0

2,190

iSW+WD2-4

FIXFIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0
2,

07
0

30
50

0

2,520

iSW+WD2-2

壁-ボード

FIXFIXFIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0

109 2,400

1,
00

0
10

0
1,

50
0

壁-木

AW2-28

FIX▽2FL

▽CL

2,
60

0
89

0

壁-ボード/腰壁

▽2FL

▽CL

2,
60

0
2,

25
0

35
0

20
0

1,
17

7

3,684

WD2-17

iSW3-10

FIXFIXFIXFIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0

135 1,100 1,5901,622 908

2,
10

0
50

0
89

0

WD2-16
iSW+WD2-3

壁-ボード/腰壁

FIX

▽2FL

▽CL

X8

2,
60

0

2,264

2,
07

0
30

50
0

89
5

iSW+WD2-4

FIXFIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0
2,

07
0

30
85

0
50

0

iSW+WD2-5

壁-ボード

FIXFIX

▽2FL

▽CL

01 02 03 04

01 02 03

04 05 06

玄関

ホール

▽1

▽3

▽
4

▽
2

▽1

▽3

▽
4

▽5

▽
2

▽
6



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図16

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

A-19-16

2,
60

0

1,642 1,100 1,1753,640 1,100720 1,550 1,180 1,555

55
0

2,
25

0
1,

17
7

89
0

WD2-17
WD2-20 WD2-20 WD2-21 WD2-21

壁-ボード/腰壁

iSW3-10

FIXFIXFIXFIX

壁-ボード

▽2FL

▽CL

2,
60

0

2,400

2,
00

0
10

0
50

0
61

0
93

9

AW2-16

AW3-2

壁-ボード

FIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0

4,567 1,100 2,387

2,
25

0
35

0
23

0
1,

52
0

1,
10

0

WD2-14

壁-ボード/腰壁

iSW3-11

壁-ボード/腰壁

FIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0

2,110 605 2,400195 1,290

2,
25

0
35

0
61

0
1,

02
6

1,
36

0
89

0

WD2-12

壁-ボード/腰壁

WD2-13

iSW3-8

FIX

FIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0

1,651
240

1,230
30

1,230
240

1,230
30240

670 670
240

1,231 1,143

2,
25

0
35

0
20

0
1,

12
1

89
0

WD2-10 WD2-9

壁-ボード/腰壁

iSW3-6

LSD2-4

FIXFIXFIXFIXFIXFIXFIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0

2,600

LSD2-3

▽2FL

▽CL

2,
60

0

867 110

▽2FL

▽CL

2,
60

0

3,640 4,550 155

AW3-1

壁-ボード/腰壁/腰壁

WD2-23

iSD2-8

▽2FL

▽CL

2,
60

0

1,1003,701 1,316 254

WD2-18

壁-ボード/腰壁

▽2FL

▽CL

DN

階段

PS

ELV

第２ケアルーム

スヌーズレンルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(女)

第１-WC(男)

食堂兼休憩所

一般脱衣室

特浴脱衣室２

特浴脱衣室１

WC(浴室)

洗濯室

一般浴室 特浴1
特浴2

EPS

EPS(高圧)

廊下

PS

バルコニー

設備スペース

第２-更衣室

クールダウン室

玄関

ホール

PS

PS
PS

01 02 03

04 05 07

08 09 10

廊下

▽1

▽3

▽
4

▽
2

▽5

▽7

▽
8

▽9

▽
10

ハッチング部の梁・柱は

不燃木仕上げとする。



（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

展開図17

1/50,100（A3)

図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

A-19-17

2,
60

0

1,5052,011 12 112

2,
25

0
35

0
89

0

WD2-14

壁-ボード/腰壁

iSW3-11

FIX

<Number>

藪朱梨藪朱梨

▽2FL

▽CL

2,
60

0
1,

10
0

壁-ボード/腰壁

▽2FL

▽CL

2,
60

0

105 1,395 1,1001,100
260

1,388

2,
00

0
60

0
89

0

LSD2-1LSD2-1

壁-ボード/腰壁

▽2FL

▽CL

2,
60

0

1,800 1,9882,100 2,218 2,407

2,
00

0
10

0
50

0
20

0
89

0

壁-木

AW2-14

AW2-13 AW2-31

▽2FL

▽CL

2,
60

0

3,528

1,
10

0
20

0
1,

50
0

AW2-11

壁-木

▽2FL

▽CL

2,
60

0
2,

00
0

10
0

50
0

AW2-9

▽2FL

▽CL

2,
60

0

255 3,330

2,
00

0
60

0
20

0
45

0

AW2-10

壁-木

▽2FL

▽CL

2,
60

0

1,611

2,
00

0
10

0
50

0

AW2-9

壁-木

▽2FL

▽CL

2,
60

0

2,450921 4,687 355 500 1,818

1,
10

0
1,

30
0

20
0

AW2-8

壁-木

RC

壁-ボード/断熱/腰壁/準不燃壁-ボード/LGS/腰壁

FIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0

20 1,570

2,
00

0
60

0

WD2-8

壁-ボード/腰壁

▽2FL

▽CL

2,
60

0

1,896 611

壁-ボード/腰壁

▽2FL

▽CL

2,
60

0

1,100 52 1,835

2,
10

0
50

0

壁-ボード/腰壁

LSD2-1

▽2FL

▽CL

2,
60

0
240 254 9971,230 30 670 240 1,230 30 1,230

240
1,651920 1,230 656

2,
25

0
35

0

268 901 180109 937 2,460 3,425 1,801

WD2-9 WD2-10

壁-ボード/LGS/腰壁

iSW3-6

FIXFIXFIXFIXFIXFIXFIX

▽2FL

▽CL

2,
60

0

2,400 1951,469 605 1,911

2,
25

0
35

0
1,

10
0

1,
15

0

WD2-12

壁-ボード/腰壁

WD2-13

iSW3-8

FIX

FIX

FIX

▽2FL

▽CL

DN

階段

PS

ELV

第２ケアルーム

スヌーズレンルーム

第２-WC(共用)

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(女)

第１-WC(男)

食堂兼休憩所

一般脱衣室

特浴脱衣室２

特浴脱衣室１

WC(浴室)

洗濯室

一般浴室 特浴1
特浴2

EPS

EPS(高圧)

廊下

PS

バルコニー

設備スペース

第２-更衣室

クールダウン室

玄関

ホール

PS

PS
PS

01 02 03 04

05 06 07 08 09

10 11 12 13 14

第２ケアルーム
第３ケアルーム

▽1

▽3

▽
4

▽
2

▽5

▽
6

▽7

▽
8

▽9

▽
10

▽11

▽
12

▽13

▽
14

ハッチング部の梁・柱は

不燃木仕上げとする。



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1

4

2

投函口サイズ：274x36.5

390

40
0

20

170
16.8 15

(120°)

(6
6°

)

 (1
2
0
)

 (5
8
5
)

38
0

50

11
5

13
0.

5

連結穴 4-φ6.4(穴あけ加工必要)

(1
54

.5
)

(170) (170)

(3
80

)

(467)

3

キョーワナスタ︓KS-MAB4-L-BK同等品
アプローチ部分RC外壁面に設置

26
0

5

（ 6 0 ）

（７３）

12
00

丸たてとい

養生たてとい

塩ビ管用ソケット

φ6

25 21 5

φ
1

2

φ
2

9

M8 ボルト

φ12 丸棒

φ6 丸棒
φ 37

30
0

400

200

50

50

300

50
80

30
40

300

ルーフドレン・縦樋

1
2
0

りん酸塩被膜

丸小ネジ：ＳＵＳ３０４

Ｍ６×１２

酸洗・

酸洗・

ストレーナー：ＳＣＳ１３

本体：ＳＣＳ１３

アンカー：ＳＷＲＭ

2
5

φ210

φ167

φ162

φ94

φ100

φ140

1
5
1

1
3
8

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル管

ルーフドレイン：たて引き用打込み型差し込み式塗膜防水用
　ステンレス鋳鉄製ルーフドレン　（参考）カネソウESMP-1-100同等品

排水溝内
水勾配1/1000以上

定礎
定礎：白御影石W400H300D20　背面Φ６ボルト　壁面埋込
表示：「定礎」および竣工年

グレーチング
床仕上

SUS 304 2.0t HL

モルタル

水抜（ＳＵＳ）︓ 
水抜き穴φ12 
水抜きパイプφ13.8工場取付 
水抜パイプφ20　側溝接続モルタル

▽ FL

グレーチング
鋼製溝付スリット溝蓋：
自由勾配タイプ
溝幅100
溝深さ：枠天端より75～130
スチール製溶融亜鉛めっき
すべり止め模様付き
強度T2

勾配調整モルタル

モルタル

レベル調整材

アンカー

縦樋：タニタハウジングウェアガルバ丸縦樋Φ114同等品
ルーフドレイン：横引き用打込み型差し込み式塗膜防水用
　ステンレス鋳鉄製ルーフドレン　（参考）カネソウESXG-100同等品

排水溝内
水勾配1/1000以上

排水溝内
1/1000勾配以上

ルーフドレイン：たて引き用打込み型差し込み式塗膜防水用
　ステンレス鋳鉄製ルーフドレン　
（参考）単独の場合：カネソウESMR-1-100同等品
中継の場合：カネソウESMB-1同等品

外床-デッキ部分は清掃
のため取り外し可能な蓋
形状とする

ポスト

床仕上

GLから1FL+1800の範囲および２FL
+1800の範囲は養生たてとい（アルミ
製）とする

排水カバー

丸カン
屋上RC東面に設置
杉田エース＿SUSスモール丸カン同等品

S=1/5

A-20-01
雑詳細図１

1/10(A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

19
1

[屋根+外壁] H425-APW 耐火12.5mm《遮炎性能》

10
055

.5
44

.5

10
0

[天井コーナー] S15-ACWC 標準
※落下防止システム（セーフティワイヤー）付き

[外壁コーナー] S15-AEWC 耐火25.0ｍｍ《遮炎・遮熱性能》

※落下防止システム（セーフティワイヤー）付き

[内壁コーナー] S15-ACWC 標準

[内壁+内壁] S15-ACW 標準

[外壁+外壁] S15-AEW 耐火25.0ｍｍ《遮炎・遮熱性能》
※落下防止システム（セーフティワイヤー）付き

[外壁+外壁] S10-SEW 耐火25.0ｍｍ《遮炎・遮熱性能》

※落下防止システム（セーフティワイヤー）付き

[内壁コーナー] S10-SCWC 標準

[外壁コーナー] S15-AEWC 耐火25.0ｍｍ《遮炎・遮熱性能》
※落下防止システム（セーフティワイヤー）付き

[内壁コーナー] S15-ACWC 標準

[床コーナー] S10-JFXC 重載荷（内外共通）

[床+床] S10-SFX （内外共通）耐火25.0mm《遮炎・遮熱性能》

耐火25.0mm《遮炎・遮熱性能》

[内壁コーナー] S15-ACWC 標準

[内壁+内壁] S15-ACW 標準[内壁+内壁] S15-ACW 標準

[外壁コーナー] S15-AEWC 耐火25.0ｍｍ《遮炎・遮熱性能》
※落下防止システム（セーフティワイヤー）付き

[外壁コーナー] S15-AEWC 耐火25.0ｍｍ《遮炎・遮熱性能》

※落下防止システム（セーフティワイヤー）付き

[外壁コーナー] S15-AEWC 耐火25.0ｍｍ《遮炎・遮熱性能》

※落下防止システム（セーフティワイヤー）付き

[内壁コーナー] S15-ACWC 標準
[内壁コーナー] S15-ACWC 標準

[内壁コーナー] S15-ACWC 標準

[内壁コーナー] S15-ACWC 標準

455

409

167

150

89 211 132

210 132

270

114

270

40

100

220

100

18 142

605

605

150

150

150

150

150

150

150

EXP.J

木下地

木下地

屋根板金立上げ・
水切り

天井仕上げ

ABC商会：アーキパンションSシリーズ同等品　耐火25mm　クリアランス：１F＿100、２F＿150

X51階共通

X4

２階共通
X5

X5

木下地

木下地

木下地

X4

外壁-ガルバ/耐火

X5

木下地

木下地

木下地

屋根

床

スロープ部

床-タイル/ユニット/告示

床-タイル/ユニット/告示

木下地

木下地

Y4

A-20-02
雑詳細図２

1/10(A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1,820

91
0

1,
82

0

3,
64

0

1,
80

0

2,730 4,550 曲面展開3,800 5,970

1,
10

01,
80

0

2,
35

0

91
0

91
0

91
0

52
0

39
0

91
0

91
0

91
0

91
0

91
0

921
921

921

921
910

910
910

910
910

780 326

17,320
1,

33
6

4,
55

0
5,

46
0

1,
20

0

910

91
0

91
0

91
0

91
0

91
0

220
1,490

110
600

1,820

42
0

1,
10

0
1,

48
0

2,
58

0
3,

00
0

220
745 745

100
877

1,490

10
0

2,
48

0

Y2

Y3

Y1

人工木ルーバー  2階西側設備スペース

▽2FL
▽2SL

スロープ

▽軒高

Y2Y3

X2

支柱
人工木ルー
バー

人工木ルーバー　２階東側設備スペース

PS

支柱
人工木ルー
バー

RC手すり壁FL+1100

3530
65

場
所

に
よ

る
12

00

10
0

15
0

10
0

15
0

3530
65

42
0

14
80

10
0

15
0

10
0

15
0

60 70 60

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6　2-M12　
@910

人工木ルーバー30ｘ60

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6　2-M12

人工木ルーバー30ｘ60

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

▽2FL+1800

平面図

断面図

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6　2-M12　
@910

人工木ルーバー30ｘ60

平面図

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12

支柱：St-L-75ｘ75ｘ6　2-M12

人工木ルーバー30ｘ60

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

胴縁：St-L-75ｘ75ｘ6　通し

▽2FL+1100

断面図

ベース：St-L-75ｘ75ｘ6　L=150　2-
M12

旗蝶番ｘ3
下部：SUS製丸落とし

扉枠：St-L-75ｘ75ｘ6
四周＋横２段

枠：St-L-75ｘ75x6
縦通し　M12

下地：St-L-75ｘ75ｘ6
L=150＠303

扉枠：St-L-75ｘ75ｘ6
四周＋横２段

枠：St-L-75ｘ75x6
縦通し　M12

旗蝶番ｘ3

RC腰壁

かんぬきｘ2箇所

扉平面図

扉断面図

扉枠：St-L-75ｘ75ｘ6
四周＋横２段

人工木ルーバー30ｘ60

人工木ルーバー30ｘ60

A-20-03
雑詳細図３

1/10,100(A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

天端：塗膜防水　水勾配1/100以上

▽SL

塗膜防水
立上げ

天端：塗膜防水　水勾配1/100以上

塗膜防水
立上げ

塗膜防水
立上げ

はと小屋リスト
・屋上設備スペース：幅2400奥行き1300高さ1300
・２階西側設備スペース：幅1820奥行き780高さ1100、幅1000奥行き1150高さ1100、
幅1000奥行き900高さ1100、

壁面に１箇所壁点検口600角鋼製屋外用（SOP塗装）を設置
末広金具：点検口ドアー 2445-3付 CDB-Ⅲ　6060N同等品

防水板リスト

※共通事項：高さは1200mmとする
・メインエントランス：W3300
・会議室南：W5951
・厨房出入口：W1580
・会議室北：W1580

2372.00

2372.00

5
0
0
.
0
0

5
0
0
.
0
0

KTX株式会社：スーパー防潮板支柱タイプ同等品

メインエントランス、会議室南については
建具詳細図を参照

本図は標準図であり、幅、高さ、おさまりは下図参照

RC打放しA種の上撥水材 RC打放しA種の上撥水材

X4 X5

キュービクル
メンテ歩廊

H鋼H鋼

設備基礎 設備基礎

メンテ歩廊：日鉄ファインフロアMN型ｔ1.6　W250H40同等品

24
0

奥
行

き

240 幅 240

10
0

H

W

40
0

10
0

30
0

10
0

30
0

10
0

高
さ 240 奥行き

30
0

120
1,580

120

1,820

2,
49

0
37

5

910

15
01515

75

1,
70

0
20

60
0

1,000

平面図

屋根仕上げ

設備基礎 はと小屋

屋根仕上げ

断面図

断面図

防水板

標準図

厨房出入り口/会議室北　平面図

１階屋外PS

外壁-RC

壁：
杉羽目板12x120　実付　木材保護塗装
（WP)
※扉部表面にも同仕上を行う
RC雑壁ｔ150

PS

屋上メンテ歩廊

断面図

設備基礎リスト

場所 項目 幅 奥行き 高さ 個数 
屋上設備スペース キュービクル 1500 500 600 5
 補給水槽 1000 1000 200 1
 

非常用発電機 2500 500 600 2 

 

油庫 2750 500 600 2

 
配管用1　　　　 200　　  400　  　  100 2

   
配管用２　　　　900　　  200　  　 200　  　 5　

２階西側設備スペース
 

受水槽 2200 600 600 3  
受水槽ポンプ 900 800 600 1  
室外機 6000 1900 200 1 

    盤　　　　　　　550　　300　　　　200　　  2 

２階東側設備スペース 室外機 1000 1100 200 1 
 室外機  1900 2100 200 1 
1階消火ポンプ室 消火ポンプ 900 650 650 1 

歩廊用 300 500 600 5

A-20-04
雑詳細図４

1/40(A3)

メンテ歩廊

※鉄部すべて溶融案めっき

H-148x100x6x9

断面詳細　S-1/10

St-L-75x75x6　通し

アンカーボルトM12

無収縮モルタルt30



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

15
0

25

150
25

17
5

25

200
25 15

0
25

150
25

75
25

150
25

床点検口

Ｐタイル用

600

60
0

95 44
25

.5

40 42

鍵無取手 鍵付取手

5.51
600

534
573.213.4 70

下地枠︓ＳｔＬ-60ｘ60ｘ4

金物、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ留め

アングルと本体、溶接にて固定。
下地枠︓ＳｔＬ-60ｘ60ｘ4

ステンレス目地タイプ

●　外枠・内枠︔アルミニウム押出形材　　A6063S-T5
　　陽極酸化被膜処理　　9μ以上
　　クリア塗装　　　　　7μ以上
●　目地材︔ステンレス　SUS304 　HL
●　底　　板︔高耐食性めっき鋼板
●　補　　強︔溶融亜鉛めっき鋼板　SGＨC  Z22
●　取手（落し込み式）　鍵無・鍵付

        　 （化粧キャップ付）︔　　　　　ＳＵＳ304　ＨＬ
        　 ＡＢＳ樹脂一体成成形品

●　パッキン︔軟質塩化ビニル樹脂　SPVC

▼床仕上

●仕上げ︓床仕上げ共材とする。

天井仕上げ

下地

2
16

23

壁点検口　 天井点検口

カーテンレール

建築化照明ボックス スクリーンボックス

外枠外寸法

内枠ボード材切断寸法

開口寸法

2.1

1.5

2.5

開口部補強材
（別途）

外枠
内枠ボード材
（別途）

6.1

最
大

2542
0.

3

ロックスプリング

最
小

9.
5

内枠
壁仕上材

（別途）

内ボード材取付金具

ロックスプリング受け金具

断面納まり図

丸木ねじ　　
（別途）

なべタッピンねじ
（φ4×12）

ロックスプリング固定金具

34
53

600角壁点検口　目地タイプ　アルミ製

最
小

92 最
大

13
0

50

最
大

25
最

小
9

1

天井下面

開口寸法
外枠外寸法

2
0.5

3.5

鋼製天井下地断面納まり図

内枠 外枠内枠ボード材︓仕上材（別途）

内枠ボード材取付金具

ハンガーボルト
取付用チャンネル

（別途）

ハンガー金具

1.6

            最大15mm

600角天井点検口　目地タイプ　アルミ製

中量用カーテンレール
（タチカワブラインド：V20同等品）
スチール製（シルバー色）

スプルース
EPーG塗装

天井仕上壁仕上

天井-木毛/LGS

ブラインドボックス

壁仕上

床点検口(防臭）

Ａ

6
0
0

2
0

7
38
3

5
7
8

578

83 150

Ａ

73

20

600

150

内枠

外枠

固定ボルト

補強材

仕上げ材；Pタイル（別途）

（
8
0
）

（80）

（25.5）（25.5）

φ20

73

20

578

600

10
110

4
0

5
0

1414 有効開口寸法　554

9
.
5

0.5

アンカーピース

差筋（別途）

補強材

外枠
内枠

固定ボルト
仕上げ材;Pタイル（別途）

外枠パッキン

ボルトパッキン

UNION, UFB-3F-2401-SIL同等品
屋内消火栓カバー

222014220202

22
5

14
2

22

20

22 20 142 2022225

20

20
20

22

2

R 8

225

60
0

R 8

10

10

R 8

50

109

消火器カバー
UNION, UFB-1F-1060L-PWH同等品

数量11

スプルース
EPーG塗装

天井仕上

スプルース
EPーG塗装

2重ピット部に適用する
数量５
設置場所：厨房ゾーン４個所
東側階段下倉庫１箇所

数量４

消火器

（建築）：数量15
（設備）：数量３（SUS製ボックス共）

カーテンボックス　（サッシ部以外）

スプルース
EPーG塗装

天井仕上

A-20-05
雑詳細図５

1/10(A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

29

2 8

10
17

溶接用アンカ－ ＠３００
ｔ＝２．３（ＳＰＨＣ）

15

25

クロスバー︓□5

注記︓メインバーの両端部のピッチは
玄関マットの大きさにより狭くなる場合があります。

86868

1.4

2
8

3030

2 828

Ａ

8
2

156

200

156

受枠︓８×２５×１．０

87
2

89
2

1772

1792

200×7=1400

892

Ａ断面詳細図　Ｓ＝１︓１

ステンレス製　ノンスリップタイプ（ローレット模様）
一般歩行用玄関マット（すきま６ｍｍ）

本体材質︓ＳＵＳ３０４
受枠材質︓ＳＵＳ３０４（但し、アンカー除く）

仕　様

ＭＹＱ－Ｈ－１５　１８００×９００（呼称寸法）

652.8
326.4

65
2.

8
21

6.
4

21
6.

4
22

0

326.4

21
6.

4
21

6.
4

22
0

表示シ－ル

リンク装置 収納ケ－ス

アンカ－

ラッチ・ラッチ受け

アンカ－

緩衝ゴム

146.8 632
652.8

630
600

h=
10

5
20

.5

40

H
=

27
2.

5

10
714

7

15 15

70

12 594

上蓋

アンカ－

収納ケ－ス

下蓋

ラッチ・ラッチ受け

連結板

透明不燃シート製　H500

防煙垂壁

平面

立面 断面

小屋裏隔壁

GB-R12.5ｘ2枚ばり

くつふきマット
防火上主要な間仕切り壁も同様に屋根までGB-R12.5を貼り伸ばす
そのため重複する場合がある

下部壁の場合は一体で梁のばす

排水目皿：ステンレス製50Φ
排水管：VP管50Φ　外構雨水配管に接続

避難ハッチ 
ナカ工業＿タスカール　SRC-4.0型（救助袋共）

埋設式避難器具　ハッチ式垂直救助袋

外床-デッキ外床-デッキ同材の蓋（避難はしご表示）

A-20-06
雑詳細図６
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

30
0

1,
00

0
30

020
0

35
0

20
0

90
0

20
020

0

1,
30

0
20

0

1,
50

0

50

600

1,
30

0

20
0

80
0 20
020

0

35
0

20
0

35
0

20
0

1,
60

0
20

0

2,
00

0

35
0

50
0

20
0

80
0

50
0

700

ピット断面図

消火水槽（5.2m3)

有効高さ1ｍ

ピット一般部

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

土中防水

塗膜防水

水勾配1/100以上連続する場合は連通管
Φ100半割

ピット深さ1250以上

土中防水

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

ピットELV部

塗膜防水

土中防水

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

土中防水土中防水

塗膜防水

ピット消火水槽

窯場

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

土中防水

A-20-07
雑詳細図７
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FL-200

１階床スラブレベル凡例

FL-800

2重スラブ
FL-200
FL-1300 FL-1300

２重スラブ
FL±0
FL-1800

土中防水・基礎側面防水位置

窯場

X1 X2 X4

X4

X5

X5

X6

X6

Y6

Y2

Y1

Y7

Y8

Y9

Y3

AX2

AX2

AY1

AY4

CY2

CY2

X7

X7

X8

X8

X9

X9

Y4

X3

Y5

AX3

AX3

AX4

AX4

AX5

AX5

AX1

AX1

CY1

**/**/**

工事名称 図面名称 縮尺

図面番号（株） シーラカンス アンド アソシエイツ
愛知県名古屋市中区大須3-5-13HASE-BLDG.1　6F
一級建築士事務所 愛知県知事登録  第 9152 号

（仮称）障がい者ケアセンター
担当 日付協力事務所宇野享　　一級建築士 第 246066 号

良知康晴　一級建築士 第 361862 号　
　

2階平面図

A-08-02

DN

UP

D
D

E
E

F
F

G
G

H

H

A A

B B

C

C

H
1

H
1

G
1

G
1

階段 ELV

階段

PS

PS/DS

ELV
リハビリテーションルーム

第２ケアルーム

スヌーズレンルーム

第２-WC

WC PS

第３-WC(男・女)

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(女)

第１-WC(男)

倉庫２
みんなのWC

事務室２

更衣室

清掃スタッフルーム

食堂兼休憩所

一般脱衣

特浴脱衣２

特浴脱衣１
WC(浴室)

洗濯室

一般脱衣

特浴1
特浴2

EPS

EPS(高圧)

廊下

PS

設備置場

バルコニー

バルコニー

バルコニー

設備バルコニー

第２-更衣室

クールダウン室

玄関

ホール

PS

PS

天井面介護リフト 天井面介護リフト

X1

X1

X2

X2

X4

X4

X5

X5

X6

X6

Y6 Y6

Y2 Y2

Y1 Y1

Y7 Y7

Y8 Y8

Y9 Y9

AX2

AX2

AY1

AY2

AY3

AY4

CY2

CY2

X7

X7

X8

X8

X9

X9

Y4 Y4

X3

X3

BY2

BY1

BY3

BY4

BY5

BY7

Y5 Y5

AX3

AX3

AX4

AX4

AX5

AX5

AX1

AX1

BY6

CY1

CY1

Y3 Y3

1,820
1,820

2,730

5,460 11,8303,6407,280 5,915 6,825 3,640 3,640 7,2804,550

10
,0

10
7,

28
0

2,
73

0
6,

37
0

6,
37

0
3,

83
9

1,
82

0
38

,4
19

42,770

4,
45

1

6,
23

1

6,
23

1

1,6
00

3,
64

0

3,
64

0

2,
73

0

4,
55

0

2,
73

0

16
,9

12 18
,8

90

床下空調区画を示す
※壁となっている箇所は壁石膏ボードをRCスラ
ブまで達せしめる

床下空調範囲を示す

RAガラリ
600ｘ600

RAガラリ
600ｘ600

RAガラリ
600ｘ600

RAガラリ
600ｘ600

RAガラリ
600ｘ600

RAガラリ
600ｘ600

RAガラリ
1200ｘ600

RAガラリ
1200ｘ600

15

60
0

45

60
0

600

1200

床下空調エリア 非床下空調エリア

合板t12
木下地45ｘ45

床下空調区画

床吹出口

三洋工業︓SFB110同等品
ステンレス性、L=1000、W＝108
開口率57％

床吹出口

開口
防虫網

RAガラリ

4周フレーム
St-FB-45ｘ3

スチール製　SOP塗装仕上げ
DSに設置

St-FB-30ｘ3

床下空調計画図

位置は平面詳細図参照　数量42

正面図 断面図

▽２FL+2000

丸型床吹出口

空研工業株式会社︓SKF-220SL同等品
Φ220　樹脂製　指定色

床吹出口
位置は平面詳細図参照　数量30



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

A-20-08
雑詳細図８
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第３ケアルーム

第１ケアルーム

バルコニー

AX1

36
40

22
0

32
00

22
0

10000
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品　　　名 仕　　　様
Likorall 242ES R2R
H︓140ｍｍ、L︓5,000ｍｍ
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ケアルーム　一室当たりの主要機器　仕様・数量
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※1.充電器
・一時側電源を近傍壁面に設置（電気工事）

（AC100Vコンセント）

※※ 可動範囲︓9,200mm × 2,816mm
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固定レール
移動レール
トラバースレールキャリア

品　　　名 仕　　　様
Likorall 242ES R2R
H︓100ｍｍ、L︓3,600ｍｍ

スリム（レイズド）
H︓

数 量

1
1
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組
本
本
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特浴脱衣室　一室当たりの主要機器　仕様・数量

2
70ｍｍ、L︓1,916ｍｍ

リコロール本体
固定レール

品　　　名 仕　　　様
Likorall 242ES
H︓70ｍｍ、L︓3,510ｍｍ

数 量
1

本
台

1

一般浴室　一室当たりの主要機器　仕様・数量

充電器※1

※1.充電器
・一時側電源を近傍壁面に設置（電気工事）

（AC100Vコンセント）

充電器※1
充電器※1

※※可動範囲︓固定レール下部域

※※ 可動範囲︓3,050mm × 1,616mm
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介護リフト（第１ケアルーム） 介護リフト（浴室など）

図面協力：シーホネンス株式会社
指定するものではなく、同等品可とします



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
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A：建物名サイン

F:室名表示（カッティングシート）

数量：2(屋外サイン壁、アプローチ建物RC壁面）

仕様：溶融亜鉛めっき鋼板ｔ3.0　切文字
スタッドボルト浮かし取り付けｈ10
書体：FOT-筑紫A丸ゴシックStdB
表示内容：「海老名市ケアセンター」
※施設名称は仮のため変更となる場合があります

B:案内板
数量：1（風除室）
仕様：アルミ切板ｔ1.0　インクジェット
シート貼り（端部巻き込み）
スタッドボルト併用接着貼り

C:ピクト表示（アクリル）

案内図表示

設置場所
みんなのWC
男子WC
女子WC
厨房WC
みんなのWC
男子WC
女子WC
ケア１男子WC
ケア１女子WC
ケア２WC
ケア２WC
ケア３共用WC
浴室WC
男子更衣室
女子更衣室

数量：別表
仕様：アクリル切文字ｔ5
 接着貼り　高さ100mm
JIS準拠

D:ピクト表示（カッティングシート）
数量：別表
仕様：カッティングシート貼り（扉等）　高さ100mm　JIS準拠

男子女子 共用 多目的 更衣（男） 更衣（女）

E:室名表示（アクリル）
数量：別表
仕様：カッティングシート貼り　（扉等）　文字高さ50mm
書体：FOT-筑紫A丸ゴシックStdB

室名・表示
玄関・（建物名）
厨房搬入口
倉庫

合計

数量
1
1
1

3

数量：別表
仕様：アクリル切文字ｔ5　接着貼り　文字高さ50mm
書体：FOT-筑紫A丸ゴシックStdB

●屋外

全合計：38箇所

階
１階

２階

合計

1
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1
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1
1
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1
1

1

1

1

1

1

3 3 4 2 1 1

室名・表示
事務室１・事務室
相談室１
相談室２
相談室３
厨房
厨房事務室
検収室
食品庫
大会議室
中会議室
小会議室
階段下倉庫・倉庫

合計

●屋内１階
数量
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2

16

室名・表示
事務室2・事務室
食堂兼休憩所
リハビリテーションルーム
スタッフルーム
第1ケアルーム
第2ケアルーム
第３ケアルーム
スヌーズレンルーム
クールダウン室
更衣室
一般浴
特浴１
特浴２
洗濯室

合計

●屋内２階
数量
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

19

階数表示：
１F：２箇所
２F：２箇所
全4箇所

全合計：14箇所

設置場所
男子WC
女子WC

男子女子階
１階

合計

1
1

1 1

案内図内　点字シール貼りを見込む
身障者用駐車場、みんなのトイレ、ELVの
位置を表示する
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図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

A-22-01
厨房平面図

1/50（A3)

図 示 記 号 凡 例　等

（建築工事）
側溝

詳細については要打ち合わせ
※寸法・位置・形状など

靴箱

図 示 記 号 凡 例　等

（建築工事）

（設備工事）

（設備工事）

側溝

手洗器

フード

天井換気扇

（設備工事）

詳細については要打ち合わせ
※寸法・位置・形状など

◇ 壁取付棚・吊戸棚裏下地補強・吊ボルト・壁面ステンレス貼りは別途工事【建築工事】とする

◇ 厨房工事は機器の搬入・据付までとし設備等接続工事は別途工事【設備工事】・【電気工事】とする

◇　建築仕上げ寸法により通路幅の変動が生じることを想定した図面である

◇ 厨房区画内は、床・壁・天井とも下地及び仕上材を不燃材料とみなす　

特記事項

機器番号　　 印は、現場寸法合わせとする。

機器番号　　 印は、見積除外品機器・既設品機器を示す。

～
～

～
～

下膳・洗浄

サービス

盛付・配膳

主調理

下調理

保存

食材搬入・検収室

Ｅ  セクション

Ｆ  セクション

D  セクション

B  セクション

C  セクション

A  セクション

G  セクション 衛生管理

厨房動線計画

◇ フード・ダクト・グリスフィルターの製作および設置は別途工事【設備工事】とする

◇ グレーチング・グリストラップの支給および設置工事別途工事【設備工事】とする

◇ 給湯器・シンク水栓（カラン）の支給および設置工事は別途工事【設備工事】とする

（カラン一ヶ所に付給湯器4号以上・給湯接続仕様の洗浄機は専用給湯器【75℃程度】が必要）

厨房事務室
ＷＣ

2F 32膳

配膳車プール
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検収室
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この範囲壁
見え掛かり部
SUSｔ1.0　２B貼り
（ケイカル下地）

厨房平面図



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

G
H.S.

グリスフィルターが必要なフード
グリスフィルターが不要なフード

天井換気扇

フード 記 号 凡 例 ※カランは、設備工事とする。

HP HPフード対応機器

V ★印は、見積除外品機器・既設品機器を示す。

No. 品　　　　名 形　　　式
台

数

寸  法（mm）
W D H

配  管  口  径（A）

給水 給湯 排    水
機器側 設備側

冷却水（クーリングタワー）
IN OUT 必要流量
A A L/min

都 市 ガ ス
口径
A kW

電　気 (50Hz,kW)
単相100V 単相200V 三相200V

フー

ド
備        考

合　　　　計

A- < 保存 >
1 移動テーブル 1 600 450 800 キャスター︓SUS製ウレタン自在車輪 φ125mm（対角ストッパー付）

2 フリーザー（検食用） AQF-GS15M(W) 1 503 598 1310 0.120

3 シェルフ LS1520・P1900-5A 1 1518 613 1892 5段

4 冷凍ストッカー LBFG5AS 1 1800 743 852 0.123 定格内容積︓542L

5 シェルフ MS1520・P1900-5A 1 1518 460 1892 5段

6

7 自然冷媒冷凍庫 HF-63NA3 1 625 800 1910 φ26 50 0.370 定格内容積︓493L、コネクトWi-Fi対応可

B- < 下調理 >
1 包丁まな板器具消毒保管庫 HSB-5SB3-HK 1 540 550 1900 25 50 2.100 上段︓棚2段、自在棚、下段︓包丁16本・まな板5枚コネクトWi-Fi対応可

2 二槽シンク 1 1500 750 800 15×2 15×2 40×2 50×2

C- < 主調理 >
1 炊飯台車付ワークテーブル 1 600 750 800 下部︓炊飯スライド台付

2 炊飯器 PR-6DSS 2 513 410 414 φ9.5×2 7.44×2 炊飯能力︓3升炊

3 ワークテーブル 1 1000 750 800 下部︓浄軟水器取付板付、ホテルパンレール付

4 スチームコンベクションオーブン MIC-5TC3(SP) 1 750 560 935 15×2 φ38 0.084 5.900 H.S. ホテルパン2/3×5段タイプ、蒸気回収装置付

5 浄軟水器 NFX-OS 1 104 104 415

6 自然冷媒キューブアイスメーカー IM-25M-NA 1 395 450 770 15 20 50 0.145 自然落下時貯氷量︓約8.5Kg

7

8 ガスフライヤー FL-18A-GA(12A13A) 2 450 598 800 15 10.0 0.022 G 油量︓18L,側面加熱方式

9 ワークテーブル 1 (300) 600 800 《現場寸法合わせ》

10 ガステーブル RGT-1265D 1 1200 600 800 20 49.4 G

11 一槽シンク 1 600 600 800 15 15 40 50

12 ブラストチラー＆ショックフリーザー HBC-6TB3 1 1200 750 800 φ37 50 0.895 ホテルパン︓1/1（H:65）×6枚収納可能

13 電子レンジ HMN-18D 1 422 476 337 2.800

14 オーバーシェルフ 1 1200 500 800

15 ブリクサー BLIXER-3D 1 225 305 450 0.750 容器容量︓3.7L

16 テーブル形自然冷媒冷蔵庫 RT-120SDG-NA 1 1200 750 800 φ30 50 0.215 定格内容積︓319L コネクトWi-Fi対応可

D- < 盛付・配膳 >
1 キャビネットテーブル 1 1200 750 800

2 浄軟水器 NFX-OS 1 104 104 415

3 電気湿温蔵庫 IHS-1275YBG 1 1200 750 800 15 15,25 50×2 2.300

4 温冷配膳車 MSC-32PSF3 2 1295 760 1575 2.240×2 32膳タイプ(4列8段)

5 ツールバランサー ERP-6E 2 温冷配膳車用

6 移動テーブル 2 600 450 800 キャスター︓SUS製ウレタン自在車輪 φ125mm（対角ストッパー付）

E- < 下膳・洗浄 >
1 カート(サイドハンドル仕様) NUTS2-S 2 911 461 815 棚3段

2 ソイルドテーブル 1 1200 770 850 15×2 15 40×2 50×2 ダストカゴ付

3 食器洗浄機（蒸気回収仕様） JWE-530UC-SR(SP) 1 640 745 2093 15 φ38.5×2 9.110 H.S. ラック処理数︓53ラック/時、コントローラー左取付、コネクトWi-Fi対応可

4 クリーンテーブル 1 770 700 850 下部︓ラック 3段収納

5 食器消毒保管庫 HSB-15SB3-S(D750) 1 1300 750 1900 25 50 6.300 カゴ収納数︓15カゴ、庫内4面送風方式、コネクトWi-Fi対応可

6 洗浄機専用固形洗剤供給装置 1 400 180 260 【見積除外品】

84.28 1.764 2.800 31.455

50
 耐熱・耐薬

スチコンへ接続

温蔵庫へ接続

50×2
 耐熱・耐薬

★

手洗器 15 40 【衛生工事】40

一般給湯用湯沸器 16号相当 屋外壁掛けタイプ 1 15 34.9 0.141 【ガス工事】15

(15)★

★

(     )

自然冷媒冷蔵庫 HR-150NA 1 1500 800 1910 φ30 50 0.283 定格内容積︓1342L コネクトWi-Fi対応可

ワークテーブル 1 (833) 750 800 《現場寸法合わせ》

7 ワークテーブル 1 (1160) 750 800 《現場寸法合わせ》下部︓三方枠（前枠なし）、背面化粧板付

厨房機器リスト

A-22-02
厨房機器リスト

*



図面番号

縮尺

工事件名

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

A-23
カーテンリスト

*

階 室名 仕様 数量 該当建具等 幅（ｍ） 高さ（ｍ） 備考 特記事項
1 厨房事務室 一般カーテン 1 AW1-1 1.36 1.5 ・カーテンは1.5倍ヒダ、防炎、房掛け含む。

事務室１ 一般カーテン 2 AW1-2 2.4 1.5 ・一般カーテン：サンゲツ：ジャマイカS同等品、カーテンレールダブル、レースカーテン共、両引き分け
一般カーテン 2 AW1-3 1.8 1.5 ・室内カーテン：サンゲツ：ジャマイカS同等品、カーテンレールシングル、片引き

階段下倉庫 ロールスクリーン 1 * 1.2 2.6 ・医務カーテン：サンゲツ：クリネスネットV同等品、カーテンエールシングル、片引き

ロールスクリーン 1 * 1.4 2.6 ・ロールスクリーン：TOSO：マイテック同等品、ワンタッチタイプ、ウォッシャブル、防炎
相談室１ 室内カーテン 1 iSW1-1 5.5 0.7 曲面

室内カーテン 1 iSW+WD1-1 2.06 2.6
相談室２ 一般カーテン 1 AW1-2 2.4 1.5

室内カーテン 1 iSW+WD1-2 3.43 2.6
相談室3 一般カーテン 1 AW1-2 2.4 1.5

室内カーテン 1 iSW+WD1-3 1.06 2.6
小会議室 一般カーテン 1 AW1-6 6.67 1.5

室内カーテン 1 iSW+WD1-4 0.9 2.6
中会議室 一般カーテン 1 AW1-7 3.2 1.5

室内カーテン 1 iSW+WD1-5 2.7 2.6
大会議室 一般カーテン 1 AW1-8 2.95 1.5

一般カーテン 1 AW1-9 3.55 1.5
一般カーテン 1 AW1-10 5.3 1.5
室内カーテン 1 iSW+WD1-6 3.1 2.6
室内カーテン 1 iSW+WD1-7 3.77 2.6

2 リハビリテーションルーム 一般カーテン 1 AW2-2 2.4 1.5
一般カーテン 1 AW2-19,2-20 4.05 1.5

倉庫２ 室内カーテン 1 * 1.6 2.6
第３ケアルーム 医務カーテン 1 * 2.6 2.6

医務カーテン 1 * 2.5 2.6
一般カーテン 1 AW2-8 3.35 1.7
一般カーテン 1 AW2-9 1.5 2.8

第１ケアルーム 医務カーテン 1 * 3.6 2.6
医務カーテン 1 * 2.5 2.6
一般カーテン 1 AW2-9 1.5 2.8
一般カーテン 1 AW2-10 3.3 3.25
一般カーテン 1 AW2-11 1.25 1.7
一般カーテン 1 AW2-13 1.8 1.7
一般カーテン 1 AW2-14 2.1 2.8
一般カーテン 1 AW2-31 1.8 1.7

第２ケアルーム 一般カーテン 2 AW2-27 1.6 1.5

カーテンリスト



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

5 0 - 3 0
R

T 2 5 R - 1 7

W
= 1 6 . 0 2 8

H

0 35

1 35

1 45

1 55

1 06

3 56

0 0 4
3 4 06

4 46
0 16

0 46
0 36

R 4 0 1 1
P

B 4T

4 1 0 7
Z

4 1 0 8
Z

0 3 5
1

. 0 5 8
4

. 6 1 7
1

2 . 0 5 51

. 7 7 63
2

. 5
0 4

1

9 . 9 9 4
1

3
. 5

1 1
2

. 1 7 7
7

. 7 6 83. 5 0 43

6 T 6
R

= 1 6 . 1 3 5
H

6 . 2 7
1

5 . 4 9
1

6 . 1 0
1 6 . 1 7

1

6 . 3 0
1

6 . 3 6
1

6 . 4 0
1

6 . 3 2
1

6 . 2 4
1

6 . 2 2
1

6 . 2 7
1

6 . 3 2
1

6 . 3 8
1

6 . 2 8
1

6 . 3 0
1

6 . 2 5
1

511
5 . 5

1
6 . 9 7

1

5 . 6 1
1 5 . 5 2

1

6 . 1 0
1

5 . 9 6
1

6 . 0 9
1

5 . 5 4
1

5 . 5 6
1

5 . 4 9
1

6 . 0 0
1

5 . 5 6
1

5 . 5 6
1

6 . 2 2
1 6 . 2 7

1

5 . 4 7
1

5 . 5 7
1

5 . 5 6
1

5 . 5 9
1

5 . 5 4
15 . 6 2

1

6 . 3 9
1

6 . 3 6
1

6 . 4 2
1 6 . 4 1

1 6 . 8 7
1 6 . 9 6

1

5 . 5 7
1

6 . 1
1

6 .1

6 . 1 3
1

5 . 5 4
1

5 . 4 9
1

6 . 1 6
1

6 . 3 6
1

6 . 3 7
1

6 . 4 2
1

5 . 8 2
1

5 . 9 0
1

6 . 1 6
1

6 . 3 5
1

6 . 4 1
1

6 . 4 2
1

6 . 4 1
1

6 . 3 9
1 6 . 3 3

1

6 . 4 4
1

6 . 4 0
1

6 . 3 4
1

駐 ）
（

6 . 2 7
1

6 . 1 9
16 . 1 6

1

6 . 2 2
1

6 . 1 5
1

6 . 1 8
1

6 . 1 9
1

6 . 2 3
1

8

6 . 1 4
1

6 . 2 5
1

6 . 1 7
1

6 . 0 4
1

6 . 0 8
1

6 . 1 7
1

6 . 1 5
1

6 . 1 4
16 . 0 7

1

6 . 0 7
1

6 . 1 4
1

6 . 1 5
1

6 . 0 8
1

6 . 0 5
1

6 . 1 6
1

6 . 1 0
1

6 . 1 2
1

6 . 1 0
1

6 . 0 8
1

. 1 5

6 . 1 3
1

6 . 1 2
1

6 . 1 2
1

6 . 2 0
1

6 . 2 1
1

4 7 6 . 1 9
1

6 . 2 2
1

6 . 2 7
1

6 . 2 4
1

6 . 2 2
1

6 . 2 6
1 6 . 2 3

16 . 2 2
1

6 . 2 7
1

6 . 2 3
1

6 . 2 1
1

6 . 6 3
1

6 . 4 4
1

6 . 2 9
1

61 1

6 . 2 6
1

屋東

置物

置物

置物

置物

置物

２
木

屋東

汚

空

oC

oC

sA

sA

sA

雨

止車

VS

F

汚

4 4 9 - 5
3

4 4 6 - 2
3

4 3 4 - 2
3

4 3 2
3

4 23

4 2 7 - 3
34 2 5

3

4 2 3 - 1
3

市道50号

1

6 5 9 - 1
3

1 1 8 °
0 9 ′

0 5 ″

北
真

oC

oC
= 5 0 0

L

= 3 6 0
U

= 3 6 0
U

=
83

0
U

=
8 3

0
U

込 柱

6 . 3 1
1

6 .1

5 . 5 1
1

5 0 - 2
V

0 6 A
4

5 0 - 8
V

5 0 - 3 1
R

5 0 - 1
V

5 0 - 3
V

7

5 0 - 9
V

5
.2

4
5

1
. 2

0
3

7

. 0 2 5
3

2 . 8 2 5
1

. 4 95

. 2 45. 9 92

. 0 03 . 1 55

. 9 9
2

. 4 9
5

標
北

座

X1

X1

X2

X2

X4

X4

X5

X5

X6

X6

Y6 Y6

Y2 Y2

Y1 Y1

Y7 Y7

Y8 Y8

Y9 Y9

Y3 Y3

AX2

AX2

AY1

AY2

AY3

AY4

AY4

CY2

CY2

X7

X7

X8

X8

X9

X9

Y4 Y4

X3

X3

BY2

BY1

BY3

BY4

BY5

BY7

Y5 Y5

AX3

AX3

AX4

AX4

AX5

AX5

AX1

AX1

BY6

CY1

CY1

A-24-01
外構図

1/200（A3)

161.12 m2

22.85 m2

23.47 m2

12.05 m2

3.42 m2

14.14 m2

6.15 m2

6.15 m2

2.79 m2

18.85 m2

4.80 m2 7.20 m2

50
0

400

500

8.00 m2

2,300

2,000

6.15 m2

9,332

982

2,218

1,
40

0

16.25

15.8

15.5

15.5

15.61

15.6

16.09

16.3

フェンスH1100

側溝

屋根ライン

計画建物
設計GL=16.4
FL=16.75

16.25

15.9 16.4

フェンス
ｈ1800

16.30

16.40

16.40

16.55

16.75

16.50

15.6

16.50

16.10

15.96

16.97
16.42

16.09

16.10

16.48

16.32

16.48

16.50

16.50

16.50

16.50

16.40

16.75

16.35

16.35

雨水貯留槽
＋ポンプ

16.75 16.75

16.25

16.25

16.22

16.25

16.25

16.22

16.40
16.35 16.30

ガスメー
ター

フェンスH1100

フェンス
ｈ1800

16.40

16.35

16.25

KBM（WT25R-17）
H=16.028

フェンス門扉
W1000H1100

多目的
駐車場
3.5ｘ5ｍ

搬入車
駐車場

シラ
シマ

シマ

シマ

カ

ゲ

ゲ

オ

サ

シマ

オ オ

シマ シマ

カ

カ

16.40

16.55

多目的
駐車場
3.5ｘ5ｍ

多目的
駐車場
3.5ｘ5ｍ

隣地境界線

隣地境界線

隣地境界線

隣地境界線

道路境界線

道路境界線

道路（市道50号）
幅員8.5ｍ

GL-500 GL-600 GL-700

GL-300

雨水浸透槽

敷地外CON舗装の補修（コンク
リートｔ150、5㎡程度）

X1

X1

X2

X2

X4

X4

X5

X5

X6

X6

Y6 Y6

Y2 Y2

Y1 Y1

Y7 Y7

Y8 Y8

Y9 Y9

Y3 Y3

AX2

AX2

AY1

AY2

AY3

AY4

AY4

CY2

CY2

X7

X7

X8

X8

X9

X9

Y4 Y4

X3

X3

BY2

BY1

BY3

BY4

BY5

BY7

Y5 Y5

AX3

AX3

AX4

AX4

AX5

AX5

AX1

AX1

BY6

CY1

CY1

駐車場緑化
(緑被率60％)

ベンチ ベンチ

ベンチ

ベ
ン

チ

ベ
ン

チ
ベ

ン
チ

グレーチング
防水板

防水板

くつふきマット

グレーチング
防水板

サイン壁

誘導ブロック
（ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ）

グレーチング
防水板

可動式立看板
（車椅子用駐車場表示）

可動式立看板
（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ表示）

16.1 計画高さ

高木︓h3ｍ以上　
樹形1.8ｍ

中木︓h1.5ｍ以上　
樹形1.0ｍ

アスファルト舗装　︓497.36㎡

インターロッキング舗装　︓480.72㎡

コンクリート舗装　︓33.69㎡

緑地（低木など）　︓93.04㎡

芝生　︓32.59㎡

緑化駐車場　︓173.12㎡

●凡例

縦樋/雨水配管（側溝
接続）

舗装見切︓273.14ｍ

塩ビ雨水マス200ΦGL-**



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

60

クラッシャラン

19
0

10
0

30

目地砂

クッション層（砂）

インターロッキングブロック 60H
インターロッキングブロック 80H

クッション層（砂）

透水シート

クラッシャラン
25

0

15
0

20
80

目地砂一般部 駐車場

60
18

0

20
0

50

15
0

10
0

10
0

場
所

に
よ

る

50 50

10
0

場
所

に
よ

る

30
0以

上

径
に

よ
る

50

50 径による 50

コンクリート舗装

コンクリート刷毛引き　水勾配1/100以上
誘発目地（カッター目地5ｘ15）＠4000
砕石転圧（RC-40）ｔ60

※特記無き限り、土間コンクリート厚はt180
　Ｄ10＠200ＸＹ共　ダブル配筋とする

屋外で躯体と取
り合う場合は
RC緩衝材を設
ける（ソフタイ
ト同等品）

アスファルト舗装
アスファルト舗装
再生クラッシャラン（RC-40）転圧

路床
路床

砕石
単粒砕石（C-40）

(ある場合）
浸透桝・浸透配管

舗装見切

路床

舗装 舗装または芝（種子吹付）

既製GRC製エッジ材
固定方法は製品仕様による
が、専用金具＋専用釘を想定

雨水集水ます

▽GL

硬質塩化ビ
ニル製雨水
集水ます

敷砂

砕石転圧
（RC-40）

▽GL

VP管

敷砂

敷砂

雨水排水管
エッジボード（インフラテック株式会社）同等品

芝生
芝（３種混合種子吹付）

客土

インターロッキング舗装

格子蓋

緑化駐車場

ライン引
駐車区画：白線引きｗ100
多目的駐車場：多目的駐車場表示（３個所）
搬入車駐車場：白線引きｗ100および表示「搬入車」
出入口：矢印による一方通行表示（１箇所）

・緑被率60％以上とする
・駐車区画の表示を行う

参考品：
エスビック株式会社＿リビオ[ai]緑化80　シルバー芝あり
緑化率67％　駐車ライン部共

車止め
コンクリート2次製品　車止め
W600　D180　H110　程度

１駐車区画につき２台設置する
（多目的駐車場には設置しない）

数量合計：34台

特記なき配管はVP管Φ150とする

46
4 39
4

20
0 40

0
1,

15
0

1,770

3,
60

0

20
0

3,
20

0
20

0

200 550

750

20
0

1,
80

0
10

0

200 550
750

10
0

20
0

1,
80

0
10

0

200 700
900

10
0

1,
70

0

15
20

0
21

5

900

1,
10

0
20

0

204 120 15
100

100

35
0

1,
20

0

15 10 175

15

25

420 1,280 120

120 1,580 120

3,
18

5

1,820

舗装 コンクリートの上撥水材
D13@200XY共
壁から差筋

▽1FL

▽設計GL

座面・背板：
木ルーバー（杉）30ｘ30＠60
　木材保護塗装

座面・背板：
木ルーバー（杉）30ｘ30＠60
　木材保護塗装

ベンチ

屋外サイン壁

平面図　S=1/40

断面図　S=1/40

▽設計GL

杉型枠コンクリート打放し　撥水剤
D13＠200XY共

コンクリート舗装

平面図　S=1/40

断面図　S=1/40

砕石転圧ｔ100

設備目隠し

▽設計GL

施設名称サイン（サ
イン図参照）

断面図　S=1/40

砕石転圧ｔ100

平面図　S=1/40

立面図　S=1/40

杉型枠コンクリート打放し　撥水剤
D13＠200XY共

杉羽目板ｔ15　実付

インターホン設置凹み

▽
1F

L

▽
設

計
GL

厨房出入口前スロープ

防水板ｈ1200

コ
ン

ク
リ

ー
ト

木
鏝

押
さ

え

勾配1/12

断面図　S=1/40立面図　S=1/40

GHP用ガ
スメー
ター25号

一般ガス
メーター
40号

A-24-02
外構詳細図1

1/10,40（A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

独立式低層遮音壁(H=1.8m)構造図

材料表

 上段用

 下段用

名　　称 形   状 　寸 　法 規　　格 単 位 数 量 摘　　要

木製遮音板

土留板

支柱

1000×143(118)×1960

300×90×1960

H-150×150×7×2690

ロックウール吸音材内蔵

ロックウール吸音材内蔵

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC板 σ=24N/mm

SS400 HDZ55

2

枚

枚

枚

本

1

1

1

1

1スパン(2m)当り

2000 2000

1960 木製防音壁長 1960 木製防音壁板長
吸音側

受音側

支柱

H-150×150×7×10

木製防音壁

支柱

H-150×150×7×10

土留板

基礎砕石

RC-40

木製防音壁

コンクリート基礎ブロック

1
8
0
0

下
段

パ
ネ

ル
上

段
パ

ネ
ル

土
留

板

5
0
0

1
0
0
0

3
0
0

2000 2000

木製防音壁長 木製防音壁長

1960 1960

支
柱

高

2
3
5
0

5
5
0

8
0
0

1
5
0

100 500 100

700

設計水平荷重 風荷重 1.50 kN/m2

低層遮音壁計画高さ

支柱間隔 L=2.0m（標準）

基礎方式 ｺﾝｸﾘｰﾄ単独基礎

設計条件

H=1.8m

地盤条件 地盤の許容地耐力　200KN/m2（短期）

400Hz ；　25dB以上

1000Hz ；　30dB以上

400Hz ；　70%

1000Hz ；　80%

 (JIS A 1416-2000)

 (JIS A 1409-1998)

残響室法吸音率試験結果

音響透過損失試験結果

正面図 (吸音面側)  S=1:40 側面図  S=1:20

A

B

木製防音壁

支柱

H-150×150×7×10

コンクリート基礎ブロック
A-A断面図  S=1:40

2000 2000

吸音側

受音側

支柱

H-150×150×7×10

コンクリート基礎ブロック
B-B断面図  S=1:40

□500

土留板

篠田株式会社 安ら木　同等品

A

B
地盤面

1960 土留板長 1960 土留板長

 500×143(118)×1960

鉄部はすべてDPとする

工事区分：基礎工事以外をフェンス工事とする

2,000 2,000 2,000
485

60
02,0

00

2,0
00

1,3
50

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
1,950

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

割付図 S=1/200

2,
00
0

2,
00
0

2,
00
0

11
65

A-24-03
外構詳細図2

1/40,200（A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

高木幹周(cm)

100～150未満

200～250未満
250～300未満

150～200未満

80～100未満
50～80未満
30～50未満

～30未満

■中低木
中低木樹高(cm)
樹木高さ

鉢径(cm)
W´
15

20

26
22

17

35
40

30

鉢の

8

12

16
13

10

23
26

19
46

29

37
33

41

69
61
54

W
植穴径(cm)

8

5

5
8

5

5

0.049

0.026
0.035

0.014
0.020

0.111
0.077

0.156

ｈ

掘削植穴
深さ(cm)

0.001

0.008
0.005
0.004
0.002

0.022
0.032

0.013

鉢容量(m3)

46

33
36

31
28

61
56
48

H
客土量(m3)

18
29
37

4
5
7
13

3

ﾊﾟｰﾗｲﾄ量
(ｌ)深さ(cm)

(ｌ)
～10未満

30～35未満

75～90未満

35～45未満
45～60未満
60～75未満

10～15未満

20～25未満
15～20未満

25～30未満

鉢径(cm)
W´C
33

47

66
57

38

90
71

113
141
170

25

33

45
39

28

59

91
74

108

48

植穴径(cm)

111

69

87
75

99

171

243
207

141
117

W

8
8

10

10
10

10
10
20
25

10
0.480

0.209
0.330

0.073
0.112

1.540

3.370
2.380

0.940
0.550

H ｈ

掘削植穴
深さ(cm)

0.017

0.170
0.110
0.061
0.028

0.400
0.740
1.320
2.080

0.210

鉢容量(m3)

69

56
63

48
45

90
77

153

105
129

1159

344
673

234
161

30

97
77
59
35

客土量(m3) ﾊﾟｰﾗｲﾄ量鉢の
深さ(cm)

樹高3.0mで幹周Ｃの形状が無いものは、15～20未満とする
樹高3.5mで幹周Ｃの形状が無いものは、20～25未満とする

■高木

※客土は現地発生土:バーク堆肥:発酵コンポスト(9.0:0.5:0.5)とする
※客土は植物の生育に適した肥よく土で、がれき、赤土、雑草等の雑物を含まない良質土とする
※発酵コンポストは下水汚泥発酵肥料（粗粒品）とする
※樹木の植付けの際は，建築ガラ，ゴミ等を取り除き植物の生育に支障のないようにした後、定められた
　客土及び土壌改良材によって植木を植えつけること

C

根　鉢

W

W´

H

ｈ
10

0

(9.0︓0.5︓0.5）

黒曜石系ﾊﾟｰﾗｲﾄ

芝生，地被類

現地発生土︓ﾊﾞｰｸ堆肥︓発酵ｺﾝﾎﾟｽﾄ
(9.0︓0.5︓0.5）

現地発生土︓ﾊﾞｰｸ堆肥︓発酵ｺﾝﾎﾟｽﾄ

高木、中低木客土断面図

芝生・地被類客土断面図

10
10

標準植付図

八ツ掛け支柱-1～4型

9～19cm 12本束

支柱形式 高木幹周(C) 唐竹

支柱形式

※鉄線は、亜鉛メッキ鉄線#18又は#18より太いものを使用すること
※支柱の丸太は、原則として2箇所以上の幹に結束すること
※支柱丸太及び添木丸太は、加圧式防腐処理丸太材(ACQ処理)とし面取りを行うこと

八ッ掛支柱-1型

八ッ掛支柱-2型
八ッ掛支柱-3型
八ッ掛支柱-4型

長4m上,元口径60㎜長60㎝,末口径60㎜
長90㎝,末口径60㎜ 長6.3m,中央径60㎜

杉切丸太
Ｌ1　

杉長丸太
Ｌ

長90㎝,末口径75㎜ 長7.2m,中央径75㎜

高木幹周(C)

20～29cm
30～44㎝
45～89㎝

※支柱の高さ(H)は、樹高の2/3を標準とすること
※唐竹相互の結束は、結束部分にのこぎり目を入れ鉄線割掛けとし

※詳細は施工図を作成し監督員の承認を受けること

※しゅろ縄及び鉄線による結束は、2本どり3回巻以上とすること(1～3型)
※しゅろ縄及び鉄線による結束は、2本どり5回巻以上とすること(4型)

2本どり3回巻きの計6回巻以上とする(1型)

Ｌ
1

L

H

L

H

500

杉皮巻 
しゅろ縄結束

鉄線結束

唐竹

鉄線結束

平面図

杉皮巻 
しゅろ縄結束

杉皮巻 
しゅろ縄結束

杉丸太

面取り 杉丸太
末口60以上

丸釘止め
鉄線結束

500以
上

20
0内

外

700
平面図

八ッ掛け支柱 1型 立面図

GLGL

八ッ掛け支柱2、3、4型 立面図

樹形に合わせいづれかを適用する

植栽リスト

樹木リスト

シラ
記号 名称

シラカシ
樹高
3m

樹形
1.8ｍ

数量
1

シマ シマトネリコ 1.5m 1.0ｍ 6
オ オリーブ 31.5m 1.0ｍ
カ カクレミノ 31.5m 1.0ｍ
サ サンゴジュ 11.5m 1.0ｍ
ゲ ゲッケイジュ 21.5m 1.0ｍ

サツキツツジ 100株0.3m *

備考

シャリンバイ 50株0.3m *
トベラ 50株0.3m *

低木は配置予定箇所に適宜分散して配置する

A-24-04
外構詳細図3

*

11
00

10
50

20
0

45
0

180
50

φ50.8×1.6 φ50.8×1.6

（水抜穴付）
φ38.1×1.6

GL+0m

180

完全式菱形金網

20002000

φ38.1×1.6

φ4.0

60
0

25
0φ60.5×2.3

W1000

完全式菱形金網

φ50.8×1.6

φ38.1×1.6

50

11
00

10
50

GL+0m

蝶番

φ38.1×1.6

戸当り付両面回転施錠

□300

フェンスｈ1100

朝日スチール工業　PCフェンス同等品　門扉１箇所
基礎は開発工事PC擁壁に設置



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

35
0

455 3,640 3,640 1,365
455

1,350 470

50

14
0

2,
70

0
30

0
3,

14
0

35
0

50
0

1,
35

0
30

0

1,
82

0

50
12

0

150

500 2,730 2,730 2,730 500

1,
50

0
32

0

2,730 2,730 2,730

150

500 500

X4

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽1FL(16.75)

▽GL(16.40)

▽2FL
▽2SL

スロープ

渡り廊下

2階平面図

1階平面図

断面図 断面図

Y3

X4

Y3

吹込み防止ネット
（防虫ネット）

特記なき鉄部は溶融亜鉛めっきとする

ハーパーズストロングルーフ300C:ZAM鋼板ｔ1.0

シートスタット︓SUS t1.5 加工品

L-65X65X8 通し 材（屋根工事外）

L-50X50X4 W=150 @900（ 屋根工事外）

屋根︓MAX　KENZO︓ハーパーズストロングルーフ300C同等品

▽１FL+2100

▽梁下端

水勾配1/100

55
10

シートスタット︓SUS t1.5加工品

L-65X65X8 通し材（屋根工事外）

ハーパーズストロングルーフ300C︓ZAM鋼板ｔ1.0

50

55

（シートスタット取付部欠込み）
幕板︓ZAM鋼板ｔ1.0

300 @300

水切り︓カラーGL鋼板ｔ0.4

詳細図　S=1/10

14
0

50 20

A-24-05
外構詳細図4

S=1/10,100(A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

6,500
5,0005,000

6,500

5,0005,000

6,500

5,000 5,000

6,500
10,000

2,197
2,857

2,197
2,857

2,145

2,788

2,145
2,788

1,200
1,560

1,555
2,021

▽
道

路
中

心
線

▽道路中心線
▽延焼ライン（3m)

▽延焼ライン（5m)

防火上主要な間仕切り壁

区画棟

防火上主要な間仕切り壁

防火上主要な間仕切り壁

防火上主要な間仕切り壁

区画棟

建築基準法　対応概要

部位

屋根

軒裏（延焼部分）

外壁

開口部

間仕切り壁

柱・梁

床

階段

準耐火（1時間）
・屋外側不燃材料でふく
・下地野路板︓硬質木片セメント板ｔ18

・外壁で有効に遮る

・屋外側︓硬質木片セメント板ｔ18
・屋内側︓石膏ボードｔ12.5ｘ2枚

・延焼のおそれのある部分を防火設備

・石膏ボードｔ12.5ｘ2枚ばり両面

・壁内
・表しの場合︓集成材45mm、製材60mmの
燃え代

・耐火構造（RCスラブ）

・RC造

告示227号
・屋外側の仕上げ不燃材料

・特になし

・第六︓
　　１項︓外壁間中心より５ｍの範囲︓耐火構造・屋外側不燃仕上・特定防火設備
→RC壁のほか、木造部は強化石膏ボードt21x2枚ばり（両面）
　　２項︓壁等を含み10ｍの範囲︓耐火構造・屋外側不燃仕上・90分間防火設備
→RC壁のほか、木造部は強化石膏ボードt21x3枚ばり（両面）

本計画では一部木造および木構造表しを実現するため、告示227号による別棟みなし規定を適用する。また、建物は準耐火建築物（１時間）とする。
●概要　特記なきは告示227号
・第一の一︓建物全体が屋根不燃材料
・第一の二︓駐車場用途はあるが児童福祉施設の従属用途
・第一の三︓隣接室が倉庫及び車室ではない
・第二の三︓コアタイプとする。区画室は火災の発生のおそれの少ない室または廊下とする
以下区画室を鋼製する各部位の仕様
 イ・ロ︓間仕切り壁（耐力壁/非耐力壁）→RC造（耐火構造）
 ハ︓外壁︓RC造　ハ（２）(ⅱ）（一）→（イ）耐火構造
 ニ︓柱︓RC造（耐火構造）
 ホ︓床︓RC造（耐火構造）
 へ︓最下階の床︓RC造（耐火構造）
 ト︓はり︓RC造（耐火構造）
 チ︓屋根︓RC造（耐火構造）
 リ:防火設備（隣接室に面する開口部に設ける防火設備）（ⅲ）の（一）特定防火設備
 　→告示228号第二のロ（2）
 　区画室・隣接室（距離は別紙）の壁、天井、床の
 　下地︓石膏ボード2枚貼以上で厚30以上
 　仕上げ︓準不燃材料
・第五の二のイの（1）︓壁等の部分＿幅3ｍ以上外壁耐火構造、屋根耐火構造、
　　　　　　　　　　　　壁等を含み6.5ｍ以上の部分︓防火構造、
・第六︓
　　１項︓外壁間中心より５ｍの範囲︓耐火構造・屋外側不燃仕上・特定防火設備
　　２項︓壁等を含み10ｍの範囲︓耐火構造・屋外側不燃仕上・90分間防火設備
・第十︓火災継続予測時間→90分

※90分間防火設備（今回は無し）
告示193号　11　「九十分間防火設備」︓複層ガラス（耐熱結晶化ガラス）、幅1025mm、高さ2005mm以下、鋼製枠1.2mm以上など

防火上主要な間仕切り壁、防煙壁、小屋裏隔壁は間仕切り壁と同じく石膏ボードt12.5x2枚ばり両面とする

自然排煙　各部屋から30ｍ以内に窓を設ける

設置免除（非居室）
①︓告示1436号第4へ（1）︓内装仕上げ︓準不燃材料
主要な出入口に防火設備を設置
②告示1436号第4へ（2）︓100㎡以内、防煙区画

設置免除（居室）
①︓告示1436号第4へ（4）︓準耐火構造の床・壁、防火設備で区画、内装仕上
げ︓準不燃材料
②告示1436号第4へ（5）︓100㎡以内、内装下地仕上げ不燃材料

設置免除（居室・非居室問わず）（児童福祉施設）
令126条の2第1項1号︓準耐火構造の床・壁、防火設備で区画

防煙垂れ壁で区画（不燃材料︓ガラスと鉄）

①特防

①
②

②

②

①

①

階段・スロープ部分は免除︓令126
条の２第１項ただし書き第３号

②

②

②

特防

特防

特防

②

②

②

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

排煙設備の考え方

ELV、PS、階段、風除室は表記略

ｃｈ2400
不燃扉2100

ｃｈ2600
垂壁500

②

居室

居室

居室

居室 居室

居室

●居室の考え方
・図中居室とある部屋以外は非居室
・スヌーズレンルーム、クールダウン室、各脱衣室および浴室は継続利用が無い部屋
として非居室としている
●エレベーター
・障がい者ケアセンターという施設の特性上、車椅子やストレッチャーでの移動が多
いため、寝台用２台を計画している。
・ストレッチャーで過ごすことが多いため、ストレッチャー置き場は設けていない

②

CH2600
扉2100

②

②
② ②

CH2600
扉2100

CH2600
扉2100

CH2600
扉2100

CH2600
扉2100

CH2600
扉2100

CH2400
扉2100不
燃

CH2400
扉2100不
燃

CH2400
扉2100不燃

CH2400
扉2100不燃

CH2400
扉2100不
燃

ｃｈ2400
不燃扉2100

ｃｈ2600
不燃2100扉

排煙計算
下端高さ
2100 排煙計算

下端高さ
2100

排煙計算
下端高さ
2100

CH2400
扉2100不
燃

CH2400
扉2100不
燃

CH2600
扉2100

CH2600
扉2100

排煙計算
下端高さ
2100

CH2400
扉1900

CH2400
扉1900

CH2400
扉1900

ｃｈ2400
不燃扉2100

ｃｈ2400
不燃扉2100

ｃｈ2400
不燃扉2100

下端2600

上部500らんま

らんま500

ら
ん

ま
50

0
ら

ん
ま

50
0

排煙計算
下端高さ
2100

ら
ん

ま
50

0
ら

ん
ま

50
0

ら
ん

ま
50

0
非

防
煙

区
画

上部らんまと壁（下端2400）

・排煙区画は第1・３同一区画
・下端2400

上部らんまと壁（下端2400）

上
部

ら
ん

ま
と

壁
（

下
端

24
00

）

上部らんま（下端3210）

②②②②

②

排煙計算
下端2400

上
部

ら
ん

ま
（

下
端

21
00

）
上

部
ら

ん
ま

（
下

端
21

00
）

②

梁表し

垂壁下端2400

排煙計算
下端2400

垂壁下端2400垂壁下端2400

垂壁下端2100

垂
壁

下
端

21
00

排煙計算
下端高さ
2100

排煙計算
下端高さ
2100

特防 特防

特防 特防

②

②

②

②

②

②

排煙計算
下端2100

②

防火設備面積      
階 幅 高さ 面積 距離（下地） 距離（仕上） 
    ルート ルートｘ1.3 
1階 2.3 2.1 4.83 2.19773  2.85704  
 2.3 2.1 4.83 2.19773  2.85704  
 1.15 2.1 2.415 1.55403  2.02024  
   12.075 ＜12.5㎡  
2階 2.3 2 4.6 2.14476  2.78819  
 2.3 2 4.6 2.14476  2.78819  
 0.72 2 1.44 1.20000  1.56000  
 0.72 2 1.44 1.20000  1.56000  
   12.08 ＜12.5㎡  

特防

②

A-25-01
法規対応概要

1/400（A3)



Ebina City

海老名市

図面名称

縮尺

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
工事件名

図面番号

PS

総合盤

UP

階段下倉庫

厨房

PS

EPS

PS

食品庫

71°

パウダーコーナー

      

UP

階段

PS

EPS 

EPS PS

PS

PS

WC(男)

WC(女)

搬入口
ゴミ置場

WC 厨房事務室

検収室

相談室１

階段

ELV

共用廊下

ELV

設備スペース

相談室３

相談室２

大会議室

中会議室

小会議室

倉庫

みんなのWC

WC

事務室１

玄関

F-1

F-3

F-5a

F-4

F-2

F-14

1/100 (A1), 1/200 (A3)

１階　家具配置図

F-01



PS

Ebina City

海老名市

図面名称

縮尺

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
工事件名

図面番号

1/100 (A1), 1/200 (A3)

DN

UP

PS/DS

リハビリテーションルーム

EPS(高圧)

設備置場

上部

上部

上部

自動販売機

総合盤

畳スペース

DS

DS

71°

パウダーコーナー

DN

PS

WC(浴室)

EPS

EPS(高圧)

PS 

PS 

PS

-

ラ
イ

ニ
ン
グ

上部

DS

パウダーコーナー

PS

PS PS

DS

DS

DS

清掃スタッフルーム

更衣室畳スペース

みんなのWC

倉庫２

階段 ELV

事務室２

ELV

第３-WC(男・女)

WC

廊下

第３ケアルーム 第１ケアルーム

第１-WC(男)
第１-WC(女)

洗濯室

一般脱衣

特浴脱衣１
特浴脱衣２

特浴1

特浴2

一般脱衣
第２ケアルーム

クールダウン室

第２-更衣室
第２-WC

スヌーズレンルーム

バルコニー

階段

バルコニー

玄関

ホール

バルコニー

設備バルコニー

F-5b

F-5a

F-5a

F-6

F-8

F-7

食堂兼休憩所

F-10

F-11

F-12

F-13

F-9a

F-9b

２階　家具配置図

F-02



Ebina City

1/50 (A1), 1/100 (A3)

海老名市

図面名称

縮尺

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
工事件名

図面番号

Ｆ-１ カウンター １ヶ所 １階　事務室１/玄関

「 図面中に特記なき所は下記の仕様とする。」家具共通仕様

［ 木口詳細 ］ ［ 開き扉詳細 ］

把手（樹脂成型品） 詳細図

２
０

１４ ５

３９

２０

１
０

３

９ １５

２４

フラットエッジ
木口：ＡＢＳシート　ｔ０．４５　

　　　ホットメルト練付

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）ｔ２０

Ｒ３

Ｒ３

セフティーエッジ

木口：ＡＢＳシート　ｔ３

　　　ホットメルト練付

両面メラミン化粧パーティクルボード

（ ユニボードピュアＨｉ ）ｔ２０

２
０

２
０

３

扉木口  詳細図

扉 扉

※ 扉木口：セフティーエッジ

Ｒ３ Ｒ３

　
　

３

　　３ ２０

４ 裏板

３ 表面処理

２ 木口処理

５ 本体組立て

６ 巾木・台輪

７ 建具

組立ては、製作工場での木製ダボ組接合とし、接合部のノックダウン金物は使用不可とする。

引違戸の鴨居側には耐震外れ止めスライドガイド、敷居側には上下調整戸車を使用する。

ポリエステル化粧合板仕上げ　Ｆ☆☆☆☆（ 塗装不要 ）とする。

板戸・戸枠は、くるいやホゾ抜け防止のため、かまち組み等は不可とし１枚物とする。

メンテナンスが容易な樹脂成型（ ＡＢＳ製 ）の押縁で固定する。

躯体からの水分浸入を防ぐために、本体は背面も含めてフラットエッジ（ ＡＢＳ製樹脂をホットメルト練付 ）加工とする。

本体・棚板・建具等は使用時の擦り傷の発生を抑制するために鉛筆硬度　９Ｈ　以上の表面材を使用する。

戸枠付きガラス戸は、安全性のため透明強化の刻印入り　厚さ４ｍｍを使用し

ポリエステル化粧合板　Ｆ☆☆☆☆　厚さ４ｍｍを使用し、

片面フラッシュ（ ４５０ｍｍ　ピッチ以内に格子状桟組構造 ）とする。

開き扉・抽斗前板はセフティーエッジ（ ＡＢＳ製　厚さ３ｍｍ　ホットメルト練付 ）加工とする。

８ 把手・蝶番

蝶番は、メンテナンスが容易なキャッチ機構付１１０°開きゼンシスヒンジ（ ソフトクローズ機構付 ）を使用する。

樹脂成型品（ ＡＢＳ製 ）の把手・引手を使用する。

本体色については色見本帳（ ４５色以上 ）を提出の上決定する。

メンテナンス性が容易な樹脂成型レール（ ＡＢＳ製 ）を埋め込んだ鴨居と面付けの敷居（ ＡＢＳ製 ）とする。９ 鴨居・敷居

安全で外れにくいネジ込み式で、錆びにくいステンレス製ダボ　φ８－Ｍ６を使用する。

製作にあたり、事前に製品の品質証明書及び材料と接着剤の安全データシートを提出し、素材・金物の承認を受ける。

１０ 抽斗箱

１１ 棚板受け

１２ 特記事項 環境配慮及び品質確保のため、取り扱いは ＩＳＯ １４００１、製作は ＩＳＯ ９００１ 取得企業とする。

棚板は外れ止めシャクリ加工を施す。

樹脂化粧ＭＤＦ　厚さ１５ｍｍとする。

家具取付は、安全のため壁や床に耐震固定を施す。１３ 施工

本体

扉・抽斗前板

［ 天板詳細 ］

木口：突板　ｔ０．４５（ ＵＣ塗装仕上げ ）　

　　　ホットメルト練付

木口：挽板　ｔ３（ ＵＣ塗装仕上げ ）　

　　　ホットメルト練付

両面国産カバ厚突杉芯合板　ｔ２０

　（ ＵＣ塗装仕上げ ）

両面国産カバ厚突杉芯合板　ｔ２０

　（ ＵＣ塗装仕上げ ）

両面国産カバ厚突杉芯合板　ｔ２０

　（ ＵＣ塗装仕上げ ）

カバ突板　厚さ２．５ｍｍ（ １．２５ｍｍ×２枚貼 ）

単位：ｍｍ

木口：挽板　ｔ３（ ＵＣ塗装仕上げ ）　

　　　ホットメルト練付

上下Ｒ３

上下Ｒ３

２
０

３

２
０

２
０

３

２
．

５
２

．
５

１
５

２
．

５
２

．
５

１
５

２
．

５
２

．
５

１
５

１ヶ所Ｆ-２ 靴箱（利用者用）

６
７

０

７
０

０

３
０

Ｒ５

Ｒ５

Ｒ５

Ｒ５

カウンター：ゴム集成材
ｔ３０（ＵＣ塗装）

腰：建築工事

４００

４
０

０
６

０
０

Ｒ２５０

１
７
８

５

Ｒ２５０

４２８５

ブラケット：スチール製（白）

６００

４５０ １５０

見切りパネル

１２００

２７５

１２００ １２００

３６００

６０人用

両面国産カバ厚突杉芯合板ｔ２０
天板・側板・中仕切：

　　　（ＵＣ塗装）

棚板：両面メラミン化粧
　　　パーティクルボード ｔ２０

１
０

０

挽板 ｔ３（ＵＣ塗装）

１
６

０
０

２
０

１
４

８
０

１
０

０
２

０

２
７

２

１３０
５０

３５０

３６０

１０

天板：

両面国産カバ厚突杉芯合板ｔ２０

（ＵＣ塗装）

１ 本体・棚板

２ 木口処理

５ 本体組立て

６ 巾木・台輪

７ 建具

３ 表面処理

４ 裏板

開き扉・抽斗前板は、挽板（ 厚さ３ｍｍ　ホットメルト練付 ）貼とする。

組立ては、製作工場での木製ダボ組接合とし、接合部のノックダウン金物は使用不可とする。

引違戸の鴨居側には耐震外れ止めスライドガイド、敷居側には上下調整戸車を使用する。

片面フラッシュ（ ４５０ｍｍ　ピッチ以内に格子状桟組構造 ）とする。

ポリエステル化粧合板仕上げ　Ｆ☆☆☆☆（ 塗装不要 ）とする。

ＵＣ塗装仕上げとする。

戸枠付きガラス戸は、安全性のため透明強化の刻印入り　厚さ４ｍｍを使用し、

メンテナンスが容易な樹脂成型（ ＰＶＣ製 ）の押縁で固定する。

板戸・戸枠は、ホゾ抜け防止のため、かまち組み等は不可とし１枚物とする。

ポリエステル化粧合板　Ｆ☆☆☆☆　厚さ４ｍｍを使用し、

芯材は国産杉積層合板　厚さ１５ｍｍを使用する。

本体の見付は、突板（ 厚さ０.４５ｍｍ　ホットメルト練付 ）貼とする。

突板部分は、キズによる突板材の剥離・下地の露出を防ぐため、国産カバ突板　厚さ２.５ｍｍ（ １.２５ｍｍ×２枚貼 ）を使用する。

両面国産カバ厚突杉芯合板　厚さ２０ｍｍ、Ｆ☆☆☆☆を使用する。

８ 把手・蝶番 カバ材（ ＵＣ塗装仕上げ・抗菌機能付 ）の把手・引手を使用する。

蝶番は、メンテナンスが容易なキャッチ機構付１１０°開きゼンシスヒンジ（ ソフトクローズ機構付 ）を使用する。

［ 掃除用具入れは、一部貫通止めで５点吊とする。］

９ 鴨居・敷居 樹脂成型（ ＰＶＣ製 ）の鴨居レールと敷居Ｖレールを使用する。

１０ 抽斗箱

１１ 棚板受け

１２ 特記事項

製作にあたり、事前に製品の品質証明書及び材料と接着剤の安全データシートを提出し、素材・金物の承認を受ける。

環境配慮及び品質確保のため、取り扱いは ＩＳＯ １４００１、製作は ＩＳＯ ９００１ 取得企業とする。

ステンレス製（ ＳＵＳ４３０ ）薄型面付棚柱を使用し、棚板は外れ止めシャクリ加工を施す。

１３ 施工 家具取付は、安全のため壁や床に耐震固定を施す。

樹脂化粧ＭＤＦ　厚さ１５ｍｍとする。

両面国産カバ厚突杉芯合板家具

１ 本体・棚板

ＪＩＳマーク認定の国内工場での生産品、且つグリーン購入法適合品とする。

上記材料は、ＪＩＳ－Ａ５９０８適合、１８タイプ（ 曲げ強さ１８Ｎ／平方ミリメートル以上 ）とし、

抗ウイルス・抗菌・室内ＶＯＣ（ ホルムアルデヒド等 ）低減の効果を持った可視光増感型触媒を工業的に配合した

両面メラミン化粧パーティクルボード（ ユニボードピュアＨｉ ）厚さ２０ｍｍ、Ｆ☆☆☆☆を使用する。

両面メラミン化粧パーティクルボード家具

２
５

４
.５

１
２
５

４
.５

Ｒ８００

４１５０２６４.５

２５４.５ ４００

１２５４.５

１階　玄関

［ 接合部詳細 ］

［ 裏板枠詳細 ］

木製ダボ（ 端部 ） 木製ダボ（ 中間部 ）

２０

８

１３ １７

３０

２０

８

５５

１７．５１７．５ ２０

３０ ３０ ３０ ３０３０

３
０

３
０

３
０

＠４５０以内

Ｗ

＠
４

５
０

以
内

Ｈ

木製ダボ：φ８－３０ 木製ダボ：φ８－５５

扉

調整ネジ

側板取り付け 扉

側板

タッピングネジ

仕切板

扉
中仕切取り付け

インサートネジ

皿ボルト

２０

２０

２
０

２
０７

６
.５

２
０

６
.５

２０

キャッチ機構付ゼンシスヒンジ１１０°開き用蝶番（ソフトクローズ機構付）

メラミン化粧貼

合板 ＋ ランバーコア

又は パーティクルボード

木口：ＡＢＳシート　ｔ３

　　　ホットメルト練付

Ｒ３

Ｒ３

３

３
０

セフティーフォーム

６５４.５ １０

４８１４.５

Ｒ２５０

※ カウンター分割位置については、サッシ納まり確認後

現場指示・確認の上、製作すること

腰：家具工事

家具詳細図（１）
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２階　事務室２１ヶ所

Ebina City

1/50 (A1), 1/100 (A3)

海老名市

図面名称

縮尺

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
工事件名

図面番号

棚板

アクリル板 ｔ２（白）

※ ネームプレート台座：アクリル製

９０ ２

１
５

１ヶ所 １階　玄関靴箱（利用者用）Ｆ-３

室　名 ヶ所

１

１

ａ

ｂ

Ｆ-５ ベンチ

３
７

０

４
０

０ ８
０

３
０

Ｒ５

Ｒ５

５４５

２５０

Ｒ５

Ｒ５

座：ゴム集成材　ｔ３０（ＵＣ塗装）

ａ

１８８０

１００

６
０
°

７
°

計４ヶ所 Ｆ-６ カウンター

Ｒ５

Ｒ５

カウンター：ゴム集成材　ｔ３０（ＵＣ塗装）

２５６０

６
７

０

７
０

０

３
０

６００

１７００

１００ ５０

３
７

０

４
０

０

３
０

Ｒ５

Ｒ５

１ヶ所Ｆ-７ ベンチ ２階　廊下

１ヶ所Ｆ-８ 流し台・カウンター ２階　食堂兼休憩所

Ｒ１５０ Ｒ１５０

室　名 ヶ所

１

１

ａ

ｂ

１階　大会議室前廊下

２階　廊下

２階　廊下ａ ２

Ｒ１５０

Ｒ１５０

１５００１００１６８０１００ ５０

６
０
°７

°

Ｒ１５０Ｒ１５０

Ｒ１５０

Ｒ１５０
ｂ

３９５１００

１００

脚：ゴム集成材　ｔ３０（ＵＣ塗装）

３５０

４５０

５０
Ｒ５

Ｒ５

座：ゴム集成材　ｔ３０（ＵＣ塗装）

脚：ゴム集成材（ＵＣ塗装）

Ａ Ｂ Ｃ
小型電気温水器（設備工事）
LIXIL　EHPN-H12V2　同等品

８
０

０

１
０

０
６
７

０

４
８

０

８
０

０

１
０

０

４
８

０

８
０

０

１
０

０

１
１

０
０

６６０ ３０ ６６０ ３０ ６６０ ３０

１
１

０
０

１
１

０
０

５７０

ＢＡ Ｃ
ｂ

１階　第１ケアルーム

１階　階段下倉庫

室　名 ヶ所

１

１

ａ

ｂ

２階　第１ケアルーム

２階　第３ケアルーム

各室

５０

１
９

０
４

８
０

９
０

８
０

０

３
０

１
０

０

１
８

０

２５１０５

６５０

４７０

シンク：ステンレス
ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

排水トラップ（設備工事）

点検口：ポリ合板 ｔ４
　　　（取り外し可）

１
９

０
４

８
０

９
０

８
０

０

１
０

０

６２５

６５０

２５

３
０

ＢＡ
小型電気温水器（設備工事）
LIXIL　EHPN-H12V2　同等品

５７０

１５００

ａ

冷蔵庫：パナソニック

Ｆ-４ ミニキッチン １階　階段下倉庫１ヶ所

１
０

０

１３０
５０

棚板：両面メラミン化粧
　　　パーティクルボード ｔ２０

挽板 ｔ３（ＵＣ塗装）

１
６

０
０

２
０

１
４

８
０

１
０

０
２

０

２
７

２

３５０

３６０

１０

天板：

両面国産カバ厚突杉芯合板ｔ２０

（ＵＣ塗装）

１２００

２７５

１２００ １２００

３６００

ネームプレート台座

両面国産カバ厚突杉芯合板ｔ２０
天板・側板・中仕切：

　　　（ＵＣ塗装）

６０人用

１
０

ＩＨクッキングヒーター（２００Ｖ）
参考品番：パナソニック　ＫＺ-１２Ｃ

２００ ２００

４００ ５３０

２００２００

４００５３０

パネル：メラミン化粧板貼　ｔ３０
木口：セフティーエッジ

１
８

０

シンク：ステンレス
ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

　　　（取り外し可）
点検口：ポリ合板 ｔ４

排水トラップ（設備工事）

９
０

３
０

１
９

０

９
０

３
０

１
９

０

９
０

３
０

６２５ ２５

６５０

１０５５０ ４７０

６５０

６２５ ２５

６５０

１５００３０ ３０

サイド：ステンレス貼

５００

≒１６３０

≒
１
６
６
０

≒
１

７
５

０

Ｒ≒２３６０

６
０

０

１
４

０

４８０８５ ８５

２４０２４０

≒３６６０

シンク線

Ｒ３

Ｒ３

８５

３
０

１
９

１
０

１０ ２０ ５ ２０ ２５

５

Ｒ５

Ｒ５

６５０

Ｌ

エプロン付
サイド：

エプロン付

受残

サイド：

ブラケット：
ステンレス製

７
０

０

３
０

５００

Ｒ５０

Ｒ５０

ブラケット：スチール製（白）

Ｂ

　　　（取り外し可）
点検口：ポリ合板 ｔ４

排水トラップ（設備工事）

ステンレスｓｕｓ３０４ ｔ１．０
アンダーシンク：

（合板 ｔ１８下地）
天板：アクリル系人工大理石 ｔ１０

１
８

０

Ｒ５

Ｒ５

５００

２７０８５ １４５

６００

３
０

６
７

０

２
２
０

４
８

０

８
０

０

３
０

１
０

０

２
５

カウンター：メラミンフラッシュ
ｔ３０

前面木口：タモ集成材　ＵＣ塗装

水栓金具（家具工事）※接続工事は別途とする
参考品番：三栄水栓 Y50750H-13

５７０

ＢＡ Ｃ
ａ

１
０

２００ ２００

４００ ５３０

木口：セフティーエッジ
パネル：メラミン化粧板貼　ｔ３０

１５００３０

サイド：ステンレス貼

（電気工事）
２口コンセント

空気孔：樹脂成型品

ＩＨクッキングヒーター（２００Ｖ）
参考品番：パナソニック　ＫＺ-１２Ｃ

Ｆ-９ ミニキッチン 各室計２ヶ所

水栓金具（家具工事）※接続工事は別途とする

１
９

０
４

８
０

９
０

８
０

０

３
０

１
０

０

６２５

６５０

２５

Ｃ

参考品番：三栄水栓 K87111EJV-13

水栓金具（家具工事）※接続工事は別途とする
参考品番：三栄水栓 K87111EJV-13

２５

NR-A50D（家具工事）

冷蔵庫：パナソニック

NR-A50D（家具工事）

家具詳細図（２）
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Ebina City

1/50 (A1), 1/100 (A3)

海老名市

図面名称

縮尺

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）
工事件名

図面番号

１７３４ １７３３ １７３３

５２００

７
８

０
２

１
０

１
１

０
０

２
０

２
０

２
０

５
０

５７０

６００

３０
本体：両面国産カバ厚突杉芯合板　ｔ２０

　（ ＵＣ塗装仕上げ ）

ステンレス製薄型面付棚柱

　（ ＵＣ塗装仕上げ ）
可動棚：両面国産カバ厚突杉芯合板　ｔ２０

１ヶ所Ｆ-１０ ロッカー ２階　第３ケアルーム １ヶ所Ｆ-１１ ベンチ ２階　廊下

１ヶ所Ｆ-１２

１８６０

Ｌ

フサギ

７
８

０
２

１
０

１
１

０
０

２
０

２
０

２
０

５
０

６５０

本体：両面国産カバ厚突杉芯合板　ｔ２０
　（ ＵＣ塗装仕上げ ）

ステンレス製薄型面付棚柱

　（ ＵＣ塗装仕上げ ）
可動棚：両面国産カバ厚突杉芯合板　ｔ２０

５８０

ロッカー １ヶ所

３２００

３
２

０
０

Ｆ-１３ 畳

４
５

０

８００

枠：木製

１６００

ダニ防止加工
芯材　インシュレーションボード

畳

参考品番：ウチダ 8-507-0052

第１ケアルーム

３
７

０

４
０

０ ８
０

３
０

Ｒ５

Ｒ５

５８０MAX

横桟：スプルス集成材　２０×２０　ＵＣ塗装

マグネットキャッチ

縦桟：スプルス集成材　４０×２４　ＵＣ塗装

横桟：スプルス集成材　２０×２０　ＵＣ塗装 縦桟：スプルス集成材　４０×２４　ＵＣ塗装

マグネットキャッチ

６
５

０

１８６０

８００ ８００

８
０
０

８
０
０

５
８

０

≒６６３０

Ｒ≒４７５０

≒
９
５
０

≒
１
８
９
０

≒１８９０

≒１８９０

２階　第１ケアルーム

Ｒ２７３０

Ｒ３２８５

５
８

０

５
０

５
０

６００

６００

２００ ２００

座：ゴム集成材　ｔ３０（ＵＣ塗装）

６００

１５０

９０

≒３１５０

≒
２

０
６

５

１ヶ所Ｆ-１４ 洗面台 １階　玄関

脚：ゴム集成材　ｔ３０　（ＵＣ塗装）
９

０
５

８
０

１
０

０

８
０

０

３
０

２
５

３６０

　　　（取り外し可）
点検口：ポリ合板 ｔ４

エプロン付
サイド：

６５０

スタイリッシュカウンター同等品

天板：人工大理石
ボール：アイカＫＭＢ８ＡＧＷ想定

サイド：ステンレス貼

サイドパネル：メラミン化粧板貼　ｔ３０
木口：セフティーエッジ

３
０

参考品番：三栄水栓 Y50750H-13
水栓金具（家具工事）※接続工事は別途とする

排水金具：設備工事

家具詳細図（３）
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15.54
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15.49

16.00
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15.56
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15.56
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16.36

16.42
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東屋

物置

物置

物置

物置

物置

東屋

木2

(駐)

WT25R-17

WT25R-16

R6T6

5

.

5

0

2

.

9

9

5
.
4
9

5
.
2
4

2
.
9
9

3
.
0
0

5
.
1
5

2

.

9

9

5

.

4

9

S=1:300

N

3427-3

3428

3429

3432

3434-2

3449-5

3446-2

3451-2

3449-7

3658-4

3657-8

3657-1

3659-1

3423-1

3425

16.19

16.09

15.60

15.60

16.09

16.06

16.06

15.65

15.62

15.54

15.55

15.46

15.48

16.57

16.19

16.53

16.34

16.33

16.68

16.71

16.76

15.98

15.86

15.87

16.35

16.80

16.78

16.15

16.74

16.67

16.59

16.66

16.53

16.16

15.94

16.14

16.15

16.80

16.40

16.47

16.60

16.75

16.77

16.72

16.66

16.62

16.67

16.57

16.44

16.47

16.43

16.65

16.16

16.46

16.42

16.54

16.54

16.41

16.39

16.32

16.37

16.37

16.46

16.44

16.47

16.48

16.24

16.25

16.29

16.28

16.47

16.47

16.41

16.38

16.40

16.50

16.57

16.34

16.60

16.60

16.56

16.66

16.20

16.30
16.13

16.72

16.40

16.51

16.46

15.54

15.47

15.53

15.57

15.94

16.13

16.15

16.14

16.23

16.18

16.07

16.03

16.04

16.05

16.11

15.87

15.52

15.84

15.68

16.03

16.12

15.81

16.02

15.97

15.54

1 6.4 9

16.40

16.77

16.47

16.33

16.32

16.41

16.40

16.68

16.62

16.69

16.00

16.08

16.40

16.51

16.54

16.41

16.55

16.54

16.47

16.15

16.31

16 .24

16. 39

15.86

16.16

16.21

16.01

15.94

15.86

1
5
.
5
8

15.67

15.57

15.51

15.58

15.94

16.22

16.29

16.26

16.07

16.45

16.42

16.21

16.36

15.87

15.78

15.56

15.49

15.50

15.52

15.52

15.49

16.18

16.35

16.14

16.10

H=16.543

H=16.022

H=15.472

H=16.692

H=15.739

H=15.542

15.44

15.60

引込柱

引込柱

支線

資材置き場

現 況 図

物置

倉庫・作業所

祠

R6T1

R6T2

R6T4

R6T5

R5NT2

R6T3

D-01

3449-1

3430-1

3446-1

B

B

B

B

測　点　高

計　画　高10.00

図　　　形 摘　　　　　　要

凡　　　例

法面

申請区域

予定建築物

土留擁壁（ＲＣ）

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1.1m

低層遮音壁

仮設フェンス

汚水人孔

地先境界ブロック

(TB120)

取付管(150φ )

公共下水道管(200φ )

宅内公共汚水桝

暗渠(スリット付)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(600,1000)

U型側溝(450)+集水桝

U型側溝(300)+集水桝

U型(300)※ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋付

遮音壁+基礎ブロック

道 路

（　 ） 計画緑地(芝)

建築物（１階）

建築物（２階）

既存給水管(引込φ20)

導水管

貯留槽点検口

新設給水管(引込φ40)

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

1/300（A3)

date

24 12 19. .
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東屋

物置

物置

物置

物置

物置

東屋

木2

(駐)

WT25R-17

WT25R-16

R6T6
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S=1:300

N

3427-3

3428

3429

3432

3434-2

3449-5

3446-2

3451-2

3449-7

3658-4

3657-8

3657-1

3659-1

3423-1

3425

16.09

16.40

16.35

16.30

16.30

16.40

16.50

16.75

16.75

16.25

16.75

16.50

16.75

16.50
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16.35
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型
(
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ｍ
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②

U
-
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5
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浸透側溝ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ接続

浸透側溝ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ接続

新設接続桝+

新設接続桝+

メ
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シ
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H
=
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.
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遮

音

壁
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φ

4

0

駐車場下

雨水浸透施設:193.65㎡

V

U

φ

1

5

0

雨水貯留槽

40.07m

3

0
.
5
1

6
.
0
0

土地利用・給排水　計画平面図

D-02

測　点　高

計　画　高10.00

図　　　形 摘　　　　　　要

凡　　　例

法面

申請区域

予定建築物

土留擁壁（ＲＣ）

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1.1m

低層遮音壁

仮設フェンス

汚水人孔

地先境界ブロック

(TB120)

取付管(150φ )

公共下水道管(200φ )

宅内公共汚水桝

暗渠(スリット付)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(600,1000)

U型側溝(450)+集水桝

U型側溝(300)+集水桝

U型(300)※ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋付

遮音壁+基礎ブロック

道 路

（　 ） 計画緑地(芝)

建築物（１階）

建築物（２階）

既存給水管(引込φ20)

導水管

貯留槽点検口

新設給水管(引込φ40)

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

1/300（A3)

date

24 12 25. .



16.27

15.49

16.10

16.17

16.30

16.36

16.40

16.32

16.24

16.22

16.27
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仮設フェンス
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公共下水道管(200φ )

宅内公共汚水桝

暗渠(スリット付)
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U型側溝(450)+集水桝

U型側溝(300)+集水桝

U型(300)※ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋付

遮音壁+基礎ブロック

道 路

（　 ） 計画緑地(芝)

建築物（１階）
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既存給水管(引込φ20)

導水管

貯留槽点検口

新設給水管(引込φ40)
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該当なし

付替えに係る公共施設一覧表

の公共施設用地の帰属

付替え後における従前

従前の公共施設

名称 所有者番号 番号名称

付替に係る公共施設

摘　要

延　長 面　積

概　　　　　要

摘　要

新設する公共施設一覧表

新設する公共施設の名称

新旧対照図に

付した番号

幅 員

管理者となるべき者

の名称 の名称

所有者となるべき者

公共汚水桝 ①
□
1

①

海老名市φ150mm 3.0ｍ

①

摘　要

公共汚水桝

従前の公共施設の名称

付した番号

新旧対照図に

管理者の名称所有者の名称

延　長 面　積

概　　　　　要

1ｹ所

幅 員

廃止、付替え

拡張等の別

撤去 φ150mm 海老名市 海老名市□
1

従前の公共施設一覧表

海老名市 海老名市

海老名市 海老名市

②

④

雨水集水桝

2ｹ所

後退道路 5.14㎡ 海老名市 海老名市⑥

海老名市 海老名市⑤ 1ｹ所4.15ｍ

□450

300mm

⑥

横断暗きょ
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φ150nn 2ｹ所

④

④

0.52ｍ雨水接続管
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公共施設　新旧対照図・表
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測　点　高

計　画　高10.00

図　　　形 摘　　　　　　要

凡　　　例

法面

申請区域

予定建築物

土留擁壁（ＲＣ）

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1.1m

低層遮音壁

仮設フェンス

汚水人孔

地先境界ブロック
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取付管(150φ )
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宅内公共汚水桝

暗渠(スリット付)
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U型側溝(450)+集水桝

U型側溝(300)+集水桝

U型(300)※ ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋付

遮音壁+基礎ブロック

道 路

（　 ） 計画緑地(芝)

建築物（１階）

建築物（２階）

既存給水管(引込φ20)

導水管

貯留槽点検口

新設給水管(引込φ40)

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City
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雨水浸透施設:193.65㎡
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U
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1
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雨水貯留槽

40.07m

3

面積(ｍ

2

） 舗装路 舗装路流出量 屋根 屋根流出量 緑地 緑地流出量 その他不透面 隣地流入量他不透面流出量 側溝許容流出量 流出量合計

後退道路

敷地面積

その他の不透面

透水性舗装

舗装路

緑地

屋根

5.14 

0.90

0.20

0.85

0.30

0.80

2,196.93 

計画雨水量

Ｑ=(1/360)xCxIxAx60x60

土地利用種別 面積 流出係数

降雨強度：50mm/hr

※CAD計測面積表

雨水流量計算用　面積図・表

1,388.77

214.69

333.89

254.44

333.892191.79 14.19 1388.77 62.49 214.69 2.15 254.44 10.18 20.39 -56.02 53.38

流出量合計(m

3

/hr)：89.06 + 20.39 = 109.45

前面道路側溝許容流出量：56.02

敷地内浸透処理量：109.45 - 56.02 = 53.43

敷地内浸透処理内訳

　浸透側溝：24.84

　浸透施設：44.53

　一時貯留：40.07

一時貯留検討施設(雨水貯留槽)

　合計一時貯留量：40.07

　2500B型容量:6.25m

3

/m x H=2.4 x 3基

193.655ｍ
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断面詳細図　S=1/30

断面配筋図　S=1/30

側版配筋図　S=1/30

底版配筋図　S=1/30

Ｒ．Ｃ擁壁構造図(L-1.10T,60KN)

Ｒ．Ｃ擁壁構造図(L-1.10T,60KN)

※　透水層は栗石・砂利叉は砕石を使用し

　　　均一に突き固め裏面全面に設ける。

※　水抜きパイプの勾配は逆勾配にしないこと。

設　計　条　件

土質　背面土圧φ=20.0(C=0)γ=16.0kN／㎡　ロ－ム土

底版下土　φ=20.0゜C=20.0kN／㎡

コンクリ－ト　Fc=21.0N／ｍｍ

2

　

鉄　筋　SD295　被り厚6.0㎝　定着長さ　引張側40d　圧縮側25d

伸縮目地の間隔は20m,中間には収縮目地を設ける

伸縮目地の材質は歴青質板厚10mmとする

　※表層改良を見込む

Ｈ＝１．４５（ｈ＝１．１０ｍ）

地耐力　Fe=60.0kN／㎡施工時確認の上施工する事

地表面載荷重　12.0kN/㎡　

図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

date

1/30（A3)

D-10

24 12 25. .



図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

530

5
3
0

3
1
0

310

5
0

H

h

1
0
0
5
0

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石

400

530

6
0

630

1
0
0

4
4
5

6
0

30 350 30

410

平面図 側面図

ノックアウト

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石

（t=50）

4
1
0

410

460

3
1
0

2
0

2
0

3
0

3
0

3
5
0

31020 20

3030 350

2020 310

36050 50

3
0

12 305 12

346

12.5

細目

9 317 9

平面図

断面図

6
3
3
4

6

5.5 335 5.5

1
0
0

6
0
0

38 500 38

575

ノックアウト

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎砕石

（t=50）

5
7
5

575

675

46518 18

38 38500

4
6
5

1
8

1
8

3
8

5
0
0

3
8

46518 18

57550 50

細目

15

6 485 6

平面図

3
.
5

4
9
7

3
.
5

3.5 497 3.5

【高見澤:集水桝(T-25)】

【高見澤:集水桝(呼び名:300)】

【高見澤:集水桝(呼び名:450)】
【高見澤:可変型側溝用桝】

830

5
0
0

600

3
0
0

830

600

6
0

7
5
0

5
0

1
0
0

1
0
0

8
6
0

930

500

300

6
0

7
5
0

5
0

1
0
0

1
0
0

8
6
0

620

1/25（A3)

断面図

504

15 465 15

3
8

外構雨水集水桝等参考図 D-11

②



図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

120 120

540 2,000

9
5

1
,
2
0
0

1
2
0

1
,
4
1
5

【AIZAWA:深型(全面開口型自由勾配側溝)】

1/25（A3)

D-12

390

9
3

995

3
9
0

グレーチング蓋　縦断用 T-25 (5NAK25-30) コンクリート蓋　(縦断用)

9
5

4
0
0

500

1
1
0 1
0

1
0

④

横　断　面　図

埋戻し

基礎工 基礎工

硬質塩化ビニール管

人力転圧

縦　断　面　図

土
被

り
６

０
０

以
上

再生砕石砂

再生砕石砂

再生砕石砂

再生砕石砂

直　　管

下水道用硬質塩化ビニール管（150φ）規格図

埋戻し
埋戻し

再生砕石砂（機械転圧） 再生砕石砂（機械転圧）

3
0
0

1
6
5

1
0
0

3
0
0

1
6
5

1
0
0

5
.
1

1
6
5

4,000

【下水道用硬質塩化ビニール管(150φ)布設図】⑤

400

5 5

【AIZAWA:U形用ボックスカルバート】

50 50320 75 75

420 1,000

8
0

8
0

4
6
0

吊インサート

連結インサートシール目地

2000

3
0
0

5
0
0

6
5
0

8
0
0

2
0
0

500

650

300

3
0
0

500

450

5
0

1
4
0

1
0
0

1
0
0

6
0
0

5
0
0

4
6
0

断面図 平面図

③

【マテラス青梅：浸透ポラコン 側溝 MOFS-300A 製品図】

浸透 側溝

単粒度砕石

S-30(4号)

または

S-20(5号)

SPU用蓋 RUB-300

またはグレーチング

透水シート

敷砂

6
5
0

7
5
0

8
9
0

5
6
5

2
2
5

4
0
0

270

410

1
4
0

1
0
0

700

9
5

300

520

断面図
平面図

2000

3
0
0

5
2
0

7
0
0

落ち蓋(3種)

5
0
0

412

9
5

1010

135

②

外構雨水管きょ等参考図

【マテラス青梅：浸透ポラコン 側溝 MOFVS-300A 構造図】/片面浸透

SPU用蓋 RUB-300

単粒度砕石

S-30(4号)

または

S-20(5号)

透水シート

敷砂

※グレーチング蓋はD-12-3参照

※グレーチング蓋はD-12-2参照

【マテラス青梅：浸透ポラコン U形側溝 OSPUL-300BN 構造図】/片面浸透

【AIZAWA:U形側溝】①

50 300 50

400 600

3
0
0

6
0

5
0

100

55 55

1
0

6
0
0

400

上ぶた式(1種)



FB-4.5x16

エンドプレート

図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1/25（A3)

D-12-2

　クロスバー　

ストッパー

②Ｕ型側溝　グレーチング

1種厚 ストッパー付

歩道用 JIS型U450用 細目

40

59

19

1
0
0

1
9

4
0

5
9

6
0

ロ
-
4
0
x
4
5

6
0

2
9
0

4
1
0

　メインバー(SS400)

GF-3x19

12.5

493

493



図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

D-12-3

1/10（A3)

　メインバー(SS400)　

KI-5x3x38

　クロスバー　

エンドプレート

TB-6x3x32

3
8

9
3

5
5

③浸透ポラコン　グレーチング

T-25 VS300 細目 ゴム無

ヨドグレーチング

ロ
-
5
5
x
4
0

93

5538

4
0
0

1
0
0

995

995

15



図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1/25（A3)

雨水道路側溝接続構造図 D-14

道
路

境
界

線

既
存

道
路

側
溝

集水桝(呼び名:450)

(浸透施設の仕様による)

オーバーフロー管

既
存

道
路

側
溝

既存街渠集水桝

U形用ボックスカルバート

オーバーフロー管

(浸透施設の私用による)

▽16.23
▽16.22

U形用ボックスカルバート

既存街渠集水桝

集水桝(呼び名:450)



図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1/25（A3)

砕
石

敷砂

砕石

受台

1
0
0

5
0
0

浸透ポラコン 側溝 MOFVS-300A

深型(全面開口型自由勾配側溝)

▽16.30

集水桝(T-25)

深

型

(

全

面

開

口

型

自

由

勾

配

側

溝

)

浸透ポラコン 側溝 MOFVS-300A

下
水

道
用

硬
質

塩
化

ビ
ニ

ー
ル

管
(
1
5
0
φ

)

集水桝(呼び名:300)

U形側溝 □300

1/100

下水道用硬質塩化ビニール管(150φ)

集水桝(呼び名:300)

▽15.50

駐車場暗渠・隣地雨水処理・深型側溝　会合構造図 隣地雨水処理引き込み構造図

雨水集水桝側溝等会合構造図 D-15

U形側溝 □300

下

水

道

用

硬

質

塩

化

ビ

ニ

ー

ル

管

(

1

5

0

φ

)

新設RC擁壁



D-16

図面番号

縮尺

工事件名

Ebina City

海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

雨水貯留槽構造図

2

5

7

5

9

0

0

7

5

2

5

110 600 110

820

ふたボルト

2500B形

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

2,500

3,000

1
,
2
0
0

中間ブロック (M12)・基礎ブロック (MB12)

3
,
0
0
0

2
,
5
0
0

3,000

2,500

3
0
0

1
,
5
0
0

基礎ブロック (Ｂ )

2500B形

3
,
0
0
0

2,500

3,000

3
0
0

3
3
5

2
,
5
0
0

4
7
0

頂　版 (Ｓ )

2500B形

S=1:40

S=1:40 S=1:40

１号組立マンホール（φ=900可撓式継手）

φ

9
0
0
(
φ

6
0
0
）

1/40（A3)



図面番号

縮尺

工事件名Ebina City
海老名市

図面名称

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

23
.4

7 
m

2

12
.0

5 
m

2

1,400

16
.2

5

16
.2

5

フ
ェ

ン
ス

ｈ
18

00

16
.5

0
16

.7
5

雨
水

貯
留

槽
＋

ポ
ン

プ

ガ
ス

メ
ー

タ
ー

16
.4

0

搬
入

車
駐

車
場

シ
ラ

シ
マ

シ
マ

シ
マ

カ ゲ

GL
-7

00

GL
-3

00

X4
X5

X6

CY
2

CY
1グ
レ

ー
チ

ン
グ

防
水

板
く

つ
ふ

き
マ

ッ
ト

D-17
雨水貯留槽　概念図

S=1/100(A3)

▽16.23 ▽16.22

集水桝(呼び名:300)

U形側溝 □300
1/ 100

下水道用硬質塩化ビニール管(150φ)

木製防音壁

擁壁

2,
40

0

土
被

り
50

0
50

0
以

上

23
0

20
0

15
0

1,
50

0
15

00
30

0

50
0

23
0

50
0

15
0 90

0
42

00

50
0

雨水貯留槽
断面概念図
S=1/75

雨水貯留槽

ポンプ

VP65

接続900Φ

スクリーン
オリフィス
VP50

VP150

▽想定貯留水位

土間コンクリートt150 D-10XY共＠150
砕石（RC-40）転圧ｔ200
地盤改良

VP150

▽舗装 ▽舗装

浸透層

▽想定地下水位

雨水浸透槽
断面概念図
S=1/75

▽16.48 ▽舗装

浸透層

▽想定地下水位

オーバーフロー

450

▽16.25

道路境界など 北側境界 借地部分

▽16.35

貯留槽への接続

▽16.40

450300

基礎砕石（RC-40）
ｔ150

VP150VP150

雨水処理高さ断面概念図
S=1/75

VP150

オーバーフロー
VP150

▽16.50

▽15.50

▽16.40

▽14.90

15.05

マンホール
耐荷重T-25

←道路境界線

▽13.00

逆止弁

ポンプ制御盤

ポンプ制御盤
配管配線

●ポンプ仕様
川本製作所同等品
排水用水中ポンプ自動交互内蔵型：WUO-655/805-3.7LG/LNG
排水用水中ポンプ自動型：WUO-655/805-3.7LG
制御盤（屋外壁掛け用）（屋外型交互並運転）：ECDW3-P形
　フロートスイッチ付
配管配線：水中ケーブル10ｍ　相フランジ

●浸透層
セキスイ＿クロスウェーブCW-HD同等品
全周透水シート共

●雨水貯留槽
全国エスホール工業会＿エスホール同等品

●仮設ほか
・山留工：鋼矢板工法　H4ｍ、根入れ1.5ｍ、L＝40ｍ
・水替工：ウェルポイント工法
・地盤改良：20kN/㎡の地耐力を確保する
参考：グランテック＿角助工法＿Φ430ｘ17ｍｘ18本

平面概念図　S=1/100

仮設：山留



構造特記仕様書（施工方法等計画書、使用材料一覧表を兼ねる）

6 鉄骨工事

2 土工事

3 地業工事

1 共通事項

鉄筋工事4

5 コンクリート工事

7 その他

杭の形状 開放型

なし

ダイヤモンドカッターにより所定の高さに切り揃える。

閉塞型

その他（無溶接継手） ]アーク溶接あり

場所打ちコンクリート杭

杭の種類

杭の施工方法

A 種（無水掘り） B 種（無水掘り以外）

特殊工法の場合は監理者の承諾を得ること。

掘削工法 アースドリル工法

オールケーシング工法

継手

杭頭部の処理

先端形状

密実に充填できる打ち込み・締固め方法の指定

使用する締固め機の種類

その他同性能を有する用具

突き棒

型枠振動機

JISA8610(コンクリート棒形振動機)に定める振動機

棒形振動機の使用方法

打込み各層ごとに締固めを行うこと

挿入間隔は60cm以下とすること。

加振はコンクリートの上面にペーストが浮くまでとする。

型枠振動機の使用方法

振動機の取りつけ間隔は2～3m/台(通常の壁の場合)とすること。

部材の厚さ、形状、型枠の剛性、打ち込み方法に応じた加振時間とすること。

打継部処理方法の指定

打継部の位置

梁、床スラブ及び屋根スラブの鉛直打継部はスパン中央付近に設けること。

柱及び壁の水平打継部は、スラブ、梁の下端または、上部に設けること。

打継部の形状

打継面を鉄筋に直角とすること。

構造部材の耐力の低下が少ない形状とすること。

打継部の処理が円滑に行える形状とすること。

新たに打つコンクリートの締固めが容易に行える形状とすること。

エキスパンションを除き、打継部の鉄筋は連続とすること。

コンクリートの打継面の処理

打継面はレイタンスや脆弱なコンクリートを除去し、散水などにより潤滑にすること。

特殊コンクリート

寒中コンクリート

マスコンクリート

プレストレストコンクリート

確認・検査項目

書類確認

立会い検査

生コン調合表及び材料試験結果

圧縮強度試験結果

試験練り

型枠撤去後の躯体検査

監理者の指示により、施工者の責任で補修を行う。

打込み不足、じゃんか、目違い等の有害な不良部分が認められた場合、

合成スラブ

型枠用

JIS G3352 による SDP1T とする。

JIS G3352 による SDP1T 同等品とする。

スタッド溶接部分には塗装を行わないこと。

デッキプレート

JIS B1198 認定品とする。

構造床 JIS G3352 による SDP1T とする。

頭付きスタッド

溶接する場合は兼用してよい。

頭付きスタッド及びデッキプレート

合成スラブ用デッキプレートの溶接は焼抜き栓溶接とする。ただし、スタッドをデッキ上から設計図書の優先順位は次の通りとする。

質疑回答書、現場指示書

設計図及び本特記仕様書

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」

各工事前に施工要領書、計画書を提出し、不明事項に関しては監理者と十分に打合せを行うこと。

図面及び本仕様書に記載されていない事項は、

による。

● 印を適用とする。

項目番号に○印を付した項目を適用範囲とし、さらに、その項目内で○印の付いている

根切り及び埋戻し

埋戻し及び盛土 A種（山砂の類）

B種（根切り土の中の良質土）

C種（他現場の建設発生土の中の良質土）

D種（再生コンクリート砂）

構内処理建設発生土の処理

山留め

山留めの設置 親杭横矢板壁

鋼矢板壁（シートパイル）、鋼管矢板壁

柱列山留め壁

連続地中壁

その他

山留めの撤去 存置する

存置しない

確認・検査項目 山留め工事施工計画書（計算書を含む）

直接基礎

基礎の形式

支持層及び長期許容支持力度

支持層

長期許容支持力

地盤改良工事

工　法

深層混合工法

独立基礎

布基礎

べた基礎

浅層混合工法

鉄骨製作

（社）全国鉄構工業協会の認定）の工場とし、グレードは下記とする。

S グレード H グレード M グレード R グレード ]

使用量が 30（t）を超える場合は国土交通大臣認定（（株）日本鉄骨評価センター又は

鉄骨製作工場は使用数量に応じて定める。いずれの場合においても、監理者の承諾を得ること。

設備等を記載した資料を提出の上、承諾を受けること。

使用量が 30（t）未満の場合は、選定した鉄骨製作工場の施工実績、作業管理組織、工作

施工管理技術者を適用する。

鉄骨の製作精度は JASS6 鉄骨工事付則 6.「鉄骨精度検査基準」による。

全ての部材について 1/20 程度の詳細図を作成する。詳細図には仕上げ材取付け金物、

仮設用金物などを含めて表現すること。

規　格 種　別 適用範囲

鋼材種別

コンクリートの品質

コンクリート表面の仕上り状態

コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法を施工計画書の

品質計画において定め、監理者の承諾を得る。

コンクリートの仕上り平坦さを施工計画書の品質計画において定め、監理者の承諾を得る。

A 種 B 種 C 種 ]合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げの種別

材料

セメント

混和材料

名　称 適用範囲

B種A種

B種A種

B種A種

規　格 種　別

種類 規　格 名　称

混和剤

混和剤

適用範囲種　別

－

－

Ⅰ種 Ⅱ種

－

標準形 遅延形

標準形 遅延形

－

60004000 8000

遅延形 促進形

促進形遅延形標準形

標準形

練混ぜ水

骨材 砂利、砂は JISA5308（ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）による。

練混ぜ水は JISA5308（ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）附属書9（規定）による。

規定の強度・スランプ・単位水量が満足できない場合に限る。

アルカリシリカ反応性による区分 A B ●監督者と協議による。]

特殊工法 拡頭杭工法

鋼管コンクリート杭工法

適用範囲

基礎梁下

基礎スラブ下

土間スラブ下

砂利地業 捨てコンクリート地業

砂利、捨てコンクリート地業

砂利の種類 再生クラッシャラン（RC-40）

切込み砂利

切込み砕石

鉄筋の種類、継手工法及び定着

鉄筋は JIS G3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）による規格品とする。

溶接金網は JIS G3551（溶接金網及び鉄筋格子）による規格品とする。

寸法、形状及び鉄線の径は図面による。

鉄筋の種類と適用範囲及び継手工法は下表による。

種　類

SD295A

SD345

呼び径 継手工法 適用範囲

特殊継手 機械式継手

溶接継手

継手位置及び定着長さは鉄筋コンクリート標準図による。

鉄筋のかぶり厚さ及び間隔

かぶり厚さ及び間隔は鉄筋コンクリート標準図による。

スペーサーは見本を提出して監理者の承諾を得ること。

スラブ筋に対しては鋼製バースペーサーを用いる。

設備配管との取合い、梁貫通孔の補強

設備配管と鉄筋の取り合いについては、設備施工者と十分に協議すること。

床スラブの電気配管については鉄筋コンクリート標準図を参考にして施工図書を作成し、提出のこと。

ものを用いる場合、監理者の承諾を必要とする。

梁貫通孔の補強筋に、建築技術評価規定に基づく評価又は日本建築センター評定を受けた

確認・検査項目

書類確認 材料証明

鉄筋加工図

ガス圧接抜取り試験結果

立会い検査 配筋検査

監理者による配筋検査前に施工者による自主検査を実施し、報告する。

配筋検査による是正事項は施工者の責任で是正し、写真記録を取ること。

普通コンクリート

コンクリートの種類、強度及びスランプ

気乾単位体積重量 : 

設計基準強度 スランプ 使 用 箇 所

Ⅰ類 Ⅱ類 ]レディーミクストコンクリートの種別

コンクリートの耐久設計基準強度 短期 標準 超長期 ]長期

養生（建築基準法施行令第75条による）

打込み後5日間以上は、コンクリート温度を2℃以上に保つ。

硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。

打込み後のコンクリートは、普通ポルトランドセメント又は混合セメントA種の場合は

5日以上、高炉セメントB種の場合は7日間以上、散水その他の方法で湿潤状態を保つ。

支保工の盛りかえは下記に従う。

大梁の支保工の盛りかえは行わない。

直上階に著しく大きい積載荷重が存在する場合は、支保工の盛りかえは行わない。

や衝撃を与えないようにする。

支保工の盛りかえは逐次行い、同時に多数の支保工について行わない。

支保工の盛りかえは、養生中のコンクリートに有害な影響をもたらす可能性のある振動

型枠及び支保工（建築基準法施行令第76条による）

せき板の材料は複合合板とし、「コンクリート型枠用合板の日本農林規格」による

Ｂ－Ｃ又は所要の品質を確保できるものとする。

（B）の圧縮強度による場合、監理者に圧縮強度試験結果を提出の上、承諾を得ること。

せき板及び支保工の存置期間は、部位及びセメントの種類･気温に応じて 次表（A）の

存置日数以上が経過するか、（B）の圧縮強度以上となるまでとする。

型　枠

支保工

部　位
(B)コンクリートの
　 圧縮強度　　　

基礎、梁側面、柱、壁

スラブ下、梁下

スラブ下

梁　下

5（N/mm2）

Fcの 50（%）

Fcの100（%）

Fcの100（%）28

17 25 28

6

3 5

10

8

16

(A)平均気温に応じた存置日数

15(℃)以上 5～15(℃) 5(℃)未満

調合及び試験

調合強度

F ≧ max( Fm + 1.73σ , 0.85Fm + 3σ )

ただし、標準偏差σは、実績の無い場合 2.5N/mm2) , 0.1Fm の大きいほうとする。

調合強度 F 及び 調合管理強度 Fm は以下による。

調合条件

所要空気量

塩化物量試験

つき一回以上とする。最初の測定は打込み当初とする。

コンクリートの種類が異なるごとに一日一回以上、かつ、150（m3）ごと及びその端数に

水セメント比

単位水量

普通ポルトランドセメント

Fm = Fq + mSn

温度補正を考慮する。

単位セメント量

構外搬出

ラップル・コンクリート

回転圧入工法

特定埋込み杭工法

改良対象土

設計基準強度

固化材配合量

改良範囲

PHC杭

PRC杭

A 種 B 種 C 種 ]

Ⅱ種 Ⅲ種 ]Ⅰ種

SC杭

鋼管杭

節杭

杭の施工方法

打込み工法 プレボーリング併用打撃工法

打撃工法

ハンマー種別 ディーゼルハンマー 油圧式ハンマー

オーガー径

プレボーリング長

ベントナイト安定液

埋込み工法

杭径 - 50（mm）程度

本杭長 - 2.0（m）

使用 する しない ]

セメントミルク工法

杭の種類

既製杭

確認・検査項目

平板載荷試験

１軸圧縮試験

建方用 JIS G3101 による認定品の SS400 とする。

保持及び埋込み工法

図面による ]保持及び埋込み工法

構造用

A 種 B 種 C 種 ]

B 種 ]A 種

アンカーボルト

ボルト

高力ボルト

普通ボルト

摩擦面の処理の方法は標準仕様書による。

ボルトは JIS B1180、ナットは JIS B1181 認定品とする。

F10T（JIS形ボルト : JIS B1186 の 2 種）

F8T（溶融亜鉛めっき高力ボルト : JIS B1186 の 1 種 A）屋外露出

実験により決定する。

溶融亜鉛めっき高力ボルトで、ボルトの長さが呼び径の 5 倍を超える場合のナット回転量は、

JIS G3138 による認定品の ABR400 とする。

S10T（トルシア形ボルト : JIS B1186 の 2 種相当）

柱底均しモルタル

胴の種類

ボルトの種類

割枠式

アイボルト

パイプ式 ]

両ねじボルト ]

ターンバックル

羽子板ボルト

マクロ試験

浸透探傷試験（JIS Z2343）

その他の溶接部は外観検査とする。

第三者検査機関は CIW 認定を取得した機関とする。

完全溶込み溶接部（工場溶接）

完全溶込み溶接部（工事現場溶接）

種　類

外観検査

社　内 第三者 監理者

検査者及び検査率

溶込み溶接部を対象とする。AOQL は 2.5（%）とする。

程度とする。ロットからの抜取りは均等となるように無作為に行う。

超音波探傷試験

溶接部の検査

超音波探傷試験の規準は日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準」による。

ずれ、食い違い、アンダーカットの外観検査規準は、平成12年建設省告示第1464号による。

工場溶接の場合の検査方法、抜取り率は下表による。一試験ロットは一節又は 300 溶接線

JIS Z9008（計数連続生産型抜取検査（不良個数の場合））に準じて行い、全ての完全

塗料種別

塗装回数

工場 現場

高力ボルト摩擦接合部の摩擦面

コンクリートに埋め込まれる部分及び接触する部分

密閉となる内面

外周部の柱・梁を除いた耐火被覆材を接着する部分

見え掛り

素地ごしらえ

A 種 B 種 ] 見え隠れ B 種 ]

規　格

JIS K5621

名　称

一般錆止め

種　類

1種 2種

1種 2種

1種 2種

適用範囲種　別

A 種

B 種

1種 2種

支障をきたす範囲

A 種

錆止め塗装

現場溶接を行う箇所に隣接する両側それぞれ 100（mm）以内、かつ、超音波探傷試験に

JIS K5623

JIS K5625

亜鉛化鉛錆止め

シアナミド鉛錆止め

JIS K5674 鉛・クロムフリー錆止め

錆止め塗装を行わない範囲

めっき付着量

適用箇所 屋外に露出する部分

A 種 C 種 ]素地ごしらえ

溶融亜鉛めっき工法

B 種

確認・検査項目

書類確認 製品自主検査記録 鋼材規格証明

立会い検査 原寸検査 仮付け検査

仮組み検査 製品検査

建方検査 本締め検査

令第129条の2の4の事項

建築物に設ける建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。

□　屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造又は建
　築物の構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊
　結すること。

□　煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コン
　クリート造の場合は鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。

□　煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした
　鉄筋コンクリート造又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しく
　はコンクリートブロック造とすること。

□　建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、

□　風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全上支障のない
　構造とすること。

□　建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブ
　を設ける等有効な管の損傷防止のための措置を講ずること。

□　管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、
　伸縮継手又は可撓継手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。

□　管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有
　効な地震その他の振動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。

□　法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他
　これらに類するものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の
　振動及び衝撃に対して構造耐力上安全なものとすること。

□　満水時の質量が15kgを超える給湯設備については、地震に対して安全支障のない構造
　として、平成12年建設省告示第1388号第5に規定する構造方法とすること。

床付け検査

基礎深さ

供試体の養生方法

現場水中養生

現場封かん養生

標準養生

圧縮強度試験・空気量試験・スランプ値試験

強度試験は原則として公的試験機関で行う。ただし型枠脱型用試験は生コン会社でもよい。

供試体は材齢7日用･材齢28日用･型枠脱型時期決定用、その他必要に応じてそれぞれ

3個を適当に間隔をあけた運搬車から150（m3）ごとに 3 度に分けて試料を採取する。

また、試料採取時には空気量及びスランプ値試験も行うこととする。

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、令和4年版） 杭頭部の空洞に底板を敷き、基礎コンクリートの流入を避ける。

砂利及び捨てコンクリート地業の厚さは以下の通りとする。

HOOP、STP の加工に用いるかぶり厚さは、10（mm）を加えた数値を標準とする。

ガス圧接

ガス圧接工は、JIS Z3881 による 2 種有資格者以上によること。

ガス圧接は、日本圧接協会「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」による。

ガス圧接完了後の試験

外観検査 100（%）

一試験ロットは一組の作業班が一日に行った圧接箇所

引張試験

超音波探傷試験 30 箇所 / 一試験ロット

超音波探傷試験は JIS Z3062 により、専用の探傷機器を使用する。

探傷検査技術者技量資格を有する者とする。

試験従業者はガス圧接工事に従事しない者とし、鉄筋ガス圧接部超音波

3 本 / 一試験ロット

抜取り検査

試験、検査は公的試験機関で行うこと。

□　建築設備（昇降機を除く。）、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽
　のおそれがないものとすること。

□　建築物に設ける昇降機にあっては、第129条の4及び第129条の5（これらの規定を第129
　条の12第2項において準用する場合を含む。）、129条の6第1号並びに第129条の8第1項の
　規定（第129条の3第2項第1号に掲げる昇降機にあっては、第129条の6第1号の規定を除
　く。）に適合すること。

杭基礎

杭の寸法、継手箇所、支持層及び許容支持力は図面による。

杭の支持力算定は、平成13年7月2日国土交通省告示第1113号による。

杭の施工後の処理

確認・検査項目

試験掘り

図面に指示 ]

杭頭補強

杭芯ずれの許容値

杭頭レベルずれの許容値

杭芯ずれ報告書

施工結果報告書

試験杭 最初の1本

許容値を超えた場合は監理者の指示による補強を行う。

フレア溶接工法
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○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

●

●

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

○

○

○

○

●

●

●

●

●

● ●

●

●

○

○

 [

適用期間 :

適用箇所 :

適用箇所 :

SN400B

SN400C

SN490B

SN490C

JIS G3444 STK400

JIS G3466

－

－

－STKR400

STKR490

BCR295

JIS G3136

JIS G3101 SS400

[

[

JIS R5211

JIS R5212

JIS R5213 フライアッシュセメント

シリカセメント

高炉セメント

ポルトランドセメント 普　通

－

－

JIS R5210

JIS A6204

JASS 5T-402

JIS A6205

JIS A6201

JIS A6202

JIS A6206

JIS A6207

AE剤

減水剤

AE減水剤

流動化剤

防錆剤

膨張材

シリカヒューム

フライアッシュ

高性能AE減水剤

高炉スラグ微粉末

－

躯体全般

－

－

－

－

－

－

－

－

躯体全般
躯体全般

（状況に応じて※）

[

60（mm）

D10～D16 重ね継手

ガス圧接継手

躯体全般

躯体全般

23（kN/m3）

15（cm）

18（cm）

18（cm）

15（N/mm2） 捨てコン

21（N/mm2）

15（cm）

15（cm）

15（cm）

18（cm）

[

[[

24（N/mm2）

27（N/mm2）

4.5（%）

55（%）以下

185（kg/m3）以下

270（kg/m3）以上

8 ≦ q

0 ≦ q ＜ 8

: 28S91 = 3N/mm
2

: 28S91 = 6N/mm
2

[

[

[

試験箇所数

試験箇所数

最大荷重

―

―

―

―

―

―

―

BCP325
その他（法37条に

基づく認定品）　
BT-HT325C

[

[

[

[

[

100（%） 50（%）50（%）

100（%） －
ＡＯＱＬ：２．５％
検査水準：第４水準

回

[ [

回1 1

[

450（g/m2）

－

－

60（mm）

－60（mm）

調査名

立会い

平均がFm 以上

平均がFm 以上(20℃以上),平均-3がFm 以上(20℃未満)

―

―

―

－60（mm）

D19～   

鋼材種別

鋼材種別：STK490,STKT590

(ATTコラム工法：認定番号 TACP-0515 又は同等工法)

地上躯体

基礎梁・フーチング・土間スラブ

－

－

渡り廊下梁

渡り廊下小梁

渡り廊下柱

渡り廊下柱BPL、ダイアフラム
±100（mm）

±30（mm）

深さ G.L.-（m）

本数 （本）

[
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・

・

・
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・
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Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

S-01-01
特記仕様書

1/- (A1), 1/- (A3)



2 杭 3 基　礎共通事項1 4 基礎梁

2

1

2

1 1

2

3
1

3
1

 圧接面

カップラー 

場所打ちコンクリート杭

継手及び定着

継手及び定着基準

方　法 詳　細 使用箇所

D16以下の鉄筋

ガス圧接継手
D19～D32の鉄筋

（柱、梁の主筋等）
偏心量 : e≦d2 / 5

ふくらみの長さ : L≧1.1・d2

圧接面のずれ : a≦d2 / 4

ガス圧接後の曲げ加工は

行わないこと。

両面溶接 片面溶接

スラブ筋及び

壁筋のみ

はかま筋が必要な場合補強リング : 

主筋の重ね継手およびフーチングへの定着長さは、45d 以上とする。

杭基礎

一本杭で偏心する場合

フープは正しく円形に加工し、片面 10d 以上のフレアグループアーク溶接にて接合する。

d : ベース筋の径

d  : ベース筋とはかま筋小さい方の径

基礎フーチングと基礎梁の接合部

一本杭の場合

耐圧スラブ（べた基礎）の納まり

鉄筋のかぶり厚さは 100mm とする。

はかま筋が不要な場合

基礎フーチングの納まり

スペーサー : 独立基礎、連続基礎

継手位置、定着及び余長

主筋の継手位置は下図の　　　　内とする。

柱をまたいで主筋を引き通すことができない場合は、柱内に定着する。

基礎梁の連続端で柱に接する梁筋が同数の場合、主筋は柱をまたいで引き通す。

0＜D≦500 の場合 500＜D≦1,000 の場合

鉄筋の表示記号

記　号

332825181411 21

10 13 16 19 22 25 29

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29呼び名

呼び径（d）

最外径（D1）

40（mm）

40（mm） 50（mm）

60（mm）

60（mm）

40（mm）

－

30（mm）床スラブ、屋根スラブ、非耐力壁

柱、梁、耐力壁

基礎、基礎梁、耐圧板

地下外壁、擁壁

煙　突

構造部位
土に接する部分

最小かぶり厚さ

打放し仕上げ部分で寸法の特記がない場合は、構造断面を20（mm）打増す。

鉄筋のかぶり厚さ及び間隔

一般部

柱及び梁の主筋にD29以上を使用する場合、主筋のかぶり厚さが径の1.5倍以上となるように

鉄筋の最小かぶり厚さ

60（mm）

60（mm）

打増しコンクリートの厚さは、かぶり厚さには考慮しない。

鉄筋の最小間隔とあき

杭基礎の場合、基礎フーチングの鉄筋のかぶり厚さは杭天端からとする。

貫通孔に接する鉄筋においても、かぶり厚さを確保すること。

鉄筋の間隔　P = a + D1（鉄筋の最外径）

柱及び梁の主筋が二段筋以上の場合、下図により鉄筋相互のあきを確保する。

鉄筋相互のあき a は下記のうち最大のものとする。

180゜

3d 以上 4d 以上135゜ －

・ T形、L形梁のスターラッ

   プに用いるキャップタイ

・ スラブ筋、壁筋の末端部

・ 幅止め筋

フック形状（末端部）

折曲げ

角度

折曲げ内法直径（D）

SD390

D19～D38D19～D38D16以下

90゜

SD295A、SD345

3d 以上 4d 以上 －

3d 以上 4d 以上 5d 以上

・ フープ及びスターラップ

・ スパイラル筋

・ 壁筋末端部に使用する

   D10 及び D13

・ 幅止め筋

詳　細

余　長
使用箇所

鉄筋の折曲げ基準

 柱、梁の出隅部分とは、下図の●印の主筋とする。

・ 柱、梁の出隅部分の

   重ね継手

・ 柱の四隅の柱頭

・ 煙突の主筋

・ 杭基礎のベース筋

柱 梁

重
ね
継
手

フック有り

フック無し

あき

重ね継手

最小かぶり厚さを定める。

最終端

連続端

地震時に浮上りが生じる場合（特記による）

特記無き場合、下図とする。

D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32 D35

25（mm）

29
33 38 44 48 53

31

粗骨材の

最大寸法

あきの最小値（mm）

20（mm） 25

独立基礎、杭基礎で基礎梁にスラブが付く場合

連続基礎、べた基礎で地反力を受ける場合

スターラップ

形状及びサブ・スターラップ（中子筋）

梁せいが 1,500mm 未満の場合 → 6 . 2 -（1）、（2）による。

（
*
1
）

杭

本　数 径 補強筋 L（mm）

A 部分 B 部分

補強筋 L（mm）
偏心距離（mm） せん断補強

200＜e≦300

2-D29 4,000 2-D29 4,000 不　要

200＜e≦300

100＜e≦200 2-D29 4,000 2-D29 4,000 不　要

200＜e≦300

100＜e≦200 2-D29 4,0002-D29 4,000 不　要

600φ5 , 4

600φ3 , 2

600φ1

100＜e≦200

耐力壁付きの梁については、原則として補強は不要とする。

下表の範囲を超える場合は、監理者に確認を得ること。

ベンド形状（中間部）

折曲げ

角度

折曲げ内法直径（D）

D16以下

使用箇所SD295A、SD345、SD390

D19～D25 D29～D38

詳　細

90゜

以下

3d 以上 4d 以上 －
・ フープ及びスターラップ

・ スパイラル筋

SD390は、使用箇所がその他の鉄筋の場合に（ ）内を適用する。

6d 以上 8d 以上
・ その他の鉄筋

　（スラブ筋、壁筋等）

4d 以上

（5d 以上）

梁柱

既製杭

PHC杭又はPRC杭

補強筋にはフックをつけない。

鋼管杭

補強筋の径及び本数は構造図による。

19

6

22

8

d（mm）

S（mm）

25

9

29

11

B 形

適用する工法、補強筋の径及び本数は構造図による。

A 形
定　着

（フック有り）

定　着

（フック無し）

－

溶接金網の

定着

スラブ筋及び

壁筋

特記による

溶接金網の

重ね継手

スラブ筋及び

壁筋

機械式継手

（*2） 特殊継手は、平成12年建設省告示第1463号「鉄筋の継手の構造方法を定める件」に

適合するものとする。使用箇所は特記によることとし、工法は監理者の承諾を得ること。

（*1） 重ね継手で、相互の鉄筋径が異なる場合の重ね継手長さ L1 は細い方の d による。

継手及び定着長さ

溶接継手

（アーク溶接）

溶接継手

D16以下の鉄筋

（フープ等、特記

による）

D19以上の鉄筋

（特記による）

d2≦d1≦d2 + 5mm

ふくらみの直径 : H≧1.4・d2

突合せ溶接

鋼管あて金溶接

鋼あて金（エンクローズ）溶接

特
殊
継
手

（
*
2
）

独立基礎、杭基礎で基礎梁にスラブが付かない場合

梁主筋ののみ込み長さは柱せいの1/2倍以上とする。

ホは、90゜フック（◎印）側にスラブが付く場合にのみ可能とする。

梁の上下端にスラブが付く場合に限り、以下の形状も可能とする。

梁せいが 1,500mm 以上の場合

ホ ヘ

腹筋及び幅止め筋 → 6 . 3 による。

打増し補強筋 → 6 . 4 による。

へで、重ね継手の代わりに特殊継手を用いる場合は監理者の承諾を得ること。

杭芯ずれに対する補強方法（例）

e≦100mm の場合、補強は不要とする。

実際の補強方法は、監理者の指示による。

鉄　筋

種　別

Fc

（N/mm ）
2

L1 L2
小　梁

フック無し

21 50d

45d

SD345

SD295A

40d

40d 35d

30d35d

18

21

24～27

30～36

18

21

35d

50d

45d

40d

40d

35d
24～27

24～27

30～36

30～36

SD390 45d

40d

40d

30d

35d

L1 : L2、L3以外の定着長さ、継手長さ。

L2 : 割裂破壊のおそれのない箇所への定着長さ。

20d※

20d※

20d※

L1 L2
スラブ

L3

小　梁

フック有り

－

－

35d 30d

30d

25d 20d

25d

35d 30d

30d 25d

25d 20d

35d 30d

30d 25d

－

10d

10d

10d

L3

スラブ

10d※かつ

150mm

以上

10d※かつ

150mm

以上

10d※かつ

150mm

以上

末端部のフック長さ（　）は、上表の長さに含まない。

軽量コンクリートの場合、上表の値に 5d を加える。

l

L3 : 小梁及びスラブ下端筋の定着長さ。ただし、耐圧スラブ及びこれを受ける小梁は除く。

※ :片持小梁、片持スラブの下端筋を直線定着とする場合は、25d以上とする。

二本杭以上の場合（断面リストを正とする。）

1.

4.

2.

3.

1. 1.

2.

1.

3.

2.

2.

3.

4.

5.

L1L1 L1

≧0.5L1

≧0.5L1

L1 L1 L1

e

2d

d

a

2d

d/2 d/2

dd

d/2 d/2

dd
L = 5d L = 10dL

H

L

d1

L1

d2

L1

1
0
d

L1

15d

15d

2
0
d

15d

15d

15d

15d

L1

L1

直線定着できる場合 直線定着できない場合

ベース筋はかま筋

2
0
d

2
0
d

2
0
d

0

≦0.2・L1 かつ 150mm

L
2

≧150mm

L
2

D

15d

はかま筋 

2
0
d

0

2
0
d

2
0
d

0

L1

≧5d

2
0
d

2
0
d

はかま筋 

梁
幅

基礎梁と同幅の

打増し

補強筋 3-D13

L
2

D

補強筋 3-D13

≧150mm

L
2

梁
幅

横筋　 -D10@200

横筋　 -D10@200

補強筋 3-D13

基礎梁と同幅の

打増し

か
ぶ

り
厚

さ

かぶり厚さ

aD1 D1

P

d

Ｄ

≧4d

d

Ｄ

≧
6d

d

Ｄ

≧
8
d

P P

 連結筋 φ6

 @1,500mm かつ各階2箇所以上

P

 受け筋 D10 @1,000mm

 （主筋径が大きい場合、

 本数が多い場合）

0.5L1

0.5L1

縦筋　D10@200

L2

L
2

L
2

補強筋 3-D13

L2

L2
150mm

L
2

150mm

L
2

下端筋は連続させる

L2

150mm

L2（90゜フック）

1
5
d

150mm

L2（90゜フック）

L2

1
5
d

L2

L2

L2 15d

≧3/4・D

15d15d 15d

L2

L2 15d15d15d 15d

≧3/4・D

L2

L2 15d 15d

≧3/4・D

 柱内定着とする場合

 柱内定着とする場合

 柱内定着とする場合

d

Ｄ

d

Ｄ

へりあき 200mm以上

3
,0

0
0

4
5
d

4
5
d

補強リング

フープ

は
つ

り

8
0
0
m

m
以

上

φ
/
2
 か

つ

1
,0

0
0
m

m
以

上

スペーサー 

フープ 

スペーサー詳細

5
0

5
0

5
0

5
0

FB-6×50 

杭主筋 

1
0
0

2d 2d10d

支持層

フープ詳細

かぶり厚さ 100mm

φ

スペーサー 

補強鋼板 

L
1
（
フ

ッ
ク

無
し

）

2
0
0
m

m

3
0
0
m

m

補強筋 

d

S

補強筋 

溶接サイズ

鋼管 

 中詰めコンクリート

フープ　D10@100 

1
.5

・
φ

1
0
0
m

m
L
1
（
フ

ッ
ク

無
し

）

補強筋 

 コンクリート止め板

1
0
0
m

m
L
1
（
フ

ッ
ク

無
し

）

 端部鋼板

補強筋 

スタッド溶接 

又はねじ込み 

φ

φ

φ

 コンクリート止め板
φ

L
2

 中詰めコンクリート

 底盤補強筋

φ

L1、L2 又は L3

l

L1、L2 又は L3

L3 L2 L2L2

壁スラブ

 溶接金網と等量の

 異形鉄筋

応力伝達継手 ひび割れ防止用継手

≧1節かつ100mm≧1節半かつ150mm

≧1節半かつ 150mm

L1、L2 又は L3

≧
1
5
0
m

m

b

≧400mmかつ（b+40）mm

≧400mm

≧400mm

≧柱せいの1/2

≧
8
d

≧
8
d

≧
1
,5

0
0
m

m

L
1

≧
6d

≧
1
,5

0
0
m

m

L
1

打継ぎ面 打継ぎ面 

L2

L2

A 部分

+e柱芯

L

B 部分

L

補強筋 
 補強筋

-eの場合、補強筋は左右逆配筋とする。

杭芯（杭が複数の場合は、フーチングの図芯）

０

０ /2０ ０/4 /4

D

０

０ /2０ ０/4 /4

D

０

０ /2０ ０/4 /4

D

（イ）　a = 25（mm）

（ロ）　a = 1.25×粗骨材最大寸法

（ハ）　a = 1.5×d（鉄筋の呼び径）

FB- 9 x 65　@ 3,000 以下かつ 1 節につき 3 ヶ所以上

FB- 6 x 50　平面上に 4 ヶ所以上 @ 3,000

（1）

・ ・

・

・

・

・

B.・

・

・

（2）

B.

C.

・

・

・

A.

（1）

A.

・ （1） ・

・

（1） （2）
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図面番号図面名称
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鉄筋コンクリート造標準図（１）
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 約1,000（mm）間隔ごとに下げる

引き通す

150mm

柱5 梁 壁6 7 スラブ8

柱頭の主筋のうち出隅に位置するものには180゜フックを設ける。

フック及び継手位置は上下階で同一箇所に集中させず、交互にずらせる。

W-1 形とする。

SP 形において、柱頭及び柱脚の端部は1.5巻き以上の添巻きを行う。

W-1 形（溶接閉鎖）

ニロイ ハ

H 形（フック先曲げ）

フープ

SP 形（スパイラル）

フープの形状は構造図の特記による。特記がない場合はH 形とし、135゜フックが困難な場合は

サブ・フープ（中子筋）

主筋の継手位置は下図の　　　　内とする。

柱頭の定着長さ L2 が確保できない場合の定着方法は、構造図の特記による。

やむを得ない場合のみ、柱面から定着長さ L2 を確保して反対側の梁に定着する。

柱をまたいで主筋を引き通すことができない場合は、柱内に定着する。　　　はフープの割付け基線（第一帯筋）を示し、梁上端筋の直上及び下端筋の直下に設ける。

梁の連続端では、主筋は柱をまたいで引き通すことを原則とする。

下端筋は上向き定着とする。やむを得ず下向き定着する場合は、監理者の承諾を得ること。

打増し補強筋

軸方向の補強筋は下記の通りとする。

a1 , a2＜70mm の場合 : 不要

継手位置、定着及び余長、フープの割付け 継手位置、定着及び余長、スターラップの割付け

イの135゜フックの位置は交互とする。

ロ～ニはスラブと同時にコンクリートを打ち込む場合に用いて良い。

[ 片側スラブ ]

[ 両側スラブ ]

[ 片側スラブ ]

[ 両側スラブ ]

[ 片側スラブ ]

[ 両側スラブ ][ 両側スラブ ]

[ スラブ無し ]

ロ ハ ニイ

サブ・スターラップ（中子筋）

末端は原則として135゜フックとするが、スラブが付く側のみ90゜フックとしても良い。

柱面と梁面が同一になる場合の納まり

柱主筋径だけスタ－ラップ幅を狭めて加工する。

腹筋及び幅止め筋

段　数 腹　筋 幅止め筋梁せい（mm）

D＜600 不　要

1 2 - D10

2 4 - D10

3

4

取り合う梁及び壁の鉄筋の定着長さは、打増し部分を除いて算定する。

1,200≦D＜1,500

1,500≦D＜1,800

900≦D＜1,200

600≦D＜900 D10@1,000mm

6 - D10

定　着

周辺固定スラブ

スラブ筋のかぶり厚さの確保は、バーサポート（@600 以下）によること。

片持ちスラブ

形　状

90゜フック（○印）は、スラブ側にのみ設けて良い。それ以外は135゜フックとする。

H≦70mm の場合 70＜H≦150mmの場合

スラブ段差の納まり

スターラップ

同材質のものを2本重ねる。

（*）e≦D/6 の場合、柱主筋の折曲げ基点は梁主筋との交点とする。フープは、一般部と同径、

　　　はスターラップの割付け基線を示し、第一スターラップは柱側面を基準に割り付ける。

大　梁

（*）ハンチの折曲げ基点には、一般部のスターラップと同径、同材質のものを2本重ねる。

単純梁

小　梁

大梁に取り付く両側の小梁に段差がある場合の定着方法は、大梁の場合に準ずる。

片持ち梁

連続梁

梁筋が引き通せない場合は、取り合い部材に定着する。

柱と取り合う場合、全数引き通せる場合においても、上端筋は2本以上を柱内定着とする。

柱に取り付く両側の大梁に段差（e）がある場合の定着方法は下図による。

先端小梁の終端部の主筋は、片持ち梁に水平定着とする。

先端小梁の連続端の主筋は、片持ち梁の先端を貫通する通し筋として良い。

上端筋の先端は下端筋位置まで折下げる。

柱内定着とする場合、梁主筋は柱の中心線を越えて曲げる。

特記無き場合、梁ハンチの傾斜は 1/4 とする。

8 - D13

梁せいが上表を超える場合、梁せい 300mm ごとに1段（2-D13）を加える。

打増し補強筋

軸方向の補強筋は下記の通りとする。

a＜70mm の場合 : 不要

腹筋端部は、梁の第一スターラップから 30mm 程度つきだしてスターラップに結束する。

70mm≦a≦200mm の場合 :  D16、鉄筋同士のあき P≦150mm

梁の打増し部分に取り合う梁、壁、スラブの鉄筋の定着長さは打増し部分を除いて算定する。

a＞200mm の場合 : 梁主筋と同径、鉄筋同士のあき P≦150mm

ただし、打増し部に耐力壁（耐震壁、土圧壁）が取付く場合で、壁筋がD19以上の場合は

壁筋と同径以上とする。

屋根スラブ

補強筋を上端筋の下側に配置する。

継手及び定着

柱への定着

梁への定着

幅止め筋は、縦横とも D10@1,000mm とする。

重ね継手長さは、耐力壁（耐震壁、土圧壁）はL1、その他はL2とし、定着長さはL2 とする。

スラブへの定着（非耐力壁）

壁の交差部及び端部

外側縦筋は基礎梁主筋の内側に納め、約1,000mmピッチごとに耐圧板上端もしくは基礎梁打継面

まで下げる。中間階では通し配筋とする。

主筋の継手位置は下図の　　　　内とする。

地下外壁の継手位置は下図の　　　　内とする。

地下外壁の継手及び定着

150＜H≦300mmの場合

出隅、入隅部分の補強

片持ちスラブ

出隅受け部補強筋はスラブ主筋と同径@100mmピッチとし、ダブル配筋とする。

出隅部補強筋はスラブ主筋と同径、同ピッチとし、ダブル配筋とする。

300mm＜H の場合 : 構造図の特記により

小梁を設ける。

70mm≦a1 , a2≦200mm の場合 :  D16、鉄筋同士のあき P≦200mm

a1 , a2＞200mm の場合 : 柱主筋と同径、鉄筋同士のあき P≦200mm

特記無き場合、梁主筋ののみ込み長さは柱せいの1/2倍以上とする。

a＜50mm の場合 : 不要

50mm≦a＜200mm の場合 : 縦筋は D10@200、横筋は D10@横筋と同ピッチ

200mm≦a の場合 : 縦筋、横筋とも壁筋と同径、同ピッチ

打増し補強筋

1.1.

2.

3.

3.

1.1.

2.

2.

4.

2.

3.

3.

イ ロ ハ

イ

イ

L
2

L
2

L
2

L
2

20d
20d

a
L
2

ba L
2

L2

P
P

b

a
L
2

P P

a
L
2

L2

P
P

b

PP

PP

ba

L2L2（耐力壁は L1）

L
2

L
2

L
2

L2 L2

L
2

/
4

/
4

/
2

20d

L2 L2

a

L2 L2

h

≧
5
0
0
m

m
か

つ
≦

1
,5

0
0
m

m

h
2

L
2

3
h
 /

4
h
 /

4
1

h
 /

2
 +

 1
5
d

1

h
 /

2
 +

 1
5
d

3

L
2

柱脚にのみ配筋する鉄筋 

e＞D/6

L
2

D
D

≧
5
0
0
m

m
か

つ
≦

1
,5

0
0
m

m

≧
1
5
d

≧
1
5
d

上階に連続しない鉄筋 

下階に連続しない鉄筋 

柱頭にのみ配筋する鉄筋 

≧
1
5
d

L
2

3

3
@

1
.5

・
p 2

@
1
.5

・
p 1

@
1
.5

・
p

@
p 3

@
p

@
p 1

2

e≦D/6

L
2

L2

150mm

≧
6d

≧6d

1
0
d（

片
面

）

5
d（

両
面

）

≧
6d

≧
6d

≧
6d

≧6d

≧40d

1
0
d（

片
面

）

5
d（

両
面

）

≧
6d

≧
6d

継手部

≧6d

≧40d

≧
6d

≧
8
d

柱

フープと同径、同ピッチ、同材質 

L2 a2

a1
L
2

≦300mm

≦
3
0
0
m

m

フープと同径、同ピッチ、同材質 

≦
3
0
0
m

m

≦300mm

aL2

軸方向補強筋 

（*）

末端部

≧
6d

≧
8
d

≧
8
d

≧
8
d

≧
6d

≧
6d

≧
6d ≧

6d
≧

6d ≧
6d

≧
6d

平　面 断　面

軸方向補強筋 

4
d

4dD =
 3
d～

2d

L1 75mm

L
1

75mm

 受け筋

 D13（　≦1,000）

 D16（　＞1,000）

 受け筋

 D13（　≦1,000）

 D16（　＞1,000）

 受け筋

 D13（　≦1,000）

 D16（　＞1,000）

L
1

L
1

先端補強筋

2-D13 

先端補強筋

2-D13 

L3

L3

先端補強筋

2-D13 

t
H

5H

 1-D13 L2  1-D13

L2

350mm

t
H

2
0
d

2
0
d

≧
5
0
0
m

m
か

つ
≦

1
,5

0
0
m

m

D D

15d 15d

15d

L
2

L1

D

（*）

 腹筋

30mm 30mm

小梁 

@p

e
＞

L
/
6

L

D

（*）
L2

L1L2

L
2

15d

 腹筋

≦@p

e
≦

L
/
6

一般階

最上階

15d

15d

B B

外　端 連続端 連続端

 腹筋
15d 15d

15d15d15d

B

≧B/2

15d

B

L
2

≧B/2

L
2

L
3

L
3

 下端筋

 捨て筋に結束する15d

 上端筋

イ断面

15d
≦100mm

15d
≦100mm

 片持梁筋折下げ

片持ち梁

先
端

小
梁

 片持梁筋折下げ

片持ち梁

先
端

小
梁

平　面

L
2

e＞100mm

e＞100mm

軸方向補強筋 

 軸方向補強筋 

 軸方向補強筋 

軸方向補強筋 

軸方向補強筋 

側部（ハ断面）

STPと同径、同ピッチ 

STPと同径、同ピッチ 

二方向

 軸方向補強筋 

 軸方向補強筋 

上部（ロ断面）

 STPと同径、同ピッチ

 STPと同径、同ピッチ

L3

L2

L3

L2
 受け筋 D13受け筋 D13 

受け筋 D13 

L3

L2

受け筋 D13 
L2

L2

5-D13 

 5-D10（l = 1,500mm）

 5-D10（l = 1,500mm）出　隅

 原則通し筋とする

 通し筋でも良い

D10  D10

D10 

スラブ

（シングル配筋）

スラブ

（シングル配筋）

D13 

D13 

D13 

スラブ

（ダブル配筋）

スラブ

（ダブル配筋）

壁

（シングル配筋）

壁

（シングル配筋）

D10@壁縦筋ピッチ 

D10@壁縦筋ピッチ 

D13 
D13 

スラブ

（ダブル配筋）

スラブ

（ダブル配筋）

壁

（ダブル配筋）

 D10

D13 

 開口補強筋 

（構造図による）

h
1

h
 /

4
2

h
 /

4
2

2
h
 /

2
h
 /

4
2

h
1

h
 /

4
h
 /

4
1

1
1

h
 /

2

h
2

L
2

L
2

（
外

側
）

（
内

側
）

最上階

一般階

 一般部のスターラップと

 同径のものを2本重ねる。 

 一般部のスターラップと

 同径のものを2本重ねる。 

e≦100mm

e≦100mm

H
t

b 
+
 2

t

b≧180mm かつ t 

L
2

b + t

 あき P≦150mm

 1-D13

 補強筋

梁 梁

 出隅受け部

出隅部

出隅受け部

 補強筋

 出隅受け部

 一般部配力筋

出隅部

1-D13 

1-D13 

 一般部配力筋

入隅部

下部（イ断面）

入　隅

≧1/2・C

≧1/2・C

4-開口補強筋

 2-開口補強筋

 1-開口補強筋  1-開口補強筋

 2-開口補強筋 2-開口補強筋

横筋と同径、同ピッチ 

 横筋と同径、同ピッチ

L
2

L
2

2
/
3
・
h
 +

1
5
d

2
2
/
3
・
h
 +

1
5
d

1

縦筋（垂直断面） 横筋（水平断面）

梁　幅 梁　幅

０/4

L
1

L2

L2

L2

L
2

L
2

０/4

C

30mm150mm 30mm

30mm

30mm

C

０/4

０/4

/2００/4

０/4/2００/4

０

０/4

/2０ ０/4０/4

０

０/4 ０/4０/6

０/6 ０/6

０/4０/4 /2０

０

L1

L
1

L2

L
3

L
3

L2

０

０/3 ０2 　/3

０

０/3 ０2 　/3

L1

L1

15d
15d

L2

L2
L2

L2

L2

L1

1,500m
m 1,

50
0m

m

L2

L2 かつ柱中心線を越える

L2

1
5
0
m

m

1
5
0
m

m

L2

L2 かつ柱中心線を越える

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L
2

150mm

L
2

L
2
 か

つ

梁
中

心
線

を
越

え
る０

０

０
０

０

/2 + L11

L3

補強筋の上端筋

補強筋の下端筋

/
2
 +

 L
1

1

L
3

補
強

筋
の

上
端

筋

補
強

筋
の

下
端

筋

≧1 2

2 2

/21

/
2

1

L
1

L1

1 1

・

（2）（1）

（3）

・

・

・

（4）

・

・

・

・

・

・

・

・・

（2）

（3）

（1）

・

・

（2）

（3）

・

・

・

（1）

・

（2）

（1）

・

（1） （2）

・

・

（1）

・

・

（2）

・

（3）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・・

（2）

（1）

（3）

・

（2）

・

・

（1）

（2）

・

（3）

（4）

・

・

（3） （4）

（1）

・

・

（1）

（2）

（3）

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

1/- (A1), 1/- (A3)

鉄筋コンクリート造標準図（２）

S-01-03



9 開口補強 11 雑配筋詳細

10 設備配管

孔の上下方向の位置の限度 d は下図の通りとする。

孔の左右方向の位置の限度は、柱及び直交ずる梁（小梁）面から原則として 1.2D 以上離す。

孔が並列する場合の中心間隔（水平距離）は、隣接する孔径の平均値の3倍以上とする。

補強要領

孔径は、梁せい D の 1/3 以下とする。孔が円形でない場合は、これの外接円とする。

避けて配筋できる場合は補強を省略できる。この場合、スラブ筋をずらしても良い。

単独の開口（孔径の3倍以上離れている場合も含む）で、鉄筋を緩やかに曲げることで開口を

開口部の最大径が 200mm 以下の場合

開口部の最大径が 700mm 以下の場合

複数の開口を連続して設けた場合、開口群を一つの開口と見なして補強筋を設置する。

シングルを上下筋の内側に配筋する。

柱・梁

梁貫通孔

ずらしても良い

梁に打込む場合は、事前に監理者の承諾を得ること。

壁

スラブ

上下スラブ筋の間に通す。

スラブ筋と平行に沿わせないこと。

ダブル配筋の場合、壁筋の内側に通す。

シングル配筋の場合、壁の中央に通す。

スラブ内に配管が集中する場合は、事前に監理者に報告の上、協議すること。

階　段

二辺固定スラブ階段 片持ちスラブ階段 一方向スラブ階段

配　筋
階段記号

厚　さ

D2（mm）

位　置

上端筋

下端筋

上端筋

下端筋

上端筋

下端筋

配　筋厚　さ

D2（mm）

配　筋
階段記号

D1（mm）

厚　さ

D2（mm） 主筋 A 主筋 B 配力筋 壁補強筋

柱への打込みは行わないこと。コンセント・ボックスなどを

設置する場合は柱断面を打増し、5 . 3 に従って補強筋を

配筋すること。

配筋できる場合は補強を省略できる。

開口部の最大径が 200mm 以下で、鉄筋を緩やかに曲げることにより開口部を避けて配筋できる

e≦200mm の場合、破線で示した補強筋は不要とする。

壁開口

補強筋の径、本数は構造図による。

補強筋は、原則として主筋の内側とする。

縦筋及び上下筋は、あばら筋の形に配筋する。

による補強を行う場合は監理者の承諾を得ること。

補強方法は、原則として下図の方法とする。これ以外の配筋要領とする場合、もしくは、既製品

補強要領

孔径が梁せいの 1/10 以下かつ150mm 未満のものは、補強を省略する事ができる。

R（mm）
斜め筋 縦　筋 横　筋

梁せい

D（mm）

上縦筋

下縦筋
記　号 箇所数

貫通孔径

な　し な　し
H1

H2
2-2-D13

2-2-D13

な　し

H3

H4

4-2-D13

4-2-D16
2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13

H5 4-2-D16

H6 4-2-D19

H7 4-2-D22

2-2-D13 2-2-D134-2-D13

凡　例

上下縦筋 : 3-2-D13 → 3本のスターラップ形状のD13を孔の上下に配置する

縦　筋 : 4-2-D13 → 4本のスターラップ形状のD13を孔の両側に配置する

斜め筋 : 4-2-D22 → 4本のD22を2面に配置する

スラブ開口

開口の範囲

スラブの開口可能範囲は、原則として下図の　　　　以外の部分とする。

施工時に一時的に設ける開口（ダメ穴）は、原則として設けないこととするが、やむを得ず

設ける場合は下図に準じて配置の計画をし、監理者の承諾を得ること。

置きスラブと基礎梁の接合（シアコネクター）

土間スラブの補強

コンクリート・ブロック受け

水平、垂直とも同様とする。

基礎スラブピット

階段記号

機械基礎

釜場記号
位　置

B（mm） D（mm） H（mm） t（mm）

大きさ スラブ厚

軸 通　り

パラペット

手すり

A 形

H（mm）

大きさ

B 形

位　置
形　状

B（mm）軸 通　り
基礎記号

D , L（mm）

開口によって切られる鉄筋と同量の鉄筋で周囲を補強し、隅角部に斜め方向に 2-D10

耐震スリット（完全絶縁型）

貫通孔の径、位置、配置 スリットの位置は構造図の特記による。

D1（mm）

250外部階段

主筋 A 主筋 B 配力筋

250
7-D137-D13

7-D137-D13

D10@200(D)

D10@200(D)

D1（mm）

150

主筋 A 主筋 B 配力筋 壁補強筋

200内部階段 6-D13(D) D10@200(D) －1-D13

（壁）

（スラブ）

（梁）

発泡ポリエチレン 

（t=20 敷込み）

 鉄筋養生カバー 

（発泡樹脂材） 

（壁）

発泡ポリエチレン 

鉄筋養生カバー 

（発泡樹脂材） 

 振止め鉄筋

 D16 @400（l=400）

 振止め鉄筋 

 D16 @400（l=600）

（柱）又は（壁）

 セラミック耐火材

 又はロックウール

 セラミック耐火材

 又はロックウール

1.

1.

3.

2.

2.

3.

1.

2.

5.

3.

4.

8.

9.

6.

7.
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 切り取られたスラブ筋と同量以上

 斜め筋 D13 かつスラブ筋以上

緩やかに曲げる 

斜め筋 2-D13 

 梁貫通孔可能範囲

≧3cm

3cm 以上あける

3cm 以上あける

 下縦筋

縦　筋 

斜め筋  斜め筋

縦　筋 

 横　筋

 横　筋

 上縦筋

≧3cm

梁主筋 

 打増し部

 スラブ配筋

 スラブ筋と同径、同ピッチ  スラブ筋と同径、同ピッチ

 土間スラブ筋と同径、同ピッチ

 1-D13 土間スラブ配筋

 1-D13

 打増し部

 打増し部

 2-D16

 打増し部

 コンクリート・ブロック

 D10@200

1-D13 

 コンクリート・ブロック

 D10@200

1-D10 

スラブ筋と同径、同ピッチ  スラブ筋と同径、同ピッチ

 2-D13

2-D13 
 1-D13

 金属手すり

 1-D13

2-D13 

 2-D13  2-D13

 2-D13D10@150 

 D10@150

 2-D13

 D10@150

 4-D13

2-D13 

 2-D13

 2-D13

 1-D13

 D13@200

 D10@200

 D10@200

 D13@200 D10@200

D10@200 

D10@200  2-D13
1-D10 

 2-D13

 1-D13

 D13@200

 2-D13

土間スラブ 

 主筋 B（上端筋）

 主筋 A（上端筋）

 配力筋

主筋 A（下端筋） 
 稲妻筋 D10@200

 段鼻筋 1-D10

主筋 B（下端筋） 

配力筋 1-D10 

D10@200 

 稲妻筋 D10@200  壁補強筋

 配力筋

壁補強筋の範囲

 主筋 B

1-D10 

 稲妻筋 D10@200  壁補強筋

 配力筋

主筋 A 

壁補強筋の範囲

D10@200 

主筋 B 

 主筋 B  主筋 B

 主筋 B  1-D10
 D10@200 D10@200

 主筋 B

主筋 A 

1-D13 1-D13 

水平スリット

鉛直スリット
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Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

1/- (A1), 1/- (A3)

鉄筋コンクリート造標準図（３）

S-01-04



7 木工事

筋交いが 

取り付く柱の 

近接下部 

（基礎）

（土台）

面材による耐力壁の 

両端柱の近接下部 

 男木

女木 女木 

垂木 

転び止め 

女木 

 男木

 女木

 片持ち梁

軒桁 

 扇ほぞ差し

短冊金物 

 母屋

 小屋束

小屋梁 

 かね折り金物

根太掘り 
 ひねり金物

ボルト M12

各工程の施工終了後はすみやかに施工記録を作成して監理者に提出すること。

一般事項

工事に先立ち、必要な製作図と共に施工要領書を作成して監理者の承諾を受けること。

木質材料

既製金物及び接合具は以下のいずれかを使用する。

（Sマーク金物）を使用する場合は、監理者の承諾を得ること。

(財)日本住宅・木材技術センター「軸組工法用金物規格」による Zマーク金物

材長

直角度

材長

集成材、構造用単板積層材

防錆処置として溶融亜鉛メッキを施す。

断面寸法

その他の金物

既製金物

アンカーボルト

材質

JIS G 3101 等を準用すること。

材質

JIS G 3101 に適合すること。

加工寸法は以下を標準とする。

構造用製材

確認・検査項目

施工図（プレカット図を含む）

材料規格証明書

立会い検査 アンカーボルト施工時検査

接合部金物施工時検査

建方検査（軸組、耐力壁等の施工完了時）

地組み時検査

建方計画書

輸送計画書

製作、加工
1箇所の釘の本数は2本以上とする。

釘に錆が生じる恐れがある場合は、適切な防錆処理を施す。

自動釘打ち機を使用する場合は、面材に釘がめり込まないようにする。

構造用面材を耐力壁とする場合の釘打ち方法は、昭和56年建設省告示第1100号による。

構造耐力上主要な部分において、釘を引抜き方向に抵抗させない。

小口面に打たれた釘は、引抜き方向に抵抗させることはできない。

短辺

長辺

接合具の先孔径、深さ

金物

の打設を行う。

アンカーボルトは二重ナットとする。

表面仕上げの程度は要求に応じた仕様とする。

面取りの程度は要求に応じた仕様とする。

埋込み位置および埋込み長さは下記による。

埋込み長さ

ボルト孔径

ボルト孔芯距離

幅、長さ

芯出しは、型板を用いて基準墨に正しく合わせ適切な機器等で正確に行う。

アンカーボルトの設置

建方

ドリフトピン

コーチボルト

建物の倒れ

建物の湾曲

横架材の水平度

柱据付け面の高さ及び位置

高さのずれ

通り芯からのずれ

階高

土台継手、及び

仕口の上木端部

ボルト

木ネジ

小口面に打たれた木ネジは、引抜き方向に抵抗させることはできない。

座金のめり込みの程度及びねじ山の出を、目視により確認する。

チェックし、緩んだものについては再度締直しを行うこと。

構造耐力上主要な部分において、木ネジを引抜き方向に抵抗させない。

先孔にレンチなどで回しながら挿入し、ハンマーなどで打ち込んではならない。

構造耐力上主要な部分において、コーチボルトを引抜き方向に抵抗させない。

コーチボルト（ラグスクリュー）接合

ドリフトピン接合

先孔に密着させる。

ものについては再度締め直しを行う。

ボルト接合

確認する。

横架材同士の仕口

そうでない場合は男木のせいの2/3程度の顎をかける。

男木の梁せいが女木の2/3以下か仕口直下に柱がある場合は大入れとしてよいが、

A. 曲げ応力や引張力を負担しない継手 → 腰掛け蟻継ぎ、腰掛け鎌継ぎ

書類確認

適用箇所は特記による。

Z、Cマーク表示金物もしくは同等認定品、性能認定品を用いる。

B. 梁受け金物

羽子板ボルト等を併用すること。

構造図に記載の柱頭・柱脚接合部金物を併用する。

A. 柱の上下端部 : 短ほぞ差し、長ほぞ差し込み栓止め

C. 渡り腮掛け

羽子板ボルト等を併用すること。

C. 通し柱と胴差し

小胴付きほぞ差し、傾ぎ大入れほぞ差し、梁受け金物のいずれかとする。

鉛直材と横架材の仕口

対応策を協議する。

軸組構法接合部の標準仕様

横架材の継手

釘は材の繊維に対して乱に打ち、割れを生じないように間隔を大きくとる。

釘の長さは、原則として材厚の2.5倍以上とする。

木ネジ接合

ねじ込みには適切な道具を使用し、ハンマーなどで打ち込まないこと。

径、本数は構造図による。

片持ち梁とする場合には、レベル差を設けて渡り腮掛けとする。

A. （大入れ）蟻掛け

接合

釘接合

B. 曲げ応力や引張力を負担する継手 → 追掛け大栓、金輪、尻挟み継ぎ

（ただし、柱勝ちの場合は落とし蟻）とする。

B. 土台の出隅入隅部

構造図に記載の柱脚接合部金物を併用する。

D. 小屋束の上下端部

短ほぞ差しまたは長ほぞ差し込み栓止めとする。

短ほぞ差しの場合、かすがい2本、ひら金物、山形プレートのいずれかで補強する。

梁受け金物以外の場合は、短冊金物もしくはかね折り金物等を併用すること。

E. 間柱と横架材

上部、下部とも深さ3（mm）程度大入れ + N75釘2本斜め打ち

上部ほぞ差し、下部突き付け + N75釘2本斜め打ち

上部大れ + N75釘2本斜め打ち、下部突き付け + N75釘2本斜め打ち

筋交い端部

火打ち、方杖

角材を用いる場合、端部は傾ぎ大入れほぞ差し + ボルト締めとする。

Zマーク鋼製火打ちまたは同等認定品としてもよい。

平成12年建設省告示第1460号の例示仕様または同等認定品とする。

ずれの許容値は±3.0（mm）とする。

埋込み間隔は 2.7（m）以内（3階建ての場合は 2.0（m）以内）とする。

落とし込み根太 : 大入れ、根太掛け + 斜め釘、根太受け金物

転ばし根太（根太が正角断面の場合）: 横架材に脳天釘止め

半欠き根太 : 横架材に大入れ腮掛け＋斜め釘

転ばし根太（根太が縦長角断面の場合）: 斜め釘2本 + 転び止め

垂木 : 横架材に垂木道を掘り、転ばし根太と同様に止める。

垂木には、風の負圧に対する補強としてひねり金物等を取り付ける。

D. 根太、垂木と横架材

建方の精度基準は下記による。建方精度に不具合が生じた場合、速やかに監理者に報告して

土台の孔空けは、コンクリート打設後にボルトの通り芯からのずれを計測してから行う。

埋込み位置は構造図による。特記無き場合、耐力壁および土台の継手、仕口以外での

アンカーボルトは鉄筋等を用いて組み立て、適切な補助材で型枠等に固定してコンクリート

(財)日本住宅・木材技術センター「3階建て木造住宅用金物規格」による Z、Cマーク金物

上記金物と同等以上の性能を有する同等認定金物（Dマーク金物）又は、性能認定金物

締付けに先立ち、ボルトの長さ・材質・呼び径・座金等が施工箇所に適したものであることを

ボルト接合部付近に節・目切れなどの欠点がある場合は、ボルト本数を適切に増加する。

ボルトの締付けは座金が部材へめり込む程度とし、めり込み音が発生した時点で終了する。

締付けを完了した引張ボルトは、ねじ部がナットから2山以上突き出ていることを確認する。

一度締め付けたボルトについても、工事期間中の木材の乾燥収縮等によるボルトの緩みを

コーチボルトの配置間隔、縁距離、端距離、使用する座金は同じ胴部径のボルトに準ずる。

一度締め付けた併用ボルトについても、木材の収縮によるボルトの緩みをチェックし、緩んだ

ボルトやコーチボルトを併用し、ドリフトピンの変形にともなう部材の開きを防止する。

土台同士は襟輪小根ほぞ差しまたは寄せほぞ差し、柱脚部は扇ほぞ差し又は寄せほぞ差し

金物工法

採用工法　：

採用部位　：

金物の取付は、それぞれの仕様に基づき工場加工 及び現場加工を行う。

の仕様に基づき、接合両材の間が密着するように締め付ける。

接着接合

接合部の耐力は、使用材料および使用方法に適した接着性能の試験を行い確認する。

その他の方法による接合

使用材料および使用方法は特記に、監理者の承諾を得る。

耐久性（防腐・防蟻・耐候処理）

既製金物の接合

接着剤を用いた接合を行う手順は、接着剤製造業者の推奨する接着仕様に従うとし、実験に

羽子板ボルト、ひら金物、短冊金物、かね折り金物および箱金物などの取付けは、それぞれ

よって接合部に要求される耐力と耐久性が立証された場合、その作業条件を標準とする。

3 種 ]2 種

K3 K4 ]

工場処理（現場の加工、切断、穿孔箇所等は、現場処理に準じる）

現場処理（給排水用塩化ビニル管に接する部分は、管を保護する）

JAS保存処理剤

AQ認証材保存処理剤 1 種

K2

日本しろあり対策協会または日本木材保存協会の認定品とする。

高耐久材の使用（製材の心材、心持ち材または集成材とする）

処理剤

効力を有するものとする。

防蟻薬剤による処理と同等以上の対策

日本しろあり対策協会または日本木材保存協会認定品、あるいはこれと同等以上の

処理方法 塗布 吹付け 浸漬 ]

防蟻薬剤による処理

防蟻処理の省略（北海道、東北地方、北陸地方）

土壌処理は下記のいずれかによる。

対策方法

構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、

木材の防腐・防蟻処理は下記のいずれかによる。

有効な防腐・防蟻処理を講ずる。

木材・接合金物等の製作にあたり製作要領書を作成して監理者の承諾を受けること。

全ネジ六角ボルトは JIS B 1180 に適合すること。

有効径六角ボルトは JIS B 1180 に適合すること。

木ネジ

ボルト・ナット

JIS G 3507 に適合すること。

ドリフトピン

材質

座金

ボルトに使用する座金は原則として丸座金とし、寸法は下記による

呼び径六角ボルトは JIS B 1180 に適合すること。

JIS G 3131 に適合すること。

材質

皿木ネジ））に適合すること。

コーチボルト（ラグスクリュー）

ボルト

直　径

厚　さ

直　径

厚　さ

引張

ボルト

せん断

ボルト

M24M20M16

3.2

M12

6.0

70

40

4.5

3.2

M10

60

35

M8

4.5

45

3.2

30

9.0

90

4.5 6.06.0

9.0 13.0

120 140

60 70 80

JIS B 1112（十文字孔付き木ネジ）もしくは JIS B 1135（十文字孔付き木ネジ（皿木ネジ、丸

杉、カラマツについては「災害時における相互応援に関する協定」を締結している

樹種及び産地

ホルムアルデヒド放散等級

強度等級

釘

平成15年日本農林規格233号「合板の日本農林規格」に準ずること。

構造用合板

種類 N 釘

CN 釘

ZN 釘

ZS 釘

材質

JIS A 5508 に適合すること。

接合材料

接着等級

JAS品質検査記録証明書を提出すること。

構造用集成材、構造用単板積層材の種類、強度、区分等は下表による。

ホルムアルデヒド放散等級

平成15年日本農林規格235号「構造用集成材の日本農林規格」、同236号「単板積層材の

日本農林規格」に準ずること。

以上とする。ラミナの乾燥は高温高湿脱脂乾燥方式とし、含水率 15（%）以下とする。

ラミナは、全数グレーディングマシーン（MGFS）による機械的等級区分されたラミナ材（MSR

材）を使用する。また、ラミナの縦継ぎは垂直フィンガージョイントとし、フィンガー長さ18（mm）

樹　種 使用箇所等級区分 等　級 材面品質

構造用集成材、構造用単板積層材

2 種同一等級構成集成材 E75-F270 柱

対称異等級構成集成材 2 種E105-F300 梁

材の曲がりについては、下記にかかわらず目視等級1級相当とする。

含水率は平均含水率とし、15（%）以下（D15）とすること。

構造用製材の種類、強度、区分等は下表による。

乾燥の際背割りを行う。見えがかり部、相欠き部材、構造用合板の釘接合面には行わない。

樹　種 等級区分 種　別 等　級 使用箇所

ヒノキ 機械区分等級 E 90 以上－ 土台

無等級 － － 垂木ベイマツ

機械区分等級 － E 70 以上 柱

平成13年日本農林規格1596号「針葉樹の構造用製材の日本農林規格」に準ずること。

構造用製材

次の産地を材を使用すること。

スギ
（山形県白鷹町）

スギ
（山形県白鷹町）

カラマツ
（長野県須坂市）

スギ

カラマツ

樹種 産地

山形県白鷹町

長野県須坂市

使用箇所

構造材

構造材

1.

2.

4.

5.

8.

6.

7.

3.

200（mm）以内200（mm）以内
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直角との歪み ±1/100 以下

在来軸組工法の継手・仕口の場合 : ±1.5（mm）以下

ボルト接合の場合 : ±5.0（mm）以下

±5.0（mm）以下

±1.5（mm）以下

SS400 同等以上

SS400 同等以上

±1.5（mm）以下

±1.5（%）かつ±5.0（mm）以下

M12 ; 250（mm）以上、M16 : 360（mm）以上

±1.0（mm）以下

±1.0（mm）以下

±1.0（mm）以下

d±0（mm）

応じて 40～75（%）とする。深さはネジ部と同寸とする。

e≦H/2,500 + 10（mm）かつ e≦50（mm）

e≦H/2,500（mm）かつ e≦25（mm）

e≦L/700 + 5（mm）かつ e≦15（mm）

±3.0（mm）以下

基準高さから±3.0（mm）以下

±5.0（mm）以下

M12 以下 : d±1.5（mm）以下

M16 以上 : d±2.0（mm）以下

針葉樹の場合、主材 : 0.6d、側材 : 0.8d

広葉樹の場合、主材 : 0.8d、側材 : 1.0d

2段空けを原則とする。胴部の先行孔は同寸、ネジ部は部材の樹種に

テックワンP3 またはその同等品

柱頭柱脚金物部分 および、柱梁接合部

[

[

[

防湿コンクリート（土間スラブ）

SS400

SWRCH10R

F☆☆☆☆

2級 B-C

特類（屋外等、常時湿潤状態にある場所）、Ⅰ類（その他）

耐力壁、準耐力壁、床板、屋根板

Cマーク、Zマーク金物

Zマーク金物

鉄（亜鉛メッキ処理したもの）またはステンレス

F☆☆☆☆
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台持ち継ぎ

追掛け大栓継ぎ 尻挟み継ぎ金輪継ぎ

渡り顎掛け

梁受け金物の一例

蟻掛け（羽子板ボルトを併用） 大入れ蟻掛け

半欠き根太 垂木の納まり

腰掛け蟻継ぎ 腰掛け鎌継ぎ 長ほぞ差し込み栓止め短ほぞ差し

寄せほぞ差し 落とし蟻襟輪小根ほぞ差し

小胴付きほぞ差し傾ぎ大入れほぞ差し

筋交いプレート 傾ぎ大入れほぞ差し

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

1/- (A1), 1/- (A3)
S-01-05

木造仕様書（１）



符　号

名　称

耐　力

詳　細

符　号

名　称

耐　力

詳　細

符　号

名　称

耐　力

詳　細

羽子板ボルト 

SB・F2 , SB・E2 

六角ボルト 1- M12 

六角ボルト 

1-M12 

六角ボルト 

1-M12 

六角ボルト 1-M12 

六角ボルト 1-M12 

 両引きボルト M12

40

短冊金物 S（釘なし） 

六角ボルト 2- M12 

 ひら金物（SM-40）

 太め釘 ZN65×12本

 2材の接合面が釘孔間隔の 

 中心となるように取り付ける。 

背割りがある場合、

上下逆に用いる。

中心線と木材の接合

面を一致させる。

太め釘ZN90は材が

割れやすいため、

施工時には下孔を

空けておく。

かど金物 VP 

太め釘 ZN90×8 

かど金物 CP・T 

太め釘 ZN65×10 

横架材の上下管柱の接合金物が「は」で、横架材のせい

（D）が120mm以下の場合、ひら金物（SM-40）で上下の

管柱を緊結する。

40

六角ボルト 

1-M12 

羽子板ボルト 

SB・F , SB・E 

六角ボルト 1- M12 

スクリュー釘 ZS50×1 

短冊金物 S（釘あり）

六角ボルト 2- M12 

スクリュー釘 ZS50×2 

六角ボルト 

1-M12 

六角ボルト 1-M12 

六角ボルト 1-M12 

 両引きボルト M12

引寄せ金物 HD-B10 

六角ボルト 2-M12 

座金付きボルト M16W 

（*）
アンカーボルト 1-M16 

六角ボルト 3-M12 

引寄せ金物 HD-B15 

アンカーボルト 1-M16 アンカーボルト 1-M16 

六角ボルト 5-M12 
六角ボルト 4-M12 

引寄せ金物 HD-B20 引寄せ金物 HD-B25 
□ 引寄せ金物が正対する場合

接合具を共有するように、

高さを揃える。

接合具が干渉しないように、

高さを 45mm ずらせる。

 胴差し

 根太

大入れ落としこみ 

または根太受け金物 

床梁 

 際根太

 胴差し

 根太

床梁 

受け材 

 構造用合板

 （千鳥ばり）

 偶角部では構造用合板の

 コーナーを欠いて釘打ちする柱 

胴差し 

 20以上（釘から構造用合板の端部はしあき）  継目下受材

根
太

 はり

 引寄せ金物が取り付く場合、両面貼りの

 壁に平行する方向に取り付けると良い。

 構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）構造用面材（有効面材）

半柱を取り付ける 

 引寄せ金物が取り付く場合、

 長い六角ボルトを使用する。

 構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）構造用面材（有効面材）

 引寄せ金物が取り付く場合、

 平行する壁面を優先する。

半柱を取り付ける 

構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）

 構造用面材（有効面材）

半柱を取り付ける 

 引寄せ金物が取り付く場合、

 長い六角ボルトを使用する。

構造用面材 

（有効面材） 

 レベル調整用の構造用面材

 N50釘 @ 300（mm）で固定

半柱を取り付ける 

構造用面材 

（有効面材） 

 柱頭・柱脚金物を取り付ける場合の

 施工方法

 構造用面材

 継目受材 : 90×90（mm）以上

 仕口 : 突きつけの上N90釘2本斜め留め

 継目受材 : 90×90（mm）以上

 仕口 : 突きつけの上N90釘2本斜め留め

（梁、胴差し）

ク
リ
ア

ラ
ン

ス

3
（
m
m
）
程

度

ク
リ
ア

ラ
ン

ス

6
（
m
m
）

以
上

（梁、胴差し）

 枠受け材 : 幅45（mm）以上

ク
リ
ア

ラ
ン
ス

3
（
m
m
）
程
度

 継目受材 : 90×90（mm）以上

 仕口 : 突きつけの上N90釘2本斜め留め

 間柱 : 45×90（mm）以上

 継目受材 : 90×90（mm）以上

 仕口 : 突きつけの上N90釘2本斜め留め

 構造用面材

 間柱 : 45×90（mm）以上

面材切り欠き 

N50 釘増し打ち 

N50 釘増し打ち 

 耐力壁 構造用面材受け材 90×45（mm）

 片面貼り : N90釘 @ 300（mm）で固定

 両面貼り : N90釘 @ 150（mm）で固定

 耐力壁構造用面材 受け材 90×45（mm）

 片面貼り : N90釘 @ 300（mm）で固定

 両面貼り : N90釘 @ 150（mm）で固定

 床面構造用合板 受け材 45×90（mm）

 N90釘 @ 300（mm）で固定

母屋

 はり

 柱

耐力壁の構造用面材は、 

はり及び受け材に打ち付ける。 

受け材 

幅 60（mm） 

（*）アンカーボルト 1-M16 で基礎と緊結しても良い。

六角ボルト 2-M12

太め釘 ZN90×10

六角ボルト 2-M12

六角ボルト 3-M12

太め釘 ZN90×16

六角ボルト 3-M12

□ HD-B10（幅広ボルト）

□ HD-N10（幅広釘）

□ S-HD10（細身ボルト）

□ HD-B15（幅広ボルト）

□ HD-N15（幅広釘）

□ S-HD15（細身ボルト）

図はHD-Bタイプを示すが、以下のいずれを使用しても良い。

接合具は下記の通りとする。

図はHD-Bタイプを示すが、以下のいずれを使用しても良い。

接合具は下記の通りとする。

六角ボルト 4-M12

太め釘 ZN90×20

六角ボルト 4-M12

六角ボルト 5-M12

太め釘 ZN90×26

六角ボルト 5-M12

□ HD-B20（幅広ボルト）

□ HD-N20（幅広釘）

□ S-HD20（細身ボルト）

□ HD-B25（幅広ボルト）

□ HD-N25（幅広釘）

□ S-HD25（細身ボルト）

□ 引寄せ金物が直交する場合

SB・F SB・E 

SB・F2 SB・E2 

図はHD-Bタイプを示すが、以下のいずれを使用しても良い。

接合具は下記の通りとする。

図はHD-Bタイプを示すが、以下のいずれを使用しても良い。

接合具は下記の通りとする。

胴差しのせいが大きく施工が困難な場合は、両引き羽子

板ボルト（Zマーク表示金物同等認定品）を使用する。

F（フラット）タイプで、ボルト孔が材に近接して施工性が

悪い場合や角座金が部材に干渉する場合は、E（腰高）

タイプとする。

柱の小口からM12の孔芯までの距離が90mm以上となる

ものを使用する。

胴差しのせいが大きく施工が困難な場合、もしくは、

構造用面材にボルト頭が干渉する場合は、両引き羽子板

ボルト（Zマーク表示金物同等認定品）を使用する。

胴差しのせいが大きく施工が困難な場合は、両引き羽子

板ボルト（Zマーク表示金物同等認定品）を使用する。

F2（フラット）タイプで、ボルト孔が材に近接して施工性が

悪い場合や角座金が部材に干渉する場合は、E2（腰高）

タイプとする。

柱の小口からM12の孔芯までの距離が90mm以上となる

ものを使用する。

胴差しのせいが大きく施工が困難な場合、もしくは、

構造用面材にボルト頭が干渉する場合は、両引き羽子板

ボルト（Zマーク表示金物同等認定品）を使用する。

大入れ、それぞれ M12ボルト締めとし、両面をひら金物釘打ちとする。

を通す。

釘両面打ちとする。

見付け平使いとする。

構造用面材

ハードボード

硬質木片セメント板

プラスターボード

シージングボード

耐力壁の施工方法

断面寸法は 15×90（mm）以上とし、構造図による。

木製筋交い

鉄筋筋交い

直径9（mm）以上とする。

Z、Cマーク同等認定品を使用すること。

使用箇所は構造図による。

床下地板に構造用面材を用いて、火打ち梁を省略した剛床とする場合に適用する。

は構造図による。

図による。

床下地板の大きさは 3'×6'版とし、こま切れしたものは使用しない。

構造用合板

構造用面材

パーティクルボード

構造用パネル

構造用合板

構造用面材

構造用面材

もしくは下端に取り付ける場合は渡り腮掛けとし、六角ボルト締めとする。

断面寸法は 90×90（mm）以上とする。

鋼製火打ち梁

床面、屋根面の施工方法

木製火打ち梁

GNF40、GNC40

SN40

釘の種類

N50、CN50

150（mm）

100（mm）

間　隔

12（mm）

12（mm）

12（mm）

5（mm）

12（mm）

－

JIS A 5905

JIS A 5404

JIS A 5905

JIS A 6901

最小厚さ

間　隔釘の種類最小厚さ

JAS 233

JAS 238

JIS A 5908

材料規格

JAS 233

材料規格

種類に応じて下表の通りとする。

種類に応じて下表の通りとする。

大引、床束による床組み

斜め打ちとする。

いずれもN75釘2本斜め打ちとする。

大引きと土台の仕口は、大入れ蟻掛け、腰掛け、または乗せ掛けとし、いずれもN75釘2本

床束の断面寸法は、90×90（mm）を標準とする。

大引きと柱の仕口は、添木を柱に取り付けたのち乗せ掛けとするか、柱に大入れとする。

床束と大引きの仕口は、突き付けにしてN75釘を斜め打ちの上、かすがい打ちとする。

プラスチックまたは鋼製束とする場合は、特記による。

床束の下部は、束石に突き付けとし、根がらみ貫を添え付け釘打ちとする。

に

短冊金物（釘なし）羽子板ボルト（釘なし）

7.5（kN）

は

かど金物（V字型金物、山形金物）

5.88（kN）5.07（kN）

ほ

短冊金物（釘あり）羽子板ボルト（釘あり）

8.5（kN） 10.0（kN） 15.0（kN）

とへ

15kN 引寄せ金物10kN 引寄せ金物

るぬりち

20kN 引寄せ金物 x 215kN 引寄せ金物 x 225kN 引寄せ金物20kN 引寄せ金物

かど金物（T字型金物）

40.0（kN）30.0（kN）25.0（kN）20.0（kN）

隅角部では柱があるため構造用合板のコーナー部を欠いて釘打ちする。

用いて床梁、胴差に留めつける。

構造用面材は、はり、胴差しに20（mm）以上乗せて釘を平打ちして直貼りする。

根太間隔は300（mm）以下とする。

はり、胴差しに直交する根太は渡り腮掛けとし、N75釘2本を斜め打ちとする。

はり、胴差しの際に、際根太または根太と同寸以上の受け材をN90釘を間隔250（mm）

で千鳥に平打ちして添えつける。

構造用面材は、際根太または受け材に20（mm）以上乗せて釘を平打ちして四周辺を

固定する。

根太間隔は500（mm）以下とする。

B. 根太とはり、胴差しの上端高さが異なる場合

A. 根太とはり、胴差しの上端高さが同じ場合

継ぎとし、継目下に断面寸法45×45（mm）以上の受け材を設ける。

C. 根太を用いず直接、はり、胴差しに留め付ける場合

床下地板は構造用合板 24（mm）以上を使用する。

はりまたは胴差しへN75釘を間隔150（mm）以下で平打ちし、四周辺を固定する。

外壁隅角部で、一方が両面貼り、他方が片面貼りの場合

外壁隅角部で、二方向とも両面貼りの場合

外壁T字部で、二方向とも両面貼りの場合

壁面を優先する場合

耐力壁および床面の納まり

面材貼り耐力壁交差部の納まり（平面）

 構造用面材

 （有効面材）

床面を優先する場合

面材貼り耐力壁と床面の納まり

 構造用面材

 （有効面材）

筋交い端部の接合は、平成12年建設省告示第1460号例示仕様または同等認定品とする。

筋交い端部の接合は、平成12年建設省告示第1460号例示仕様または同等認定品とする。

間柱および胴縁の断面寸法は、45×90（mm）以上とする。

構造用面材の継手は突きつけ継ぎとし、継目下に90×90（mm）以上の受け材を設ける。 

継目のクリアランス幅は3（mm）程度とする。

大壁仕様

以上のクリアランスを設ける。

真壁仕様

幅45（mm）以上の枠受材を、N90釘もしくはコーススレッドビス（L= 120mm）を用いて

釘打ち間隔 300（mm）で柱、梁、胴差し等に固定する。

 屋根面構造用面材

面材貼り耐力壁と屋根面の納まり（母屋とはりの上端高さが異なる場合）

柱頭・柱脚接合部金物（平成12年建設省告示第1460号表3に対応）

12（mm）

パーティクルボード 15（mm）JIS A 5908

構造用パネル JAS 238

12（mm）
N50、CN50

CN75

大引きの断面寸法は、105×105（mm）を標準とする。

筋交いが間柱と取合う部分は、間柱を筋交いの厚さだけ欠き取るか、間柱を分割して筋交い

幅が 90（mm）未満のたすき掛け交差部は、筋交い同士をずらして双方を通し、交差部にN75

幅が 90（mm）以上のたすき掛け交差部は、筋交いの一方を通して他方は筋交い当たり傾ぎ

面材貼り耐力壁に使用する構造用面材の種類は下表のいずれかとし、使用箇所および厚さ

構造用面材は、釘で構造部材に確実に留め付ける。釘打ち間隔および釘の種類は面材の

構造用面材は 3'×9'版縦貼りを基本とする。3'×6'版を使用する場合は、縦、横貼りとする。

上下階で同位置に構造用面材の耐力壁を設ける場合、面材同士に胴差し部分で6（mm）

構造用合板の長手方向を根太と直交させ、かつ、千鳥ばりとする。継手は根太上で突きつけ

柱と床ばり・胴差し同士もしくははりと胴差しの仕口は、金物、ボルトにより緊結補強する。

根太は床梁、胴差に大入れ落しこみ 2N75 釘斜め打ちとするか、又は根太受け金物等を

床下地板に使用する構造用面材の種類は下表のいずれかとし、使用箇所および厚さは構造

構造用面材は、釘で構造部材に確実に留め付ける。釘打ち間隔および釘の種類は面材の

はり、胴差し、桁等との仕口は傾ぎ大入れとし、六角ボルト締めとする。ただし、横架材の上端

75,150（mm）

75,150（mm）

75,150（mm）24,28（mm）

9. 10. 12.
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Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

1/- (A1), 1/- (A3)
S-01-06

木造仕様書（２）



 : GL -1,450mm

●スラブ天端レベルは以下による。

●杭頭レベルは以下による。

●設計GL = 標高16.40m

　※特記なきスラブ天端レベルは GL -950mm とする。

●フーチング底レベルは以下による。

 : GL -1,700mm

 : GL -1,500mm

　※特記なきフーチング底レベルは GL -1,550mm とする。

 : GL -2,050mm

 : GL -1,850mm

　※特記なき杭頭レベルは GL -1,350mm とする。
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Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1/100 (A1), 1/200 (A3)
S-02-01

伏図（１）
図面番号図面名称



　※特記なき基礎梁天端レベルは GL +150mm とする。

●▲は 耐震スリット を示す。

 : GL -250mm

 : GL -450mm

 : GL -250mm ～ -400mm

●立上り天端レベルは以下による。

　※特記なき立上り天端レベルは GL +1,550mm とする。

 : GL +1,035mm ～ +1,550mm

 : GL +2,300mm ～ +2,730mm

 : GL +2,450mm

 : GL -450mm

●スラブ天端レベルは以下による。

　※特記なきスラブ天端レベルは GL +150mm とする。

 : GL +150mm ～ +4,050mm

●基礎梁天端レベルは以下による。

釜場：深さ500mm

F
G
6

FG5

FG5

FG5

F
G5

F
G
5

F
G5

FG
5

FG
5

FG
5

FG5FG5

FG5

FG5

FG
5

FG5

F
G
5

F
G
5

FG5

F
G
5

FG5

FG5

FG3

F
G
3

F
G
3

FG3FG3

F
G
3

FG3 FG3

FG3FG3

F
G
3

F
G
3

F
G
3

F
G
3

F
G
3

F
G
3

FG3 FG3

F
G
3

F
G
3

FG3

FG3 FG3

F
G
3

F
G
3

F
G
3

F
G
3

FG3

F
G
3

FG3

F
G
2

FG2 FG2

F
G
2

FG2FG2

FG3

F
G
5
a

F
G
3

F
G
5

(
G
L
-
4
0
0
m
m
)

FG5(GL-250～-400mm)

F
G
3

F
G
3
b

F
G
3
c

F
G
3

F
G
3

F
G
3

FG3

F
G
3

FG3a

F
G
3

F
G
3

FG3

F
G
1

F
G
1

FG3c

FG3

FG3a

F
G
1

F
G
1

F
G
3

F
G
3

F
G
3

FG1

FG1

FG3 FG3

FG3

FG3

FG5

(GL-400mm)

FG3FG3

FG6aFG6a

FG3FG3

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

F
S
2

←
→

F
S
2

←
→

F
S
2

←
→

S1
←→

S1
←→

S1
←→

S1
←→

S1
←→

F
S
2

←
→

C
S
2

←
→

C
S
2

←
→

F
S
2

←
→

F
S
2

←
→

FS2
←→

S1
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

FS2
←→

W20

W
2
0

W
3
5

W
3
5

W
3
5

W
3
5

W20

W20

W
2
0

W20

W
1
2

W12

W
1
2

W
1
2

W
2
0

W12

W20

W12

W
1
2

W1
2

W
2
0

W
2
0

W
1
2

W20

W12 W12

W20

W2
0

W
2
0

W15

W12

W20

W
1
5

W20

W15 W15

W
1
5

W
1
5

W15W15
W
2
0

W20

W20

W
2
5W
2
5

W
2
0

W
2
0

W
2
0

W
2
0

W
2
0

F
B
4

F
B
2

F
B
2

FB
3

FB3

FB2a

FB1FB4

F
B
3

FB3

F
B
2

F
B
3

C1

C1

C1 C1

C4

C1

C3

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C7 C5

C4

C1

C1 C2 C2
C7

C1

C1

C1

C1

C1

C1

▲

C1

C6

C10

C4a

C9

C1

C1a

C1

C9

C9

▲

▲
▲

▲
▲

▲

C1

C1

C1

C1c

C4

▲

▲

C2a

C11

C3 C3

C5a

C3

C3

C1

C1 C1

C1

C1C1c

C2

C2

C2

C1

C1

C2b

C8

C9

42,770

7,280 6,825 3,640 4,550 7,280

11,830

16
,9

13

4,
45

1

6,
23

1

6,
23

1

5,460

2,730
1,820

1,820

5,915

3
8
,
2
2
0

5
,
4
6
0

4
,
5
5
0

7
,
2
8
0

2
,
7
3
0

1
,
8
2
0

6
,
3
7
0

6
,
3
7
0

3
,
6
4
0

3,640 3,640

4,0953,640 2,2751,670150 150 7,130 1502,730 2,730

3
,
1
5
7

2
,
3
0
3

1
5
0
7
6
0

3
,
6
4
0

1
5
0

1
5
0

2
,
4
3
0

1
5
0

1
,
6
7
0

1
5
0

3
,
4
9
0

3
,
6
4
0

3,185 5,460

1,365 2,275 4,400

1
5
0

1
5
0

1
,
7
1
0

1
,7

8
0

910 3,625

2,260

470

1
,
7
8
0

470 620

620

3,020

X1 X2 X3 X4 X6 X7 X8 X9

AX1

AX2
AX3 AX4

AX5

AY
3

AY
2

AY
1

AY
4

Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

Y
5

Y
6

Y
7

Y
8

Y
9

X5

1/100１階 伏図

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1/100 (A1), 1/200 (A3)

図面番号図面名称
伏図（２）

S-02-02



●スラブ天端レベルは以下による。

 : GL +150mm ～ +4,050mm

　※特記なきスラブ天端レベルは GL +4,050mm とする。

●立上り天端レベルは以下による。

 : GL +5,450mm

 : GL +4,850mm

●梁天端レベルは GL +4,050mm とする。

　※特記なき立上り天端レベルは GL +4,190mm とする。

●特記なき立上り符号は W20 とする。
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●特記なき土台符号は D2 とする。

　※特記なき土台天端レベルは GL +4,190mm とする。

●土台天端レベルは以下による。

 : GL +1,175mm ～ +3,081mm
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●RC梁天端レベルは GL +7,900mm とする。

●木梁天端レベルは GL +7,460mm(実線の梁)、 +7,050mm(点線の梁) とする。

 : GL +7,369mm ～ +7,460mm

 : GL +7,308mm ～ +7,460mm

●特記なき木梁符号は WG1 とする。

 : GL +7,460mm ～ +7,870mm

●立上り天端レベルは GL +6,050mm とする。

●スラブ天端レベルは GL +7,900mm とする。

 : GL +2,583mm ～ +5,374mm
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Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1/100 (A1), 1/200 (A3)

図面番号図面名称

S-03-05
軸組図（５）
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Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

1/100 (A1), 1/200 (A3)

図面番号図面名称

S-03-06
軸組図（６）
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杭　種

材料強度

位　置 符　号

工　法

杭工事仕様

P1

ATTコラム工法

(認定番号 TACP-0515)

羽根付き鋼管杭 : SEAH590[STKT590], STK490

F = 440, 325（N/mm ）

板　厚

軸　径

杭　種

コラム径

杭　種

軸　径

板　厚

羽根径

コラム径

支持力
長　期

継　手

短　期

無溶接継手

下　杭

上　杭 216.3 (mm)

8.2 (㎜)

1000 (mm)

700 (mm)

216.3 (mm)

STK490

6.0 (㎜)

1000 (mm)
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216.3 (mm)
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STK490
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600 (mm) 500 (mm)

900 (mm)

700 (mm)

700 (mm)

806 (kN) 659 (kN) 513 (kN)

1209 (kN) 1209 (kN) 1026 (kN)

符　号

補強筋

杭　頭

P1 P2

X方向

Y方向

Z方向

施工誤差
許容値

±100（mm）

±100（mm）

±30（mm）

材　質

溶接脚長 9 (mm) 9 (mm)

P3

フレア溶接 又はその同等工法

SD345 SD345 SD345

詳　細

9 (mm)

▼GL

AK AK AK

8 -D19 8 -D19 8 -D22

SEAH590
[STKT590]

SEAH590
[STKT590]

SEAH590
[STKT590]

※標準図（S-01-02）でなくこちら
　の図面を正とする。
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ボーリング柱状図

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称
断面リスト（１）

S-04-01
1/100 (A1)、 1/200 (A3)



符 号

断 面

杭

F1 F2 F3 F4

P3 P3

800 x800 x1,100

P2P1

900 x900 x1,1001,000 x1,000 x1,100

詳 細

備 考

位 置

符 号

断 面

備 考

腹 筋

上端筋

下端筋

S T P

B x D

位 置

符 号

断 面

備 考

腹 筋

上端筋

下端筋

S T P

B x D

全断面

FG5a

　 - D13 @200

4 -D10

400 x 900

4/1 -D22

4/4 -D22

全断面

　 - D13 @200

4/1 -D22

4/1 -D22

FG5

400 x 900

全断面

400 x 1,000

4/3 -D22

4/3 -D22

　 - D13 @200

4 -D10

FG4

全断面

550 x 1,300

7/7 -D22

　 - D13 @150

6 -D10

FG3a
全断面

FG1

　 - D13 @200

400 x 1,800

4/1 -D22

4 -D22

10 -D10

全断面

　 - D13 @200

400 x 1,300

4/3 -D22

4/2 -D22

6 -D10

FG3
全断面

　 - D13 @200

6 -D10

FG2

400 x 1,450

4/1 -D22

4/2 -D22

全断面

10 -D10

300 x 1,800

FB1

3 -D16

3 -D16

　 - D10 @200

●敷き砂利・捨てコンは以下の
  仕様とする。

　敷き砂利 : 60 mm
　捨てコン : 60 mm

[ 共通 事項 ]

●ふかし筋は以下の仕様とする。

　主 　　 筋：2-D13
　キャップ筋：D10 @200

全断面

6 -D10

FG3b

500 x 1,300

6 -D22

　 - D13 @150

全断面

6 -D10

500 x 1,300

　 - D13 @150

FG3c

6 -D227/3 -D22

6/4 -D22

6/4 -D22

1,800 x800 x1,400

位 置

符 号

断 面

備 考

腹 筋

上端筋

下端筋

S T P

B x D

位 置

符 号

断 面

備 考

腹 筋

上端筋

下端筋

S T P

B x D

全断面 全断面

FB3 FB4

300 x 1,000 300 x 700

3 -D16

3/1 -D16

　 - D10 @200 　 - D10 @200

4 -D10 2 -D10

全断面

6 -D10

FB2

350 x 1,300

4/2 -D16

4/2 -D16

　 - D10 @200

全断面

6 -D10

350 x 1,300

　 - D10 @200

FB2a

4 -D16

4/3 -D16

全断面

　 - D13 @200
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400 x 700

2 -D10
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　 - D13 @200

2 -D10
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4 -D22
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500 x 700
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2/2 -D22
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4 -D13

4 -D16

4 -D16

4 -D10
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4 -D13

4 -D16

4 -D16

4 -D10

5 -D10 4 -D10

4 -D13

5 -D10

5 -D16

5 -D16
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敷き砂利 t=60

捨てコン t=60

敷き砂利 t=60

捨てコン t=60

敷き砂利 t=60

6 -D10

6 -D16

9 -D10

9 -D16 捨てコン t=60

敷き砂利 t=60

4 -D13

上筋 下筋

下筋　4-D16
上筋　4-D10

下
筋

　
4
-
D
1
6

上
筋

　
4
-
D
1
0

下
筋

　
4
-
D
1
6

上
筋

　
4
-
D
1
0

上筋 下筋

下筋　4-D16
上筋　4-D10

上筋 下筋

上筋　5-D10
下筋　5-D16

上
筋

　
5
-
D
1
0

下
筋

　
5
-
D
1
6

上筋 下筋

下
筋

　
6
-
D
1
6

上
筋

　
6
-
D
1
0

上筋　9-D10
下筋　9-D16

4
0
0

4
0
0

8
0
0

400

6
0

6
0
2
0
0

400

800

1
,
1
0
09
0
0

4
5
0

450450

900

4
5
0

9
0
0

6
0

6
0
2
0
0

1
,
1
0
09
0
0

5
0
0

5
0
0

500500

1,000

1
,
0
0
0

4
0
0

4
0
0

6
0

6
0
2
0
0

1
,
1
0
09
0
0

4
0
0

2
5
0

6
0

400

6
0

9
0
0

2
5
0

6
0
6
0

400

9
0
0

6
0

400

1
,
0
0
0

6
0

1
5
0

8
5
0

6
0

6
0

550

1
,
3
0
0

1
,
1
5
0

1
5
0

1
5
0

6
0

6
0

400

1
,
8
0
0

1
,
6
5
0

6
0

6
0

400

1
,
3
0
0

1
,
1
5
0

1
5
0

1
5
0

6
0

6
0

400

1
,
4
5
0

1
,
3
0
0

1
5
0

1
,
6
5
0

6
0

6
0

1
,
8
0
0

300
1
,
1
5
0

1
5
0

6
0

6
0

500

1
,
3
0
0

1
,
1
5
0

1
5
0

6
0

6
0

500

1
,
3
0
0

400

4
0
0

400

4
0
0

8
0
0

1,000

1,800

4
0
0

6
0

6
0
2
0
0

1
,
4
0
0

1
,
2
0
0

1
5
0

8
5
0

6
0

1
,
0
0
0

6
0

300

4
5
0

6
0

7
0
0

6
0

300

1
,
1
5
0

1
5
0

6
0

6
0

1
,
3
0
0

350

1
,
1
5
0

1
5
0

6
0

6
0

1
,
3
0
0

350

4
5
0

6
0

400

7
0
0

6
0

4
5
0

6
0

7
0
0

6
0

500

▼基礎底▼基礎底▼基礎底

▼ＧＬ▼ＧＬ▼ＧＬ

▼ＧＬ▼ＧＬ ▼ＧＬ▼ＧＬ ▼ＧＬ▼ＧＬ ▼ＧＬ

▼基礎底

▼ＧＬ▼ＧＬ

▼ＧＬ ▼ＧＬ

▼ＧＬ ▼ＧＬ
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Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称
断面リスト（２）

S-04-02
1/30 (A1)、 1/60 (A3)



符号

断面

B x D

主筋

HOOP

符号

断面

B x D

主筋

HOOP

符号

断面

B x D

主筋

HOOP

C1

500 x 500

　 - D13 @100

12 -D25

500 x 500

　 - D13 @100

12 -D25

C1b C2

600Φ

12 -D25

　 - D13 @100　 - D13 @100

C1a

　 - D13 @100

500 x 600

C1c

符 号

断 面

備 考

FS1 FS2

配力筋 : D10 @200 (ダブル)配力筋 : D10,D13 @200 (ダブル)

符 号

断 面

備 考

符 号

断 面

備 考

配力筋 : D10 @200 (ダブル)

CS1

位 置

符 号

縦 筋

横 筋

備 考

幅止筋

開　口
補強筋

縦

横

斜

断 面

2 -D13

全断面

W35

D13 @150(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

D13 @150(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

横
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
1
5
0
 
(
D
)

D10 @900

2 -D16

2 -D16

全断面

G1a

500 x 900

6 -D22

7/7 -D22

　 - D13 @150

4 -D10

全断面

G1

400 x 900

4 -D22

4 -D22

　 - D13 @200

4 -D10

位 置

符 号

B x D

下端筋

S T P

腹 筋

上端筋

備 考

断 面

位 置

符 号

B x D

下端筋

S T P

腹 筋

上端筋

備 考

断 面

位 置

符 号

B x D

下端筋

S T P

腹 筋

上端筋

備 考

断 面

全断面

400 x 900

　 - D13 @200

G1c

5/5 -D22

5 -D22

4 -D10

全断面

400 x 900

4 -D22

　 - D13 @200

4 -D10

G1d

4/2 -D22

全断面

　 - D10 @200

G2

300 x 900

3 -D22

3 -D22

4 -D10

全断面全断面

B1 B1a

300 x 900 300 x 900

4/3 -D16

4/3 -D16

3/3 -D22

3/3 -D22

　 - D10 @200 　 - D10 @200

4 -D10 4 -D10

位 置

符 号

B x D

下端筋

S T P

腹 筋

上端筋

備 考

断 面

位 置

符 号

B x D

下端筋

S T P

腹 筋

上端筋

備 考

断 面

全断面 全断面

B1b B2

300 x 900 300 x 600

3/1 -D22

3/1 -D22

4/2 -D16

4/2 -D16

　 - D10 @200 　 - D10 @200

4 -D10 2 -D10

全断面

G1b

400 x 900

5/2 -D22

5/2 -D22

　 - D13 @200

4 -D10

全断面

400 x 900

5/2 -D22

4 -D10

G1e

5/4 -D22

　 - D13 @150

C2a

600Φ

16 -D29

　 - D13 @100

600Φ

　 - D13 @100

C2b

16 -D25

C3

　 - D10 @100

350 x 700

12 -D25

350 x 1,500

　 - D10 @100
5

C4

350 x 1,500

　 - D10 @100
5
24 -D25

C4a

34 -D25

全断面

　 - D10 @200

300 x 900

4 -D10

全断面

　 - D10 @200

300 x 900

3/1 -D22

3/1 -D22

4 -D10

G2bG2a

3 -D22

3/3 -D22

C8C7

　 - D10 @100

300 x 300

8 -D16

　 - D10 @100

600 x 300

6 -D25

C9

　 - D10 @100

350 x 350

12 -D16

　 - D10 @100

350 x 500

C10

18 -D16
5

C11

32 -D29

　 - D16 @100

C6

　 - D13 @100

18 -D25

800 x 500

C5

1,500 x 350

　 - D13 @100
5

1,500 x 350

　 - D13 @100
5

18 -D25 18-D25

C5a

18 -D25

配力筋 : D10 @200 (ダブル)

CS2

配力筋 : D10 @200 (ダブル)

CS3

1,400 x 350

500 x 650

全断面全断面

1 -D13

D10,D13 @200(ｼﾝｸﾞﾙ)

D10,D13 @200(ｼﾝｸﾞﾙ)

1 -D13

1 -D13

W12

横
筋
 
:
 
D
1
0
,
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
S
)

全断面全断面

1 -D13

1 -D13

1 -D13

W15

横
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
S
)

D10,D13 @200(ｼﾝｸﾞﾙ)

全断面

W20a

D13 @200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

2 -D16

2 -D16

横
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
1
5
0
 
(
D
)

D10 @900

D13 @150(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

3 -D16

全断面

W20b

D13 @200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

横
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
D
)

D13 @150(ｼﾝｸﾞﾙ)

D10 @1000

2 -D13

2 -D13

2 -D13

D13 @100(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

2 -D13

全断面

W20

2 -D13

2 -D13

D13 @200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

D13 @200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

横
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
D
)

D10 @1000

2 -D13

全断面

2 -D13

2 -D13

D13 @200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

D13 @200(ﾀﾞﾌﾞﾙ)

横
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
D
)

W25S1

配力筋 : D10,D13 @200 (ダブル) 

S1a

配力筋 : D10,D13 @200 (ダブル) 

配力筋 : D10,D13 @200

配力筋 : D13 @100 配力筋 : D13 @200 (ｼﾝｸﾞﾙ)

S1b S2

20 -D25

D10 @1000

主筋 : D10,D13 @200

主筋 : D10,D13 @200

主筋 : D10,D13 @200

主筋 : D10,D13 @200

主筋 : D10 @200

主筋 : D13 @100

縦
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
1
5
0
 
(
D
)

主筋 : D13 @200

主筋 : D10 @200 主筋 : D10 @200

主筋 : D10,D13 @200

縦
筋

 
:
 
D
1
0
,
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
S
)

縦
筋

 
:
 
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
S
)

縦
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
D
)

縦
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
1
0
0
 
(
D
)

縦
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
D
)

縦
筋
 
:
 
D
1
3
 
@
2
0
0
 
(
D
)

主筋 : D10,D13 @200 

主筋 : D10,D13 @200 

主筋 : D10,D13 @200 

主筋 : D13 @100

主筋 : D10,D13 @200 

主筋 : D10,D13 @200 主筋 : D13 @200

D13 D13 D13

500

5
0
0

500

5
0
0

600

6
0
0

500

6
0
0

6
0

2
0
0

6
0

2
0
0

2
0
0

350

9
0
0

500400

9
0
0

400

9
0
0

400

9
0
0

9
0
0

300

9
0
0

300

9
0
0

300

9
0
0

300

300

6
0
0

400

9
0
0

400

9
0
0

600

6
0
0

600

6
0
0

7
0
0

350

350

1
,
5
0
0

350

1
,
5
0
0

9
0
0

300

9
0
0

300

3
0
0

300600

3
0
0

350

3
5
0

350

5
0
0

5
0
0

800

1,500

3
5
0

1,500

3
5
0

2
0
0

2
0
0

3
5
0

1,400

500

6
5
0

120150200 200200250

2
0
0

2
0
0

2
0
0

1
5
0

1/30RC柱リスト

1/30スラブリスト 1/30壁断面リスト

1/30RC大梁リスト 1/30RC小梁リスト

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称
断面リスト（３）

S-04-03
1/30 (A1)、 1/60 (A3)



符 号

詳 細

溶接長 L

材 質

備 考

GPL -12
HTB 2-M22

M30 JISブレース

120mm 以上

GPL -12
HTB 2-M20

M27 JISブレース

120mm 以上

M24 JISブレース

GPL -12
HTB 2-M20

100mm 以上

M20 JISブレース

GPL -9
HTB 1-M20

70mm 以上

M16 JISブレース

60mm 以上

GPL -9
HTB 1-M16

M12 JISブレース

50mm 以上

GPL -6
HTB 1-M12

SNR400B SNR400B SNR400B SNR400B SNR400B

V30 V27 V24
SNR400B

V20 V16 HV1

位 置

符 号

縦 筋

横 筋

断 面

備 考

幅止筋

D10 @200(ｼﾝｸﾞﾙ)

―

D10 @200(ｼﾝｸﾞﾙ)

全断面

W15
全断面

W20

D10 @200(ダブル)

D10 @200(ダブル)

D10 @1000

PL-12
PL-9

PL-9

PL-9
PL-6

PL-4.5

D13

D10 @200

2 -D13

D10 @200

45

4590

60

55

83

95

28
8

110(以
上
)

45

45
90

90

27
2

72

60

50
100(以

上
)

60

50

70

26
5

85

38

38

76

100(以
上
)

50
66

19
1

75

33

33

6585(以
上
)

59
55

45 15
9

50

25

2575(以
上
)

35
35

52

12
2

19

193860(以
上
)

150 200

1/10ブレースリスト

1/30立上り断面リスト

木 造 リ ス ト

部 位 断 面符 号 材 質 規 格

Ｄ１ 210 x120

180 x120Ｄ２

Ｄ３

120 x120Ｄ４

土台

210 x210

180 x180

ＷＣ１

ＷＣ２

梁下柱あり

通し柱

ー

ー

柱

120 x120ＷＣ４

ＷＣ３ 150 x150

スギ

スギ集成材

部 位 符 号 壁 倍 率仕 様

アンカー
ボルト ※ＨＤ用

部 位 符 号

短ほぞ差し

10kN用引き寄せ金物 又はその同等品

15kN用引き寄せ金物

特記無き

( へ )

( と )

仕 様 必 要 耐 力

0.0 ｋＮ

ｋＮ

ｋＮ

10.0

15.0

20kN用引き寄せ金物( ち ) ｋＮ20.0

ｋＮ

ｋＮ

ｋＮ

( り )

( ぬ )

( る )

25kN用引き寄せ金物

35kN用引き寄せ金物

25kN用引き寄せ金物×2 50.0

35.0

25.0
接合部

耐力壁
建築用構造合板 t12 クギCN50@75(両面) 7.0

( Ａ )

ヒノキ 機械区分等級製材　E90以上

ＷＧ１ 180 x510

120 x240

ＷＧ２

ＷＧ３

ＷＧ４

ＷＧ５

ＷＧ６

ＷＧ２a

ＷＧ３a

ＷＧ４a

ＷＧ５a

120 x270

180 x270

180 x240

120 x210

180 x210

120 x180

180 x180

120 x150

梁 対称異等級構成集成材　E105-F300
カラマツ
集成材

機械区分等級製材　E70以上

150 x120

同一等級構成集成材　E75-F270

アンカーボルト M16 L=500 (Zﾏｰｸ またはその同等品)　

アンカーボルト M12 L=250 (Zﾏｰｸ またはその同等品)

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称
断面リスト（４）

S-04-04
1/30 (A1)、 1/60 (A3)



V24　接合部詳細図 1/10

V20、V16　接合部詳細図 1/10 段差梁詳細図 1/10

位 置

詳 細

位 置

備 考

詳 細

備 考

V30、V27　接合部詳細図 1/10

A

B

 A.sec 

 B.sec 

C

 C.sec 

D
 D.sec 

C

 C.sec 

D
 D.sec 

A.BOLT 4-M20 A.BOLT 4-M20

ドリフトピン 10-M16

BPL-12
A.BOLT 4-M20

ドリフトピン 7-M16

BPL-12
A.BOLT 4-M16

A.BOLT 4-M16 A.BOLT 4-M16

ドリフトピン 8-M16

ドリフトピン 5-M16

BPL-12
A.BOLT 4-M16

A.BOLT 4-M16 A.BOLT 4-M16

ドリフトピン 5-M16

ドリフトピン 6-M16

ドリフトピン 6-M16

ドリフトピン 6-M16

ドリフトピン 8-M16

ドリフトピン 8-M16ドリフトピン 10-M16

ドリフトピン 10-M16

TH-33

TH-18

埋木　厚さ45mm以上

埋木　厚さ45mm以上

埋木　厚さ45mm以上

埋木　厚さ45mm以上

WC2 WC2

WC2

WG1

WG1

WG1

WG1

8
0

1
7
5

35 60 60 170

4
0

@
2
5

5
3
0

3
5

@
1
2
0

650

325

325

170 60 60 35

1
2
0

1
4
0

1
7
5

1
7
0

4
4
5

3
5

@
1
2
0

2
3
0

1
2
0

35 100 100

170

35 35100 100 40

1
8
0

4
0

1
0
0

4
0

180

40 100 40

4
7
0

3
5

3
8
5

3
5

355 5

8
0

1
7
5

60 170 170 60

1
2
0

1
4
0

1
7
5

1
7
0 2
3
0

1
2
0

1
8
0

4
0

1
0
0

4
0

180

40 100 40

35100

4
7
0

3
5

100 40

4
7
0

9
5

1
2
0

175

35 100 40 100 40

3
8
5

3
5

3
8
5

9
5

1
2
0

35

265

35265

530

4
0

@
2
5

8
0

1
7
5

60 170 170 60

1
4
0

1
7
5

1
7
0 2
3
0

1
8
0

4
0

1
0
0

4
0

180

40 100 40

4
7
0

9
5

1
2
0

1
2
0

35

265

35265

530

1
8
0

4
0

4
0

@
2
5

170

3510035

35

175

170

35 40

175

175

40 35

175

1
7
5

3
5

1
7
5

3
5

5

5

175

35 100 40

3
2
5

3
5

3
2
5

9
5

100 40

175

35

175

355 5

5

4
1
0

9
5

100 4035

175

5
0

5
0

100

5
0

5
0

4
1
0

X6

1/10構造詳細図

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

S-04-05
構造詳細図（１）

1/10 (A1)、 1/20 (A3)



位 置

詳 細

位 置

備 考

詳 細

備 考

木屋根詳細図 1/10屋外階段詳細図 1/20

アンカーボルト詳細図 1/10

SS400SS400

SS400

 B.sec SS400

 A.sec 

CN50 @150

TK6x200Ⅱ

B

SS400

SS400

A

SS400

SS400

SS400

ササラ桁PL-6x200

ササラ桁PL-6x200

段板CPL-4.5

A.BOLT M16

BPL-9

タルキック

構造用合板 t=12

垂木　60x150@455

段板CPL-4.5

BPL-9

A.BOLT M16

ササラ桁PL-6x200

D10@200

PL-12

テフロン板t=6

PL-12

A.BOLT M16

ルーズホール Φ21x176

ルーズホール Φ21x 60

240

130 110

6
0
0

1
0
0

4
0
0

1
0
0

4
0
0
 
(
M
2
0
)

3
2
0
 
(
M
1
6
)

5
0
0
 
(
M
1
6
H
D
用
)

2
5
0
 
(
M
1
2
)

120120

240

5
0

2
2
0

440

200

70 200

6
0
0

3
0

8
0

3
8
0

8
0

3
0

40

40

X4

Y
6

X4

構造詳細図 1/10,20

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

S-04-06
構造詳細図（２）

1/10,20 (A1)、 1/20,40 (A3)



●基礎梁天端レベルは GL ±0mm とする。

●フーチング底レベルは GL -650mm とする。

●根切り底は十分に転圧を行うこと。

●脆弱部分は砕石置換を行い、十分に転圧を行うこと。

▽
E
X
P
.
J

●△は、継手位置を表す。

●梁天端レベルは GL +3,490mm とする。

●特記なき水平ブレースは HV1 とする。

●特記無き継手位置は、柱芯より500㎜とする。

●エキスパンション部の有効空き寸法は 35mm以上 とする。

F1 F1 F1 F1

FG1 FG1FG1

FG1FG1FG1

SB1

SG1 SG1 SG1SG1

S
G
1

S
G
1

S
G
1

S
G
1

SG1

SG1 SG1 SG1SG1

SC1 SC1 SC1 SC1

SC1 SC1 SC1 SC1SC1

△ △ △ △ △

△△△△△△

2,730

8,190

2,7302,730

150

1
,
3
5
0

4
7
0

2,730

8,190

2,7302,730

150

1
,
3
5
0

4
7
0

3
5
0

3
,
4
9
0

3
,
1
4
0

6
5
0

8,340

150 2,730 2,730 2,730

1,820

1,350 470

3
0
0

9
0
0

235235

2
3
5
2
3
5

235235

455455

3
0
0

3
5
0

5
0

6
0
0

X4

Y
3

X4

Y
3

▼軒高

▼1FL

▼GL

▼基礎底

X4Y3

1/100基礎 伏図 1/100

1/100Y3通-1820　軸組図1/100X4通+150　軸組図

屋根 伏図

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

S-05-01
1/50 (A1), 1/100 (A3)

渡り廊下　伏図・軸組図



符 号

断 面

備 考

F1

詳 細

470 x1,200 x300 位 置

符 号

全断面

FG1

断 面

備 考

腹 筋

上端筋

下端筋

S T P

B x D

□ - D10 @200

250 x 600

2 -D16

2 -D16

2 -D10

ダイヤフラム

材
質

符 号

母 材

SN490C

STK400

SC1 符 号

主 材
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フーチングリスト 1/30 1/30基礎梁リスト 1/20鉄骨柱リスト 1/20鉄骨大梁リスト 1/20鉄骨小梁リスト 1/10ブレースリスト

Ebina City

海老名市 縮尺

工事件名

（仮称）障がい者ケアセンター建設工事（建築）

図面番号図面名称

S-05-02
渡り廊下　断面リスト

1/10,20,30 (A1), 1/20,40,60 (A3)
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